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Informazioni legali
Il marchio Schneider Electric e ogni marchio registrato di Schneider Electric Industries 
SAS cui si fa riferimento nella presente guida sono di proprietà esclusiva di Schneider 
Electric SA e delle sue controllate. Tali marchi non possono essere utilizzati per 
nessun motivo senza il permesso scritto del proprietario. La presente guida e il suo 
contenuto sono protetti in virtù del codice di proprietà Intellettuale francese (Code de 
la propriété intellectuelle français, di seguito denominato "il Codice"), in conformità 
con le leggi sui copyright che proteggono i testi, i disegni e i modelli e la legge sui 
marchi commerciali. Con il presente accettate di non riprodurre, fatta eccezione per 
l'uso personale e a scopo non commerciale, come specificato nel Codice, la totalità o 
parte della presente guida in nessun modo, senza il permesso scritto di Schneider 
Electric. Accettate inoltre di non generare alcun collegamento ipertestuale alla 
presente guida o al contenuto della stessa. Schneider Electric non concede alcun 
diritto o licenza per uso personale e non commerciale della guida e del suo contenu-
to, ad eccezione di una licenza non esclusiva di consultazione della stessa guida 
"così com'è", a vostro rischio esclusivo. Tutti gli altri diritti sono riservati.

L'apparecchiatura elettrica deve essere installata, messa in funzione, utilizzata e 
riparata solo da personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo materiale.

Poiché gli standard, le specifiche e i progetti vengono modificati di tanto in tanto, si 
raccomanda di chiedere conferma della validità delle informazioni fornite nella 
presente pubblicazione.



Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters

Important Information
Read these instructions carefully and look at the equipment to become familiar with the
device before trying to install, operate, service, or maintain it. The following special
messages may appear throughout this manual or on the equipment to warn of
potential hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a
procedure.

The addition of either symbol to a “Danger” or “Warning” safety label indicates
that an electrical hazard exists which will result in personal injury if the
instructions are not followed.

This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards.
Obey all safety messages that accompany this symbol to avoid possible injury or death.

DANGER
DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death
or serious injury.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

WARNING
WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in
death or serious injury.

CAUTION
CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in
minor or moderate injury.

NOTICE
NOTICE is used to address practices not related to physical injury.

Please Note

Electrical equipment should be installed, operated, and maintained only by qualified
personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences
arising out of the use of this material.

A qualified person is one who has skills and knowledge related to the construction,
installation, and operation of electrical equipment and has received safety training to
recognize and avoid the hazards involved.
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Informazioni importanti

Leggere attentamente le presenti istruzioni e osservare l'apparecchiatura in modo da 
acquisire la familiarità necessaria con il dispositivo, prima di procedere all'installazio-
ne, alla messa funzione, all'uso o alla manutenzione dello stesso. I seguenti messag-
gi speciali possono essere riportati nel presente manuale o sull'apparecchiatura per 
avvisare dei rischi potenziali o per richiamare l'attenzione su informazioni importanti 
intese a chiarire o semplificare una certa procedura.

L'aggiunta di un simbolo all'etichetta di sicurezza "Pericolo" o "Avvertenza" 
indica l'esistenza di un pericolo elettrico che potrebbe causare lesioni personali 
se non vengono rispettate le istruzioni.

Questo è il simbolo di allarme sicurezza. Viene utilizzato per informare del potenziale pericolo 
di lesioni personali. Si raccomanda di osservare le indicazioni dei messaggi che accompa-
gnano tale simbolo per evitare la possibilità di lesioni o di morte.

Nota bene

L'apparecchiatura elettrica deve essere installata, messa in funzione e riparata solo 
da personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo materiale.

Una persona qualificata è in possesso delle competenze e delle conoscenze neces-
sarie per la progettazione, l'installazione e il funzionamento delle apparecchiature 
elettriche e ha ricevuto una formazione specifica sulla sicurezza in modo da potere 
riconoscere ed evitare i rischi associati all'uso delle stesse.

 PERICOLO
PERICOLO indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, cau-
serà la morte o lesioni gravi.
L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare gravi lesioni o la morte.

 AVVERTENZA
AVVERTENZA indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe 
causare morte o lesioni gravi.

 ATTENZIONE
ATTENZIONE indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe 
causare lesioni lievi o moderate.

AVVISO
AVVISO è utilizzato per indicare procedure senza rischio di lesioni personali.
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Introduzione
I trasmettitori di pressione in oggetto misurano la pressione a applicando la pressione ad un 
microsensore in silicio piezoresistente al gruppo del sensore. Il micronsesore converte la 
pressione in una variazione di resistenza e la variazione di resistenza viene a sua volta 
convertite in un segnale che è proporzionale alla pressione.

•	 I trasmettitori di pressione assoluta misurano la pressione relativa del vuoto. I trasmettitori 
di pressione relativa misurano la pressione relativa della pressione atmosferica ambienta-
le. Entrambi i trasmettitori di pressione assoluta e relativa sono utilizzati in diverse 
applicazioni con olio, gas, acqua e altre applicazioni industriali.

•	 I trasmettitori di pressione differenziale misurano la differenza tra le due pressioni applica-
te sui lati opposti del sensore. Il segnale in uscita è proporzionale alla pressione differen-
ziale o alla sua radice quadrata.

	 I trasmettitori di pressione differenziale sono spesso utilizzati per misurare la portata dei 
fluidi attraverso un dispositivo principale, come ad esempio un separatore di vuoto, ma 
possono anche essere utilizzati per altri tipi di misurazioni di pressione differenziale, come 
ad esempio le misurazioni del livello del liquido, del livello di interfaccia o della densità.

I segnali di misurazione da 4 a 20 mA o digitali vengono trasmessi a ricevitori remoti collegati 
agli stessi due cavi di alimentazione delle apparecchiature elettroniche del trasmettitore. Questi 
cavi servono inoltre a trasferire i segnali dati bidirezionali tra il trasmettitore e i dispositivi di 
comunicazione remota. Il trasmettitore consente il collegamento analogico diretto ai comuni 
ricevitori, garantendo allo stesso tempo una comunicazione digitale intelligente con il trasmetti-
tore grazie all'uso di un comunicatore HART.

Il trasmettitore di pressione può essere dotato di guarnizioni di tenuta per installazioni con 
collegamento diretto o remote, in modo da isolare l'elemento di misurazione dai fluidi corrosivi 
o viscosi.

Documenti di riferimento
Documento Descrizione

Istruzioni

MI 020-611 Trasmettitori di pressione assoluta, relativa e differenziale con comunicazione HART e 
SIL 2

MI 020-612 Trasmettitori di pressione assoluta, relativa e differenziale con comunicazione FOUN-
DATION Fieldbus

MI 020-613 Trasmettitori di pressione assoluta, relativa e differenziale a bassa potenza

MI 020-328 Installazione a bolla per misurazione del livello del liquido

MI 020-329 Misurazione del flusso ad alta precisione

MI 020-369 Guarnizioni di tenuta della pressione

MI 020-501 Dispositivo di campo intelligente PC50 (installazione ed elenco dei componenti)

MI 020-520 Dispositivo di campo intelligente PC50 con libreria DTM avanzata

MI 020-543 Informazioni di sicurezza FM/CSA

MI 020-544 Informazioni di sicurezza ATEX/IECEx

MI 022-138 Collettori di bypass - Installazione e manutenzione

MI 022-335 Modello CO con diaframma compatto

Stampe dimensionali

DP 020-342 Guarnizioni di tenuta della pressione PSFLT

DP 020-343 Guarnizioni di tenuta della pressione PSFPS e PSFES

DP 020-345 Guarnizioni di tenuta della pressione PSFAR

DP 020-346 Guarnizioni di tenuta della pressione PSFAD
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Documento Descrizione

DP 020-347 Guarnizioni di tenuta della pressione PSTAR

DP 020-348 Guarnizioni di tenuta della pressione PSTAD

DP 020-349 Guarnizioni di tenuta della pressione PSISR

DP 020-350 Guarnizioni di tenuta della pressione PSISD

DP 020-351 Guarnizioni di tenuta della pressione PSSCR

DP 020-353 Guarnizioni di tenuta della pressione PSSCT

DP 020-354 Guarnizioni di tenuta della pressione PSSSR

DP 020-355 Guarnizioni di tenuta della pressione PSSST

DP 020-357 Guarnizioni di tenuta della pressione PSFFD

DP 022-335 Modello CO con diaframma compatto

Elenco dei componenti

PL 006-172 Modello CO con diaframma compatto

Informazioni tecniche

TI 1-50a Misurazione della densità del liquido

TI 001-051 Misurazione dell'interfaccia del liquido

TI 001-052 Misurazione del livello del liquido

TI 37-75b Guida alla scelta del materiale del trasmettitore

TI 037-097 Guarnizioni di processo dei trasmettitori di pressione per l'uso in ambienti pericolosi di 
Classe I, Zona 0, 1 e 2

Identificazione del trasmettitore
Il diagramma mostra un campione di targa di identificazione del trasmettitore. L'esem-
pio fa riferimento ad un trasmettitore IGP10S; i dettagli possono variare leggermente 
nei diversi modelli di trasmettitori.

•	 Per una spiegazione completa del codice del modello, fare riferimento al para-
grafo Codici dei Modelli, pagina 113.

•	 La versione del firmware viene riportata in alto sul display selezionando 
VIEW DB nel menu principale ( Menu principale, pagina 51).
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Figura 1 - Dati riportati nella targa di identificazione

Specifiche standard

Limiti operativi

Influenza Limiti operativi 1

Temperatura del corpo del sensore 2

Inserti PVDF -7 e +82°C (+20 e 180°F)

Fluido di riempimento a 
base di silicone 

-46 e +121°C (-50 e +250°F) 3 4

Fluido di riempimento 
Fluorinert 

-29 e +121°C (-20 e +250°F)

Fluido di riempimento 
NEOBEE® 

-18 e +121°C (0 e 250°F)

1.	 Le normali condizioni operative e i limiti operativi sono definiti nello standard ANSI/ISA 51.1-1979 (R1993)
2.	 Fare riferimento a MI 020-369 per i limiti di temperatura con guarnizioni di tenuta della pressione.
3.	 La scelta dell'opzione -J estende il limite operativo di bassa temperatura dei trasmettitori con sensori riempiti con liquido a base di silicone 

fino a -50°C (-58°F). Le prestazioni non sono garantite al di sotto di -29°C. In caso di congelamento, possono verificarsi danni al sensore. 
Contattare l'Assistenza Clienti globale per verificare l'a disponibilità di tale opzione.

4.	 -46 e +50°C (-50 e +122°F) per i trasmettitori biplanari AP.

CODICE MODELLO

PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE 
HART SIL2

MODULO 
ELETTRONICO

CODICE MODELLO
CODICE SPECIFICA AUSILIARIA
NUMERO DI SERIE (RIFERIMENTO)
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
ETICHETTA DEL CLIENTE

STILE
INTERVALLO CALIBRATO
STABILIMENTO E DATA DI PRODUZIONE
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO

	INTERVALLO CAL.	ST	
  	 4 mA=
	 20 mA=
	 ORIGINE
	 PS / MWP=

MODELLO  IGP10S-T20D1FA-M1
SPEC. AUS.
RIFERIMENTO
ALIMENTAZIONE
ETICHETTA CLIENTE

NUMERO 
COMPONENTE 

D0230DB

ETICHETTA NEL VANO 
ELETTRONICO DIETRO AL 
DISPLAY

MI 020-611 11

Trasmettitori di pressione assoluta, relativa e differenzialeIntroduzione



Influenza Limiti operativi 5

Temperatura delle apparecchiature elettroniche
Senza LCD -40 e +85°C (-40 e +185°F) 6 7

Con LCD -40 e +85°C (-40 e +185°F) 6 7 8

Umidità relativa 0 e 100% 9

Tensione di alimentazione 12,5 V CC e 42 V CC

Carico in uscita 0 e 1,450 Ω10

Posizione di montaggio Nessun limite

Vibrazione
Alloggiamento in alluminio In conformità con lo standard IEC 60770 per i "campi con un elevato livello di 

vibrazioni o i tubi con un elevato livello di vibrazioni": spostamento da picco a 
picco di 0,42 mm da 10 a 60 Hz, con input di accelerazione costante di 3 "g" 
entro un intervallo di frequenza compreso tra 60 e 1000 Hz

Alloggiamento in acciaio 
inossidabile

In conformità con lo standard IEC 60770 per i "campi di applicazione generale 
o i tubi con un basso livello di vibrazioni": spostamento da picco a picco di 0,3 
mm da 10 a 60 Hz, con input di accelerazione costante di 2 "g" entro un 
intervallo di frequenza compreso tra 60 e 1000 Hz

Limiti di soglia e di intervallo

Limiti applicabili ai trasmettitori con collegamento diretto

Tabella 1 - Limiti di soglia applicabili ai trasmettitori con collegamento diretto

Codice Limiti di soglia 11

D 3,4 e 1380 kPa (0,5 e 200 psi)

E 0,034 e 13,8 MPa (5 e 2000 psi)

F 0,52 e 41,4 MPa (75 e 6000 psi) 12

G 34,5 e 104 MPa (5000 e 15000 psi) 12

H 69 e 207 MPa (10000 e 30000 psi) 12

Tabella 2 - Limiti di intervallo applicabili ai trasmettitori con collegamento diretto

Codice Limiti di intervallo - AP Limiti di intervallo - GP

D 0 e 1400 kPaa (0 e 200 psia) 0 e 1400 kPag (0 e 200 psig)

E 0 e 14 MPaa (0 e 2000 psia) 0 e 14 MPag (0 e 2000 psig) 13

F n/d 0 e 42 MPag (0 e 6000 psig) 13

G n/d 0 e 104 MPag (0 e 15000 psig) 14

H n/d 0 e 207 MPag (0 e 30000 psig) 14

5.	 Le normali condizioni operative e i limiti operativi sono definiti nello standard ANSI/ISA 51.1-1979 (R1993)
6.	 -40 e +75°C (-40 e +167°F) per i trasmettitori con classificazione antideflagrante ATEX.
7.	 -40 e +50°C (-40 e +122°F) per i trasmettitori biplanari AP.
8.	 La visualizzazione degli aggiornamenti rallenta e la leggibilità diminuisce quando le temperature sono inferiori a -20°C (-4°F).
9.	 L'umidità relativa fa riferimento ai trasmettitori con i coperchi degli alloggiamenti in posizione e con gli ingressi dei condotti sigillati. Per 

garantire un livello di protezione conforme allo standard IEC IP66/IP67 e di tipo NEMA 4x, si raccomanda di coprire l'apertura inutilizzata del 
condotto con il tappo in metallo fornito in dotazione. Utilizzare un adeguato sigillante per filettature su entrambi i raccordi del condotto. Inoltre, 
occorre installare i coperchi filettati sull'alloggiamento. Ruotare i coperchi in modo da inserire correttamente l'O-ring nell'alloggiamento, quindi 
continuare a stringere manualmente fino a quando il coperchio tocca l'alloggiamento creando un contatto metallo-metallo.

10.	 È necessario un carico minimo di 250 Ω per attivare la comunicazione con un comunicatore HART.
11.	 I valori elencati sono espressi in unità di pressione assoluta o relativa, secondo quanto di volta in volta applicabile.
12.	 Disponibile solo per i trasmettitori di pressione relativa.
13.	 I trasmettitori GP di collegamento diretto con codice di soglia E o F possono tollerare un vuoto fino a -0,1 MPa (-14,7 psi). Tuttavia, per 

misurare con precisione il vuoto con un trasmettitore CP, è necessario un codice struttura biplanare.
14.	 I trasmettitori GP di collegamento diretto con codice di soglia G o H possono tollerare un vuoto fino a -0,1 MPa (-14,7 psi). Tuttavia, non 

possono misurare il vuoto con precisione.
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Limiti applicabili ai trasmettitori biplanari

Tabella 3 - Limiti di soglia applicabili ai trasmettitori biplanari

Codice Limiti di soglia 15

B 0,12 e 50 kPa (0,5 e 200 inH2O)

C 0,62 e 250 kPa (2,49 e 1000 inH2O)

D 26 e 2070 kPa (3,75 e 300 psi) 16

E 0,26 e 20,7 MPa (37,5 e 3000 psi) 16

F 1,1 e 34,5 MPa (165 e 5000 psi) 17 16

Tabella 4 - Limiti di intervallo applicabili ai trasmettitori biplanari

Codi-
ce Limiti di intervallo — AP Limiti di intervallo — GP

B 0 e 50 kPaa (0 e 200 inH2Oa) -50 e +50 kPag (-200 e +200 inH2Og)

C 0 e 250 kPaa (0 e 1000 inH2Oa) -100 e +250 kPag (-401 e +1000 inH2Og)

D 0 e 2070 kPaa (0 e 300 psia)16 -100 e +2100 kPag (-14,7 e +300 psig)16

E 0 e 20,7 MPaa (0 e 3000 psia)16 -0,1 e +21 MPag (-14,7 e +3000 psig)16

F n/d -0,1 e +35 MPag (-14,7 e +5000 psig)16

Limiti applicabili ai trasmettitori DP

Tabella 5 - Limiti di soglia applicabili ai trasmettitori DP

Codice Limiti di soglia

B 0,12 e 50 kPa; 0,5 e 200 inH2O; 1,2 e 500 mbar

C 0,62 e 250 kPa; 2,5 e 1000 inH2O; 6,2 e 2500 mbar

D 0,026 e 2,07 MPa; 3,75 e 300 psi; 0,26 e 20,7 bar

E 0,26 e 20,7 MPa; 37,5 e 3000 psi; 2,6 e 207 bar

Tabella 6 - Limiti di intervallo applicabili ai trasmettitori DP

Codice Limiti di intervallo

B -50 e +50 kPa (-200 e +200 inH2O)

C -250 e +250 kPa (-1000 e +1000 inH2O)

D -0,10 e +2,07 MPa (-14,7 e +300 psi)

E 0 e 21 MPa (0 e 3000 psi)

15.	 I valori elencati sono espressi in unità di pressione assoluta o relativa, secondo quanto di volta in volta applicabile.
16.	 Il limite di soglia, la pressione massima di esercizio, la pressione massima fuori scala e la pressione massima statica (d/p) sono ridotti per il 

modello conforme allo standard IEC 61518 e i bulloni opzionali, ad eccezione dei codici -D3, -D7 e -B2. L'opzione -D1 è ridotta a 2320 psi. 
Le opzioni -D5 e -B1 sono ridotte a 2175 psi. Le opzioni -D2, -D4, -D6 e -D8 sono ridotte a 1500 psi. L'opzione -B3 è ridotta a 2900 psi.

17.	 Disponibile solo per i trasmettitori di pressione relativa.
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Valori massimi della pressione statica, fuori scala e di prova

 PERICOLO
RISCHIO DI ESPLOSIONE

Se si supera la pressione di prova, il sensore può rompersi in modo irreparabile. 
Evitare di portare il trasmettitore oltre il limite di pressione di prova.

L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare gravi lesioni o la morte.

AVVISO
POSSIBILE DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Se il limite di pressione fuori scala viene superato, il trasmettitore può danneggiarsi 
con la conseguente riduzione delle prestazioni. Il trasmettitore potrebbe non 
funzionare più correttamente se si supera la pressione fuori scala. Evitare di portare 
il trasmettitore oltre il limite di pressione fuori scala.

L'inosservanza delle presenti istruzioni può portare al danneggiamento dell'apparecchiatura.

Valori applicabili ai trasmettitori di collegamento diretto AP e GP

Tabella 7 - Massima pressione fuori scala e di prova dei trasmettitori di 
collegamento diretto

Codice del limite di soglia Massima pressione fuori scala Massima pressione di prova 18

D 2,1 MPa (300 psi) 5,51 MPa (800 psi)

E 20,7 MPa (3.000 psi) 55,1 MPa (8.000 psi)

F19 59,1 MPa (8.580 psi) 165 MPa (24.000 psi)

G19 137 MPa (19.500 psi) 310 MPa (45.000 psi)

H19 231 MPa (33.000 psi) 567 MPa (81.000 psi)

Valori applicabili ai trasmettitori DP e ai trasmettitori AP e GP biplanari

Per i trasmettitori DP e i trasmettitori AP e GP con struttura biplanare, i valori della pressione 
possono variare in funzione delle opzioni di avvitamento e della scelta di modelli con codici 
diversi.

Tabella 8 - Massima pressione statica/fuori scala e di prova per i trasmettitori 
DP e biplanari

Configurazione del trasmettitore 20 Massima pressione statica21 e 
pressione fuori scala 22

Massima pressione di prova 
18

Standar (acciaio B7) con codici di soglia da A a 
E, o con opzione -B2 (17-4 PH ss), -D3, -D7, 
-P3 o -P7

25 MPa (3.626 psi) 100 MPa (14.500 psi)

Standard con codice di soglia F19 40 MPa (5.800 psi) 100 MPa (14.500 psi)

Opzione -B3 (B7M), -P4 o -P8 20 MPa (2.900 psi) 70 MPa (11.150 psi)

Con opzione -D1 16 MPa (2.320 psi) 64 MPa (9.280 psi)

Opzione -B1 (316 ss), -D5, -P2 o -P6 15 MPa (2.175 psi) 60 MPa (8.700 psi)

18.	 Soddisfa lo standard ANSI/ISA S82.03-1988.
19.	 Disponibile solo per i trasmettitori di pressione relativa.
20.	 Fare riferimento al codice del modello per le descrizioni delle opzioni e per le applicazioni e le limitazioni relative ai componenti elencati nella tabella.
21.	 La pressione statica si applica solo ai trasmettitori di pressione differenziale.
22.	 Entrambi i lati possono essere esposti ad una elevata pressione in caso superamento della pressione fuori scala.
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Introduction Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters

Transmitter Configuration23 Maximum Static24 and
Overrange Pressure25

Maximum Proof
Pressure26

With Option -D2, -D4, -D6, or -D827 10 MPa (1,500 psi) 40 MPa (6,000 psi)

Option -D9 (17-4 PH ss) or -Y28 40 MPa (5,800 psi) 100 MPa (14,500 psi)

With Structure Code 78 or 79 (PVDF
insert)29

2.1 MPa (300 psi) 8.4 MPa (1,200 psi)

Elevated Zero and Suppressed Zero

For applications requiring an elevated or suppressed zero, do not exceed the
maximum span and the upper and lower range limits of the transmitter.

Sensor Fill Fluid

• Silicone fluid — dodecamethylpentasiloxane
• 3M™ Fluorinert™ Electronic Liquid FC-43 — perfluorotributylamine
• NEOBEE® M-20 — propylene glycol di(octanoate/decanoate)

Minimum Allowable Absolute Pressure vs Process Temperature

• With silicone fill fluid: up to 121°C (250°F) at full vacuum30

• With inert fill fluid: refer to the graph30 31
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Mounting Position

The transmitter can be mounted in any orientation with considerations specified in
Installation, page 21. The housing can be rotated up to one full turn to any desired
position for access to adjustments, display, or conduit connections. Refer to
Positioning the Housing, page 41.
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23. Refer to the model code for option descriptions, and for applications and restrictions related to the items listed in the table.
24. Static pressure is relevant only for differential pressure transmitters.
25. Either side can be at higher pressure during overrange.
26. Meets ANSI/ISA Standard S82.03-1988.
27. Limited to operating temperatures ranging from -10 to +80°C (14 to 176°F).
28. Differential pressure transmitters only.
29. With PVDF insert, temperature limits are -7 and +82°C (20 and 180°F).
30. For direct connect IGP50S transmitters with Span Code D, the minimum allowable pressure is 0 psig.
31. For biplanar IAP50S transmitters, up to 50°C (120°F) at full vacuum.

Configurazione del trasmettitore 23 Massima pressione statica 24 

e fuori scala 25
Massima pressione di 

prova 26

Con opzione -D2, -D4, -D6 o -D827 10 MPa (1.500 psi) 40 MPa (6.000 psi)

Opzione -D9 (17-4 PH ss) o -Y28 40 MPa (5.800 psi) 100 MPa (14.500 psi)

Con codice struttura 78 o 79 (inserto PVDF) 29 2,1 MPa (300 psi) 8,4 MPa (1.200 psi)

Elevazione zero e soppressione zero

Per le applicazioni che richiedono l'elevazione o la soppressione zero, non superare il 
limite massimo di soglia e i limiti di intervallo superiore e inferiore del trasmettitore.

Sensore livello riempimento dei fluidi

•	 Fluido a base di silicone - dodecametilpentasilossano

•	 3M™ Fluorinert™ Liquido componenti elettronici FC-43 — perfluorotributilamina

•	 NEOBEE® M-20 — glicole propilenico di(ottanoato/decanoato)

Pressione assoluta minima consentita a confronto con la temperatura di processo

•	 Con fluido di riempimento a base di silicone: fino a 121°C (250°F) 30

•	 Con fluido di riempimento inerte: fare riferimento al grafico 30 31

Posizione di montaggio

Il trasmettitore può essere montato in qualunque direzione, tenendo conto di quanto specificato 
nel paragrafo Installazione, pagina 21. L'alloggiamento può essere ruotato di un giro completo, in 
modo da raggiungere la posizione desiderata e accedere alle regolazioni, al display o ai raccordi 
del condotto. Fare riferimento al paragrafo Posizionamento dell'alloggiamento, pagina 41.

23.	 Fare riferimento al codice del modello per le descrizioni delle opzioni e per le applicazioni e le limitazioni relative ai componenti elencati 
nella tabella.

24.	 La pressione statica si applica solo ai trasmettitori di pressione differenziale.
25.	 Entrambi i lati possono essere esposti ad una elevata pressione in caso superamento della pressione fuori scala.
26.	 Soddisfa lo standard ANSI/ISA S82.03-1988.
27.	 Limitato a temperature di esercizio comprese tra -10 e +80°C (14 e 176°F).
28.	 Solo per i trasmettitori di pressione differenziale.
29.	 Nelle configurazioni con inserto PVDF, i limiti di temperatura sono compresi tra -7 e +82°C (20 e 180°F).
30.	 Per i trasmettitori di collegamento diretto IGP50S con codice soglia D, la pressione minima consentita è pari a 0 psig.
31.	 Per i trasmettitori biplanari IAP50S, fino a 50°C (120°F) a vuoto pieno.
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Inoltre, anche il display (laddove applicabile) può essere ruotato con incrementi di 90° all'interno 
dell'alloggiamento. Fare riferimento al paragrafo Posizionamento del display, pagina 41.

NOTA:
•	 Montare il trasmettitore in modo che l'umidità che si condensa o si scarica nello 

scomparto del cablaggio di campo possa uscire attraverso uno dei due raccordi 
filettati del condotto.

•	 Utilizzare un adeguato sigilllante per filettature su tutti i raccordi.

•	 Impostare il punto di effetto zero per tutte le soglie di calibrazione che possono essere 
calibrate esternamente e regolare nuovamente l'uscita a zero dopo l'installazione.

Massa approssimativa

Il trasmettitore di massa non comprende guarnizioni di tenuta della pressione.

Trasmettitore e opzioni Massa approssimativa

Trasmettitori di collegamento diretto AP o GP, alloggiamento in alluminio 1,4 kg (3,1 lb)

Struttura biplanare o DP tradizionale, alluminio, senza connettori di processo 3,5 kg (7,8 lb)

Struttura biplanare o DP tradizionale, alluminio, con connettori di processo 4,2 kg (9,2 lb)

Display opzionale Aggiunge 0,2 kg (0,4 lb)

Alloggiamento di sostituzione 316 ss Aggiunge 1,1 kg (2,4 lb)

Struttura a basso profilo/biplanare LP1 Aggiunge 0,1 kg (0,2 lb)

Struttura a basso profilo/biplanare LP2 Aggiunge 0,8 kg (1,8 lb)

Connessioni di processo

•	 I trasmettitori AP e GP con strutture di collegamento diretto possono essere collegati 
direttamente al circuito di processo utilizzando la filettatura esterna/interna 1/2 NPT, la 
filettatura esterna M20 o il raccordo opzionale G 1/2 B.

◦	 Se si utilizza una staffa di montaggio opzionale, il trasmettitore può essere collegato 
al circuito di processo attraverso la filettatura esterna/interna 1/2 NPT, la filettatura 
esterna M20, la filettatura interna 1/4 NPT o il raccordo G 1/2 B (modello codice 
opzione -G).

◦	 I trasmettitori con una connessione sanitaria di processo possono essere collegati al 
circuito di processo con un connettore di processo a tre morsetti o con una mini 
guarnizione a labbro per serbatoio.

◦	 I trasmettitori con una connessione di processo per pasta e carta possono essere 
collegati al circuito di processo con un raccordo filettato o di tipo a manicotto.

•	 I trasmettitori DP e i trasmettitori AP o GP con strutture biplanari possono essere collegati 
attraverso una filettatura NPT 1/4 o un connettore di processo opzionale.

Materiali a contatto con il liquido di processo
Tutti i componenti a contatto con il liquido di processo sono conformi agli standard 
NACE MR0175 e MR0103.

Componente Materiale(i)

Diaframma 316L ss, lega di nichel 32, Co-Ni-Cr, monel, placcato oro 316L ss o tantalio
Connessioni di processo 33 
e coperchi 316 ss, lega di nichel 32, monel o inserti PVDF

Guarnizioni di tenuta della 
pressione Fare riferimento a MI 020-369

32.	 Equivalente a Hastelloy® C-276. Hastelloy è un marchio registrato di Haynes International, Inc.
33.	 Comprende connessioni di processo sanitarie e per cellulosa e carta.
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Materiali di riferimento lato (bassa) pressione

Silicone, Pyrex™, silicone RTV o 316L ss.

Collegamenti elettrici

I cablaggi di campo passano attraverso ingressi filettati 1/2 NPT o M20 su entrambi i 
lati dell'alloggiamento dell'apparecchiatura elettronica. I cavi giungono sotto a termi-
nali a vite e rondelle sulla morsettiera, nello scomparto dei terminali di campo.

 AVVERTENZA
RISCHIO DI ESPLOSIONE
Per evitare possibili esplosioni e garantire una protezione antideflagrante, a prova di esplo-
sione e a prova di accensione di polvere, osservare le procedure di cablaggio applicabili. 
Coprire le aperture inutilizzate del condotto con appositi coperchi per condotti approvati. Il 
coperchio e il condotto devono entrambi potere incastrarsi per almeno cinque filettature 
complete, nel caso delle connessioni 1/2 NPT, e sette filettature complete, nel caso delle 
connessioni M20.

L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare gravi lesioni o la morte.

Inversione cablaggio di campo (solo per i trasmettitori HART)

L'inversione del cablaggio di campo non danneggia il trasmettitore, a condizione che 
la corrente sia limitata a 1A o ad un valore inferiore, limitando la corrente attiva o la 
resistenza di circuito. Tuttavia, il trasmettitore è sensibile alla polarità.

NOTA: Le correnti supportate di 1A non danneggiano il modulo elettronico o il sensore, ma 
possono danneggiare il gruppo della morsettiera e gli strumenti esterni del circuito.

Smorzamento regolabile

Lo smorzamento può essere impostato dall'utente con valori di 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 
16 o 32 secondi. Selezionando un valore di SMORZAMENTO 0 nel menu Smorza-
mento si ottiene la risposta più veloce.

Segnale in uscita
Radice quadrata da 4 a 20 mA CC (solo per DP) o da 4 a 20 mA CC lineare con comunicazio-
ne digitale HART. L'uscita è selezionabile tramite software e configurabile a distanza dal 
comunicatore HART, ed è configurabile localmente con i pulsanti presenti sul display opzionale. 
HART 7 permette di fissare o attivare il segnale mA quando è abilitato il multidrop.

Regolazione esterna dello zero

Un pulsante esterno opzionale resistente all'umidità consente di azzerare localmente 
il sistema senza rimuovere il coperchio della custodia.

Tensione di alimentazione

L'alimentazione deve essere in grado di fornire 22 mA quando il trasmettitore è configu-
rato per un'uscita da 4 a 20 mA. Un'oscillazione fino a 2 V pp (50/60/100/120 Hz) è 
tollerabile, ma la tensione istantanea deve rimanere entro l'intervallo specificato.

La tensione di alimentazione e il carico del circuito devono rientrare nei limiti specifi-
cati. Ciò è descritto nel dettaglio nel paragrafo

Cablaggio del trasmettitore in un circuito di controllo, pagina 44. La seguente tabella 
riassume i requisiti essenziali.
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Comunicazione HART Nessuna comunicazione HART

Resistenza minima 250 Ω 0 Ω

Tensione di alimentazione minima 15,5 V CC 12,5 V CC

Collegamenti elettrici di messa a terra

Il trasmettitore è dotato di un collegamento a terra all'interno del vano di cablaggio di 
campo e di un collegamento a terra esterno alla base dell'alloggiamento dell'apparec-
chiatura elettronica. Per ridurre al minimo la corrosione galvanica, posizionare il cavo 
o il contatto tra la rondella prigioniera e la rondella allentata sulla vite esterna di terra.

Se si utilizza un cavo schermato, collegare a terra l'isolamento solo per la struttura di campo.

Punti di collegamento del comunicatore HART

Il comunicatore HART può essere collegato al circuito come illustrato nel paragrafo 
Accesso ai terminali di campo del trasmettitore, pagina 43. Può inoltre essere colle-
gato direttamente al trasmettitore attraverso i due connettori a banana superiori.

Punti di prova

I due connettori a banana inferiori (identificati come CAL) possono essere utilizzati 
per controllare l'uscita del trasmettitore durante la configurazione da 4 a 20 mA. Le 
misure devono essere comprese tra 100 e 500 mV CC per un'uscita del trasmettitore 
da 0 a 100%. Vedere Accesso ai terminali di campo del trasmettitore	 43

Comunicazione remota

Il trasmettitore comunica bidirezionalmente attraverso il cablaggio di campo a 2 fili 
con un comunicatore HART.

Formato di comunicazione
La comunicazione si basa sulla tecnica FSK (Frequency Shift Keying). Le frequenze 
sono sovrapposte ai cavi di alimentazione/segnale del trasmettitore.

Uscita da 4 a 20 mA.
Il trasmettitore invia la misurazione di pressione al circuito sotto forma di segnale 
digitale continuo da 4 a 20 mA CC. Inoltre, comunica digitalmente con il comunicatore 
HART a

distanze fino a 3.000 m (10.000 piedi). La comunicazione tra il configuratore remoto e 
il trasmettitore non disturba il segnale di uscita da 4 a 20 mA. Altre specifiche sono:

Velocità di trasmissione dei dati 1200 baud

Frequenza di aggiornamento 4-20 mA 30 volte/secondo

Uscita per allarme basso ≤ 3,60 mA

Uscita per allarme alto ≥ 21,00 mA

Uscita in caso di sottopressione 3,8 mA

Uscita in caso di sovrapressione 20,5 mA

Uscita quando non in linea Configurabile da parte dell’utente a un valore costante 
compreso tra 3,6 mA e 21,0 mA
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Certificazioni degli enti di sicurezza

 AVVERTENZA
RISCHIO DI ESPLOSIONE
Per evitare possibili esplosioni e garantire una protezione antideflagrante, a prova di esplosio-
ne e a prova di accensione di polvere, osservare le procedure di cablaggio applicabili. Coprire 
le aperture inutilizzate del condotto con appositi coperchi per condotti approvati. Il coperchio e 
il condotto devono entrambi potere incastrarsi per almeno cinque filettature complete, nel caso 
delle connessioni 1/2 NPT, e sette filettature complete, nel caso delle connessioni M20.

L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare gravi lesioni o la morte.

 AVVERTENZA
RISCHIO DI INGRESSO DI UMIDITÀ
Per garantire un livello di protezione conforme allo standard IEC IP66/IP67 e di tipo NEMA 4x, 
si raccomanda di coprire l'apertura inutilizzata del condotto con il tappo in metallo fornito in 
dotazione. Utilizzare un adeguato sigillante per filettature su entrambi i raccordi del condotto. 
Inoltre, occorre installare i coperchi filettati sull'alloggiamento. Ruotare i coperchi in modo da 
inserire correttamente l'O-ring nell'alloggiamento, quindi continuare a stringere manualmente 
fino a quando il coperchio tocca l'alloggiamento creando un contatto metallo-metallo.

L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare gravi lesioni o la morte.

Le restrizioni di cablaggio necessarie per conservare la certificazione elettrica del 
trasmettitore sono riportate nelle presenti istruzioni. Vedere Cablaggio, pagina 43.

Certificazioni elettriche

Questi trasmettitori sono stati progettati per soddisfare i requisiti di sicurezza elettrica elencati 
nella seguente tabella. Per informazioni dettagliate o per conoscere lo stato delle approvazioni 
/ certificazioni dei laboratori di prova, contattare l'Assistenza Clienti globale.

Fare riferimento al paragrafo Codici modello, pagina 113 per la disponibilità dei codici 
di sicurezza e di progettazione delle apparecchiature elettriche, con specifiche 
strutture del trasmettitore.

Tabella 9 - Certificazioni elettriche

Certificazione dell'agenzia, tipi di protezione e classificazione dell'area Condizioni di applicazione34
Modello 
Codice 

Opzione
ATEX a sicurezza intrinseca, Ex ia IIC Classe di temperatura T4, Ta= da -40°C a +80°C AA

ATEX ignifugo, Ex d IIC Classe di temperatura T6, T85°C, Ta = da -40°C a +75°C AD

Certificazioni multiple ATEX (compresi i codici ATEX AA e AN) Si applica ai codici AA e AN AM35

Tipo di protezione ATEX n, Ex ic IIC o Ex nA Classe di temperatura T4, Ta= da -40°C a +80°C AN

Certificazioni multiple ATEX (compresi i codici ATEX AA, AD e AN) Si applica ai codici AA, AN e AD AP35

INMETRO a sicurezza intrinseca, Ex ia IIC Classe di temperatura T4, Ta= da -40°C a +80°C BA

INMETRO ignifugo, Ex d IIC Classe di temperatura T6, T85°C, Ta = da -40°C a +75°C  BD

Certificazioni multiple INMETRO (compresi i codici INMETRO BA e BD) Si applica ai codici BA e BD BP35

CSA a sicurezza intrinseca, Zona certificata Ex ia Classe di temperatura ambiente massima da T4A a 40°C e da 
T3C a 85°C  CA

34.	 La scelta dell'opzione -J estende il limite operativo di bassa temperatura dei trasmettitori con sensori riempiti con liquido a base di silicone 
fino a -50°C (-58°F).

35.	 Quando si seleziona un codice di sicurezza e di progettazione delle apparecchiature elettriche che termina in "M" o "P", è necessario 
contrassegnare in modo permanente (segno di spunta nel blocco rettangolare sulla targhetta dati) un solo tipo di protezione (ia, d, n, IS, NL 
o XP). Non modificare questo contrassegno una volta applicato.
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Certificazione dell'agenzia, tipi di protezione e classificazione dell'area Condizioni di applicazione36
Modello 
Codice 

Opzione
Zona CSA certificata ignifuga Ex d IIC; anche antideflagrante, anti-innesco T6, temperatura ambiente massima 75°C CD

Certificazioni multiple CSA (compresi i codici CSA CA e CN) Si applica ai codici CA e NC CM37

CSA non soggetta a incendi, Zona certificata Ex nA IIC Classe di temperatura ambiente massima da T4A a 
40°C e da T3C a 85°C CN

Certificazioni multiple CSA (compresi i codici CSA CA, CD e CN) Si applica ai codici CA, CD e CN CP37

Certificazioni multiple ATEX e IECEx a sicurezza intrinseca, Ex ia IIC Classe di temperatura T4, Ta = da -40°C a +80°C DA

Certificazioni multiple ATEX e IECEx ignifugo, Ex d IIC Classe di temperatura T6, T85°C, Ta = da -40°C a 
+75°C DD

Certificazioni multiple ATEX e IECEx, ia, ic Si applica ai codici DA e DN DM37

Certificazioni multiple ATEX e IECEx di protezione di tipo n, Ex ic IIC Classe di temperatura T4, Ta = da -40°C a +80°C DN

Certificazioni multiple ATEX e IECEx, ia, ic e d Si applica ai codici DA, DD e DN DP37

IECEx a sicurezza intrinseca, Ex ia IIC Classe di temperatura T4, Ta= da -40°C a +80°C EA

IECEx ignifugo, Ex d IIC Classe di temperatura T6, Ta= da -40°C a +75°C ED

Certificazioni multiple IECEx, ia, ic, nA Si applica ai codici EA e EN EM37

Tipo di protezione IECEx n, Ex ic IIC o Ex nA Classe di temperatura T4, Ta= da -40°C a +80°C EN

Certificazioni multiple IECEx, ia, ic, nA e d Si applica ai codici EA, EN e ED EP37

FM Classi I, II e III Divisione 1 a sicurezza intrinseca, AEx ia IIC Classe di temperatura T4, Ta= da -40°C a +80°C FA

FM Classi FM I, II e III Divisione 1 antideflagrante, anti-innesco, Zona approvata AEx d 
IIC

Classe di temperatura ambiente massima da T6 a 
75°C e da T5 a 85°C FD

Certificazioni multiple FM (include i codici FM FA o FN) Si applica ai codici FA o FN FM37

Classi I, II e III FM Divisione 2 non soggetta a incendi, Zona approvata AEx nA IIC Classe di temperatura T4, Ta= da -40°C a +80°C FN

Certificazioni multiple FM (compresi i codici FM FA, FD o FN) Si applica ai codici FA, FD o FN FP37

EAC a sicurezza intrinseca, Ex ia Classe di temperatura T4, Ta= da -40°C a +80°C RA

EAC ignifugo, Ex d Classe di temperatura T4, Ta= da -40°C a +75°C RD

Protezione EAC di tipo n, Ex ic IIC o Ex nA Classe di temperatura T4, Ta= da -40°C a +80°C RN

Certificazioni multiple per applicazioni a sicurezza intrinseca ATEX, CSA e FM Si applica ai codici FA, CA e AA MA38

Nessuna certificazione n/d ZZ

36.	 La scelta dell'opzione -J estende il limite operativo di bassa temperatura dei trasmettitori con sensori riempiti con liquido a base di silicone 
fino a -50°C (-58°F).

37.	 Quando si seleziona un codice di sicurezza e di progettazione delle apparecchiature elettriche che termina in "M" o "P", è necessario 
contrassegnare in modo permanente (segno di spunta nel blocco rettangolare sulla targhetta dati) un solo tipo di protezione (ia, d, n, IS, NL 
o XP). Non modificare questo contrassegno una volta applicato.

38.	 Quando si seleziona un codice di sicurezza e di progettazione delle apparecchiature elettriche MA, è necessario contrassegnare in modo 
permanente (segno di spunta nel blocco rettangolare sulla targhetta dati) le certificazioni a sicurezza intrinseca per ATEX, CSA o FM, a 
seconda dei casi. Non modificare questo contrassegno una volta applicato.
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Installazione

 PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
La principale struttura esterna di alcuni modelli di apparecchiature elettroniche è 
realizzata in lega di alluminio. In rari casi, possono generarsi fonti di accensione 
dovute ad urti e scintille di attrito. Ciò deve essere tenuto in considerazione durante 
l'installazione, in particolare se l'apparecchiatura è installata in una Zona 0.

L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare gravi lesioni o la morte.

 AVVERTENZA
RISCHIO DI CARICHE ELETTROSTATICHE E CONTAMINAZIONE DA POLVERE
• In caso di installazione in una zona con polveri infiammabili, in determinate 

circostanze estreme può formarsi una carica elettrostatica incendiaria sulle 
superfici verniciate, che non sono conduttive. Pertanto, adottare le necessarie 
precauzioni per evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche; ad esempio, colloca-
re l'apparecchiatura in un luogo in cui è improbabile che sia presente un meccani-
smo di generazione della carica elettrostatica (ad esempio dovuta alla polvere 
soffiata dal vento) e pulire con un panno umido.

• In caso di installazione in una zona con polveri infiammabili, assicurarsi che l'ingresso dei 
cavi mantenga la resistenza alla polvere (IP6X) della struttura esterna.

La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la morte, lesioni 
gravi o danni alle apparecchiature.

AVVISO
POSSIBILE DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA
Per evitare di danneggiare il sensore del trasmettitore, non utilizzare dispositivi a percussio-
ne, come un avvitatore a impulsi o un dispositivo di stampaggio, sul trasmettitore.

L'inosservanza delle presenti istruzioni può portare al danneggiamento dell'apparecchiatura.

Montaggio del trasmettitore
Tutti i trasmettitori possono essere montati su un tubo o una superficie verticale o 
orizzontale utilizzando il set di montaggio opzionale. Vedere Montaggio su tubo, 
pagina 22 e Montaggio su superficie, pagina 23.

Inoltre, è possibile collegare direttamente al sistema di processo trasmettitori (non biplanari) di 
pressione assoluta e relativa; vedere Trasmettitori a collegamento diretto AP e GP , pagina 23. 
I trasduttori di pressione differenziale possono essere supportati dalle tubazioni di processo; 
vedi Montaggio di un trasmettitore DP supportato dalle tubazioni di processo, pagina 24.

Fare riferimento a Dimensioni, pagina 100 per informazioni sulle dimensioni.

Quando si monta il trasmettitore, tenere conto di queste considerazioni:

•	 Montare il trasmettitore in modo che l'umidità che si condensa o si scarica nello scomparto 
del cablaggio di campo possa uscire attraverso uno dei due raccordi filettati del condotto.

•	 Utilizzare un adeguato sigillante per filettature su tutti i raccordi.

•	 Non montare il trasmettitore direttamente sul circuito di processo utilizzando la 
filettatura interna 1/4 NPT. Utilizzare questa filettatura solo per collegarsi al 
circuito di processo quando il trasmettitore è montato con un set di montaggio 
opzionale (opzioni da -M1 a -M8).
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Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters Installation

• Do not mount the transmitter using the conduit connection and optional mounting
set (-M1 through -M6) when vibration conditions exceed 20 m/s2 (2 “g”).

• If the transmitter is not installed in the vertical position, readjust the zero output to
help eliminate the position zero effect.

NOTE: An absolute pressure transmitter cannot be zeroed by venting the
transmitter to atmosphere.

• If structure codes 78/79 (PVDF inserts) are used with the transmitter, make the
process connection directly to the PVDF inserts in the high and low side process
covers.

• Where necessary, intrinsically safe equipment may be connected and
disconnected while the circuits are energized.

• When used in a dust zone with flammable dusts, fibers, and flyings in groups IIIA,
IIB, or IIC, the layer auto-ignition temperature must be at least 75°C greater than
the maximum surface temperature marked in the dust coding.

• The equipment is certified for use only in ambient temperatures marked on the
equipment and should not be used outside this range.

• Do not exceed the maximum process pressure indicated on the marking.
• There are no special checking or maintenance conditions. Periodically inspect all

explosion-protected equipment in accordance with the applicable code of practice.

Figure 2 - Pipe Mounting

VERTICAL DN 50 OR 2 IN. PIPE SHOWN;
ROTATE U-BOLT 90° FOR MOUNTING
TO HORIZONTAL PIPE

APPROXIMATELY 3 IN.
CLEARANCE REQUIRED
FOR  ACCESS TO MOUNTING
BOLTS AND VENT SCREW

OPTIONAL SIDE VENT

BRACKET
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•	 Non montare il trasmettitore utilizzando il collegamento del condotto e il set di montaggio 
opzionale (da -M1 a -M6) quando le condizioni di vibrazione superano i 20 m/s2 (2 “g”).

•	 Se il trasmettitore non è installato in posizione verticale, regolare nuovamente 
l'uscita zero per eliminare l'effetto posizione zero.

NOTA: Un trasmettitore di pressione assoluta non può essere azzerato scarican-
do il trasmettitore nell'atmosfera.

•	 Se si utilizzano i codici struttura 78/79 (inserti PVDF) con il trasmettitore, 
colelgare il circuito di processo direttamente agli inserti PVDF sui coperchi 
laterali superiori e inferiori.

•	 Se necessario, le apparecchiature a sicurezza intrinseca possono essere 
collegate e scollegate mentre i circuiti sono sotto tensione.

•	 In caso di utilizzo in una zona con polveri , fibre e particelle volatili infiamma-
bili dei gruppi IIIA, IIB o IIC, la temperatura di autoaccensione dello strato 
deve essere superiore di almeno 75°C rispetto alla temperatura massima di 
superficie indicata nella codifica delle polveri.

•	 L'apparecchiatura è certificata per l'uso solo alle temperature ambiente indicate 
sull'apparecchiatura e non deve essere utilizzata al di fuori di questo intervallo.

•	 Non superare la pressione massima di processo indicata.
•	 Non ci sono particolari condizioni di controllo o di manutenzione. Ispezionare periodi-

camente tutte le apparecchiature antideflagranti in conformità con le norme applicabili.

Figura 2 - Montaggio su tubo

SPAZIO DI CIRCA 3 IN.
RICHIESTO
PER L’ACCESSO AI BULLONI
DI MONTAGGIO E ALLA VITE DI 
SFIATO

TUBO VERTICALE DN 50 OR 2 IN. ILLUSTRATO;
RUOTARE IL BULLONE A U DI 90° PER IL MONTAGGIO SU 
TUBO ORIZZONTALE

SFIATO LATERALE OPZIONALE

STAFFA
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Figure 3 - Surface Mounting

OPTIONAL SIDE VENT

REAR VENT/DRAIN

BRACKET

FOR S URFACE MOUNTING,
REPLACE U-BOLT WITH TWO
0.375 IN. DIAMETER BOLTS OF
SUFFICIENT LENGTH TO PASS
THROUGH BRACKET AND
SURFACE. 

FOR SURFACE MOUNTING ONLY, 
MOUNTING KIT EXTENSIONS ARE
AVAILABLE TO ALLOW 360 ° ROTATION
OF THE TOPWORKS ASSEMBLY AND
BETTER ACCESS TO REAR
VENT/DRAIN.

�

�

�

�

Figure 4 - Direct Connected AP and GP Transmitter Mounting

FOR HORIZONT AL
PIPE MOUNTING
(U-BOLT IS  
ROTATED 90°)

OPTIONS -M1 TO -M6

SPACER THREADS INTO 
CONDUIT CONNECTION

MOUNTING BRACKET REQUIRED 
WHEN USING 1/4 NPT  INTERNAL
PROCESS CONNECTION THREAD

VERTICAL PIPE
MOUNTING

OPTIONS -M7 AND -M8

MOUNTING BRACKET REQUIRED 
WHEN USING 1/4 NPT  INTERNAL
PROCESS CONNECTION THREAD

VERTICAL PIPE
MOUNTING
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FOR S URFACE MOUNTING,
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Figure 4 - Direct Connected AP and GP Transmitter Mounting

FOR HORIZONT AL
PIPE MOUNTING
(U-BOLT IS  
ROTATED 90°)

OPTIONS -M1 TO -M6

SPACER THREADS INTO 
CONDUIT CONNECTION

MOUNTING BRACKET REQUIRED 
WHEN USING 1/4 NPT  INTERNAL
PROCESS CONNECTION THREAD

VERTICAL PIPE
MOUNTING

OPTIONS -M7 AND -M8

MOUNTING BRACKET REQUIRED 
WHEN USING 1/4 NPT  INTERNAL
PROCESS CONNECTION THREAD

VERTICAL PIPE
MOUNTING
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Figura 3 - Montaggio su superficie

Figura 4 - Montaggio con collegamento diretto dei trasmettitori AP e GP

PER IL SOLO MONTAGGIO SU SUPERFI-
CIE, SONO DISPONIBILI ESTENSIONI DEL 
KIT DI MONTAGGIO PER CONSENTIRE 
UNA ROTAZIONE A 360° DEL GRUPPO DI 
INNESTI E UN MIGLIORE ACCESSO ALLO 
SFIATO/SCARICO POSTERIORE.

SFIATO/SCARICO POSTERIORE

SFIATO LATERALE OPZIONALE

PER IL MONTAGGIO SU SUPERFICIE, 
SOSTITUIRE IL BULLONE A U CON 
DUE BULLONI DI DIAMETRO 0,375 IN. 
CON UNA LUNGHEZZA SUFFICIENTE 
PER PASSARE ATTRAVERSO LA 
STAFFA E LA SUPERFICIE.

STAFFA

OPZIONI DA -M1 A -M6 OPZIONI -M7 E -M8

FILETTATURE DEL DISTANZIATORE 
NEL COLLEGAMENTO CONDOTTO

PER IL MONTAGGIO 
ORIZZONTALE DEL 
TUBO (IL BULLONE A U 
VIENE RUOTATO DI 90°)

MONTAGGIO 
VERTICALE 
SU TUBO

MONTAGGIO 
VERTICALE SU TUBO

STAFFA DI MONTAGGIO NECESSARIA 
QUANDO SI UTILIZZA UNA CONNESSIO-
NE DI PROCESSO CON FILETTATURA 
INTERNA DA 1/4 NPT

STAFFA DI MONTAGGIO NECESSARIA QUANDO 
SI UTILIZZA UNA CONNESSIONE DI PROCESSO 
CON FILETTATURA INTERNA DA 1/4 NPT
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Figure 5 - Process Mounting of a DP Transmitter Supported by Process Piping

TRADITIONAL STRUCTURE LP1 STRUCTURE LP2 STRUCTURE

SEE
NOTE

SEE
NOTE

SEE
NOTE

NOTE:MARK INDICATING LOWAND HIGH PRESSURE SIDES OF TRANSMITTER

Sanitary Process Connections

Transmitters with a sanitary process connector employ a Tri-Clamp type connection or
a mini tank spud seal. Install the transmitter as shown.

For dimensional information, refer to the following documents:
• Tri-Clamp Type Connectors: DP 020-218
• Mini Tank Spud Connectors: DP 020-219

Figure 6 - Mounting a Transmitter with a Sanitary Tri-Clamp Type Connection

TRI-CLAMP TYPE CONNEC TOR

PROCESS  PIPE

VENT WITH CAP
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TRI-CLAMP TYPE CONNEC TOR

PROCESS  PIPE

VENT WITH CAP

24 MI 020-611

Figura 5 - Montaggio su circuito di processo di un trasmettitore DP supportato da tubi di processo

	 STRUTTURA TRADIZIONALE	 STRUTTURA LP1	 STRUTTURA LP2

NOTA: SEGNO CHE INDICA I LATI A BASSA E ALTA PRESSIONE DEL TRASMETTITORE

Connessioni sanitarie di processo

I trasmettitori con una connessione sanitaria di processo possono utilizzano un connettore a tre 
morsetti o una mini guarnizione a labbro per serbatoio. Installare il trasmettitore come illustrato.

Per informazioni sulle dimensioni, fare riferimento ai seguenti documenti:

•	 Connettori a tre morsetti: DP 020-218

•	 Connettori con mini guarnizione a labbro per serbatoio: DP 020-219

Figura 6 - Montaggio di un trasmettitore con connessione sanitaria a tre morsetti

VEDERE
NOTA

SFIATO CON 
COPERCHIO

CONNETTORE A TRE MORSETTI

TUBO DI PROCESSO

VEDERE
NOTA

VEDERE
NOTA
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Installation Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters

Figure 7 - Mounting a Transmitter with a Sanitary Mini Tank Spud Seal

TRI-CLAMP TYPE CONNECTOR

TANK WALL

TANK SPUD

VENT

• If the transmitter is to be mounted horizontally (side of a tank), orient the housing
so that the vent is self-draining. Do not mount the vent facing up.

• If the vent faces downward, remove the protective cap.
• If the vent clogs, replace it with Part Number D0186DQ (W.L.Gore part number

PMF200444). Stock vents and replace them at a predetermined interval as part of
preventive maintenance. When installing a new vent, apply torque of
0.6 to 0.8 N-m (5 to 7 lbf-in).

• If the transmitter is subject to routine washdown such as in typical sanitary
applications and the vent is oriented so that it is self-draining, the vent will stay
clear, and longer intervals between preventive maintenance may be realized.

• If the vent becomes clogged, the resulting pressure measurement error may be as
much as 1.5 inH2O per degree C change in temperature. This value is positive
with decreasing temperature, and negative with increasing temperature.

Welding the Tank Spud

Weld the tank spud into a hole cut in the tank as follows:

1. Cut a hole into the process vessel to accept the spud. The spud should fit snugly
and uniformly. The nominal diameter of the spud is 3.73 inch (94.7 mm). To assure
that the seal is always covered by process fluid, the top of the hole should be
below the minimum measurement level.

2. Position the spud mounting ring so that it aligns as closely as possible with the
inside wall of the tank, and the weep hole is at the bottom.

3. Tack weld the spud mounting ring to the outside of the tank in four places.

4. Weld the spud mounting ring to the inner surface of the tank:

a. Spud is 316 stainless steel. Use a compatible welding rod. Do not distort the
spud mounting ring by using excessive heat.

b. Weld the spud mounting ring in sections as indicated in the diagram.

c. After each section is welded, cool right away with water until the temperature
is less than 370°C (700°F) before welding the next section.
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Figura 7 - Montaggio di un trasmettitore con una mini guarnizione a labbro per serbatoio

SFIATO

CONNETTORE A TRE MORSETTI

GUARNIZIONE A LABBRO PER 
SERBATOIO

PARETE SERBATOIO

•	 Se il trasmettitore deve essere montato orizzontalmente (lato di un serbatoio), orientare 
l'alloggiamento in modo che lo sfiato scarichi automaticamente. Non montare lo sfiato 
rivolto verso l'alto.

•	 Se lo sfiato è rivolto verso il basso, rimuovere il tappo di protezione.

•	 Se lo sfiato si blocca, sostituirlo con il codice D0186DQ (codice W.L.Gore 
PMF200444). Conservare e sostituire gli sfiati ad intervalli prestabiliti, come 
previsto nel piano di manutenzione preventiva. Quando si installa un nuovo sfiato, 
applicare una coppia di serraggio compresa tra 1,6 e 0,8 N-m (da 5 a 7 lbf-in).

•	 Se il trasmettitore è soggetto a lavaggi di routine, come ad esempio nelle tipiche 
applicazioni sanitarie, e lo sfiato è orientato in modo da scaricare automatica-
mente, lo sfiato rimarrà libero e potranno essere applicati intervalli più lunghi tra 
un intervento di manutenzione preventiva e l'altro.

•	 Se lo sfiato è ostruito, l'errore di misurazione della pressione risultante può essere di 
1,5 inH2O per ogni grado C di variazione di temperatura. Questo valore è positivo in 
caso di temperatura decrescente e negativo in caso di temperatura crescente.

Saldatura della guarnizione a labbro del serbatoio
Saldare la guarnizione a labbro del serbatoio in un foro praticato nel serbatoio come segue:

1.	 Praticare un foro nel recipiente di processo in modo che possa accogliere la guarnizione a 
labbro. La guarnizione a labbro deve adattarsi perfettamente e in modo uniforme. Il 
diametro nominale della guarnizione a labbro è di 3,73 pollici (94,7 mm). Per assicurare 
che la guarnizione sia sempre coperta dal fluido di processo, la parte superiore del foro 
deve essere al di sotto del livello minimo di misurazione.

2.	 Posizionare l'anello di montaggio della guarnizione a labbro in modo che si allinei il più 
vicino possibile alla parete interna del serbatoio e il foro di scarico si trovi sul fondo.

3.	 Saldare l'anello di montaggio della guarnizione a labbro all'esterno del serbatoio in quattro punti.

4.	 Saldare l'anello di montaggio della guarnizione a labbro sulla superficie interna del serbatoio:

a.	 La guarnizione a labbro è in acciaio inox 316. Utilizzare un filo di saldatura compatibile. Non 
distorcere l'anello di montaggio della guarnizione a labbro utilizzando calore eccessivo.

b.	 Saldare l'anello di montaggio della guarnizione a labbro in sezioni, come 
indicato nello schema.

c.	 Dopo che ogni sezione è stata saldata, raffreddare subito con acqua fino a quando la 
temperatura sarà inferiore a 370°C (700°F) prima di saldare la sezione successiva.
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5. Grind the weld smooth so the surface is free from irregularities where dirt can
lodge.

6. After completing the inner weld, the outer surface can also be welded if desired.

Figure 8 - Welding Procedure

1

2

3

4

5 6

Pulp and Paper Process Connections

Transmitters with pulp and paper process connectors are available in two designs —
sleeve type and threaded type. For dimensional information, refer to DP 020-217.

Sleeve-Type Connectors

1. Cut a hole into the process vessel to accept the weld spud. The spud should fit
snugly and uniformly. The nominal diameter of the spud is:
• Nominal 1 inch connector: 33.4 mm (1.32 inch)
• Nominal 1 1/2 inch connector: 48.3 mm (1.90 inch)

2. Position the sleeve into the hole so that it aligns as closely as possible with the
inside wall of the vessel.

3. Tack weld using the welding sequence shown in Welding Procedure, page 26.
Cool each section with water until the temperature is below 370°C (700°F) before
proceeding to the next section.

4. Weld the circumference of the sleeve using a compatible stainless steel welding
rod.

NOTE: The welder should meet the requirements of ANSI B31.3, ASME
Section IX, or other codes, if applicable.

5. Lubricate the o-ring with appropriate lubricant and install it into the sleeve,
ensuring that it is properly seated.

NOTE: If the gasket is not properly seated, a process leak may occur.

6. Insert the transmitter sensor into the sleeve and hold it in place with cap screws.
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5.	 Smerigliare la saldatura in modo che sia liscia e la superficie sia libera da irregolarità nelle 
quali potrebbe depositarsi lo sporco.

6.	 Dopo avere completato la saldatura interna, è possibile saldare anche la superficie 
esterna, se lo si desidera.

Figura 8 - Procedura di saldatura

Connessioni di processo cellulosa e carta

I trasmettitori con connettori di processo per la cellulosa e la carta dei sono disponibili 
in due versioni: di tipo a manicotto e filettati. Per informazioni sulle dimensioni, vedere 
DP 020-217.

Connettori a manicotto
1.	 Praticare un foro nel recipiente di processo in modo che possa accogliere la 

guarnizione a labbro saldata. La guarnizione a labbro deve adattarsi perfetta-
mente e in modo uniforme. Il diametro nominale della guarnizione a labbro è:

•	 Connettore nominale da 1 pollice: 33,4 mm (1,32 pollici)

•	 Connettore nominale da 1 1/2": 48,3 mm (1,90 pollici)

2.	 Posizionare il manicotto nel foro in modo che si allinei il più vicino possibile alla 
parete interna del recipiente.

3.	 Eseguire la puntatura procedendo secondo la sequenza di saldatura descritta nel 
paragrafo Procedura di saldatura, pagina 26. Raffreddare ogni sezione con 
acqua fino ad ottenere una temperatura inferiore a 370°C (700°F) prima di 
passare alla sezione successiva.

4.	 Saldare la circonferenza del manicotto utilizzando un filo di saldatura in acciaio 
inossidabile compatibile.

NOTA: La saldatrice deve soddisfare i requisiti delle norme ANSI B31.3, 
ASME sezione IX, o di altri codici, se applicabili.

5.	 Lubrificare l'o-ring con lubrificante appropriato e inserirlo nel manicotto, assicu-
randosi che sia posizionato correttamente.

NOTA: Se la guarnizione non è correttamente inserita, può verificarsi una 
perdita di processo.

6.	 Inserire il sensore del trasmettitore nel manicotto e tenerlo in posizione con viti a 
testa cilindrica.
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Figure 9 - Mounting a Transmitter with a Sleeve-Type Pulp and Paper Process
Connection

WELD

SLEEVE

O-RING

VESSEL WALL

CAP SCREW

1 1/2 INCH SIZE SHOWN

VENT

Threaded-Type Connectors

1. Cut a hole into the process vessel to accept the weld spud. The spud should fit
snugly and uniformly. The nominal diameter of the spud is:
• Nominal 1 inch connector: 38.1 mm (1.50 inch)
• Nominal 1 1/2 inch connector: 60.3 mm (2.38 inch)
• Nominal 1 1/2 inch connector for Ametek spud: 50.5 mm (1.99 inch)

2. Position the connector into the hole so that it aligns as closely as possible with the
inside wall of the vessel.

3. Tack weld using the welding sequence shown in Welding Procedure, page 26.
Cool each section with water until the temperature is below 370°C (700°F) before
proceeding to the next section.

NOTE: Use a heat sink during this operation.
• 1 inch size: Part Number N1214YS
• 1 1/2 inch size: Part Number N1214YR

4. Weld the circumference of the connector using a compatible stainless steel
welding rod.

NOTE: The welder should meet the requirements of ANSI B31.3, ASME
Section IX, or other codes, if applicable.

5. After the connector has cooled, remove the heat sink.

6. Lubricate the gasket with an appropriate lubricant and install it into the connector,
ensuring that it is properly seated.

NOTE: If the gasket is not properly seated, a process leak may occur.

7. Thread the sensor into the connector hand-tight. Then tighten approximately 1/8
turn more.

MI 020-611 27

Figura 9 - Montaggio di un trasmettitore con connessione di processo di tipo a 
manicotto per cellulosa e carta

Connettori di tipo filettato

1.	 Praticare un foro nel recipiente di processo in modo che possa accogliere la 
guarnizione a labbro saldata. La guarnizione a labbro deve adattarsi perfetta-
mente e in modo uniforme. Il diametro nominale della guarnizione a labbro è:

•	 Connettore nominale da 1 pollice: 38,1 mm (1,50 pollici)

•	 Connettore nominale da 1 1/2": 60,3 mm (2,38 pollici)

•	 Connettore nominale da 1 1/2" per guarnizione a labbro Ametek: 50,5 mm 
(1,99 pollici)

2.	 Posizionare il connettore nel foro in modo che si allinei il più vicino possibile alla 
parete interna del serbatoio.

3.	 Eseguire la puntatura procedendo secondo la sequenza di saldatura descritta nel 
paragrafo Procedura di saldatura, pagina 26. Raffreddare ogni sezione con 
acqua fino ad ottenere una temperatura inferiore a 370°C (700°F) prima di 
passare alla sezione successiva.

NOTA: Utilizzare un dissipatore di calore durante questa operazione.

•	 Dimensione di 1 pollice: Codice N1214YS

•	 Dimensione di 1 1/2 pollice: Codice N1214YR

4.	 Saldare la circonferenza del connettore con un filo di saldatura in acciaio inossi-
dabile compatibile.

NOTA: La saldatrice deve soddisfare i requisiti delle norme ANSI B31.3, 
ASME sezione IX, o di altri codici, se applicabili.

5.	 Dopo che il connettore si è raffreddato, rimuovere il dissipatore di calore.

6.	 Lubrificare la guarnizione con un lubrificante appropriato e inserirla nel connetto-
re, assicurandosi che sia correttamente inserita.

NOTA: Se la guarnizione non è correttamente inserita, può verificarsi una 
perdita di processo.

7.	 Infilare il sensore nel connettore da stringere manualmente. Quindi serrare di 
circa 1/8 di giro in più.

SFIATO

VITE A TESTA CILINDRICA

PARETE DELLA VASCA

MANICOTTO

SALDATURA

DIMENSIONI 1 1/2 POLLICI O-RING
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Figure 10 - Mounting a Transmitter with a Threaded-Type Pulp and Paper
Process Connection
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GASKET

Manifold Mounting of Differential Pressure Transmitters

With manifold mounting, the transmitter is mounted to and supported by a bypass
manifold. The bypass manifold can be mounted to a DN 50 or 2 inch pipe with an
optional mounting bracket. See MI 022-138.

Figure 11 - Typical Mounting of a DP Transmitter Supported by a Bypass
Manifold

M4A MANIFOLD MB3 MANIFOLD
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Figure 10 - Mounting a Transmitter with a Threaded-Type Pulp and Paper
Process Connection

VENT

WELD

SLEEVE

1 INCH S IZE SHOWN

VESSEL WALL

GASKET

Manifold Mounting of Differential Pressure Transmitters

With manifold mounting, the transmitter is mounted to and supported by a bypass
manifold. The bypass manifold can be mounted to a DN 50 or 2 inch pipe with an
optional mounting bracket. See MI 022-138.

Figure 11 - Typical Mounting of a DP Transmitter Supported by a Bypass
Manifold
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Figura 10 - Montaggio di un trasmettitore con attacco di processo di tipo filettato 
per cellulosa e carta

Montaggio collettore dei trasmettitori di pressione differenziale

In caso di montaggio del collettore, il trasmettitore viene montato e supportato da un 
collettore di bypass. Il collettore di bypass può essere montato su un tubo DN 50 o da 
2 pollici con una staffa di montaggio opzionale. Vedere MI 022-138.

Figura 11 - Montaggio tipico di un trasmettitore DP supportato da un collettore 
di bypass

COLLETTORE MB3COLLETTORE M4A

SFIATO

GUARNIZIONE

PARETE DELLA VASCA

MANICOTTO

SALDATURA

DIMENSIONI 1 1/2 POLLICI
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Figure 12 - Typical Mounting of a DP Transmitter on a Coplanar™ Manifold

MT3 MANIFOLD MC3 MANIFOLD

Mounting a Differential Pressure Transmitter Using a Bracket

To mount a DP transmitter to a pipe or surface, use the Standard Mounting Bracket Set
(Model Code Option -M1 or -M2), or the Universal Bracket Mounting Set (Model Code
Option -M3).

Standard Mounting Bracket

A DP transmitter with either traditional or LP2 low profile structure can be mounted to a
vertical or horizontal DN 50 or 2 in pipe using a standard bracket. See the following
figures for details and examples.

Secure the mounting bracket to the transmitter using the four screws provided. Mount
the bracket to the pipe. The mounting bracket can also be used for wall mounting by
securing the bracket to a wall using the U-bolt mounting holes.

MI 020-611 29

Figura 12 - Montaggio tipico di un trasmettitore DP su un collettore Coplanar™

COLLETTORE MT3 COLLETTORE MC3

Montaggio  di un trasmettitore di pressione differenziale utilizzando una staffa

Per montare un trasmettitore DP su un tubo o una superficie, utilizzare il set di staffe 
di montaggio standard (codice modello -M1 o -M2) o il set di montaggio universale 
(codice modello -M3).

Staffa di montaggio standard
Un trasmettitore DP con struttura tradizionale o LP2 a basso profilo può essere 
montato su un tubo verticale o orizzontale DN 50 o 2 utilizzando una staffa standard. 
Per maggiori dettagli ed esempi si vedano le figure seguenti.

Fissare la staffa di montaggio al trasmettitore utilizzando le quattro viti in dotazione. 
Montare la staffa sul tubo. La staffa di montaggio può essere utilizzata anche per il 
montaggio a parete, fissando la staffa ad una parete utilizzando i fori di montaggio 
con bulloni a U.
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Figure 13 - Pipe or Surface Mounted DP Transmitter Using a Standard Bracket

VERTICAL DN 50 OR 2 IN. PIPE SHOWN;
ROTATE U-BOLT 90° FOR MOUNTING
TO HORIZONTAL PIPE

APPROXIMATELY 3 IN.
CLEARANCE REQUIRED
FOR ACCESS TO MOUNTING
BOLTS AND VENT SCREW

FOR SUFACE MOUNTING,
REPLACE U-BOLT WITH TWO
0.375 IN DIAMETER BOLTS
OF SUFFICIENT LENGTH TO
PASS THROUGH BRACKET
AND SURFACE

OPTIONAL SIDE VENT

BRACKET

Figure 14 - Examples of DP Transmitters Mounted with a Standard Bracket

Universal Mounting Bracket

A DP transmitter with either traditional or LP2 low profile structure can be mounted in a
myriad of positions to a vertical or horizontal DN 50 or 2 in pipe using a universal
bracket. See the following figures for details and examples.

Secure the mounting bracket to the transmitter using the two long or four short screws
provided. Mount the bracket to the pipe. The mounting bracket can also be used for
wall mounting by securing the bracket to a wall using the U-bolt mounting holes.
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Universal Mounting Bracket

A DP transmitter with either traditional or LP2 low profile structure can be mounted in a
myriad of positions to a vertical or horizontal DN 50 or 2 in pipe using a universal
bracket. See the following figures for details and examples.

Secure the mounting bracket to the transmitter using the two long or four short screws
provided. Mount the bracket to the pipe. The mounting bracket can also be used for
wall mounting by securing the bracket to a wall using the U-bolt mounting holes.
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Figura 13 - Trasmettitore DP montato su tubo o su superficie utilizzando una staffa standard

Figura 14 - Esempi di trasmettitori DP montati con una staffa standard

Staffa di montaggio universale

Un trasmettitore DP con struttura tradizionale o LP2 a basso profilo può essere 
montato in diverse posizioni in verticale o orizzontale su un tubo DN 50 o da 2 pollici, 
utilizzando una staffa universale. Per maggiori dettagli ed esempi si vedano le figure 
seguenti.

Fissare la staffa di montaggio al trasmettitore utilizzando le due viti lunghe o le quattro 
viti corte in dotazione. Montare la staffa sul tubo. La staffa di montaggio può essere 
utilizzata anche per il montaggio a parete, fissando la staffa ad una parete utilizzando 
i fori di montaggio con bulloni a U.

SPAZIO DI CIRCA 3 IN. RICHIESTO PER 
L’ACCESSO AI BULLONI DI MONTAGGIO E 
ALLA VITE DI SFIATO

PER IL MONTAGGIO SU SUPERFICIE
SOSTITUIRE IL BULLONE A U CON DUE
BULLONI DI DIAMETRO 0,375 IN.
CON UNA LUNGHEZZA SUFFICIENTE PER
PASSARE ATTRAVERSO LA STAFFA
E LA SUPERFICIE

TUBO VERTICALE DN 50 O 2 IN. ILLUSTRATO; 
RUOTARE IL BULLONE A U DI 90° PER IL MONTAGGIO 
SU TUBO ORIZZONTALE

SFIATO LATERALE OPZIONALE

STAFFA
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Figure 15 - Universal Bracket Detail

HOLES FOR 
U-BOLT AND  
SURFACE  
MOUNTING 
ON FOUR 
SIDES OF THIS  
BRACKET LEG,

BOLTS TO MOUNT  
TRANSMITTER TO 
BRACKET

HOLES TO MOUNT TRANSMITTER  
TO BRACKET OR FOR SURFACE  
MOUNTING ON FOUR SIDES OF
THIS BRACKET LEG

U-BOLT ASSEMBLY 
FOR DN 50 OR 2 in PIPE

BOLTS TO MOUNT 
TRANSMITTER
TO BRACKET

Figure 16 - Mounting a Traditional Structure DP Transmitter with a Universal
Bracket
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Figure 16 - Mounting a Traditional Structure DP Transmitter with a Universal
Bracket

MI 020-611 31

Figura 15 - Dettaglio staffa universale

GRUPPO BULLONI A U PER TUBO 
DN 50 o DA 2 POLLICI

Figura 16 - Montaggio di un trasmettitore DP a struttura tradizionale con staffa universale

BULLONI PER MONTARE IL 
TRASMETTITORE SULLA 
STAFFA

FORI PER BULLONI 
A U E MONTAGGIO 
SU SUPERFICIE SU 
QUATTRO LATI 
DELLA STAFFA, 

BULLONI PER MONTARE IL 
TRASMETTITORE SULLA 
STAFFA
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Figure 17 - Mounting a LP2 Structure DP Transmitter to a Vertical Pipe with a
Universal Bracket
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Figura 17 - Montaggio di un trasmettitore DP con struttura LP2 su un tubo 
verticale con staffa universale
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Figure 18 - Mounting a LP2 Structure DP Transmitter to a Horizontal Pipe with a
Universal Bracket
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Figura 18 - Montaggio di un trasmettitore DP con struttura LP2 su un tubo 
orizzontale con staffa universale
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Typical Piping for Absolute and Gauge Pressure Transmitters

Piping for Direct Connect AP and GP Transmitters

The next figure shows a typical piping application for direct connected transmitters.
Calibration supply pressure can be applied via a calibration screw. The lower conduit
port can be used as a drain for moisture buildup in terminal compartment.

NOTE:
• The use of snubbers is recommended in installations that are prone to high

levels of fluid pulsations.
• Pressure transmitters mounted directly to process piping or a pressure vessel

may require the use of a shutoff valve (shown) to comply with the
requirements of ASME Power Piping Code B31.1 and Chemical and
Petroleum Piping Code B31.3.

Figure 19 - Typical Direct Connect Transmitter Piping

TRANSMITTER

CALIBRATION SCREW

BLOCK AND BLEED VALVE (SHUTOFF)

UPPE R CONDUIT PORT LOWER CONDUIT PORT

(Option  -V2, -V3, or -V4) 

• Block and bleed valve maximum pressure:
40 MPa (6,000 psi) at 38°C (100°F)
25 MPa (4,000 psi) at 250°C (400°F)

• Calibration screw maximum pressure
0.7 MPa (100 psi) with Poly-Flo fitting (F0101ES)

For hot process applications greater than the operative limits of your transmitter39 —
such as steam— additional piping is required to help protect the transmitter from the
hot process as shown in the diagram. The piping is filled with water or process fluid.
Mount the transmitter below the pressure connection at the pipe.

Although the transmitter is shown mounted vertically, you can also mount it horizontally
unless sediment is present. The calibration tee is not required if a calibration screw is
used for field calibrations.

If trapped vapor pockets cannot be tolerated in a liquid service and a horizontal
process connection is used, install a pipe elbow and vertically position the transmitter
with the housing below the process connection.

34 MI 020-611

39. 121°C (250°F) for silicone fill fluid, or 82°C (180°F) for Fluorinert fill fluid

Tubazioni tipiche per trasmettitori di pressione assoluta e relativa
Tubazioni per il collegamento diretto dei trasmettitori AP e GP

La figura seguente mostra l'applicazione di tubazioni tipiche per il collegamento diretto 
dei trasmettitori. La pressione di alimentazione di taratura può essere applicata tramite 
una vite di taratura. L'attacco inferiore del condotto può essere utilizzato come scarico 
per l'accumulo di umidità nel vano della morsettiera.

NOTA:
•	 L'uso di smorzatori è consigliato in installazioni che sono inclini a livelli elevati 

di pulsazioni di fluidi.

•	 I trasmettitori di pressione montati direttamente sulle tubazioni di processo o 
su un recipiente in pressione possono richiedere l'uso di una valvola di 
intercettazione (illustrata nella figura) per soddisfare i requisiti del Codice 
ASME in materia di pressione delle condutture B31.1 e del Codice B31.3 in 
materia di tubazioni per applicazioni chimiche e petrolchimiche.

Figura 19 - Tubazioni tipiche per il collegamento diretto dei trasmettitori

•	 Pressione massima del blocco e della valvola di sfiato:  
40 MPa (6.000 psi) a 38°C (100°F) 
25 MPa (4.000 psi) a 250°C (400°F)

•	 Pressione massima della vite di calibrazione 
1.7MPa (100 psi) con raccordo Poly-Flo (F010101ES)

Per applicazioni di processo a caldo superiori ai limiti operativi del trasmettitore 39 , 
ad esempio con vapore, sono necessarie tubazioni aggiuntive per proteggere il 
trasmettitore dal processo a caldo, come mostrato nella figura. La tubazione viene 
riempita con acqua o con il fluido di processo. Montare il trasmettitore sotto l'attacco 
di pressione sul tubo.

Sebbene il trasmettitore sia montato verticalmente, è possibile montarlo anche 
orizzontalmente, a meno che non siano presenti sedimenti. Il raccordo a T di calibra-
zione non è necessario se si utilizza una vite di taratura per effettuare le calibrazioni 
di campo.

Se le sacche di vapore intrappolato non possono essere tollerate nel caso del liquido 
di processo e si utilizza una connessione di processo orizzontale, installare un tubo a 
gomito e posizionare verticalmente il trasmettitore con l'alloggiamento sotto alla 
connessione di processo.

39.	 121°C (250°F) per il fluido di riempimento a base di silicone, o 82°C (180°F) per il fluido di riempimento Fluorinert

TRASMETTITORE

ATTACCO CONDOTTO SUPERIORE ATTACCO CONDOTTO INFERIORE

VALVOLA DI BLOCCO E DI SFIATO (INTERCETTAZIONE) 
(Opzioni -V2, -V3, o -V4)

VITE DI CALIBRAZIONE
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Figure 20 - Hot Process Piping for Direct Connect Transmitters

VESSEL OR PIPE

SHUTOFF VALVE

FILLING TEE

BLOCK AND BLEED VALVE

Piping for Biplanar AP and GP Transmitters

The next figure shows a typical piping application for biplanar transmitters.

Figure 21 - Typical Biplanar Transmitter Piping

SHUTOFF VALVE
HIGH SIDE

To achieve pressure-tight joints, tighten NPT thread one-half to three turns past hand-
tight.

Tighten bolts, plugs, and screws to approximately the following torque values:
• Process connector bolts: 61 N-m (45 lbf-ft)
• Drain plugs: 47 N-m (35 lbf-ft)
• Vent and drain screws: 6.8 N-m (5 lbf-ft)
NOTE: The use of snubbers is recommended in installations that are prone to high
levels of fluid pulsations.

For hot process applications greater than the operative limits of your transmitter40 —
such as steam— additional piping is required to help protect the transmitter from the
hot process as shown in the diagram. The piping is filled with water or process fluid.
Mount the transmitter below the pressure connection at the pipe.
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40. 121°C (250°F) for silicone fill fluid, or 82°C (180°F) for Fluorinert fill fluid.
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The next figure shows a typical piping application for biplanar transmitters.
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To achieve pressure-tight joints, tighten NPT thread one-half to three turns past hand-
tight.

Tighten bolts, plugs, and screws to approximately the following torque values:
• Process connector bolts: 61 N-m (45 lbf-ft)
• Drain plugs: 47 N-m (35 lbf-ft)
• Vent and drain screws: 6.8 N-m (5 lbf-ft)
NOTE: The use of snubbers is recommended in installations that are prone to high
levels of fluid pulsations.

For hot process applications greater than the operative limits of your transmitter40 —
such as steam— additional piping is required to help protect the transmitter from the
hot process as shown in the diagram. The piping is filled with water or process fluid.
Mount the transmitter below the pressure connection at the pipe.
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40. 121°C (250°F) for silicone fill fluid, or 82°C (180°F) for Fluorinert fill fluid.

Figura 20 - Tubazioni di processo a caldo per il collegamento diretto dei trasmettitori

Tubazioni per trasmettitori biplanari AP e GP

La figura seguente mostra l'applicazione di tubazioni tipiche per il collegamento di 
trasmettitori biplanari.

Figura 21 - Tubazioni tipiche dei trasmettitori biplanari

Per ottenere giunti a tenuta di pressione, serrare la filettatura NPT di mezzo giro o 
fino a tre giri dopo avere stretto manualmente.

Serrare i bulloni, i tappi e le viti ai seguenti valori di coppia di serraggio:

•	 Bulloni delle connessioni di processo: 61 N-m (45 lbf-ft)

•	 Tappi di scarico: 47 N-m (35 lbf-ft)

•	 Viti di sfiato e di scarico: 6,8 N-m (5 lbf-ft)

NOTA: L'uso di smorzatori è consigliato in installazioni che sono inclini a livelli 
elevati di pulsazioni di fluidi.

Per applicazioni di processo a caldo superiori ai limiti operativi del trasmettitore 40 , ad 
esempio con vapore, sono necessarie tubazioni aggiuntive per proteggere il trasmettitore dal 
processo a caldo, come mostrato nella figura. La tubazione viene riempita con acqua o con il 
fluido di processo. Montare il trasmettitore sotto l'attacco di pressione sul tubo.

40.	 121°C (250°F) per il fluido di riempimento a base di silicone, o 82°C (180°F) per il fluido di riempimento Fluorinert.

VASCA O TUBO

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

RACCORDI A T DI RIEMPIMENTO

VALVOLA DI BLOCCO E DI SFIATO

VALVOLA DI 
INTERCETTAZIONE 
LATO ALTO
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Although the transmitter is shown mounted vertically, you can also mount it horizontally
unless sediment is present. The calibration tee is not required if a calibration screw is
used for field calibrations.

If trapped vapor pockets cannot be tolerated in a liquid service and a horizontal
process connection is used, install a pipe elbow and vertically position the transmitter
with the housing below the process connection.

Figure 22 - Hot Process Piping for Biplanar Transmitters

VESSEL OR PIPE

SHUTOFF VALVE

FILLING TEE

HIGH SIDE OF
TRANSMITTER

Additional Steps for Differential Pressure Transmitter Installation

Venting and Draining

Traditional Structure

Sensor cavity venting and draining is provided for both vertical and horizontal
mounting.
• For vertically mounted units, draining is via a vent and drain screw. Venting is

possible with side vents (option -V).
• For horizontally mounted units, the unit is self-draining. Venting is via a vent and

drain screw.

Figure 23 - Vertical Mounting — Cavity Draining

PROCESS
COVER

VENT AND
DRAIN SCREW
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Although the transmitter is shown mounted vertically, you can also mount it horizontally
unless sediment is present. The calibration tee is not required if a calibration screw is
used for field calibrations.

If trapped vapor pockets cannot be tolerated in a liquid service and a horizontal
process connection is used, install a pipe elbow and vertically position the transmitter
with the housing below the process connection.
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Additional Steps for Differential Pressure Transmitter Installation

Venting and Draining

Traditional Structure

Sensor cavity venting and draining is provided for both vertical and horizontal
mounting.
• For vertically mounted units, draining is via a vent and drain screw. Venting is

possible with side vents (option -V).
• For horizontally mounted units, the unit is self-draining. Venting is via a vent and

drain screw.
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Sebbene il trasmettitore sia montato verticalmente, è possibile montarlo anche orizzontalmen-
te, a meno che non siano presenti sedimenti. Il raccordo a T di calibrazione non è necessario 
se si utilizza una vite di taratura per effettuare le calibrazioni di campo.

Se le sacche di vapore intrappolato non possono essere tollerate nel caso del liquido di proces-
so e si utilizza una connessione di processo orizzontale, installare un tubo a gomito e posiziona-
re verticalmente il trasmettitore con l'alloggiamento sotto alla connessione di processo.

Figura 22 - Tubazioni di processo a caldo per trasmettitori biplanari

Fasi supplementari per l'installazione del trasmettitore di pressione differenziale

Sfiato e scarico

Struttura tradizionale

Lo sfiato e lo scarico della cavità del sensore sono previsti sia per il montaggio 
verticale che orizzontale.

•	 Per le unità montate verticalmente, lo scarico avviene tramite una vite di sfiato e 
di scarico. Lo sfiato è possibile con prese d'aria laterali (opzione -V).

•	 Per le unità montate orizzontalmente, l'unità è autodrenante. Lo sfiato avviene 
tramite una vite di sfiato e di scarico.

Figura 23 - Montaggio verticale - Drenaggio cavità
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Figure 24 - Vertical Mounting — Cavity Venting
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Figure 25 - Horizontal Mounting — Cavity Venting

VENT AND
DRAIN SCREW

LP1 Low Profile Structure

Sensor cavity venting and draining is provided for both vertical and horizontal
mounting.
• For vertically mounted units, the transmitter is self-draining. Venting is via a vent

and drain screw.
• For horizontally mounted units, the transmitter can simply be turned over (rotated

180 degrees) to orient the high and low pressure sides in the preferred locations.
There is no need to unbolt the process covers.

If the transmitter is connected with a length of impulse piping, such piping should slope
up to the transmitter for gas applications, or down for liquid applications.

Figure 26 - Vertical Mounting — Cavity Venting
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Figure 27 - Horizontal Mounting — Cavity Venting and Draining
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Figura 24 - Montaggio verticale - Sfiato della cavità
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DA FIGURA
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Figura 25 - Montaggio orizzontale - Sfiato della cavità

Struttura a basso profilo LP1

Lo sfiato e lo scarico della cavità del sensore sono previsti sia per il montaggio 
verticale che orizzontale.

•	 Per le unità montate verticalmente, il trasmettitore è autodrenante. Lo sfiato 
avviene tramite una vite di sfiato e di scarico.

•	 Per le unità montate orizzontalmente, il trasmettitore può essere semplicemente 
girato (ruotato di 180 gradi) per orientare i lati ad alta e bassa pressione nelle 
posizioni desiderate. Non c'è bisogno di sganciare i coperchi di processo.

Se il trasmettitore è collegato con una tubazione ad impulsi, tale tubazione dovrà inclinarsi fino 
al trasmettitore per applicazioni con gas, o verso il basso per applicazioni con liquidi.

Figura 26 - Montaggio verticale - Sfiato della cavità

VITE DI SFIATO E 
DI SCARICO

VITE DI SFIATO E 
DI SCARICO

VITE DI SFIATO E 
DI SCARICO
(SFIATO)

VITE DI SFIATO E 
DI SCARICO
(SCARICO)

CONNESSIONI DI 
PROCESSO IN LINEA

CONNESSIONE 
DI PROCESSO

CONNESSIONE 
DI PROCESSO

Figura 27 - Montaggio orizzontale - Sfiato e drenaggio della cavità
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LP2 Low Profile Structure

The LP2 low profile structure has a full-featured vent and drain design with separate
vent and drain screws positioned in each cover for complete venting and draining from
the sensor cavity.

Figure 28 - Cavity Venting and Draining

VENT &
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Installation of Flow Measurement Piping

Refer to the diagrams for typical installations with horizontal and vertical process
pipes.

The transmitters are shown below the level of the pressure connections at the pipe
(usual arrangement, except for gas flow without a seal liquid), and with filling tees in
the lines to the transmitter (for a seal liquid).

If the process fluid being measured must not come into contact with the transmitter, the
transmitter lines must be filled with a suitable seal liquid as described in Filling the
System with Seal Liquid, page 40. In such a case, mount the transmitter below the
level of the pressure connections at the pipe. With steam flow, the lines are filled with
water to protect the transmitter from the hot steam. The seal liquid (or water) is added
to the lines through the filling tees. To prevent unequal heads on the transmitter, the
tees must be at the same elevation, and the transmitter must be mounted vertically as
shown. If a seal liquid is not required, elbows can be used in place of the tees.

Tighten drain plugs and optional vent screws to 20 N-m (15 lbf-ft). Tighten the four
process connector bolts to a torque of 61 N-m (45 lbf-ft).

The low and high pressure sides of the transmitter are identified by an L-H marking on
the side of the sensor above the label.

With medium viscosity seal liquids and/or long transmitter lines, use larger valve sizes.
• With a horizontal line, pressure connections at the pipe should be at the side of

the line. However, with gas flow without a seal liquid, connections should be at the
top of the line.

• With a vertical line, flow should be upwards.
• For liquid or steam flow, the transmitter should be mounted lower than the

pressure connections at the pipe.
• For gas flow without a seal liquid, the transmitter should be mounted higher than

the pressure connections at the pipe.
• For gas flow with a seal liquid, the transmitter should be mounted lower than the

pressure connections.
• It is recommended to use snubbers in installations prone to high levels of fluid

pulsations.
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Struttura a basso profilo LP2

La struttura a basso profilo LP2 ha un design completo di sfiato e scarico con viti di 
sfiato e scarico separate posizionate in ciascun coperchio per lo sfiato e lo scarico 
completo dalla cavità del sensore.

Figura 28 - Sfiato e scarico della cavità

Installazione delle tubazioni del misuratore di flusso

Per le installazioni tipiche con tubazioni di processo orizzontali e verticali, fare riferi-
mento agli schemi.

I trasmettitori sono mostrati sotto il livello degli attacchi di pressione sul tubo (disposi-
zione normale, tranne che per il flusso di gas senza liquido sigillante), e con i raccordi 
a T nelle linee di riempimento sul trasmettitore (per il liquido sigillante).

Se il fluido di processo da misurare non deve entrare in contatto con il trasmettitore, 
le linee del trasmettitore devono essere riempite con un liquido sigillante adeguato, 
come descritto nel paragrafo Riempimento del sistema con liquido sigillante, pagina 
40. In tal caso, montare il trasmettitore al di sotto del livello degli attacchi di pressione 
sul tubo. Con il flusso di vapore, le linee sono riempite d'acqua per proteggere il 
trasmettitore dal vapore caldo. Il liquido di tenuta (o acqua) viene aggiunto alle linee 
attraverso i raccordi a T di riempimento. Per evitare teste disuguali sul trasmettitore, i 
raccordi a T devono essere alla stessa altezza e il trasmettitore deve essere montato 
verticalmente come mostrato in figura. Se non è necessario un liquido sigillante, è 
possibile utilizzare gomiti al posto dei raccordi a T.

Serrare i tappi di scarico e le viti di sfiato opzionali a 20 N-m (15 lbf-ft). Serrare i 
quattro bulloni dei connettori di processo con una coppia di 61 N-m (45 lbf-ft).

I lati di bassa e alta pressione del trasmettitore sono identificati da un contrassegno 
L-H sul lato del sensore, sopra all'etichetta.

Per liquidi sigillanti a media viscosità e/o linee di trasmissione lunghe, utilizzare 
valvole di dimensioni maggiori.

•	 Con una linea orizzontale , gli attacchi di pressione sul tubo devono trovarsi a 
lato della linea. Tuttavia, con un flusso di gas senza liquido sigillante, le connes-
sioni dovrebbero essere in cima alla linea.

•	 Con una linea verticale , il flusso dovrebbe essere verso l'alto.

•	 Per il flusso di liquidi o vapore , il trasmettitore deve essere montato ad un 
livello inferiore rispetto agli attacchi di pressione sul tubo.

•	 Per il flusso di gas senza liquido sigillante, il trasmettitore deve essere montato 
ad un'altezza superiore rispetto agli attacchi di pressione sul tubo.

•	 Per il flusso di gas con liquido sigillante, il trasmettitore deve essere montato ad 
un livello inferiore agli attacchi di pressione.

•	 Si raccomanda l'uso di smorzatori in installazioni che sono inclini ad alti livelli di 
pulsazioni di fluidi.

VITE DI SFIATO E 
DI SCARICO
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Figure 29 - Example of Horizontal Process Line Installation
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Figure 30 - Example of Vertical Process Line Installation
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Figure 30 - Example of Vertical Process Line Installation
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Figura 29 - Esempio di installazione orizzontale della linea di processo

Figura 30 - Esempio di installazione della linea di processo verticale
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Riempimento del sistema con liquido sigillante

Se il fluido di processo da misurare non deve entrare in contatto con il trasmettitore, 
le linee del trasmettitore devono essere riempite con un liquido sigillante adeguato, 
come descritto di seguito:

AVVISO
POTENZIALI DANNI ALLE APPARECCHIATURE E CONTAMINAZIONE DEL FLUIDO DI 
PROCESSO
Per evitare perdite del liquido di tenuta e la contaminazione del fluido di processo, 
non aprire mai entrambe le valvole di intercettazione del processo e le valvole di 
intercettazione del collettore se la valvola di bypass è aperta.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare danni alle apparec-
chiature e la contaminazione del fluido di processo.

1.	 Se il trasmettitore è in servizio, seguire la procedura descritta nel paragrafo 
Messa fuori servizio di un trasmettitore di pressione differenziale, pagina 48.

2.	 Chiudere entrambe le valvole di intercettazione del processo.

3.	 Aprire tutte e tre le valvole sul collettore a 3 valvole.

4.	 Aprire parzialmente le viti di sfiato del trasmettitore fino a quando tutta l'aria sarà 
stata espulsa dal corpo e dalle linee del trasmettitore. Chiudere le viti di sfiato.

5.	 Riempire le connessioni a T. Sostituire i tappi e chiudere la valvola di bypass. 
Controllare se ci sono perdite.

6.	 Seguire la procedura descritta nel paragrafo Messa in funzione di un trasmettito-
re di pressione differenziale, page 48.
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Positioning the Housing
The transmitter housing (topworks) can be rotated up to one full turn in the
counterclockwise direction when viewed from above for optimum access to
adjustments, display, or conduit connections. The housing has a retention clip that
keeps the housing from being rotated beyond a safe depth of housing/sensor thread
engagement.

NOTICE
POTENTIALVIBRATION EFFECTS

If you remove the housing for maintenance, do not over-tighten it upon reassembly.
Hand-tighten it to the bottom of the threads, then back off a half-turn
counterclockwise to avoid bottoming out the housing to the sensor.

Failure to follow these instructions can result in amplified vibration effects.

Figure 31 - Housing Clip Location
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Positioning the Display
The optional display can be rotated within the housing at 90° increments to any of four
positions. To do this, grasp the two tabs on the display and rotate it about 10° in a
counterclockwise direction. Pull out the display. Ensure that the o-ring is fully seated in
its groove in the display housing. Turn the display to the desired position, reinsert it in
the electronics module, aligning the tabs on the sides of the assembly, and twist it in
the clockwise direction.

NOTICE
POTENTIAL EQUIPMENT DAMAGE

Do not turn the display more than 180° in any direction. Doing so can damage its
connecting cable.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.
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Posizionamento alloggiamento
L'alloggiamento del trasmettitore (innesti superiori) può essere ruotato fino a un giro 
completo in senso antiorario, se visto dall'alto, per un accesso ottimale ai sistemi di 
regolazione, al display o ai collegamenti dei condotti. L'alloggiamento è dotato di una 
clip di tenuta che impedisce la rotazione dell'alloggiamento oltre una profondità sicura 
di innesto della filettatura dell'alloggiamento/del sensore.

AVVISO
POTENZIALI EFFETTI DI VIBRAZIONE
Se si rimuove l'alloggiamento per la manutenzione, non serrarlo eccessivamente al 
momento del rimontaggio. Stringerlo a mano alla base delle filettature, quindi 
ruotarlo di nuovo di mezzo giro in senso antiorario per evitare che l'alloggiamento 
del sensore raggiunga il fondo dell'alloggiamento.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare effetti di vibrazione amplificati.

Figura 31 - Posizione della clip dell'alloggiamento
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Posizionamento display

Il display opzionale può essere ruotato all'interno dell'alloggiamento con incrementi di 
90° in una qualsiasi delle quattro posizioni. A tale scopo, afferrare le due linguette del 
display e ruotarlo di circa 10° in senso antiorario. Estrarre il display. Accertarsi che 
l'o-ring sia completamente inserito nella sua scanalatura nell'alloggiamento del 
display. Ruotare il display nella posizione desiderata, reinserirlo nell'unità elettronica, 
allineando le linguette ai lati del gruppo e ruotarlo in senso orario.

AVVISO
POSSIBILE DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Non ruotare il display più di 180° in nessuna direzione. In caso contrario si rischia di 
danneggiare il cavo di collegamento.

L'inosservanza delle presenti istruzioni può portare al danneggiamento 
dell'apparecchiatura.
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Setting the Write Protect Jumper
Your transmitter has write protection capability. This means that the external zero, local
display, and remote communications can be prevented from writing to the electronics.
Enable write protection by moving a jumper that is located in the electronics
compartment behind the optional display.

To activate write protection, remove the display as described in Positioning the
Display, page 41, then remove the jumper or move it to the lower position as shown on
the exposed label. Replace the display.

Figure 32 - Write Protect Jumper

HOUSING
ASSEMBLY

ELECTRONICS
MODULE

OPTIONAL
DISPLAY

WRITE PROTECT
JUMPER

OFF ON
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Impostazione del jumper di protezione da scrittura
Il trasmettitore è dotato di protezione da scrittura. Ciò significa che lo zero esterno, il 
display locale e le comunicazioni remote possono essere impedite dalla scrittura sulle 
apparecchiature elettroniche. Abilitare la protezione da scrittura intervenendo su un 
jumper che si trova nel vano dei componenti elettronici dietro al display opzionale.

Per attivare la protezione da scrittura, rimuovere il display come descritto nel paragra-
fo Posizionamento del display, pagina 41, quindi rimuovere il jumper o spostarlo nella 
posizione inferiore come indicato sull'etichetta esposta. Sostituire il display.

Figura 32 - Jumper di protezione da scrittura
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Cover Locks
Housing cover locks are provided as standard with certain agency certifications and as
part of the Custody Transfer Lock and Seal option. To lock the covers, unscrew the
locking pin until approximately 6 mm (0.25 in) shows, lining up the hole in the pin with
the hole in the housing. Insert the seal wire through the two holes, slide the seal onto
the wire ends, and crimp the seal.

Figure 33 - Cover Lock Location

COVER LOCK (2)
(IF PRESENT)

Wiring
The installation and wiring of your transmitter must conform to local code
requirements.

WARNING
EXPLOSION HAZARD

ATEX requires that when equipment is intended to be used in an explosive
atmosphere caused by the presence of combustible dust, cable entry devices and
blanking elements must provide a degree of ingress protection of at least IP6X. They
must be suitable for the conditions of use and correctly installed.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or
equipment damage.

NOTE: Use transient/surge protection in installations prone to high levels of
electrical transients and surges.

Accessing Transmitter Field Terminals

For access to the field terminals, thread the cover lock (if present) into the housing to
clear the threaded cover, and remove the cover from the field terminals compartment
as shown.
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Blocchi di chiusura del coperchio
I blocchi di chiusura del coperchio dell'alloggiamento sono forniti di serie con alcune certifica-
zioni degli enti di sicurezza e come parte dell'opzione di blocco trasferimento e tenuta di 
sicurezza. Per bloccare i coperchi, svitare il perno di bloccaggio fino a circa 6 mm (0,25 in), 
allineando il foro nel perno con il foro nella custodia. Inserire il filo di tenuta attraverso i due fori, 
fare scorrere la guarnizione sulle estremità del filo e crimpare la guarnizione.

Figura 33 - Posizione del blocco del coperchio
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Cablaggio
L'installazione e il cablaggio del trasmettitore devono essere conformi ai requisiti della 
normativa locale.

 AVVERTENZA
RISCHIO DI ESPLOSIONE

La normativa ATEX prevede che, nel caso in cui l'apparecchiatura sia destinata ad 
essere utilizzata in un'atmosfera esplosiva causata dalla presenza di polvere 
combustibile, i dispositivi di ingresso cavi e gli elementi di chiusura garantiscano un 
grado di protezione di almeno IP6X. Devono essere adatti alle condizioni d'uso e 
correttamente installati.

La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la morte, lesioni 
gravi o danni alle apparecchiature.

NOTA: Utilizzare la protezione contro tensioni transitorie e sovratensioni nelle 
installazioni soggette a livelli elevati di tensioni transitorie e sovratensioni elettri-
che.

Accesso ai terminali di campo del trasmettitore
Per accedere ai terminali di campo, inserire il blocco del coperchio (se presente) 
dell'alloggiamento per liberare il coperchio filettato e rimuovere il coperchio dal vano 
dei terminali di campo, come illustrato nella figura.
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Figure 34 - Accessing Field Terminals
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Figure 35 - Identification of Field Terminals
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Wiring the Transmitter to a Control Loop

When wiring the transmitter, the supply voltage and loop load must be within specified
limits. The supply output load vs. voltage relationship, shown in the following graph, is
Rmax = 47.5 (V - 12.5 V dc).

You can use any combination of supply voltage and loop load resistance in the shaded
area shown in Supply Voltage and Loop Load, page 45. To determine the loop load
resistance (transmitter output load), add the series resistance of each component in
the loop, excluding the transmitter. The power supply must be capable of supplying
22 mA of loop current.
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Figure 34 - Accessing Field Terminals
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GROUND

Figure 35 - Identification of Field Terminals
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BANANA PLUG RECEPTACLES FOR
CALIBRATION CONNECTIONS. TO READ
TRANSMITTER OUTPUT, ATTACH METER
LEADS HERE (100 TO 500 mV
REPRESENTING 4  TO 20 mA C URRENT ).

BANANA PLUG RECEPTACLES FOR
HART CONNECT IONS

TRANSMITTER
SIGNAL
CONNEC TIONS

(+)

(–)

GROUND SCREW

HHT

Wiring the Transmitter to a Control Loop

When wiring the transmitter, the supply voltage and loop load must be within specified
limits. The supply output load vs. voltage relationship, shown in the following graph, is
Rmax = 47.5 (V - 12.5 V dc).

You can use any combination of supply voltage and loop load resistance in the shaded
area shown in Supply Voltage and Loop Load, page 45. To determine the loop load
resistance (transmitter output load), add the series resistance of each component in
the loop, excluding the transmitter. The power supply must be capable of supplying
22 mA of loop current.
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Figura 34 - Accesso ai terminali di campo

Figura 35 - Identificazione dei terminali di campo

Cablaggio del trasmettitore in un circuito di controllo

La tensione di alimentazione e il carico del circuito devono rientrare nei limiti specifi-
cati. Il rapporto tra il carico di uscita dell'alimentazione e la tensione, riportato nel 
grafico seguente, è Rmax = 47,5 (V - 12,5 V CC).

È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di tensione di alimentazione e resistenza 
al carico a circuito nell'area ombreggiata mostrata in tensione di alimentazione e 
carico del circuito, pagina 45. Per determinare la resistenza di carico del circuito 
(carico di uscita del trasmettitore), aggiungere la resistenza di serie di ciascun 
componente del circuito, escluso il trasmettitore. L'alimentatore deve essere in grado 
di fornire 22 mA di corrente di circuito.

COLLEGAMENTO CONDOTTO 1/2 NPT O M20 PER
CABLAGGIO DEL CLIENTE. UNO ANCHE SUL LATO OPPOSTO.
COPRIRE L'APERTURA INUTILIZZATA CON IL TAPPO FORNITO IN 
DOTAZIONE (O EQUIVALENTE)

RIMUOVERE IL COPERCHIO PER ACCEDERVI
TERMINALI DI CABLAGGIO

MESSA A TERRA 
ESTERNA

VITE DI MESSA A TERRA

CONNETTORI A BANANA PER
CONNESSIONI HART

CONNETTORI A BANANA PER CONNESSIONI DI 
CALIBRAZIONE. PER LEGGERE L’USCITA DEL 
TRASMETTITORE, FISSARE I CAVI DEL MISURA-
TORE IN QUESTA POSIZIONE (DA 100 TO 500 Mv 
CHE RAPPRESENTANO DA 4 A 20 Ma DI 
CORRENTE).

CONNESSIONI 
DEL SEGNALE DEL 

TRASMETTITORE
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Figure 36 - Supply Voltage and Loop Load

NOTES:
1. The  minimum voltage  for HART communica tion 
     is  15.5 V dc.
2. The  minimum load for the  HART Communica tor 

is  250 ohms.
3. The  transmitte r can function with an output load 

less  than the  minimum, but us ing a  remote  
configura tor while  opera ting in this  a rea  will 
result in output and/or communica tion 
dis turbances .
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Typical Supply Voltage
and Load Limits

V dc
24
30
32

Load (ohms)
250 and 594
250 and 880
250 and 975

Operating Area

Examples:
• For a loop load resistance of 880 Ω, the supply voltage can be any value from 30

to 42 V dc.
• For a supply voltage of 24 V dc, the loop load resistance can be any value from

250 to 594 Ω (0 to 594 Ω without a HARTcommunicator or PC-based configurator
connected to the transmitter).

To wire one or more transmitters to a power supply, follow these steps:

1. Remove the cover from the transmitter field terminals compartment.

2. Run signal wires (0.50 mm2 or 20 AWG, typical) through one of the transmitter
conduit connections. Use twisted single pair to help protect the 4 to 20 mA output
and/or remote communications from electrical noise. The maximum
recommended length for signal wires is:
• 3,050 m (10,000 ft) using single pair cable and adhering to the requirements

of the HART physical layer implementation defined in HART Document
HCF_SPEC-53. Use CN=1 when calculating maximum lengths.

• 1,525 m (5,000 ft) in multidrop mode. Shielded cable could be required in
some locations.
NOTE: Do not run the transmitter wires in the same conduit as the mains
(ac power) wires.

3. If shielded cable is used, ground the shield at the power supply only. Do not
ground the shield at the transmitter.
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Figura 36 -Tensione di alimentazione e carico del circuito
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NOTE:
1.	 La tensione minima per la comunicazione HART è 15,5 V 

CC.
2.	 Il carico minimo per il comunicatore HART è 250 ohms.
3.	 Il trasmettitore può funzionare con un carico di uscita inferiore 

al minimo, ma l'uso di un configuratore remoto mentre si 
opera in quest'area causerà disturbi di uscita e/o di 
comunicazione.

Esempi:

•	 Per una resistenza di carico del circuito di 880 Ω, la tensione di alimentazione 
può essere di qualsiasi valore compreso tra 30 e 42 V CC.

•	 Per una tensione di alimentazione di 24 V CC, la resistenza di carico del circuito 
può essere di qualsiasi valore compreso tra 250 e 594 Ω (da 0 a 594 Ω senza un 
comunicatore HART o un configuratore basato su PC collegato al trasmettitore).

Per collegare uno o più trasmettitori ad un alimentatore, seguire questi passaggi:

1.	 Rimuovere il coperchio del vano dei terminali di campo del trasmettitore.

2.	 Cavi di segnale di marcia (0,50 mm2 o 20 AWG, tipico) attraverso uno dei 
collegamenti del condotto del trasmettitore. Utilizzare un solo doppino intrecciato 
per proteggere l'uscita da 4 a 20 mA e/o le comunicazioni remote dai disturbi 
elettrici. La lunghezza massima consigliata per i cavi di segnale è:

•	 3.050 m (10.000 piedi) utilizzando cavi a doppino singolo e rispettando i 
requisiti dell'implementazione dello strato fisico HART definito nel documento 
HART HCF_SPEC-53. Utilizzare CN=1 per calcolare le lunghezze massime.

•	 1.525 m (5.000 piedi) in modalità multidrop. In alcune località potrebbe 
essere necessario un cavo schermato.

NOTA: Non far passare i fili del trasmettitore nello stesso condotto dei fili di 
alimentazione di rete (alimentazione CA).

3.	 Se si utilizza un cavo schermato, collegare a terra l'isolamento solo per la 
struttura di campo. Non collegare a terra la schermatura del trasmettitore.

Tensione di alimentazione tipica 
e limiti di carico

V CC      Carichi (ohms)
24	 250 e 594
30	 250 e 880
32	 250 e 975
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Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters Installation

4. Plug the unused conduit connection.

WARNING
EXPLOSION HAZARD

To help prevent possible explosions and to maintain flameproof, explosionproof,
and dust-ignitionproof protection, observe applicable wiring practices. Plug the
unused conduit openings with approved conduit plugs. Both plug and conduit
must engage a minimum of five full threads for 1/2 NPTconnections; seven full
threads for M20 connections.

Failure to follow these instructions can result in death or serious injury.

5. Connect a ground wire to the ground terminal in accordance with local practice.

NOTICE
POTENTIAL REDUCED PERFORMANCE OR EQUIPMENT DAMAGE

If the signal circuit must be grounded, it is preferable to ground it at the negative
terminal of the dc power supply. To avoid errors resulting from ground loops or
the possibility of short-circuiting groups of instruments in a loop, there should be
only one ground in a loop.

Failure to follow these instructions can result in reduced performance or
equipment damage.

6. Connect the power supply and receiver loop wires to the “+” and “–” terminal
connections.

7. Connect receivers (such as controllers, recorders, indicators) in series with the
power supply and transmitter as shown in the diagram.

Figure 37 - Loop Wiring Transmitters

NON-HAZARDOUS
LOCATION

Intrins ic
Safe ty
Barrie r

HART Communica tor(b)

Indica tor

Controlle r
or Recorde r

(a) Run c onduit down to avoid mois ture  buildup in te rminals  compartment.
(b) There  mus t be  a t leas t 250 ohm s tota l res is tance  be tween the  HART communica tor or PC-based configura tor

Termina lsGroun d
Screw

Plug 
unused
conduit
connection

Conduit(a )

Area  class ifica tion not to exceed
ra ting specified on transmitte r
da ta pla te  or HART communica tor

Fie ld

+
+

+
_

_
_

Power 
Supply

     and the  power supply.

PC-Based
Configura tor(b)

8. Reinstall the cover onto the housing by rotating it clockwise to seat the o-ring into
the housing, then continue to hand-tighten until the cover contacts the housing
metal-to-metal. If cover locks are present, lock the cover as described in Cover
Locks, page 43.
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4.	 Coprire il collegamento del condotto non utilizzato.

 AVVERTENZA
RISCHIO DI ESPLOSIONE
Per evitare possibili esplosioni e garantire una protezione antideflagrante, a prova 
di esplosione e a prova di accensione di polvere, osservare le procedure di cablag-
gio applicabili. Coprire le aperture inutilizzate del condotto con appositi coperchi per 
condotti approvati. Il coperchio e il condotto devono entrambi potere incastrarsi per 
almeno cinque filettature complete, nel caso delle connessioni 1/2 NPT, e sette 
filettature complete, nel caso delle connessioni M20.

L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare gravi lesioni o la morte.

5.	 Collegare un cavo di terra al morsetto di terra secondo la procedura locale.

AVVISO
POTENZIALE RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI O DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Se il circuito di segnale deve essere messo a terra, è preferibile collegarlo a terra 
con il morsetto negativo dell'alimentatore CC. Per evitare errori derivanti dal circuito 
di terra o dalla possibilità di cortocircuitare gruppi di strumenti di uno stesso circuito, 
assicurarsi che vi sia una sola massa in un circuito.

La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare una riduzione 
delle prestazioni o danni alle apparecchiature.

6.	 Collegare i fili dell'alimentatore e del circuito del ricevitore ai morsetti "+" e "-".

7.	 Collegare i ricevitori (quali controllori, registratori, indicatori) in serie con l'alimen-
tatore e il trasmettitore come mostrato in figura.

Figure 37 - Cablaggio trasmettitori in un circuito

8.	 Rimontare il coperchio sull'alloggiamento ruotandolo in senso orario per inserire 
l'o-ring nell'alloggiamento, quindi continuare a stringere a mano fino a quando il 
coperchio non crea un contatto metallo-metallo con l'alloggiamento. Se sono 
presenti blocchi di chiusura del coperchio, bloccare il coperchio come descritto 
nel paragrafo  Blocchi di chiusura del coperchio, pagina 43.

La classificazione dell'area non deve superare il 
valore nominale specificato sulla targa dati del 
trasmettitore o dal comunicatore HART.

POSIZIONE NON 
PERICOLOSA

Configuratore 
basato su PC(b)

Alimenta-
zione

Barriera 
a sicurezza 
intrinseca

Comunicatore HART(b)

Vite di messa 
a terra

Terminali di 
campo

Coprire 
il collegamento 
del condotto 
non utilizzato

IndicatoreCondotto(a)

(a)	 Far passare il condotto in basso per evitare che l’umidità si accumuli nel vano dei terminali.
(b)	 Deve esserci una resistenza totale di almeno 250 ohm tra il comunicatore HART o il configuratore basato su PC 

e l'alimentazione.

Regolatore del 
registratore
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9. To wire additional transmitters to the same power supply, repeat these steps for
each transmitter. The setup for multiple transmitters connected to a single power
supply is shown in the next diagram.

Figure 38 - Wiring Several Transmitters to a Common Power Supply

HART Communica tor(b)

(a) 2 50 ohm s  minimum load (including res is tance  of other ins truments ) 
in eac h loop is  required when us ing a  HART communica tor

(b) Connect HART communica tor or PC-based configura tor be tween 
trans mitte r an d its  associa ted ins truments  as  shown.

or PC-Based
Configura tor

or PC-bas ed c onfigura tor.

250 ohms
min.(a)

POWER
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TRANSMITTERTRANSMITTERTRANSMITTER

+++ – – –

250 ohms
min.(a) 250 ohms

min.(a)

10. A HARTcommunicator or PC-based configurator can be connected in the loop
between the transmitter and the power supply as shown in Loop Wiring
Transmitters, page 46 and Wiring Several Transmitters to a Common Power
Supply, page 47. A minimum of 250 Ω must separate the power supply from the
HARTcommunicator and PC-based configurator.

Multidrop Communication

“Multidrop communication” refers to the connection of several transmitters to a single
communications transmission line. Communications between the host computer and
the transmitters takes place digitally with the analog output of the transmitter
deactivated. With the HARTcommunications protocol, up to 64 transmitters can be
connected on a single twisted pair of wires or over leased telephone lines.

The application of a multidrop installation requires consideration of the update rate
necessary from each transmitter, the combination of transmitter models, and the length
of the transmission line. Communication with the transmitters can be accomplished
with any HARTcompatible modem and a host implementing the HART protocol. Each
transmitter is identified by a unique address (0 through 63) and responds to the
commands defined in the HART protocol.

Typical Multidrop Network, page 47 shows a typical multidrop network. Do not use this
figure as an installation diagram. Contact the FieldComm Group (http://www.
fieldcommgroup.org) for specific requirements for multidrop applications.

Figure 39 - Typical Multidrop Network
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9. To wire additional transmitters to the same power supply, repeat these steps for
each transmitter. The setup for multiple transmitters connected to a single power
supply is shown in the next diagram.

Figure 38 - Wiring Several Transmitters to a Common Power Supply
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10. A HARTcommunicator or PC-based configurator can be connected in the loop
between the transmitter and the power supply as shown in Loop Wiring
Transmitters, page 46 and Wiring Several Transmitters to a Common Power
Supply, page 47. A minimum of 250 Ω must separate the power supply from the
HARTcommunicator and PC-based configurator.

Multidrop Communication

“Multidrop communication” refers to the connection of several transmitters to a single
communications transmission line. Communications between the host computer and
the transmitters takes place digitally with the analog output of the transmitter
deactivated. With the HARTcommunications protocol, up to 64 transmitters can be
connected on a single twisted pair of wires or over leased telephone lines.

The application of a multidrop installation requires consideration of the update rate
necessary from each transmitter, the combination of transmitter models, and the length
of the transmission line. Communication with the transmitters can be accomplished
with any HARTcompatible modem and a host implementing the HART protocol. Each
transmitter is identified by a unique address (0 through 63) and responds to the
commands defined in the HART protocol.

Typical Multidrop Network, page 47 shows a typical multidrop network. Do not use this
figure as an installation diagram. Contact the FieldComm Group (http://www.
fieldcommgroup.org) for specific requirements for multidrop applications.

Figure 39 - Typical Multidrop Network
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9.	 Per collegare altri trasmettitori supplementari allo stesso alimentatore, ripetere 
questi passaggi per ciascun trasmettitore. La configurazione per più trasmettitori 
collegati a un unico alimentatore è illustrata nello schema seguente.

Figura 38 - Cablaggio di più trasmettitori su un alimentatore comune

ALIMENTAZIONE

TRASMETTITORETRASMETTITORETRASMETTITORE

(a)	 Quando si utilizza un comunicatore HART o un configuratore basato su 
PC, è richiesto un carico minimo di 250 ohm (compresa la resistenza di 
altri strumenti) per ciascun circuito.

(b)	 Collegare il comunicatore HART o il configuratore basato su PC tra il 
trasmettitore e i relativi strumenti associati, come illustrato.

Comunicatore HART(b) 
o configuratore 
basato su PC

10.	Un comunicatore HART o un configuratore basato su PC può essere collegato 
nel circuito tra il trasmettitore e l'alimentatore, come mostrato in Cablaggio a 
circuito Trasmettitori, pagina 46 e Cablaggio di più trasmettitori a un alimentatore 
comune , pagina 47. Un minimo di 250 Ω deve separare l'alimentazione dal 
comunicatore HART e dal configuratore basato su PC.

Comunicazione multidrop
La comunicazione multidrop è la connessione di più trasmettitori a un'unica linea di 
comunicazione. La comunicazione tra il computer host e i trasmettitori avviene in 
digitale con l'uscita analogica del trasmettitore disattivato. Con il protocollo di comuni-
cazione HART è possibile collegare fino a 64 trasmettitori su una singola coppia di fili 
intrecciati o su linee telefoniche affittate.

L'applicazione di un'installazione multidrop richiede di considerare la velocità di 
aggiornamento necessaria per ogni trasmettitore, la combinazione di modelli di 
trasmettitore e la lunghezza della linea di trasmissione. La comunicazione con i 
trasmettitori può essere realizzata con qualsiasi modem compatibile HART e con un 
host che implementa il protocollo HART. Ogni trasmettitore è identificato da un 
indirizzo univoco (da 0 a 63) e risponde ai comandi definiti nel protocollo HART.

Rete multidrop tipica, pagina 47 mostra una tipica rete multidrop. Non utilizzare 
questa figura come schema di installazione. Contattare il gruppo FieldComm      
(http://www.fieldcommgroup.org) per requisiti specifici per applicazioni multidrop.

Figura 39 - Rete multidrop tipica

HOST

ALIMENTA-
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ELETTRICA

MODEM

CARICO
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Il comunicatore HART è in grado di far funzionare, configurare e calibrare i trasduttori 
di pressione con protocollo di comunicazione HART allo stesso modo in una normale 
installazione punto-punto.

NOTA:

I trasmettitori vengono spediti dalla fabbrica con un indirizzo di polling pari a 0 e con la 
modalità corrente di circuito impostata su "enabled" (attivo), consentendo ai trasmettitori di 
operare in modalità standard punto-punto con un segnale di uscita da 4 a 20 mA.

Per attivare la comunicazione multidrop, assegnare a ogni trasmettitore un indirizzo 
univoco (da 0 a 63) su ogni rete multidrop. Tuttavia, la modifica dell'indirizzo di polling 
del trasmettitore non disattiva automaticamente l'uscita analogica da 4 a 20 mA.

Solo un dispositivo per rete multidrop può essere configurato con la corrente di 
circuito abilitata. Per fissare il valore di uscita in mA, impostare la modalità 
corrente di circuito su "disattivata"

Collegamento del trasmettitore a un sistema di controllo distribuito Schneider Electric

Il trasmettitore può inoltre inviare la misurazione a un sistema di controllo distribuito 
Schneider Electric come segnale digitale tramite un FBM214/215. Le terminazioni di 
cablaggio sul trasmettitore sono le stesse descritte in questo capitolo. Per altri dettagli sul 
cablaggio dell'impianto, fare riferimento alle istruzioni di installazione fornite con il DCS.

Messa in funzione di un trasmettitore di pressione differenziale
Questa procedura spiega come sequenziare le valvole nelle tubazioni di misurazione del 
flusso o nel collettore di bypass opzionale per garantire che il trasmettitore non sia sovradi-
mensionato e non vi siano perdite del liquido sigillante. Fare riferimento agli schemi riportati 
nel paragrafo Installazione delle tubazioni di misurazione del flusso, pagina 38.

NOTA: Questa procedura presuppone che le valvole di intercettazione del 
processo siano aperte.

1.	 Accertarsi che entrambe le valvole del collettore a monte e a valle siano 
chiuse.

2.	 Assicurarsi che la valvola di bypass sia aperta.

3.	 Dopo avere installato il trasmettitore, aprire lentamente la valvola del colletto-
re a monte.

4.	 Chiudere la valvola di bypass.

5.	 Aprire lentamente la valvola del collettore a valle.

Messa fuori servizio di un trasmettitore di pressione differenziale
Questa procedura spiega come sequenziare le valvole nelle tubazioni di misurazione 
del flusso o nel collettore di bypass opzionale per garantire che il trasmettitore non sia 
sovradimensionato e non vi siano perdite del liquido sigillante. Fare riferimento agli 
schemi riportati nel paragrafo Installazione delle tubazioni di misurazione del flusso, 
pagina 38.

NOTA: Questa procedura presuppone che le valvole di intercettazione del 
processo siano aperte.

1.	 Chiudere la valvola del collettore a valle.

2.	 Chiudere la valvola del collettore a monte.

3.	 Aprire la valvola di bypass.
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4.	 Aprire con cautela la vite di sfiato per scaricare l'eventuale pressione residua 
prima di scollegare le linee.

 AVVERTENZA
RISCHIO DI ESPOSIZIONE
Quando si scarica la pressione dal trasmettitore, indossare dispositivi di protezione 
adeguati per evitare possibili lesioni dovute al materiale di processo, alla temperatu-
ra o alla pressione.

L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare gravi lesioni o la morte.

5.	 Rimuovere il trasmettitore, laddove applicabile.
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Operation with the Local Display
The local display provides local indication of measurement information on two lines.
The upper line displays five digits (four digits when a minus sign is needed); the lower
line displays seven alphanumeric characters.

During normal transmitter operation, the display shows either the primary
measurement (M1) or secondary measurement (M2), depending on how you configure
the transmitter.
• If configured as Show 1, the display shows the primary measurement value (M1)

and the configured units.
• If configured as Show 2, the display shows the secondary measurement value

(M2) and the configured units.
• To temporarily view the alternate measurement, press the ENTER button. The

alternate measurement briefly appears on the display, and then the display reverts
to the configured measurement.

• If configured as Toggle, the display toggles between the primary (M1) and
secondary (M2) measurements. When M2 is displayed, the digit 2 blinks in the
lower right corner of the display.
NOTE:
• If the displayed measurement is more than five digits, “99999” flashes on the

display. Selecting different engineering units (EGUs) may result in a shorter
measurement that can fit on the display.

• For AP transmitters, “a” is typically added to the EGU name on the display (for
example, psia ormmHga). However, if the EGU name is six characters long,
the “a” is not added.

Figure 40 - Local Display

 34.5
     PSI

NEXT
BUTTON

ENTER
BUTTON

NEXT ENTER

The display and two-button keypad on the front of the transmitter also provide access
to calibration, configuration, and other functions. You can access these operations by
means of a menu system. To access the multi-level menu from the transmitter’s normal
operating mode, press NEXT. To exit this menu, cancel your calibration or
configuration, and return to the normal operating mode at any time, navigate to Cancel
and press ENTER.
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Funzionamento con il display locale
Il display locale fornisce un'indicazione locale delle informazioni di misura su due 
righe. La riga superiore riporta cinque cifre (quattro cifre quando è necessario un 
segno meno); la riga inferiore riporta sette caratteri alfanumerici.

Durante il normale funzionamento del trasmettitore, il display visualizza la misura 
primaria (M1) o secondaria (M2), a seconda di come si configura il trasmettitore.
•	 Se configurato come Mostra 1, il display mostra il valore di misura primario (M1) 

e le unità configurate.

•	 Se configurato come Mostra 2, il display mostra il valore di misura secondario 
(M2) e le unità configurate.

Per visualizzare temporaneamente le misure successive, premere il tasto INVIO. La 
misura alternativa appare brevemente sul display e poi il display ritorna alla misu-
ra configurata.

- Se configurato come Interruttore, il display commuta tra le misure primarie (M1) e 
secondarie (M2). Quando viene visualizzato M2, il numero 2 lampeggia nell'an-
golo in basso a destra del display.

NOTA:
•	 Se la misura visualizzata è superiore a cinque cifre, sul display lampeggia 

"99999". La selezione di diverse unità ingegneristiche (EGU) può portare ad 
una misurazione più breve che può essere visualizzata sul display.

•	 Per i trasmettitori AP, "a" è solitamente aggiunto al nome dell'EGU sul display 
(ad esempio, psia o mmHga). Tuttavia, se il nome dell'EGU è lungo sei 
caratteri, la "a" non viene aggiunta.

Figura 40 - Display locale

Il display e la tastiera a due tasti sulla parte anteriore del trasmettitore consentono 
inoltre l'accesso alla calibrazione, alla configurazione e ad altre funzioni. È possibile 
accedere a queste operazioni tramite un menu di sistema. Per accedere al menu 
multilivello dalla modalità di funzionamento normale del trasmettitore, premere 
SUCCESSIVO. Per uscire da questo menu, annullare la calibrazione o la configura-
zione e tornare in qualsiasi momento alla modalità di funzionamento normale, entrare 
su Annulla e premere INVIO.

TASTO 
SUCCESSIVO

TASTO 
INVIO
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Figure 41 - Top Level Menu

N

N

N

N

CONFIG

CALIB

VIEW DB

TST DSP

N

ON-LINE MODE

ON-LINE MODE

E

E

E

E

E

CANCEL Exit the  menu and re turn to normal online  opera tion

N
E

N
E

N = NEXT button E = ENTER button

(Measurement M1 or M2) (Measurement M2 or M1)E E 

N

N
RERANGE

E
Refer to RERANGE menu

Refer to CONFIG menu

Refer to CALIB menu

Step through the  da tabase  display

Step through the  display te s t pa tte rn

N

Entering Strings and Numeric Values
To enter strings or numeric values, follow these steps:

1. At the appropriate prompt, press the ENTER button. The display shows the last
(or default) value with the first character flashing.

2. Use the NEXT button to select the first character, then press ENTER.
Your selection is entered. The next character flashes.

3. Repeat the previous step until you have entered all five characters. If your string
or value has fewer than five characters, use leading or trailing zeroes in the
remaining positions, if required.
When you have entered the fifth character, the display prompts you to place the
decimal point.

4. Select the desired decimal point location by pressing NEXT until the decimal point
is placed as desired. Press ENTER.

NOTE:
• You cannot place the decimal point immediately after the first digit. For

example, you cannot enter a value as 1.2300; you must enter it as
01.230.

• The decimal position is identified by flashing, except at the position after
the fifth digit. At that position, a whole number is represented, and the
decimal point is assumed.

The display advances to the next menu item.
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Figura 41 - Menu di primo livello

Inserimento stringhe e valori numerici, pagina

Per inserire stringhe o valori numerici, procedere nel modo seguente:

1.	 Quando viene visualizzato il messaggio corrispondente, premere il tasto INVIO . 
Il display mostra l'ultimo valore (o il valore predefinito) con il primo carattere 
lampeggiante.

2.	 Usare il tasto SUCCESSIVO per selezionare il primo carattere, quindi premere 
INVIO. La selezione è stata effettuata. Il carattere successivo lampeggia.

3.	 Ripetere il passaggio precedente fino a quando non sono stati inseriti tutti e 
cinque i caratteri. Se la stringa o il valore ha meno di cinque caratteri, utilizzare 
gli zeri iniziali o finali nelle posizioni rimanenti, se necessario.

Dopo aver inserito il quinto carattere, sul display viene richiesto di inserire il punto 
decimale.

4.	 Selezionare la posizione del punto decimale desiderato premendo SUCCESSI-
VO finché il punto decimale non viene posizionato come desiderato. Premere 
INVIO.

NOTA:
•	 Non è possibile inserire il punto decimale subito dopo la prima cifra. Ad 

esempio, non è possibile immettere un valore come 1.2300; è necessario 
immetterlo come 01.230.

•	 La posizione decimale è identificata dal lampeggiamento, tranne che nella 
posizione dopo la quinta cifra. In quella posizione viene rappresentato un 
numero intero e il punto decimale viene presupposto.

Il display passa alla voce di menu successiva.

Fare riferimento al menu RIDEFINIZIONE DELL’INTERVALLO

Fare riferimento al menu CONFIG

Fare riferimento al menu CALIB

Uscire dal menu e tornare alla normale modalità operativa

N = tasto SUCCESSIVO	E = tasto INVIO

(Misurazione M1 o M2) (Misurazione M2 o M1)

Scorrere il display del database

Scorrere il display del database
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Tabella 10 - Caratteri consentiti per il display locale

Caratteri alfanumerici Caratteri numerici

@
, (virgola)

A-Z (maiuscolo)
a-z (minuscolo)

[
]
\
^

_ (trattino basso)
(spazio)

!
“
#
$
%
&

‘
(
)
*
+

- (trattino)
. (punto)

/
0-9

:
;
<
>
=
?

- (segno meno)
. (punto decimale) 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ridefinizione dell'intervallo
Poiché il trasmettitore determina continuamente un valore digitale interno della 
pressione misurata tra il limite inferiore (LRL) e il limite superiore (URL), l'uscita 4-20 
mA può essere assegnata a qualsiasi valore di pressione entro i limiti di soglia e di 
intervallo, senza l'applicazione di pressione.
•	 La ridefinizione dell'intervallo non influisce sulla taratura del trasmettitore, cioè 

non influisce sull'ottimizzazione del valore digitale interno della pressione entro 
un determinato intervallo di taratura.

•	 Se i valori ridefiniti LRV e URV non rientrano nell'intervallo di calibrazione, i valori 
misurati potrebbero non essere così precisi come quando LRV e URV rientrano 
nell'intervallo di calibrazione.

•	 Se è necessario eseguire una calibrazione della soglia dopo avere ridefinito l'intervallo del 
trasmettitore, assicurarsi di eseguire un offset di calibrazione (Cal LRV) prima di eseguire 
l'operazione di calibrazione della soglia (Cal URV). Se non si esegue un offset di calibra-
zione, è possibile ricevere un messaggio SOGLIA ERRATA.

•	 Per i trasmettitori DP, se la MODALITÀ M1 è in modalità radice quadrata, 
indipendentemente dalle unità tecniche selezionate, la RIDEFINIZIONE DI 
INTERVALLO viene eseguita nelle seguenti unità di pressione:

◦	 inH2O, se la modalità M2 è un tipo di radice quadrata con limite di soglia codice B o C.

◦	 psi, se la modalità M2 è un tipo di radice quadrata con limite di soglia codice D o E.

◦	 M2_EGU , se la modalità M2 è lineare con tutti i codici di limite di soglia.

Durante la RIDEFINIZIONE DI INTERVALLO, la riga inferiore del display indica le 
unità in uso. Dopo la RIDEFINIZIONE INTERVALLO, il display ritorna automatica-
mente alle unità tecniche configurate.

È possibile ridefinire l'intervallo del trasmettitore inserendo nuovi valori del database 
per LRV e URV.

1.	 Con il trasmettitore in modalità di funzionamento normale, premere il tasto SUCCESSIVO 
per accedere al menu di livello superiore del trasmettitore. La prima voce di menu è 
RIDEFINIZIONE INTERVALLO. Premere INVIO per selezionarla.
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2. Use the procedure in Entering Strings and Numeric Values, page 51 to adjust
M1_URV and/orM1_LRV as desired.
• To edit the upper range value, press ENTER at the M1_URV prompt.
• To edit the lower range value, press ENTER at theM1_LRV prompt.

NOTE: For DP transmitters, M1_LRV is bypassed if M1 MODE is configured as
square root, becauseM1_LRV must be zero.

Figure 42 - Rerange Menu Diagram

N
RERANGE

E
Enter desired valueM1_URV

E

N

Enter desired valueM1_LRV
E

N

N
Discard changes , re turn to online  opera ting mode

Save changes, r e turn to online  opera ting mode  SAVE
E

CANCEL
E

N

...

(Continue navigating through top-level menu)

N = NEXT button E = ENTER button

Viewing the Database
You can view the database using the multi-level menu system.

1. From the transmitter’s normal operating mode, press the NEXT button to access
the transmitter’s top level menu.

2. Navigate to VIEW DB, then press ENTER. The display shows the first item in the
database, FMW REV.

3. Continue stepping through the database by pressing NEXT, or exit the database
view by pressing ENTER.

The following diagram shows the VIEW DB menu. The database items are described
in Transmitter Database Items, page 55.
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2.	 Utilizzare la procedura descritta nel paragrafo Immissione di stringhe e valori 
numerici, pagina  51 per regolare M1_URV e/o M1_LRV come desiderato.

•	 Per modificare il valore dell'intervallo superiore, premere INVIO quando viene 
visualizzato il messaggio M1_URV .

•	 Per modificare il valore dell'intervallo superiore, premere INVIO quando viene 
visualizzato il messaggio M1_LRV .

NOTA: Per i trasmettitori DP, M1_LRV viene bypassato se M1 MODE è configu-
rato come radice quadrata, perché M1_LRV deve essere zero.

Figura 42 - Schema del menu di ridefinizione dell'intervallo

Visualizzazione del database

È possibile visualizzare il database utilizzando il menu di sistema a più livelli.

1.	 Dalla modalità di funzionamento normale del trasmettitore, premere il tasto 
SUCCESSIVO per accedere al menu di livello superiore del trasmettitore.

2.	 Andare su VIEW DB, quindi premere INVIO. Il display mostra il primo elemento 
del database, FMW REV.

3.	 Continuare a scorrere il database premendo SUCCESSIVO, oppure uscire dalla 
visualizzazione del database premendo INVIO.

La figura seguente mostra il menu VIEW DB. Le voci del database sono descritte nel 
paragrafo Voci del database del trasmettitore, pagina 55.

Immettere il valore desiderato

Immettere il valore desiderato

Eliminare le modifiche, tornare alla modalità di funzionamento online

Salvare le modifiche, tornare alla modalità di funzionamento online

(Continuare a scorrere il menu in alto)

N = tasto SUCCESSIVO	       E = tasto INVIO
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Figure 43 - VIEW DB Menu

N
VIEW DB

E

Write  Protection

CALDATE

POLLADR

EX ZERO

S2 BAD

OUT DIR

AO ALM

OFFL MA

DAMPING

FMW REV

...

(Continue  naviga ting through top-leve l menu)

M1_EGU

M1_URV <units>

M1_LRV <units>

FOXCAL

M2_EGU

M2EFAC

M2EOFF

DISPLAY

Password

USRDAYS

M1EFAC

M1EOFF

TOTDAYS

Return to normal online

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

E
opera ting mode

M1 MODE

M2 MODE

EXIT

N

N

N

N = NEXT button E = ENTER button
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Figura 43 - Menu VIEW DB

N = tasto SUCCESSIVO	         E = tasto INVIO

(Continuare a scorrere il menu in alto)

Tornare alla normale 
modalità operativa

Protezione da scrittura
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Tabella 11 - Voci del database dei trasmettitori

Voce di database Impostazioni disponibili o esempio

Revisione Firmware (FMW REV) 2.0 (esempio)

stato di protezione da scrittura (nessuna etichetta dei 
parametri)

WP DISA (disabilitato)
WP ENA (abilitato)

Data dell'ultima calibrazione (CALDATE) 01GEN18 (esempio)

Indirizzo di polling (POLLADR) 0/63

Stato di zero esterno (EX ZERO) EXZ ENA (abilitato)
EXZ DIS (disabilitato)

Strategia del sensore di temperatura (S2 BAD) AO ALM UTILIZZO DEF

4-20 mA Direzione di uscita (OUT DIR) AVANTI USC (avanti)
INDIETRO USC (indietro)

4-20 mA Modalità allarme uscita (AO ALM) LO ALM (basso)
HI ALM (alto)

4-20 mA Modalità uscita offline (OFFLINE MA) LAST_MA (ultimo)
4.000 (esempio impostazione utente)

Smorzamento in secondi (SMORZAMENTO) DAMP0, DAMP1/4, DAMP1/2, DAMP1, DAMP2, DAMP4, DAMP8, DAMP16, DAMP32

Uscita in modalità M1(M1 MODE) Lineare: M1 LIN
Tipo di radice quadrata:41 M1SQ<1C, M1SQ<4L, M1SQ<nC

Unità ingegneristiche per M1 (M1_EGU)

Lineare: inH2O, ftH2O, mmH2O, inHg, mmHg, cmHg, mHg, psi, psf, mbar, bar, g/cm2, kg/ cm2, 
kg/m2, Pa, hPa, kPa, MPa, torr, inWC60, ftWC60, inWC4, ftWC4, mmWC4, cmWC4, mWC4, 
atm, dy/cm2

Radice quadrata:41 gal/s, gal/m, gal/h, gal/d, Mgal/d, ft3/s, ft3/m, ft3/h, ft3/d, Igal/s, Igal/m, Igal/ h, 
Igal/d, l/s, l/m, l/h, Ml/d, m3/s, m3/m, m3/h, m3/d, Nl/h, Nm3/h, Sm3/h, Am3/h, Sft3/m, MSCFD, 
MMSCFD, bbl/s, bbl/m, bbl/h, bbl/d, g/s, g/m, g/h, kg/s, kg/m, kg/h, kg/d, lb/s, lb/ m, lb/h, lb/d, 
t/m, t/h, t/d, STon/m, STon/h, STon/d, LTon/h, LTon/d, %flow

M1 Fattore di Ingegneria (M1EFAC) 30.000 (esempio)

Offset applicato al valore primario (M1EOFF) 0.000 (esempio)

Valore di intervallo superiore primario(M1_URV <unità>) 30.000 (esempio)

Valore di intervallo inferiore primario(M1_LRV <unità>) 0.000 (esempio)

Stato della calibrazione multipla FoxCal™ (FOXCAL)42 FCALON (FoxCal™ on)
FCALOFF (FoxCal™ off)

Uscita in modalità M2(M2 MODE)

Lineare: M1 LIN
Tipo di calcolo del flusso di radice quadrata:41

M2SQ<1C (limite inferiore all'1% dell'intervallo di pressione differenziale calibrato)
M2SQ<4L (limite inferiore al 4% dell'intervallo di pressionedifferenziale calibrato)
M2SQ<nC (interruzione definita dall'utente specificata tra lo 0 e il 20% del valore di campo 
superiore del flusso , M2EFAC)

Unità ingegneristiche per M2 (M2_EGU)

Lineare: inH2O, ftH2O, mmH2O, inHg, mmHg, cmHg, mHg, psi, psf, mbar, bar, g/cm2, kg/ cm2, 
kg/m2, Pa, hPa, kPa, MPa, torr, inWC60, ftWC60, inWC4, ftWC4, mmWC4, cmWC4, mWC4, 
atm, dy/cm2

Radice quadrata:41 gal/s, gal/m, gal/h, gal/d, Mgal/d, ft3/s, ft3/m, ft3/h, ft3/d, Igal/s, Igal/m, Igal/ 
h, Igal/d, l/s, l/m, l/h, Ml/d, m3/s, m3/m, m3/h, m3/d, Nl/h, Nm3/h, Sm3/h, Am3/h, Sft3/m, MSCFD, 
MMSCFD, bbl/s, bbl/m, bbl/h, bbl/d, g/s, g/m, g/h, kg/s, kg/m, kg/h, kg/d, lb/s, lb/ m, lb/h, lb/d, 
t/m, t/h, t/d, STon/m, STon/h, STon/d, LTon/h, LTon/d, %flow

M2 Fattore di Ingegneria (M2EFAC) 1000.0 (esempio)41

Offset applicato al valore secondario (M2EOFF) 0.000 (esempio)

41.	 Solo per i trasmettitori di pressione differenziale.
42.	 FoxCal™ è disponibile solo con i livelli di prestazione elevata (10S) e Premium (50S).
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Voce di database Impostazioni disponibili o esempio

Misura(e) visualizzatae) sul display (DISPLAY)
SHOW M1 (misura primaria)
SHOW M2 (misura secondaria)
TOGGLE (commutazione tra misure primarie e secondarie)

Impostazione attuale della password

NO PWDS (nessuna password)
ENA PWD (abilita password)
CFGONLY (solo configurazione)
CFG+CAL (configurazione e calibrazione)

Numero di giorni di funzionamento del trasmettitore da 
quando è stato azzerato il timer del misuratore di servizio 
(USRDAYS)

7 (esempio)

Numero di giorni di funzionamento del trasmettitore da 
quando è stato installato(TOTDAYS) 61 (esempio)

Test del display

È possibile utilizzare il menu di sistema multilivello per testare il display del trasmetti-
tore. Procedere nel modo seguente:

1.	 Dalla modalità di funzionamento normale del trasmettitore, premere 		
SUCCESSIVO per accedere al menu di livello superiore del trasmettitore.

2.	 Premere SUCCESSIVO per passare al TST DSP e premere INVIO. Il display 
mostra il primo schema del segmento di prova.

3.	 Passare attraverso i cinque modelli di test premendo ripetutamente 		
SUCCESSIVO. Fare riferimento al diagramma.

4.	 Uscire dal test del display premendo INVIO.
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Figure 44 - Display Test Segment Patterns

N

(Continue  naviga ting through top-leve l menu.)

N

N

N

N

E

E

E

E

E

All Vertica l Segments  On

All Horizonta l Segments  On

All Segments  On

All Diagona l Segments  and 
Decimal Points  On

All Segments  Off

N = NEXT button E = ENTER button...

TST DSP
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Figura 44 - Modelli dei segmenti di test del display

N = tasto SUCCESSIVO	         E = tasto INVIO

(Continuare a scorrere il menu in alto)

Tutti i segmenti On

Tutti i segmenti orizzontali On

Tutti i segmenti Off

Tutti i segmenti verticali On

Tutti i segmenti diagonali 
e i punti decimali On

MI 020-611 57

Trasmettitori di pressione assoluta, relativa e differenzialeFunzionamento con il display locale



Messaggi

Sul display possono apparire i seguenti messaggi relativi al funzionamento.

Stato Condizione Testata Messaggio Descrizione

Avvio Corruzione database INITBAD Eseguire una procedura SET GDB.

Funzionamento 
normale

Protezione da scrittura 
abilitata PROT WR Visualizzato periodicamente per notificare che l'unità è protetta da 

scrittura.
Qualsiasi condizione non 
online OFFLINE Notifica di una condizione non online.

Misurazioni al di fuori 
dei limiti

Pressione IN1 BAD

Estrema sovrapressione o sottopressione in ingresso; condizioni 
d'ingresso corrette.
Taratura errata; ricalibrare il trasmettitore.
Collegamento errato del sensore; controllare il collegamento dell'unità 
elettronica al sensore.
Sensore non operativo.

Temperatura dell'unità 
elettronica IN2 BAD Collegamento errato del sensore; controllare il collegamento dell'unità 

elettronica al sensore.
Sensore non operativo.Temperatura (di processo) 

del sensore IN3 BAD
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Configurazione
È possibile configurare il trasmettitore accedendo al menu di sistema con i tasti INVIO 
e SUCCESSIVO sul display locale, oppure utilizzando un configuratore remoto.

Se il trasmettitore è stato ordinato con la funzione opzionale -C2, i valori predefiniti in 
fabbrica sono stati personalizzati.

Configurazione tramite il display locale opzionale
Per accedere alla modalità di configurazione dalla modalità di funzionamento norma-
le, premere ripetutamente il tasto SUCCESSIVO fino a quando il display visualizza 
CONFIG. Premere il tasto INVIO per selezionare CONFIG. Il display visualizza la 
prima voce del menu di configurazione.

NOTA:

•	 La configurazione standard predefinita di fabbrica non viene utilizzata se al 
momento dell'ordine è stata specificata l'opzione del codice modello -C2. 
L'opzione -C2 è una configurazione di fabbrica personalizzata in base alle 
specifiche dell'utente.

•	 È possibile configurare la maggior parte dei parametri utilizzando il display 
locale. Per una configurazione più completa, utilizzare un comunicatore 
HART o un configuratore basato su PC.

•	 Durante la configurazione, una singola modifica può influire su diversi 
parametri. Per questo motivo, se si commette un errore, consultare l'intero 
database. In alternativa, utilizzare la funzione CANCELLA per ripristinare la 
configurazione di avvio del trasmettitore e ricominciare da capo.

Procedere alla configurazione del trasmettitore utilizzando i tasti SUCCESSIVO e 
INVIO per effettuare le selezioni. Consultare i diagrammi delle strutture dei menu e la 
tabella di accompagnamento per un'utile guida.

In qualsiasi momento durante la configurazione, è possibile CANCELLARE le 
modifiche e tornare alla modalità online, oppure SALVARE la nuova configurazione.

NOTA: Durante la configurazione, il trasmettitore è in modalità offline e l'uscita è 
impostata su offline mA.
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Configuration Menu Structure — AP and GP Transmitters

Figure 45 - Configuration Menu Structure, AP and GP Transmitters (1 of 3)
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N

N
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N
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DAMPING

E

N
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N

DAMP1/4
N

E

Notes:
1. This selection is not avail able  when LOOP MD is  se t to MA DIS.
2. AO ALM sets the mA outp ut to go e ither High or Low under certa in 
    conditions, such as sensor fa ilure . This  se lection is  not ava ilable  
    when LOOP MD  is set to MA DIS.
3. Setting DAMP 0  in the Damp ing menu enables  the  fas tes t response .
4. LIN PCT provides percent  output on the  loca l display only.

DAMP 0 (3)

M1 DISP M1_EGU LIN PCT
E

N

N

E E

Continued on next page

(4)
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Struttura del menu di configurazione per trasmettitori biplanari AP e GP

Figura 45 - Struttura del menu di configurazione, trasmettitori AP e GP (1 di 3)

Note:
1.	 Questa selezione non è disponibile quando LOOP MD è impostato su MA DIS.
2.	 AO ALM imposta l’uscita mA in alto o in basso in certe condizioni, come ad esempio in caso di guasto del 

sensore. Questa selezione non è disponibile quando LOOP MD è impostato su MA DIS.
3.	 Impostando DAMP 0 nel menu Smorzamento si ottiene la risposta più veloce.
4.	 LIN PCT visualizza il risultato percentuale in uscita solo sul display locale.

Continua alla pagina successiva
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Figure 46 - Configuration Menu Structure, AP and GP Transmitters (2 of 3)
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Continued from previous  page

Notes : 
* If characte r is  not the  las t pos ition on the  display line, advances  to the  next characte r.
** If characte r is  the  las t pos ition on the  display line, advances  to the  next menu item.
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Figura 46 - Struttura del menu di configurazione, trasmettitori AP e GP (2 di 3)

Continua dalla pagina precedente

Continua alla pagina successiva

Note:
*	 Se il carattere non è l'ultima posizione sulla riga di visualizzazione, si passa al carattere successivo.
**	 Se il carattere è l'ultima posizione sulla riga del display, si passa alla voce di menu successiva.
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Incremento cifre

Incremento cifre

Incremento cifre

Visualizzazione cifre

Visualizzazione cifre

Visualizzazione cifre

Visualizzazione cifre
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Figure 47 - Configuration Menu Structure, AP and GP Transmitters (3 of 3)
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Notes: 
1. If character is not the last positio n on the  display line , advances  to the  next characte r.
2. If character is the last position on  the  display line , advances  to the  next menu item.

Continued from previous page
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Figura 47 - Struttura del menu di configurazione, trasmettitori AP e GP (3 di 3)

Continua dalla pagina precedente

Eliminare tutte le modifiche, tornare a ONLINE

Salvare le modifiche apportate al database, tornare su ONLINE

Note:
1. Se il carattere non è l'ultima posizione sulla riga di visualizzazione, si passa al carattere successivo.
2. Se il carattere è l'ultima posizione sulla riga del display, si passa alla voce di menu successiva.
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su ONLINE
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Configuration Menu Structure — DP Transmitters

Figure 48 - Configuration Menu Structure, DP Transmitters (1 of 4)
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Notes:
1. This selection is not avail able  when LOOP MD is  se t to MA DIS.
2. AO ALM sets the mA outp ut to go e ither High or Low under certa in 
    conditions, such as sensor fa ilure . This  se lection is  not ava ilable  
    when LOOP MD is set to MA DIS.
3. Setting DAMP 0  in the damp ing menu enables  the  fas tes t response . 
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Continued on next page
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Struttura del menu di configurazione per trasmettitori biplanari DP

Figura 48 - Struttura del menu di configurazione, trasmettitori DP (1 di 4)

Continua alla pagina successiva

Note:
1.	 Questa selezione non è disponibile quando LOOP MD è impostato su MA DIS.
2.	 AO ALM imposta l’uscita mA in alto o in basso in certe condizioni, come ad esempio in caso di guasto 

del sensore. Questa selezione non è disponibile quando LOOP MD è impostato su MA DIS.
3.	 Impostando DAMP 0 nel menu Smorzamento si ottiene la risposta più veloce.
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Figure 49 - Configuration Menu Structure, DP Transmitters (2 of 4)
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Notes : 
1.  Available  only if M1 MODE is  linear (M1 LIN).
2.  LIN PCT provides  percent output on loca l display only (linear mode). 
     Percent flow in square  root is  se lectable  under M1_EGU. 
3.  If characte r is  the  las t pos ition on the  display line , advances  to the  next menu item.
4.  If characte r is  not the  las t pos ition on the  display line , advances  to the  next characte r.

Continued on next page
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Continued from previous  page
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Figura 49 - Struttura del menu di configurazione, trasmettitori DP (2 di 4)

Continua dalla pagina precedente

Continua alla pagina successiva

Note:
1.	 Disponibile solo se M1 MODE è lineare (M1 LIN).
2.	 LIN PCT visualizza il risultato percentuale in uscita solo sul display locale (modalità lineare). La percentuale del 

flusso in radice quadrata può essere selezionata alla voce M1_EGU.
3.	 Se il carattere è l'ultima posizione sulla riga del display, si passa alla voce di menu successiva.
4.	 Se il carattere non è l'ultima posizione sulla riga di visualizzazione, si passa al carattere successivo.
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Figure 50 - Configuration Menu Structure, DP Transmitters (3 of 4)
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Notes : 
1. If characte r is  the  las t pos ition on the  display line , advances  to the  next menu item.
2. If characte r is  not the  las t pos ition on the  display line , advances  to the  next characte r.
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Figura 50 - Struttura del menu di configurazione, trasmettitori DP (3 di 4)

Continua dalla pagina precedente

Continua alla pagina successiva

Visualizzazione cifre

Visualizzazione cifre

Visualizzazione cifre

Incremento cifre

Incremento cifre

Incremento cifre

Note:
1.	 Se il carattere è l'ultima posizione sulla riga del display, si passa alla voce di menu successiva.
2.	 Se il carattere non è l'ultima posizione sulla riga di visualizzazione, si passa al carattere successivo.
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Figure 51 - Configuration Menu Structure, DP Transmitters (4 of 4)
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Notes: 
1. If character is not the last positio n on the  display line , advances  to the  next characte r.
2. If character is the last position on  the  display line , advances  to the  next menu item.
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Figura 51 - Struttura del menu di configurazione, trasmettitori DP (4 di 4)

Continua dalla pagina precedente
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Note:
1.	 Se il carattere non è l'ultima posizione sulla riga di visualizzazione, si passa al carattere successivo.
2.	 Se il carattere è l'ultima posizione sulla riga del display, si passa alla voce di menu successiva.
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Voci del menu di configurazione

In generale, utilizzare il tasto SUCCESSIVO per selezionare una voce e il tasto INVIO 
per specificare una selezione.

Voce Descrizione Predefinito
POLLADR L'indirizzo di polling del trasmettitore può essere impostato su un valore compreso tra 0 e 63. Per 

configurare l'indirizzo di polling del trasmettitore, premere INVIA nel prompt POLLADR . Utilizzare il tasto 
SUCCESSIVO per selezionare un indirizzo compreso tra 0 e 63, quindi premere INVIO.

0

CIRCUITO MD La modalità corrente di circuito mA può essere impostata su Abitilitata (attivo da 4 a 20 mA) o Disabilitata 
(valore fisso di 4,0 mA).
Per configurare la modalità corrente di circuito mA, accedere al menu LOOP MD e premere INVIO. 
Utilizzare il tasto SUCCESSIVO per selezionare MA DIS per disabilitare la modalità circuito mA, oppure MA 
ENA per abilitare la modalità circuito mA.
Per impostazione predefinita, il parametro MD LOOP è impostato su abilitato (MA ENA), che consente al 
trasmettitore di funzionare con un segnale di uscita da 4-20 mA.
Per bloccare l'uscita milliamp del trasmettitore a un valore fisso di 4,0 mA, impostare MD LOOP su 
disabilitato (MA DIS). Quando la modalità circuito è disabilitata, le impostazioniAO ALM, OUT DIR, OFFL 
MAnon sono disponibili nella struttura del menu una volta salvata la configurazione.

Abilitato (attivo da 4 a 
20 mA)

EX ZERO43 La funzione Zero Esterno consente di attivare o disattivare il pulsante zero esterno opzionale.
Passare alla selezione del menu EX ZERO  e premere INVIO. Utilizzare il tasto SUCCESSIVO per 
selezionare EXZ DIS (disabilitare) oppure EXZ ENA (abilitare), e premere INVIO.

Disattivato

S2 BAD Il sensore di temperatura compensa le variazioni di temperatura nell'unità elettronica del trasmettitore. Un 
sensore difettoso può causare una variazione di precisione da 4-20 mA fino allo 0,25%. Il S2 BAD 
consente di specificare l'azione (o nessuna azione) se tale condizione si verifica.
Per configurare la modalità corrente di circuito mA, accedere al menu S2 BAD e premere INVIO. Utilizzare 
il tasto SUCCESSIVO per selezionare AO ALM se si vuole che l'output vada al valore configurato in AO 
ALMo selezionare USE DEF per continuare a funzionare con un sensore di temperatura potenzialmente 
difettoso.
Questa opzione di menu non è disponibile quando l'uscita milliamp è fissa a 4,0 mA (cioè quando MD 
LOOP è impostato su MA DIS), e viene bypassato se M1 MODE ovvero  M2 MODE è configurato come 
radice quadrata.

USE DEF44

OUT DIR La direzione di uscita da 4 a 20 mA può essere impostata in avanti o indietro.
Per configurare la direzione di uscita, accedere al menu OUT DIR e premere INVIO. Utilizzare il tasto 
NEXT per selezionare OUT FWD (4-20 mA) oppure OUT REV (20-4 mA) e premere INVIO.
Questa opzione non è disponibile quando l'uscita a corrente è fissa a 4,0 mA (ovvero quando
LOOP MD è impostato su MA DIS).

Avanti

AO ALM La modalità di allarme da 4 a 20 mA può essere configurata in modo che l'uscita del trasmettitore sia 
impostata sul valore alto o basso in condizioni specifiche.
Passare al menu AO ALM e premere INVIO. Usare il tasto SUCCESSIVO per selezionare LO ALM o HI 
ALM e premere INVIO.
Questa opzione non è disponibile quando l'uscita a corrente è fissa a 4,0 mA (ovvero quando
LOOP MD è impostato su MA DIS).

HI ALM

OFFL MA Questo parametro consente di configurare l'uscita da 4 a 20 mA in modalità offline. OFFL MA può essere 
configurato in modo che l'uscita del trasmettitore sia impostata sull'ultimo valore di uscita o su un valore 
specificato dall'utente se il trasmettitore va offline.
Per configurare l'uscita offline, premere INVIO quando viene visualizzato il messaggio OFFL MA.
•	 Per utilizzare l’ultimo valore positivo in uscita, premere SUCCESSIVO per selezionare LAST MA, quindi 

premere INVIO.
•	 Per specificare un valore diverso, accedere a USER MA premendo SUCCESSIVO, quindi premere 

INVIO. Immettere il valore desiderato (vedere Inserimento stringhe e valori numerici, pagina 51), quindi 
premere INVIO. Il display passa alla voce di menu successiva.

Questa opzione di menu non è disponibile quando l'uscita milliamp è fissa a 4,0 mA (cioè quando LOOP 
MD è impostato su MA DIS).

USER MA

SMORZAMENTO Lo smorzamento può essere impostato su 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 o 32 secondi.
Per configurare lo smorzamento, accedere al menu di selezione SMORZAMENTO  e premere INVIO. 
Usare il tasto SUCCESSIVO per selezionare il valore di smorzamento desiderato, quindi premere 
INVIO. 

NOTA: Selezionando un valore di DAMP0 si ottiene la risposta più veloce.

DAMP1/4

43.	 Per i trasmettitori che hanno l'opzione Zero Esterno.
44.	 Selezionare AO ALM per un’ulteriore diagnostica SIL.
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Voce Descrizione Predefinito

MODALITÀ M1 Per i trasmettitori DP, la modalità dell'uscita primaria può essere impostata su lineare o su un tipo di radice 
quadrata.
Per configurare la modalità dell'uscita primaria, premere INVIO quando viene visualizzato il messaggio M1 
MODE , quindi utilizzare il tasto SUCCESSIVO per selezionare una delle seguenti opzioni:
•	 M1 LIN: Lineare (unità di pressione)
•	 M1SQ<1C: Calcolo del flusso di radice quadrata con scarto inferiore all'1% dell’intervallo di pressione 

differenziale calibrato
•	 M1SQ<4L: Calcolo del flusso di radice quadrata con estrapolazione lineare al di sotto del 4% dell'interval-

lo di pressione differenziale
•	 M1SQ<nC: Calcolo del flusso di radice quadrata con uno scarto configurato dall'utente e definito tra lo 0 e 

il 20% del valore dell'intervallo superiore del flusso, M1EFAC

Lineare

DISCO M1 Se l'uscita primaria è in modalità lineare, questo parametro consente di configurare il display per visualizza-
re le unità ingegneristiche o la percentuale di campo. (Se l'uscita primaria è un calcolo della radice quadrata 
del flusso, M1 DISP non è disponibile.)
Per configurare il display in modo che mostri le unità ingegneristiche o la percentuale, scorrere nel menu di 
selezione M1 DISP e premere INVIO. Usare il tasto SUCCESSIVO per selezionare M1_EGU o LIN PCT e 
premere INVIO.

Unità 
ingegneristiche

M1_EGU Questo parametro consente di impostare le unità ingegneristiche per la misura primaria.
•	 Se M1 MODE è impostato su M1 LIN:

1.	Selezionare una delle seguenti unità teniche di pressione per il display e la trasmissione: inH2O, ftH2O, 
mmH2O, inHg, mmHg, cmHg, mHg, psi, psf, mbar, bar, g/cm2, kg/cm2, kg/m2, Pa, hPa, kPa, MPa, torr, 
inWC60, ftWC60, inWC4, ftWC4, mmWC4, cmWC4, mWC4, atm, dy/cm2.

2.	Il trasmettitore regola automaticamente M1EFAC (fattore di ingegnerizzazione), M1_URV (valore 
intervallo superiore), M1_LRV (valore intervallo inferiore) e azzera il parametro M1EOFF come 
impostazione predefinita.

•	 Solo per i trasmettitori DP, quando M1 MODE è impostato su una qualsiasi delle impostazioni della radice 
quadrata (M1SQ<1C, M1SQ<4L, o M1SQ<nC):
1.	Selezionare una delle seguenti unità teniche di pressione per il display e la trasmissione: gal/s, gal/m, 

gal/h, gal/d, Mgal/d, ft3/s, ft3/m, ft3/h, ft3/d, Igal/s, Igal/ m, Igal/h, Igal/d, l/s, l/m, l/h, Ml/d, m3/s, m3/m, 
m3/h, m3/d, Nl/h, Nm3/h, Sm3/h, Am3/h, Sft3/m, MSCFD, MMSCFD, bbl/s, bbl/m, bbl/h, bbl/d, g/s, 
g/m, g/h, kg/s, kg/m, kg/h, kg/d, lb/s, lb/m, lb/h, lb/d, t/m, t/h, t/d, STon/m, STon/h, STon/d, LTon/ h, 
LTon/d, %flow.

2.	Controllare M1EFAC (fattore di ingegnerizzazione M1) e regolarlo se necessario.

inH2O o psi

M1EOFF Questo parametro consente di configurare un valore di offset da applicare alla misura primaria.
È possibile introdurre un offset inserendo un valore diverso da zero per M1EOFF. L'offset influenza il valore 
del FV che viene trasmesso alle unità tecniche come segnale analogico in mA e visualizzato sul display.
Questa caratteristica può essere utilizzata in applicazioni quali un serbatoio di accumulo dell'acqua sopraele-
vato dove il trasmettitore è a livello ma l'uscita corrisponde al livello del serbatoio. Un valore di offset può esse-
re utilizzato anche per un serbatoio di stoccaggio dell'acqua a livello, dove il trasmettitore è installato sopra la 
base del serbatoio e dove l'uscita dovrebbe corrispondere al livello del serbatoio.

0

M1EFAC Per i trasmettitori DP, il parametro M1EFAC corrisponde al rapporto numerico tra l'intervallo misurato in unità 
di pressione e l'intervallo visualizzato (e trasmesso) in unità di flusso. Corrisponde all'URV visualizzato nelle 
unità di flusso (che corrisponde inoltre alla soglia delle unità di flusso, poiché gli intervalli di flusso devono 
essere a base zero).
Ad esempio, per un trasmettitore 200 inH2O con un campo di misura da 0 a 100 inH2O e un campo di 
visualizzazione da 0 a 500 gal/m, impostare M1EFAC a 500.

NOTA: Le portate effettive nel processo dipendono dalla specifica installazione (ad esempio il diametro 
del tubo). Assicurarsi di utilizzare valori per M1EFAC e M2EFAC corrispondenti alle condizioni di 
installazione e di processo.

Per modificare la soglia delle unità di flusso configurate, passare al menu di selezioneM1EFAC e premere 
INVIO. (Vedere Immissione stringhe e valori numerici, pagina 51.)

n/d

M1_URV Questo parametro consente di configurare il valore dell'intervallo superiore della misura primaria.
Per modificare il valore dell'intervallo superiore della misura primaria, scorrere il menu di selezione M1_URV 
e premere INVIO. Definire l'URV. (VedereImmissione stringhe e valori numerici , pagina 51.)

URL

M1_LRV Questo parametro consente di configurare il valore dell'intervallo inferiore della misura primaria.
Per modificare il valore dell'intervallo inferiore della misura primaria, scorrere il menu di selezione M1_LRV 
e premere INVIO. Definire il LRV. (Vedere Inserimento stringhe e valori numerici, Pagina 51.)

0
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Voce Descrizione Predefinito

MODALITÀ M2 M2 è una misura secondaria che viene letta dal comunicatore HART e può essere visualizzata sul display. 
Questa funzione può essere utilizzata per visualizzare M1 nelle unità di pressione primaria e M2 in un 
diverso set di unità di pressione.
Per i trasmettitori AP e GP, l'uscita secondaria è in modalità lineare, che corrisponde alle unità di pressione. 
Per i trasmettitori DP, M2 può anche essere configurato in modalità radice quadrata, che corrisponde alle 
unità di flusso. Per configurare la modalità dell'uscita secondaria, premere INVIO quando viene visualizzato 
il messaggio M2 MODE , quindi utilizzare il tasto SUCCESSIVO per selezionare una delle seguenti opzioni:
•	 M2 LIN: Lineare (unità di pressione)
•	 M2SQ<1C: Calcolo del flusso di radice quadrata con scarto inferiore all'1% dell'intervallo di pressione 

differenziale
•	 M2SQ<4L: Calcolo del flusso di radice quadrata con estrapolazione lineare al di sotto del 4% dell'interval-

lo di pressione differenziale calibrato
•	 M2SQ<nC: Calcolo del flusso di radice quadrata con uno scarto configurato dall'utente e definito tra lo 0 

e il 20% del valore dell'intervallo superiore del flusso , M2EFAC

Lineare

M2_EGU Questo parametro consente di impostare le unità ingegneristiche per la misura secondaria.
•	 Quando M2 MODE è impostato su M2 LIN:

1.	Selezionare una delle seguenti unità teniche di pressione per il display e la trasmissione: inH2O, ftH2O, 
mmH2O, inHg, mmHg, cmHg, mHg, psi, psf, mbar, bar, g/cm2, kg/cm2, kg/m2, Pa, hPa, kPa, MPa, torr, 
inWC60, ftWC60, inWC4, ftWC4, mmWC4, cmWC4, mWC4, atm, dy/cm2.

2.	Il trasmettitore regola automaticamente M2EFAC (fattore di ingegnerizzazione), M2_ URV (valore 
intervallo superiore), M2_LRV (valore intervallo inferiore) e azzera il parametro M2EOFF come 
impostazione predefinita.

•	 Solo per i trasmettitori DP, quando M2 MODE è impostato su una qualsiasi delle impostazioni della radice 
quadrata (M2SQ<1C, M2SQ<4L, o M2SQ<nC):
1.	Selezionare una delle seguenti unità teniche di pressione per il display e la trasmissione: gal/s, gal/m, 

gal/h, gal/d, Mgal/d, ft3/s, ft3/m, ft3/h, ft3/d, Igal/s, Igal/ m, Igal/h, Igal/d, l/s, l/m, l/h, Ml/d, m3/s, m3/m, 
m3/h, m3/d, Nl/h, Nm3/h, Sm3/h, Am3/h, Sft3/m, MSCFD, MMSCFD, bbl/s, bbl/m, bbl/h, bbl/d, g/s, g/m, 
g/h, kg/s, kg/m, kg/h, kg/d, lb/s, lb/m, lb/h, lb/d, t/m, t/h, t/d, STon/m, STon/h, STon/d, LTon/ h, LTon/d, 
%flow.

2.	Controllare M2EFAC (fattore di ingegnerizzazione M2) e regolarlo se necessario.

Come M1_EGU

M2EFAC Per i trasmettitori DP, il parametro M2EFAC corrisponde al rapporto numerico tra l'intervallo misurato in 
unità di pressione e l'intervallo visualizzato (e trasmesso) in unità di flusso. Corrisponde all'URV visualizzato 
nelle unità di flusso (che corrisponde inoltre alla soglia delle unità di flusso, poiché gli intervalli di flusso 
devono essere a base zero).
Ad esempio, per un trasmettitore 200 inH2O con un campo di misura da 0 a 100 inH2O e un campo di 
visualizzazione da 0 a 500 gal/m, impostare M2EFAC a 500.

NOTA: Le portate effettive nel processo dipendono dalla specifica installazione (ad esempio il diametro 
del tubo). Assicurarsi di utilizzare valori per M1EFAC e M2EFAC corrispondenti alle condizioni di 
installazione e di processo.

Per modificare la soglia delle unità di flusso configurate, passare al menu di selezioneM2EFAC e premere 
INVIO. (Vedere Immissione stringhe e valori numerici, pagina 51.)

n/d

M2EOFF Questo parametro consente di configurare un valore di offset da applicare alla misura secondaria.
È possibile introdurre un offset inserendo un valore diverso da zero per M2EOFF. L'offset influenza il valore 
del FV che viene trasmesso alle unità tecniche come segnale analogico in mA e visualizzato sul display.
Questa caratteristica può essere utilizzata in applicazioni quali un serbatoio di accumulo dell'acqua 
sopraelevato dove il trasmettitore è a livello ma l'uscita corrisponde al livello del serbatoio. Un valore di 
offset può essere utilizzato anche per un serbatoio di stoccaggio dell'acqua a livello, dove il trasmettitore è 
installato sopra la base del serbatoio e dove l'uscita dovrebbe corrispondere al livello del serbatoio.

0

DISPLAY Questo parametro consente di configurare se il display mostra M1, M2, M2 o se si passa da M1 a M2.
Per configurare il valore di visualizzazione, accedere al menu DISPLAY e premere INVIO. Utilizzare il tasto 
SUCCESSIVO per selezionare SHOW M1, SHOW M2o TOGGLE e premere INVIO.

M1

CALDATE CALDATE consente di impostare la data dell'ultima calibrazione. Questo parametro è opzionale, ma può 
essere utilizzato per la registrazione o la manutenzione dell'impianto.
Per modificare la data di calibrazione, passare al menu di selezione CALDATE e premere INVIO. È quindi 
possibile cambiare il giorno, il mese e l'anno. Il display visualizza l'ultima data con il giorno lampeggiante. 
Usare il tasto SUCCESSIVO per scorrere le cifre e selezionare il giorno desiderato, quindi premere INVIO. 
Ripetere questa procedura per il mese e l'anno.

Nessuna, o data di 
calibrazione in 
fabbrica
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Voce Descrizione Predefinito

ENA PWD Questo parametro consente di abilitare o disabilitare le password. Come impostazione predefinita, le 
password sono disabilitate.

NOTA: CAL PWD consente l'accesso solo alla modalità di calibrazione; CFG PWD consente 
l'accesso sia alla configurazione che alla calibrazione.

Per impostare una password solo per la configurazione o per la configurazione e la calibrazione:
1.	Andare su ENA PWD e premere INVIO.
2.	Andare su CFGONLY o CFG+CAL e premere INVIO.

•	 Se è stato selezionato CFG+CAL, viene visualizzato il messaggio CAL PWD.
•	 Se è stato selezionato CFGONLY, viene visualizzato il messaggio CFG PWD.

3.	Usare il tasto SUCCESSIVO per scorrere i caratteri e selezionare il primo carattere desiderato, 
quindi premere INVIO. La selezione viene inserita e il secondo carattere lampeggia. Ripetere 
questa procedura fino a quando non si è creata la password.
•	 Se la password ha meno di sei caratteri, utilizzare spazi vuoti per le posizioni rimanenti.

4.	Una volta configurata la sesta posizione, il display passa alla voce di menu successiva.
5.	Registrare la nuova password prima di salvare le modifiche nel database. 
Per disabilitare le password:
1.	Passare al menu di selezione ENA PWD e premere INVIO.
2.	Passare al menu di selezione NO PWDS e premere INVIO.

•	 Se in precedenza era stata impostata una password di configurazione, viene richiesto di 
inserirla.

NO PWD

CFG PWD Password di configurazione impostata dall'utente (sei caratteri). Nessuna

CAL PWD Password di calibrazione impostata dall'utente (sei caratteri). Nessuna

SET GDB SET GDB consente di riscrivere i valori di calibrazione (pendenza e offset) con valori predefiniti. Ripri-
stina gli EGU M1 e M2 in psi.
Se il database del trasmettitore si corrompe e si riceve un messaggio INITBAD all'avvio, questa 
funzione consente di riscrivere i valori di taratura con i valori predefiniti.

NOTA: Gli eventuali valori di calibrazione inseriti dall'utente andranno persi. Pertanto, non 
selezionare SET GDB se il trasmettitore funziona normalmente.

n/d

MI 020-61170

Trasmettitori di pressione assoluta, relativa e differenziale Configurazione



Messaggi
Sul display opzionale possono apparire i seguenti messaggi relativi alla configurazione.

Parametro Condizione Testata Messaggio Descrizione

Protezione con 
password

Password BAD PWD Password non corretta; usare un'altra password.

Protezione da 
scrittura

Protezione da scrittura 
abilitata

RESPINTA L'utente ha tentato un'azione protetta da scrittura.

M1 MODE45 M1_LRV≠0 LRVnot0 La modalità radice quadrata con LRV diverso da zero non è valida. Modificare 
M1_LRV a 0.

M1_URV<0 URV<LRV La modalità radice quadrata con URV negativo non è valida. Modificare 
M1_URV in un valore positivo.

OUT DIR è uguale a OUT 
REV

URV<LRV La modalità radice quadrata con URV inferiore a LRV non è valida. Modificare 
M1_LRV in 0 e M1_URV in un valore positivo.

M1EFAC<0 o M2EFAC<0 -M1EFAC
-M2EFAC

M1EFAC e M2EFAC non possono essere negativi. Modificare in un valore 
positivo.

M1EFAC=0 o M2EFAC=0 0M1EFAC
0M2EFAC

M1EFAC e M2EFAC non possono essere pari a zero. Modificare in un valore 
positivo.

M1EOFF≠0 o M2EOFF≠0 BADEOFF La modalità radice quadrata con M1EOFF e M2EOFF diversi da zero non è 
valida. Modificare
M1EOFF e M2EOFF in 0.

M1EFAC45 M1EFAC<0 -M1EFAC Un M1EFAC negativo non è valido. Modificare M1EFAC in un valore positivo.

M1EFAC=0 0M1EFAC M1EFAC=0 non è valido. Modificare M1EFAC in un valore positivo.

M1_URV M1_URV>pressione 
massima in EGU

URV>FMX La pressione immessa è superiore alla pressione nominale massima del 
trasmettitore. Controllare il dato inserito. Verificare le EGU.

M1_URV<pressione min 
in EGU

URV<FMN La pressione immessa è inferiore alla pressione nominale minima del 
trasmettitore. Controllare il dato inserito. Verificare le EGU.

M1_URV=M1_LRV LRV=URV Non è possibile impostare l'intervallo su 0. Controllare il dato inserito. 
Controllare M1_LRV.

La riduzione di M1 supera 
il limite

BADTDWN Controllare il dato inserito. Controllare M1_LRV.

URV<0 con radice 
quadrata M1 o M2

URV<LRV45 La modalità radice quadrata con LRV diverso da zero non è valida. Modificare 
M1_LRV a 0.

M1_LRV M1_LRV>pressione 
massima in EGU

LRV>FMX La pressione immessa è superiore alla pressione nominale massima del 
trasmettitore. Controllare il dato inserito. Verificare le EGU.

M1_LRV<pressione min 
in EGU

LRV<FMN La pressione immessa è inferiore alla pressione nominale minima del 
trasmettitore. Controllare il dato inserito. Verificare le EGU.

M1_URV=M1_LRV LRV=URV Non è possibile impostare l'intervallo su 0. Controllare il dato inserito. 
Controllare M1_URV.

La riduzione di M1 supera 
il limite

BADTDWN Controllare il dato inserito. Controllare M1_URV.

M2 MODE45
(cambiato in radice 
quadrata)

M1_LRV≠0 LRVnot0 La modalità radice quadrata con LRV diverso da zero non è valida. Modificare 
M1_LRV a 0.

M1_URV<0 URV<LRV La modalità radice quadrata con URV negativo non è valida. Modificare 
M1_URV in un valore positivo.

OUT DIR è uguale a OUT 
REV

URV<LRV La modalità radice quadrata con URV inferiore a LRV non è valida. Modificare 
M1_LRV in 0 e M1_URV in un valore positivo.

M1EFAC<0 o M2EFAC<0 -M1EFAC
-M2EFAC

M1EFAC e M2EFAC non possono essere negativi. Modificare in un valore 
positivo.

M1EFAC=0 o M2EFAC=0 0M1EFAC
0M2EFAC

M1EFAC e M2EFAC non possono essere pari a zero. Modificare in un valore 
positivo.

M1EOFF≠0 o M2EOFF≠0 BADEOFF La modalità radice quadrata con M1EOFF e M2EOFF diversi da zero non è 
valida. Modificare M1EOFF e M2EOFF in 0.

45.	 Solo per i trasmettitori DP.
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Parametro Condizione Testata Messaggio Descrizione

M2EFAC46 M2EFAC<0 -M2EFAC Un M2EFAC negativo non è valido. Modificare M2EFAC in un valore positivo.

M2EFAC=0 0M2EFAC M2EFAC=0 non è valido. Modificare M2EFAC in un valore positivo.

Configurazione con l'uso di un PC50

Per configurare il trasmettitore utilizzando un configuratore PC50, seguire le procedu-
re descritte in MI 020-501 e MI 020-520.

Configurazione con l'uso di un comunicatore HART
Per configurare il trasmettitore utilizzando un comunicatore HART, seguire le proce-
dure descritte in 
Utilizzo del comunicatore HART, pagina 88.

46.	 Solo per i trasmettitori DP.
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Calibrazione
È possibile calibrare il trasmettitore accedendo al menu di sistema utilizzando i tasti 
INVIO e SUCCESSIVO sul display locale opzionale, utilizzando il tasto zero esterno 
opzionale, o utilizzando un configuratore remoto.

Tecnologia di calibrazione multipla FoxCal™ 
Precisione % di lettura

I trasmettitori nei livelli di prestazione avanzato (10S) e Premium (50S) offrono la 
tecnologia FoxCal™, una funzione di calibrazione multipla brevettata che aiuta ad 
eliminare la necessità di una calibrazione tradizionale a taratura singola in un interval-
lo di pressione specifico per l'applicazione. I trasmettitori con la funzione FoxCal™ 
abilitata utilizzano intervalli calibrati multipli che vengono memorizzati nella memoria 
di bordo. Gli intervalli calibrati sono preimpostati in fabbrica e coprono l'intero interval-
lo di pressione del trasmettitore. Durante il funzionamento, una transizione in tempo 
reale e senza soluzione di continuità da un intervallo calibrato in fabbrica ad un altro 
mantiene la precisione digitale come percentuale di lettura dal 100% al 4% del limite 
superiore (URL)(INTERVALLO_SENSORE-EU_100).

% Precisione della ridefinizione del limite di soglia
La funzione FoxCal™ supporta anche la ridefinizione del limite di soglia. La calibra-
zione di fabbrica e la calibrazione sul campo per applicazioni specifiche non sono 
richieste per intervalli su base zero con una copertura fino a 30:1. È sufficiente 
configurare o ricalibrare l'URV senza eseguire una ricalibrazione nell'URV. Sarà 
necessario eseguire una regolazione dello zero solo dopo l'installazione per ottenere 
prestazioni con la precisione di riferimento specificata.

Fare riferimento a Limiti di sglia e di intervallo, pagina 12.

Abilitazione e disabilitazione di FoxCal™

Il trasmettitore può essere fornito con o senza la funzione FoxCal™ abilitata. Se si 
seleziona l'opzione -C1 nel codice modello, FoxCal™ non è abilitato e il trasmettitore 
è tarato in fabbrica entro l'intervallo specificato. Se non si seleziona l'opzione -C1 nel 
codice modello, FoxCal™ è abilitato.

La funzione di calibrazione FoxCal™ può essere attivata o disattivata selezionando FOXCAL 
dal menu CALIB sul display LCD e selezionando FCALON o FCALOFF.

Quando FoxCal™ è non è abilitato, viene abilitata l'ultima calibrazione a due punti. 
Secondo le specifiche al momento della spedizione, l'ultima calibrazione a due punti 
può essere una calibrazione da 0 a URL; oppure, per i trasmettitori ordinati con 
l'opzione -C1, è possibile avere un intervallo di calibrazione di fabbrica personalizzata 
a due punti. Se in seguito viene eseguita una calibrazione di campo a due punti, 
l'ultima calibrazione diventa l'ultima calibrazione di campo.

Se si esegue una calibrazione a due punti su un trasmettitore con FoxCal™ abilitato, 
viene utilizzata la nuova calibrazione e FoxCal™ è disabilitato. Riattivare FoxCal™ 
selezionando FOXCAL dal menu CALIB e selezionando FCALON.

AVVISO
POTENZIALE RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Quando si disabilita FoxCal™, l'ultimo intervallo calibrato a due punti potrebbe non corrispon-
dere alla configurazione attuale del valore di intervallo inferiore e del valore di intervallo 
superiore. Per ottenere prestazioni ottimali, evitare grandi disallineamenti.

La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare una riduzione 
delle prestazioni.

MI 020-611 73

Trasmettitori di pressione assoluta, relativa e differenzialeCalibrazione



Calibrazione a un punto su LRV

Una calibrazione offset a un punto in LRV può essere eseguita con FoxCal™ o con 
l'ultima calibrazione a due punti abilitata.

Quando si esegue una calibrazione a un punto in LRV, la regolazione dell'offset si 
applica sia all'ultima calibrazione a due punti che a tutte le calibrazioni multiple. La 
precisione calibrata al punto LRV viene regolata e mantenuta per entrambe le calibra-
zioni, indipendentemente da quale selezione sia abilitata al momento della regolazio-
ne. Ciò consente di abilitare o disabilitare FoxCal™ senza dover eseguire due 
regolazioni di offset indipendenti.

Calibrazione di campo a due punti
I trasmettitori, compresi quelli forniti con la funzione FoxCal™ abilitata, possono 
essere ricalibrati ad una specifica LRV e URV.

NOTA: La calibrazione al punto LRV si applica sia ai trasmettitori con la funzione 
FoxCal™ abilitata, sia ai trasmettitori calibrati con una calibrazione a due punti. Tuttavia, 
la calibrazione al punto URV vale solo per la calibrazione a due punti. Le calibrazioni 
multiple memorizzate nel trasmettitore e impostate in fabbrica non cambiano quando si 
esegue una calibrazione URV. Invece, come nel caso di una calibrazione di fabbrica 
personalizzata, una calibrazione in campo dell'URV disabilita automaticamente la funzione 
FoxCal™ e consente una calibrazione a due punti singoli.

AVVISO
POTENZIALE RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI

La precisione della pressione di ingresso per la calibrazione di campo dovrebbe 
essere almeno quattro volte migliore rispetto alle specifiche di precisione di riferi-
mento del trasmettitore. Un inserimento impreciso della pressione di campo com-
porta di norma a riduzione delle prestazioni del trasmettitore.

La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare una riduzione 
delle prestazioni.

Note di calibrazione
•	 Se si esegue una calibrazione a due punti quando FoxCal™ è abilitato, viene 

utilizzata la nuova calibrazione e FoxCal™ viene disattivato.

•	 Per ottenere i migliori risultati nelle applicazioni in cui è richiesta un'elevata 
precisione, azzerare l'uscita del trasmettitore una volta che si è stabilizzata alla 
temperatura di esercizio finale.

•	 Gli spostamenti dello zero risultanti dagli effetti di posizione possono essere 
eliminati azzerando nuovamente l'uscita del trasmettitore.

•	 Dopo la calibrazione, controllare i valori di sottopressione e sovrapressione in 
uscita, per assicurarsi che si estendano rispettivamente oltre i 4 e i 20 mA.

•	 (Solo per i trasmettitori DP) Quando si controlla la lettura dello zero di un trasmettitore che 
opera in modalità radice quadrata, riportare l'uscita in modalità lineare. Ciò elimina 
un'apparente instabilità del segnale di uscita. Dopo avere completato il controllo dello 
zero, riportare l'uscita del trasmettitore in modalità radice quadrata.

•	 Il valore digitale interno della pressione può essere visualizzato sul display locale opziona-
le, convertito in un segnale in uscita da 4 a 20 mA e trasmesso digitalmente.

•	 Il database del trasmettitore ha valori configurabili sia per il valore di intervallo inferiore 
(LRV) che per il valore di intervallo superiore (URV). È possibile visualizzare i valori LRV e 
URV in unità di pressione selezionando la funzione RIDEFINIZIONE INTERVALLO sul 
display LCD. Questi valori vengono utilizzati per due funzioni:

◦	 Definire il campo di calibrazione quando si utilizzano i pulsanti per la calibrazione:
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-	 Quando si avvia CAL LRV o CAL URV con i pulsanti, il trasmettitore si 
aspetta che la pressione applicata al momento in cui si preme il pulsante 
sia uguale al valore LRV o URV, rispettivamente.

-	 Questa funzione regola il valore digitale interno della pressione; esegue 
cioè una calibrazione basata sull'applicazione di pressioni accurate pari 
ai valori inseriti per LRV e URV nel database del trasmettitore.

-	 Questa funzione imposta anche i punti di uscita 4 e 20 mA, cioè i punti 4 
e 20 mA che corrispondono ai valori LRV e URV nel database.

-	 Il valore LRV può essere maggiore del valore URV.

◦	 Ridefinizione dell'intervallo senza l'applicazione di pressione:

-	 Poiché il trasmettitore determina continuamente un valore digitale interno della 
pressione misurata tra il limite inferiore (LRL) e il limite superiore (URL), l'uscita 
4-20 mA può essere assegnata a qualsiasi valore di pressione entro i limiti di 
soglia e di intervallo, senza l'applicazione di pressione.

-	 La funzione di ridefinizione dell’intervallo viene eseguita inserendo nuovi 
valori nel database per LRV e URV.

-	 La ridefinizione dell'intervallo non influisce sulla taratura del trasmettitore, 
cioè non influisce sull'ottimizzazione del valore digitale interno della 
pressione entro l'intervallo di taratura.

-	 Se FoxCal™ è disabilitato e i valori LRV e URV non rientrano nell'interval-
lo di taratura, i valori misurati potrebbero non essere così precisi come 
quando si trovano all'interno dello stesso intervallo.

•	 (Solo per i trasmettitori DP) Se il trasmettitore è in modalità radice quadrata per la 
misurazione della portata, l'URV nel database viene visualizzato come URV della 
portata quando viene utilizzata la funzione di visualizzazione del database (VIEW DB). 
Tuttavia, i valori LRV e URV nelle unità di pressione possono essere visualizzati 
selezionando la funzione RIDEFINIZIONE INTERVALLO. LRV è sempre zero quando 
il trasmettitore è configurato in modalità radice quadrata.

•	 Quando si utilizza il display locale, il valore digitale interno della pressione viene 
inviato direttamente al display.

◦	 Il display può visualizzare qualsiasi pressione misurata nelle unità seleziona-
te, indipendentemente dall'intervallo di taratura e dai valori LRV e URV (entro 
i limiti del trasmettitore e del display).

◦	 Se la pressione misurata è al di fuori dell'intervallo definito per i valori LRV e URV nel 
database, il display mostra la misura ma lampeggia continuamente per indicare che la 
misura è fuori range. Il segnale è saturo rispettivamente al limite di sovralimentazione 
basso o alto, ma il display visualizza continuamente la pressione.

•	 Il valore digitale interno della pressione è convertito in un segnale analogico.

◦	 Il trasmettitore imposta l’uscita a 4 mA per LRV e a 20 mA per URV.

◦	 C’è un assetto indipendente sulla fase di conversione digitale-analogico. 
Questo assetto consente una leggera regolazione delle uscite a 4 e 20 mA. 
Ciò compensa ogni piccola differenza tra l’uscita del trasmettitore e un 
dispositivo di riferimento esterno che misura la corrente.

-	 Questo assetto non influisce sulla calibrazione o sulla ridefinizione dell’intervallo 
del trasmettitore e non influisce sul valore digitale interno della pressione o sulla 
trasmissione o la visualizzazione della pressione misurata.

-	 Questo assetto può essere eseguto con o senza pressione applicata al 
trasmettitore.

•	 L'azzeramento dal display locale non influisce sull'intervallo.

Quando il trasmettitore viene azzerato per compensare l'effetto della posizione 
installata, il trasmettitore può essere applicata una pressione LRV(CAL LRV) o una 
pressione zero(CAL AT0). Se l'intervallo è basato sullo zero, entrambi i metodi 
producono lo stesso risultato. Tuttavia, se l'intervallo non è basato sullo zero, è 
consigliabile avere a disposizione entrambi i metodi.
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Ad esempio, si consideri un trasmettitore di pressione con una portata da 50 a 100 
psig. Se non è possibile scaricare il trasmettitore in atmosfera (o bypassare i lati alto 
e basso) per l'azzeramento, lo stesso può essere regolato mentre la pressione LRV di 
50 psi viene applicata utilizzando la funzione CAL LRV sul display LCD.

D'altra parte, se il trasmettitore è stato installato ma non c'è ancora pressione nella 
linea di processo (o se i lati alto e basso possono essere collegati con una valvola di 
bypass), lo stesso può essere azzerato mentre è aperto in atmosfera utilizzando la 
funzione CAL AT0 sul display LCD.

◦	 Azzeramento con pressione LRV applicata (CAL LRV):

-	 Prima di utilizzare questa funzione di azzeramento, applicare al trasmettitore una 
pressione pari al valore di LRV memorizzato nel database del trasmettitore.

-	 Quando si azzera il trasmettitore, il valore digitale interno della pressione 
viene regolato in modo da essere uguale al valore di LRV memorizzato 
nel database e l’uscita è impostata a 4 mA.

-	 Se l'azzeramento viene effettuato quando la pressione applicata è 
diversa dal valore della pressione LRV nel database, il valore digitale 
interno della pressione è influenzato dalla differenza dei valori, ma l’uscita 
rimane impostata a 4 mA.

-	 Utilizzare le funzioni CAL LRV e CAL URV quando si calibra un trasmettitore per 
un intervallo specifico con pressioni di ingresso note applicate per LRV e URV. 
FoxCal™ viene automaticamente disabilitato tramite la funzione CAL URV.

◦	 Azzeramento di un trasmettitore di pressione differenziale o relativa con 
pressione zero applicata (CAL AT0)47:

-	 Assicurarsi che la pressione applicata sia a zero. Ciò significa scaricare il 
trasmettitore nell'atmosfera, o aprire una valvola di bypass per collegare.

-	 Quando si azzera il trasmettitore, il valore digitale interno della pressione 
viene regolato in modo da essere uguale a zero e la tensione di uscita 
viene impostata su un valore appropriato in modo che l’uscita sia di 4 mA 
nominali quando la pressione LRV viene applicata successivamente.

◦	 Azzeramento di un trasmettitore di pressione assoluta: Impostare temporaneamente 
LRV alla pressione barometrica ed eseguire una funzione CAL LRV con il trasmettito-
re scaricato nell'atmosfera. Quindi, riportare LRV al valore corretto.

Impostazione della calibrazione
Le sezioni seguenti mostrano le impostazioni per la calibrazione di campo e su banco. Utilizza-
re un'apparecchiatura di prova che sia almeno quattro volte più precisa rispetto alla precisione 
specificata del trasmettitore; in caso contrario, la misura potrebbe essere imprecisa.

AVVISO
POTENZIALE RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Sia per la calibrazione di campo che per le procedure di calibrazione su banco, l'uso di una 
sorgente di pressione meno precisa rispetto alle specifiche di precisione di riferimento del 
trasmettitore comporta solitamente una riduzione delle prestazioni del trasmettitore rispetto allo 
stato di taratura di fabbrica. La precisione della pressione di ingresso dovrebbe essere almeno 
quattro volte superiore rispetto alle specifiche di precisione di riferimento del trasmettitore. 

La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare una riduzione 
delle prestazioni.

NOTA: La calibrazione non è necessaria per ricalibrare il trasmettitore ad un diverso 
intervallo. È possibile modificare con precisione il trasmettitore cambiando i valori dell'in-
tervallo inferiore e superiore, che sono memorizzati nel database del trasmettitore.

47.	 La funzione CAL AT0 non è applicabile con un trasmettitore di pressione assoluta. Se un trasmettitore di pressione assoluta viene scaricato 
nell'atmosfera, non si applica la pressione zero. Invece, si applica una pressione barometrica (circa 14,7 psia a livello del mare).
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Electronic Calibration Equipment

Figure 52 - Setup of Electronic Calibration Equipment

(+)
(–)

250 OHM PRECISION RESISTOR

VOLTMETER POWER SUPPLY

(+)(–) (+)(–)

PC-BASED

RESI STO R: 250 OHMS, ±0.01%, 1 W MINIMUM
DIGITAL VOLTMETER: READINGS FROM 1.000 TO 5.000 V DC

CONFIGURATOR
OR HART 
COMMUNICATOR

Field Calibration Setup

Field calibration is performed without disconnecting the process piping. If the
transmitter is to be removed from the process for calibration, see Bench Calibration
Setup, page 79.

An adjustable air supply and a pressure measuring device are required. For example,
a dead weight tester or an adjustable clean air supply and pressure gauge can be
used.

Field Calibration — Direct Connect AP and GP Transmitters

Field calibration is possible only if the transmitter is piped as shown in the diagram.

If you are calibrating the output signal, also connect equipment as shown in Electronic
Calibration Equipment, page 77.

Figure 53 - Field Calibration Setup for Direct Connect Transmitters

TRANSMITTER

CALIBRATION SCREW

BLOCK AND BLEED VALVE (SHUTOFF) 

FROM PROCESS

Block and Bleed Valve Maximum Pressure:
• 40 MPa (6000 psi) at 38°C (100°F)
• 25 MPa (4000 psi) at 250°C (400°F)
Calibration Screw Maximum Pressure:
• 0.7 MPa (100 psi) with Poly-Flo Fitting (F0101ES)

MI 020-611 77

Calibration Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters

Electronic Calibration Equipment

Figure 52 - Setup of Electronic Calibration Equipment

(+)
(–)

250 OHM PRECISION RESISTOR

VOLTMETER POWER SUPPLY

(+)(–) (+)(–)

PC-BASED

RESI STO R: 250 OHMS, ±0.01%, 1 W MINIMUM
DIGITAL VOLTMETER: READINGS FROM 1.000 TO 5.000 V DC

CONFIGURATOR
OR HART 
COMMUNICATOR

Field Calibration Setup

Field calibration is performed without disconnecting the process piping. If the
transmitter is to be removed from the process for calibration, see Bench Calibration
Setup, page 79.

An adjustable air supply and a pressure measuring device are required. For example,
a dead weight tester or an adjustable clean air supply and pressure gauge can be
used.

Field Calibration — Direct Connect AP and GP Transmitters

Field calibration is possible only if the transmitter is piped as shown in the diagram.

If you are calibrating the output signal, also connect equipment as shown in Electronic
Calibration Equipment, page 77.

Figure 53 - Field Calibration Setup for Direct Connect Transmitters

TRANSMITTER

CALIBRATION SCREW

BLOCK AND BLEED VALVE (SHUTOFF) 

FROM PROCESS

Block and Bleed Valve Maximum Pressure:
• 40 MPa (6000 psi) at 38°C (100°F)
• 25 MPa (4000 psi) at 250°C (400°F)
Calibration Screw Maximum Pressure:
• 0.7 MPa (100 psi) with Poly-Flo Fitting (F0101ES)
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Apparecchiatura elettronica di calibrazione

Figura 52 - Impostazione dell’apparecchiatura elettronica di calibrazione

Impostazione della calibrazione di campo
La calibrazione di campo viene eseguita senza scollegare le tubazioni di processo. 
Se il trasmettitore deve essere rimosso dal processo di calibrazione, vedere il para-
grafo Impostazione della calibrazione al banco, pagina 79.

Sono necessari un'alimentazione d'aria regolabile e un dispositivo di misurazione 
della pressione. Ad esempio, è possibile utilizzare un tester del peso proprio, o 
un'alimentazione di aria pulita regolabile e un manometro.

Calibrazione di campo - Trasmettitori AP e GP a collegamento diretto

La calibrazione di campo è possibile solo se il trasmettitore è collegato come mostrato in figura.

Se si esegue la calibrazione del segnale in uscita, collegare l’apparecchiatura come 
illustrato nel paragrafo Apparecchiatura elettronica di calibrazione, pagina 77.

Figura 53 - Impostazione della calibrazione di campo per i trasmettitori a 
collegamento diretto

Pressione massima del blocco e della valvola di sfiato:

•	 40 MPa (6000 psi) a 38°C (100°F)

•	 25 MPa (4000 psi) a 250°C (400°F)

Pressione massima della vite di taratura:

•	 0,70 MPa (100 psi) con raccordo Poly-Flo (F010101ES)

TRASMETTITORE

VOLTMETRO               ALIMENTAZIONE

RESISTENZA DI PRECISIONE DA 
250 OHM

RESISTENZA: 250 OHM, ±0,01%, 1 W MINIMO 
VOLTMETRO DIGITALE: LETTURE DA 1.000 A 5.000 V CC

VALVOLA DI BLOCCO E DI SFIATO (INTERCETTAZIONE)

VITE DI CALIBRAZIONE

DAL PROCESSO

CONFIGURATORE 
BASATO SU PC 
O COMUNICATORE 
HART 
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Field Calibration — Biplanar AP and GP Transmitters

Field calibration is possible only if you have a shutoff valve between the process and
the transmitter, and the process covers vent screw option (-V1).

The pressure source can be connected to the transmitter with pipe fittings, or it can be
connected to the vent screw assembly using a calibration screw. The calibration screw
has a PolyFlo fitting and can be used for pressures up to 700 kPa (100 psi). It is
available as Part Number F0101ES.

To set up the equipment, refer to the diagram and the following procedure:

Figure 54 - Field Calibration Setup for Biplanar Transmitters

BLEEDER VALVES
(NEEDLE TYPE)

CALIBRATING
PRESSURE
SOURCEHIGH PRESSURE SIDE

SHUTOFF VALVE
HIGH SIDE

PIPING CONNECTS AT VENT SCREW

1. Close the shutoff valve between the process and the transmitter.

2. Take the appropriate step:

a. If a calibration screw is being used, remove the vent screw and replace it with
the calibration screw. Connect the pressure source to the calibration screw
using 6 x 1 mm or 0.250 inch tubing.

b. If a calibration screw is not being used, remove the drain plug or the entire
vent screw assembly (as applicable) from the high pressure side of the
transmitter. Connect calibration tubing using a suitable thread sealant.

3. If you are calibrating the output signal, also connect equipment as shown in
Electronic Calibration Equipment, page 77..

Field Calibration — DP Transmitters

Field calibration is possible only if you have a bypass and shutoff valves between the
process and the transmitter, and one of the following:
• Access to the process connections on the nonprocess side of the transmitter
• The optional vent screw in the side of the process covers
The pressure source can be connected to the transmitter with pipe fittings, or it can be
connected to the vent screw assembly using a calibration screw. The calibration screw
has a PolyFlo fitting and can be used for pressures up to 700 kPa (100 psi). It is
available as Part Number F0101ES.

To set up the equipment, refer to the diagram and the following procedure:
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Calibrazione di campo - Trasmettitori biplanari AP e GP

La calibrazione di campo è possibile solo se si dispone di una valvola di intercettazione 
tra il processo e il trasmettitore, e il processo prevede l'opzione della vite di sfiato (-V1).

La sorgente di pressione può essere collegata al trasmettitore con raccordi per tubi, 
oppure può essere collegata al gruppo della vite di sfiato utilizzando una vite di 
taratura. La vite di taratura ha un raccordo PolyFlo e può essere utilizzata per pres-
sioni fino a 700 kPa (100 psi). È disponibile con il codice F010101ES.

Per l'installazione dell'apparecchiatura, fare riferimento allo schema e alla seguente procedura:

Figura 54 - Impostazione della calibrazione di campo per i trasmettitori biplanari

LATO ALTA PRESSIONE

1.	 Chiudere la valvola di intercettazione tra il processo e il trasmettitore.

2.	 Procedere nel modo adeguato:

a.	 Se si utilizza una vite di taratura, rimuovere la vite di sfiato e sostituirla con la 
vite di taratura. Collegare la sorgente di pressione alla vite di taratura utiliz-
zando tubi da 6 x 1 mm o 0,250 pollici.

b.	 Se non si utilizza una vite di taratura, rimuovere il tappo di scarico o l'intero gruppo 
della vite di sfiato (a seconda dei casi) dal lato di alta pressione del trasmettitore. 
Collegare il tubo di calibrazione utilizzando un sigillante per filettature adatto.

3.	 Se si esegue la calibrazione del segnale in uscita, collegare l’apparecchiatura come 
illustrato nel paragrafo Apparecchiatura elettronica di calibrazione, pagina 77.

Calibrazione di campo - Trasmettitori DP

La calibrazione di campo è possibile solo se si dispone di una valvola di bypass e di 
intercettazione tra il processo e il trasmettitore, e una delle seguenti opzioni:

•	 Accesso alle connessioni di processo sul lato di non processo del trasmettitore

•	 Vite di sfiato opzionale sul lato dei coperchi di processo

La sorgente di pressione può essere collegata al trasmettitore con raccordi per tubi, 
oppure può essere collegata al gruppo della vite di sfiato utilizzando una vite di 
taratura. La vite di taratura ha un raccordo PolyFlo e può essere utilizzata per pres-
sioni fino a 700 kPa (100 psi). È disponibile con il codice F010101ES.

Per l'installazione dell'apparecchiatura, fare riferimento allo schema e alla seguente 
procedura:

SORGENTE 
DI PRESSIONE 
DI CALIBRAZIONE

VALVOLE DI SFIATO 
(DI TIPO A SPILLO)

LATO ALTO
VALVOLA DI 
INTERCETTAZIONE

COLLEGAMENTI DEI TUBI SULLA 
VITE DI SFIATO
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Figure 55 - Field Calibration Setup for DP Transmitters

HIGH P RESSU RE SIDE

Optional vent sc rew (not sh own) on h igh p ressu re side c ove r 
is an a lte rna tive connection point for ca librating equipment.

SHUTOFF VALVES

BYPASS VALVE

CALIBRATING
PRESSURE
SOURCE

BLEEDER VALVES
(NEEDLE TYPE)

1. If the transmitter is in operation, follow the steps described in Taking a Differential
Pressure Transmitter out of Operation, page 48.

NOTICE
POTENTIAL REDUCED PERFORMANCE

With liquid service, drain both sides of the transmitter to avoid calibration errors.

Failure to follow these instructions can result in reduced performance.

2. Take the appropriate step:

a. If a calibration screw is being used, remove the vent screw and replace it with
the calibration screw. Connect the pressure source to the calibration screw
using 6 x 1 mm or 0.250 inch tubing.

b. If a calibration screw is not being used, remove the drain plug or the entire
vent screw assembly (as applicable) from the high pressure side of the
transmitter. Connect calibration tubing using a suitable thread sealant.

3. Close the bypass valve that was opened in Step 1.

4. Complete the setup shown in the diagram.
NOTE: For vacuum applications, connect the calibrating pressure source to
the low pressure side of the transmitter.

5. If you are calibrating the output signal, also connect equipment as shown in
Electronic Calibration Equipment, page 77.

Bench Calibration Setup

Bench calibration requires disconnecting the process piping. For calibration without
disconnecting the process piping, see Field Calibration Setup, page 77.

For DP transmitters and biplanar AP and GP transmitters, connect the input piping to
the high pressure side of the transmitter. Vent the low pressure side of the transmitter.

NOTE: For vacuum applications, connect the calibrating pressure source to the
low pressure side of the transmitter.
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Figura 55 - Impostazione della calibrazione di campo per i trasmettitori DP

LATO ALTA PRESSIONE

1.	 Se il trasmettitore è in funzione, seguire la procedura descritta nel paragrafo 
Messa fuori servizio di un trasmettitore di pressione differenziale, pagina 48.

AVVISO
POTENZIALE RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Se si utilizza un liquido di servizio, scaricare entrambi i lati del trasmettitore per 
evitare errori di calibrazione.

La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare una riduzione 
delle prestazioni.

2.	 Procedere nel modo adeguato:

a.	 Se si utilizza una vite di taratura, rimuovere la vite di sfiato e sostituirla con la 
vite di taratura. Collegare la sorgente di pressione alla vite di taratura utiliz-
zando tubi da 6 x 1 mm o 0,250 pollici.

b.	 Se non si utilizza una vite di taratura, rimuovere il tappo di scarico o l'intero gruppo 
della vite di sfiato (a seconda dei casi) dal lato di alta pressione del trasmettitore. 
Collegare il tubo di calibrazione utilizzando un sigillante per filettature adatto.

3.	 Chiudere la valvola di bypass aperta al punto 1.

4.	 Completare la configurazione illustrata nello schema.

NOTA: Per le applicazioni del vuoto, collegare la sorgente di pressione di calibra-
zione al lato di bassa pressione del trasmettitore.

5.	 Se si esegue la calibrazione del segnale in uscita, collegare l’apparecchiatura come 
illustrato nel paragrafo Apparecchiatura elettronica di calibrazione, pagina 77.

Impostazione della calibrazione a banco
Per la calibrazione a banco è necessario scollegare le tubazioni di processo. Per 
eseguire la calibrazione senza scollegare le tubazioni di processo, vedere Imposta-
zione della calibrazione di campo, pagina 77.

Per i trasmettitori DP e i trasmettitori biplanari AP e GP, collegare le tubazioni di ingresso al lato 
di alta pressione del trasmettitore. Sfiatare il lato di bassa pressione del trasmettitore.

NOTA: Per le applicazioni del vuoto, collegare la sorgente di pressione di calibrazione al 
lato di bassa pressione del trasmettitore.

VALVOLA DI BYPASS

SORGENTE 
DI PRESSIONE 
DI CALIBRAZIONE

VALVOLE DI SFIATO 
(DI TIPO A SPILLO)

VALVOLE DI 
INTERCETTAZIONE

La vite di sfiato opzionale (non raffigurata) sul lato dei coperchi di processo 
è un punto di connessione alternativo per l’apparecchiatura di calibrazione.
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See the following diagrams for the correct setup for each transmitter type. If you are
calibrating the output signal, also connect equipment as shown in Electronic
Calibration Equipment, page 77.

Figure 56 - Bench Calibration — Direct Connect AP and GP Transmitters

BLEED VALVES
(NEEDLE TYPE)

CALIBRATING
PRESSURE
SOURCE

Figure 57 - Bench Calibration — Biplanar AP and GP Transmitters

BLEED VALVES
(NEEDLE TYPE)

CALIBRATING
PRESSURE
SOURCE

HIGH PRESSURE SIDE
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Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters Calibration

See the following diagrams for the correct setup for each transmitter type. If you are
calibrating the output signal, also connect equipment as shown in Electronic
Calibration Equipment, page 77.

Figure 56 - Bench Calibration — Direct Connect AP and GP Transmitters

BLEED VALVES
(NEEDLE TYPE)

CALIBRATING
PRESSURE
SOURCE

Figure 57 - Bench Calibration — Biplanar AP and GP Transmitters

BLEED VALVES
(NEEDLE TYPE)

CALIBRATING
PRESSURE
SOURCE

HIGH PRESSURE SIDE
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Vedere i seguenti diagrammi per la corretta impostazione di ogni tipo di trasmettitore. 
Se si esegue la calibrazione del segnale in uscita, collegare l’apparecchiatura come 
illustrato nel paragrafo Apparecchiatura elettronica di calibrazione, pagina 77.

Figura 56 - Calibrazione a banco - Trasmettitori AP e GP a collegamento diretto

Figura 57 - Calibrazione d banco - Trasmettitori Biplanari AP e GP

LATO ALTA PRESSIONE

SORGENTE 
DI PRESSIONE 
DI CALIBRAZIONE

SORGENTE 
DI PRESSIONE 
DI CALIBRAZIONE

VALVOLE DI SFIATO 
(DI TIPO A SPILLO)

VALVOLE DI SFIATO 
(DI TIPO A SPILLO)
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Figure 58 - Bench Calibration — DP Transmitters

HIGH P RESSU RE SIDE

Optional vent sc rew (not sh own) 
on high p ressu re side c ove r 
is an a lte rna tive connection point 
for calib rating equipment.

CALIBRATING
PRESSURE
SOURCE

BLEEDER VALVES
(NEEDLE TYPE)

Calibration Using the Optional Local Display
From the display, you can:
• Zero the transmitter at zero pressure
• Calibrate the lower range value (LRV or 0% range value)
• Calibrate the upper range value (URV or 100% range value)
• Rerange your transmitter by adjusting the 0% and 100% range values
To access calibration mode from normal operating mode, press the NEXT button
repeatedly until the display reads CALIB. Press the ENTER button to select CALIB.
The display shows the first item in the Calibration menu.

NOTE:
• During calibration, a single change could affect several parameters. For this

reason, if you make a mistake, review the entire database. Or, use the
CANCEL feature to restore the transmitter to its starting configuration and
begin again.

• During adjustment of 4 and 20 mA in the Calibration menu, the mA output
does not reflect live measurement values.

• If your transmitter is write protected, you cannot write your calibration to the
electronics without disabling write protection.

Proceed to calibrate your transmitter by using the NEXT and ENTER buttons to make
your selections. Refer to the menu structure diagrams and accompanying table for
guidance.

At any time during the calibration, you can CANCEL, restore your prior calibration and
return to online mode, or SAVE your new calibration.
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Figura 58 - Taratura da banco - Trasmettitori DP

Calibrazione con l'uso del display locale opzionale

Dal display, è possibile:

•	 Azzerare il trasmettitore a pressione zero

•	 Calibrare il valore di intervallo inferiore (valore di intervallo LRV o 0%)

•	 Calibrare il valore di intervallo superiore (valore di intervallo URV o 100%)

•	 Ridefinire l'intervallo del trasmettitore regolando i valori 0% e 100% dell'intervallo

Per accedere alla modalità di calibrazione dalla modalità di funzionamento normale, premere il 
tasto SUCCESSIVO fino a quando il display visualizza CALIB. Premere il tasto INVIO per 
selezionare CALIB. Il display visualizza la prima voce del menu di calibrazione.

NOTA:
•	 Durante la calibrazione, una singola modifica può influire su diversi parame-

tri. Per questo motivo, se si commette un errore, consultare l'intero database. 
In alternativa, utilizzare la funzione CANCELLA per ripristinare la configura-
zione di avvio del trasmettitore e ricominciare da capo.

•	 Durante la regolazione di 4 e 20 mA nel menu Calibrazione, l'uscita mA non 
riflette i valori di misurazione reali.

•	 Se il trasmettitore è protetto da scrittura, non è possibile scrivere la calibrazione 
dell'apparecchiatura elettronica senza disattivare la protezione da scrittura.

Procedere alla calibrazione del trasmettitore utilizzando i tasti SUCCESSIVO e INVIO 
per effettuare le selezioni. Consultare i diagrammi delle strutture dei menu e la tabella 
di accompagnamento per un'utile guida.

In qualsiasi momento durante la calibrazione, è possibile CANCELLARE , ripristinare la 
precedente calibrazione e tornare alla modalità online, oppure SALVARE la nuova calibrazione.

SORGENTE 
DI PRESSIONE 
DI CALIBRAZIONE

LATO ALTA PRESSIONE

VALVOLE DI SFIATO 
(DI TIPO A SPILLO)

La vite di sfiato opzionale (non raffigurata) 
sul lato dei coperchi di processo è un punto 
di connessione alternativo per l’apparec-
chiatura di calibrazione.
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Figure 59 - Calibration Menu Structure (1 of 2)
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Figura 59 - Struttura del menu di calibrazione (1 di 2)

(continua)

E = INVIO
N = SUCCESSIVO
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Figure 60 - Calibration Menu Structure (2 of 2)
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Table 12 - Calibration Menu Items

Item Description

FOXCAL This menu option allows you to enable or disable the FoxCal™ multiple calibration feature.
To enable FoxCal™ calibrations, select FOXCAL from the CALIBmenu, and then select FCALON. Similarly, to disable
FoxCal™, select FCALOFF.

CAL AT048 This menu option calibrates the transmitter at zero pressure.
To set or reset the zero point at zero pressure, apply zero pressure to the transmitter. When CAL AT0 appears on the
display, press ENTER. This can be done whether LRV is zero or not. When the process is complete, AT0done appears on
the display.

CAL LRV This menu option calibrates the transmitter at 0% of the transmitter’s range (LRV).
To set or reset 0% of range input, apply pressure to the transmitter equal to the lower range value (LRV) in the transmitter
database. When CAL LRV appears on the display, press ENTER.
CALWAIT appears on the display while the calibration is taking place. LRVdone appears when the process is complete.

CAL URV This menu option calibrates the transmitter at 100% of the transmitter’s upper range value (URV).
To set or reset 100% of range input, apply pressure to the transmitter equal to the upper range value (URV) in the
transmitter database. When CAL URV appears on the display, press ENTER.

NOTE: If FoxCal™ was enabled prior to starting the calibration, the CAL URV process will disable it and display
FCALOFF.

CALWAIT appears on the display while the calibration is taking place. URVdone appears when the process is complete.

ADJ 4mA49 This menu option adjusts the nominal 4 mA output.
If you configured your transmitter operating mode as 4 to 20 mA, you can adjust the 4 mA output by going to ADJ 4mA
using the NEXT button and pressing ENTER.
These adjustment menu options are not available when the output is fixed at 4 mA (that is, when LOOP MD is set to
MA DIS).
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48. This function is not applicable to absolute pressure transmitters.
49. It is not necessary to use the ADJ 4mA and ADJ20mA menu selections (also known as “trim”) unless there is a plant requirement to make the

4 and 20 mA output values exactly match the readings on certain plant calibration equipment, and the calibration operations result in a small
but unacceptable difference between the transmitter’s output values and the test equipment’s readout values.

Figura 60 - Struttura del menu di calibrazione (2 di 2)

Tabella 12 - Voci del menu di calibrazione

Voce Descrizione

FOXCAL Questa opzione del menu permette di abilitare o disabilitare la funzione FoxCal™ di calibrazione multipla.

Per abilitare le calibrazioni FoxCal™ , selezionare FOXCAL dal menu CALIB , quindi selezionare FCALON. Allo stesso modo, per 
disabilitare FoxCal™, selezionare FCALOFF.

CAL AT048 Questa opzione del menu regola il trasmettitore a pressione zero.

Per impostare o azzerare il punto zero alla pressione zero, applicare la pressione zero al trasmettitore. Quando sul display appare 
CAL AT0, premere INVIO. Ciò è possibile con LRV uguale o diverso da zero. Al termine del processo, sul display appare AT0done.

CAL LRV Questa opzione del menu regola il trasmettitore allo 0% dell'intervallo del trasmettitore (LRV).
Per impostare o riportare a 0% il valore d'ingresso dell'intervallo, applicare al trasmettitore una pressione pari al valore di intervallo 
inferiore (LRV) nel database  del trasmettitore. Quando sul display appare CAL LRV, premere INVIO.

CALWAIT appare sul display mentre la calibrazione è in corso. LRVdone appare quando il processo è stato completato.
CAL URV Questa opzione del menu calibra il trasmettitore al 100% del valore di intervallo superiore del trasmettitore (URV).

Per impostare o riportare a 100% il valore d'ingresso dell'intervallo, applicare al trasmettitore una pressione pari al valore di 
intervallo superiore (URV) nel database  del trasmettitore. Quando sul display appare CAL LRV, premere INVIO.

NOTA: Se FoxCal™ è stato abilitato prima dell'avvio della calibrazione, il processo CAL URV lo disabiliterà e visualizzerà FCALOFF.

CALWAIT appare sul display mentre la calibrazione è in corso. URVdone appare quando il processo è stato completato.

ADJ 4mA49 Questa opzione di menu regola l’uscita nominale 4 mA.
Se la modalità operativa del trasmettitore è stata configurata da 4 a 20 mA, è possibile regolare l’uscita 4 mA andando su ADJ 4mA
utilizzando il tasto SUCCESSIVO e premendo INVIO.
Queste opzioni di menu non sono disponibili quando l'uscita milliamp è fissa a 4 mA (cioè quando LOOP MD è impostato su MA DIS).

48.	 Questa funzione non è applicabile ai trasmettitori di pressione assoluta.
49.	 Non è necessario utilizzare le selezioni del menu ADJ 4mA e ADJ20mA (noto anche come "assetto") a meno che non vi sia l'esigenza dell'impianto di 

fare in modo che i valori di uscita 4 e 20 mA corrispondano esattamente alle letture di alcune apparecchiature di calibrazione dell'impianto, e le operazioni 
di calibrazione comportano una piccola ma inaccettabile differenza tra i valori di uscita del trasmettitore e i valori di lettura dell'apparecchiatura di prova.

(continua)

Visualizzazione giorni Incremento giorni

Visualizzazione anno Incremento anno

Visualizzazione mesi Incremento mesi

USRDAYS è impostato a 0

Eliminare tutte le modifiche, tornare alla normale modalità di funzionamento online

Salvare le modifiche del database, tornare alla normale modalità di funzionamento online
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Voce Descrizione
A 4mA▲▲ Aumenta l’uscita 4 mA con un grande incremento (0,095 mA).
A 4mA▼▼ Diminuisce l’uscita 4 mA con un grande incremento (0,095 mA).
A 4mA ▲ Aumenta l’uscita 4 mA con un piccolo incremento (0,003 mA).
A 4mA ▼ Diminuisce l’uscita 4 mA con un piccolo incremento (0,003 mA).
ADJ20mA50 Questa opzione di menu regola l’uscita nominale 20 mA.

Se la modalità operativa del trasmettitore è stata configurata da 4 a 20 mA, è possibile regolare l’uscita 20 mA andando su ADJ20mA
utilizzando il tasto SUCCESSIVO e premendo INVIO.
Queste opzioni di menu non sono disponibili quando l'uscita milliamp è fissa a 4 mA (cioè quando LOOP MD è impostato su MA DIS).

A20mA▲▲ Aumenta l’uscita 20 mA con un grande incremento (0,095 mA).

A20mA▼▼ Diminuisce l’uscita 20 mA con un grande incremento (0,095 mA).

A20mA ▲ Aumenta l’uscita 20 mA con un piccolo incremento (0,003 mA).

A20mA ▼ Diminuisce l’uscita 20 mA con un piccolo incremento (0,003 mA).

CALDATE Questa opzione del menu consente di inserire la data di calibrazione.

Questo dato non è necessario, ma può essere utilizzato per la registrazione o la manutenzione dell'impianto. Per modificare la data di 
calibrazione, andare su CALDATE  con il tasto SUCCESSIVO , quindi premere INVIO. A questo punto è possibile modificare il giorno, il 
mese e l'anno. Il display  visualizza l'ultima data con il giorno lampeggiante. Usare il tasto SUCCESSIVO per scorrere il menu delle cifre 
e selezionare il giorno desiderato, quindi premere INVIO. Ripetere questa procedura per il mese e l'anno.

USRDAYS Il misuratore di tempo di servizio tiene traccia del numero di giorni in cui il trasmettitore di pressione è stato in servizio dall'ultimo 
azzeramento del misuratore di tempo di servizio. Ad esempio, è possibile resettare il misuratore del tempo di servizio a 0 quando il 
trasmettitore è stato calibrato.

Resettare il numero di giorni in cui il trasmettitore è stato in servizio andando su USRDAYS con il tasto SUCCESSIVO.

Messaggi
Sul display opzionale possono apparire i seguenti messaggi relativi alla calibrazione.

Parametro Condizione Testata Messaggio Descrizione

Protezione con password Password BAD PWD Password non corretta; usare un'altra password.

Protezione da scrittura Protezione da scrittura abilitata RESPINTA L'utente ha provato ad eseguire un'azione protetta da scrittura.

ZERO Calibrazione offset interna troppo 
grande

ZERO 
ERRATO

Controlla la pressione applicata, il valore M1_LRV configurato e il 
valore
M1EOFF configurato.

SOGLIA Pendenza troppo grande o troppo 
piccola

SOGLIA 
ERRATA

Controlla la pressione applicata, il valore M1_LRV configurato e il 
valore
M1EFAC configurato.

M1_URV

M1_URV>pressione massima in 
EGU URV>FMX

La pressione immessa è superiore alla pressione nominale 
massima del trasmettitore. Controllare il dato inserito. Verificare 
le EGU.

M1_URV<pressione min in EGU URV<FMN La pressione immessa è inferiore alla pressione nominale minima 
del trasmettitore. Controllare il dato inserito. Verificare le EGU.

M1_URV=M1_LRV LRV=URV Non è possibile impostare l'intervallo su 0. Controllare il dato 
inserito. Controllare M1_LRV.

La riduzione di M1 supera il limite BADTDWN Controllare il dato inserito. Controllare M1_LRV.

URV<0 con M1 SqRt o M2 SqRt URV<LRV51 La modalità radice quadrata con LRV diverso da zero non è 
valida. Modificare LRV a 0.

50.	 Non è necessario utilizzare le selezioni del menu ADJ 4mA e ADJ20mA (noto anche come "assetto") a meno che non vi sia l'esigenza dell'impianto di fare 
in modo che i valori di uscita 4 e 20 mA corrispondano esattamente alle letture di alcune apparecchiature di calibrazione dell'impianto, e le operazioni di 
calibrazione comportano una piccola ma inaccettabile differenza tra i valori di uscita del trasmettitore e i valori di lettura dell'apparecchiatura di prova.

51.	 Solo per i trasmettitori DP.
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Calibration Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters

Parameter Condition Tested Message Description

M1_LRV

M1_LRV>max pressure in EGU LRV>FMX Entered pressure is greater than the maximum rated pressure of
the transmitter. Check entry. Verify EGUs.

M1_LRV<min pressure in EGU LRV<FMN Entered pressure is less than the minimum rated pressure of the
transmitter. Check entry. Verify EGUs.

M1_URV=M1_LRV LRV=URV Cannot set span to 0. Check entry. Check M1_URV.

M1 turndown exceeds limit BADTDWN Check entry. Check M1_URV.

Using the External Zero Button
Transmitters with HART offer an optional external zero adjustment mechanism in the
electronics housing. This mechanism allows calibration at zero pressure (the CAL AT0
function, for GP and DP transmitters) or at the lower range value pressure (the
CAL LRV function) without removing the electronics compartment cover. The
mechanism is magnetically activated through the housing wall to help prevent moisture
from entering the enclosure.

NOTE: Do not use CAL AT0 if pressure seals are used that are at different
elevations than the transmitter.

Figure 61 - Optional External Zero Button
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Zero Adjustment for Transmitters with the Optional Display

1. Unlatch the external zero button by turning it 90 degrees in a counterclockwise
direction so that the screwdriver slot lines up with the two holes in the face of the
adjacent part. Do not push the button with the screwdriver while doing this.
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Parametro Condizione Testata Messaggio Descrizione

M1_LRV

M1_LRV>pressione massima in EGU LRV>FMX La pressione immessa è superiore alla pressione nominale massima 
del trasmettitore. Controllare il dato inserito. Verificare le EGU.

M1_LRV<pressione min in EGU LRV<FMN La pressione immessa è inferiore alla pressione nominale minima del 
trasmettitore. Controllare il dato inserito. Verificare le EGU.

M1_URV=M1_LRV LRV=URV Non è possibile impostare l'intervallo su 0. Controllare il dato inserito. 
Controllare M1_URV.

La riduzione di M1 supera il limite BADTDWN Controllare il dato inserito. Controllare M1_URV.

Uso del pulsante di regolazione dello zero esterno
I trasmettitori con comunicatore HART sono dotati di un meccanismo opzionale di regola-
zione dello zero esterno nell'alloggiamento delle apparecchiature elettroniche. Questo 
meccanismo permette la calibrazione alla pressione zero (funzione CAL AT0, dei trasmetti-
tori GP e DP) o alla pressione intervallo inferiore (funzione CAL LRV ) senza rimuovere il 
coperchio del vano dell'apparecchiatura elettronica. Il meccanismo viene attivato magneti-
camente attraverso la parete dell'alloggiamento per evitare che l'umidità penetri all'interno.

NOTA: Non utilizzare CAL AT0 se si utilizzano guarnizioni a pressione che si 
trovano ad altezze diverse rispetto al trasmettitore.

Figura 61 - Pulsante opzionale di regolazione dello zero esterno

Regolazione dello zero dei trasmettitori con display opzionale

1.	 Sbloccare il pulsante dello zero esterno ruotandolo di 90 gradi in senso antiorario 
in modo che la scanalatura del cacciavite sia allineata con i due fori nella parte 
anteriore della parte adiacente. Non premere il pulsante con il cacciavite durante 
questa operazione.

PULSANTE ZERO ESTERNO 
IN POSIZIONE COMPLETAMENTE CHIUSA (NON 
AZIONATO)
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2.	 Per impostare o resettare utilizzando il display opzionale:

a.	 Per impostare o resettare il punto zero alla pressione zero, applicare la 
pressione zero al trasmettitore o (per i trasmettitori DP) utilizzare una valvola 
di bypass per impostare la stessa pressione su entrambi i lati del trasmettito-
re. Premere il pulsante dello zero esterno fino a quando il display visualizza 
CAL AT0. Rilasciare il pulsante. Il display visualizza CALWAIT. Quando il 
display visualizza AT0done, la calibrazione è stata completata.

b.	 Per impostare o riportare a 0% il valore d'ingresso dell'intervallo, applicare la 
pressione del valore di intervallo inferiore (LRV) al trasmettitore e tenere premuto il 
pulsante dello zero esterno fino a quando il display visualizza CAL LRV (prima 
legge CAL AT0 ). Rilasciare il pulsante. Il display visualizza CALWAIT.

Quando il display visualizza LRVdone, la calibrazione è stata completata.

c.	 Se è necessario un ulteriore azzeramento, ripetere questo passaggio. 

Altri messaggi che possono essere visualizzati sono i seguenti:

•	 DISABLD, se EX ZERO è configurato come EXZ DIS.

•	 EXZ DIS IGNORED, se il trasmettitore non è in modalità on-line.

•	 WP ENAB, se il jumper di protezione da scrittura è in posizione di 
protezione da scrittura.

3.	 Rilasciare il pulsante dello zero esterno ruotandolo di 90 gradi in senso orario per 
evitare di premere accidentalmente il pulsante. Non premere il pulsante con il 
cacciavite durante questa operazione.

Regolazione dello zero dei trasmettitori senza display opzionale

Se il display opzionale non è presente, è possibile eseguire le stesse funzioni pre-
mendo il pulsante dello zero esterno per diversi periodi di tempo. Premendo il pulsan-
te per 1 o 3 secondi è possibile eseguire la funzione CAL AT0; premendo il pulsante 
per 5 o più secondi è possibile eseguire la funzione CAL LRV.

AVVISO
POTENZIALE ERRORE DI CONFIGURAZIONE

Fare attenzione quando si utilizza il pulsante dello zero esterno senza il display 
opzionale. È necessario basarsi rigorosamente sul tempo di pressione del pulsante 
dello zero esterno per distinguere tra CAL AT0 e CAL LRV.

L'inosservanza delle presenti istruzioni può portare ad errori di configurazione.

1.	 Sbloccare il pulsante dello zero esterno ruotandolo di 90 gradi in senso antiorario in modo 
che la scanalatura del cacciavite sia allineata con i due fori nella parte anteriore della 
parte adiacente. Non premere il pulsante con il cacciavite durante questa operazione.

2.	 Per impostare o resettare utilizzando solo il pulsante dello zero esterno:

a.	 Per impostare o resettare il punto zero alla pressione zero, applicare la pressione 
zero al trasmettitore o (per i trasmettitori DP) utilizzare una valvola di bypass per 
impostare la stessa pressione su entrambi i lati del trasmettitore. Premere il 
pulsante dello zero esterno per 1 o 3 secondi, quindi rilasciare il pulsante.

b. 	 Per impostare o riportare a 0% il valore d'ingresso dell'intervallo, applicare al trasmet-
titore una pressione pari al valore di intervallo inferiore (LRV). Tenere premuto il 
pulsante dello zero esterno per almeno 5 secondi, quindi rilasciare il pulsante.

c.	 Se è necessario un ulteriore azzeramento, ripetere questo passaggio.

3.	 Rilasciare il pulsante dello zero esterno ruotandolo di 90 gradi in senso orario per 
evitare di premere accidentalmente il pulsante. Non premere il pulsante con il 
cacciavite durante questa operazione.
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Calibrazione con l'uso di un PC50

Per calibrare il trasmettitore utilizzando un configuratore PC50, seguire le procedure 
descritte in MI 020-520.

Calibrazione con l'uso di un comunicatore HART
Per calibrare il trasmettitore utilizzando un comunicatore HART, seguire le procedure 
descritte in Utilizzo del comunicatore HART, pagina 88.

MI 020-611 87

Trasmettitori di pressione assoluta, relativa e differenzialeCalibrazione



Uso del comunicatore HART
È possibile utilizzare un comunicatore HART per configura, utilizzare e calibrare 
questi trasmettitori di pressione.

Collegamento del comunicatore al trasmettitore
Collegare il comunicatore HART al trasmettitore, come descritto nel paragrafo Impo-
stazione della calibrazione, pagina 76. Fare inoltre riferimento al manuale fornito con 
il comunicatore.

Funzionamento
Il valore della variabile primaria in unità ingegneristiche (PV), il valore di uscita della 
variabile primaria in mA (corrente di circuito PV), il valore di fondo scala della 
variabile primaria (LRV), e il valore di scala superiore della variabile primaria (URV) 
sono visualizzati nel menu principale.

Caratteri validi per il comunicatore HART

Caratteri alfanumerici Caratteri numerici

@
, (virgola)

A-Z (maiuscolo)
[
]
/
^

_ (trattino basso)
(spazio)

!
“
#
$
%
&

‘
(
)
*
+

- (trattino)
. (punto)

/
0-9

:
;
<
>
=
?

- (segno meno)
. (punto decimale) 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Configurazione online
Per configurare il trasmettitore con il comunicatore:

1.	 Collegare il comunictore HART al circuito del trasmettitore.

2.	 Selezionare 1 Impostazione dispositivo dal menu Online.

3.	 Selezionare 3 Configurazione di base o 4 Configurazione completa dal menu 
successivo.

4.	 Se è stato selezionato 4 Configurazione completa, selezionare 1 Visualizza-
zione parametri per visualizzare i parametri esistenti, oppure 2 Modifica 
parametri per modificare uno o più parametri.
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Using the HART Communicator Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters

Figure 62 - Online Configuration Flowchart

1 Device Setup

2 PV

3 PV Loop Cur rent

4 PV LRV

5 PV URV

1 Measur ements

2 Calibration

3 Basic Configur ation

4 Full Configur ation

5 Tes t

6 Diagnostic Infor mation

1 Tag

2 Long Tag

3 PV Unit

4 PV Rerange

5 PV Xfer fnctn

6 PV Sqrt cu t (2)

7 PV Damp

1 PV Range

2 SV Rerange  (3)

3 Pressure  Calibra tion

4 Sca led D /A Trim

5 Time in Service  Meter

6 Rese t User Days

7 FoxC al On /Off

1 SV Offse t

2 SV Unit

1  Zero Trim

2 Lower sensor trim

3 Upper sensor trim

1 User Days

2 Tota l Days

1 PV

2 PV % rnge

3 SV

4 TV

5 4V

6 PV Loop Current

1 Edit LRV & URV

2 Apply Pres s ure  (4)

1 View Parameters

2 Edit Par ameter s

1 Loop test 

2 S ta tus

3 Send Maste r REINIT

1 Firmware  Revis ion

2 SIL Mode

3 Database V erify

4 DD Revision

5 S ta tus  group 0

6 Status gr oup 1

7 S ta tus  group 2

8 Status gr oup 3

9 S ta tus  group 4

Status gr oup 5

AO sa tura ted

AO fixed

Sta tus  group 14

1 Poll addr

2 Tag

3 Long Tag

4 Descriptor

5 Date

6 Message

7 PV Xfer fnctn

8 Loop current mode

9 PV Unit

PV s qrt cu t (2)

PV Flow URV (5) 

PV Offse t

PV Damp

1 Tag

2 Long Tag

3 Descriptor

4 Date

5 Message

6 Model

7 PV Xfer fuctn

8 Loop current mode

9 PV Unit

PV s qrt cu t (2)

PV LRV

PV URV

PV Flow URV (5)

PV Offse t (4)

PV Damp

PV Alarm typ

Externa l Zero

PV LRL

PV URL

PV Min span

SV Xfer fnctn

SV s qrt cu t (2)

SV Unit

SV Flow URV (5)

SV Offse t (3)

When Electronic Temp High

When Electronic Temp HighPV Alarm typ

Externa l Zero

SV Xfer fnctn

SV s qrt cu t (2)

SV Unit

SV Offs e t (3)

SV Flow URV (5)

Fina l assembly num

Display

Manufacturer

Dis tributor

Firmware  Vers ion

Display

PV Snsr s /n

Write  Protect

Universa l rev

Fld dev rev

Hardware  rev

Phys ica l s ignl code

Fina l asmbly num

Dev id

Poll addr

Num req preams

SIL mode

Database  Verify

User Days

Tota l Days

FoxC al On /Off

NOTES : 
1. Fast key path numbers may change depending on 
    your configura tion. 
2. This selection is available when Sq Rt mode is set to
    Sqrt c ut 0-20% Flow .
3. This selection is only available when SV Xfer fnctn 
    is Linear . 
4. This selection is only available when PV Xfer fnctn 
    is Linear . 
5. This  s e lec tion  is  on ly ava ilab le  when  the
    corresponding variable is not linear . 

Sta tus  group 15

BOLD, ITALIC items a pply only 
to diffe rentia l pressure  transmitte rs .
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Figura 62 - Diagramma di flusso della configurazione online

1 Poll addr

2 Etichetta

3 Etichetta lunga

4 Descrittore

5 Data

6 Messaggio

7 PV Xfe r fnctn

8 Modalità corrente di circuito

9 Unità PV

PV sqrt cut (2)

URV flusso PV (5)

Compensazione PV

Smorzamento PV

Alta temperatura 
apparecchiatura elettronica

PV Alarm typ

Zero esterno

SV Xfer fnctn

SV sqrt cut (2)

Unità SV

Compensazione SV (3)

SV flusso URV (5)

Num gruppo finale

Display

1 Impostazione 

dispositivo
2 PV

3 Corrente di circuito PV

4 PV LRV

5 PV URV

1 Misurazioni

2 Calibrazione

3 Configurazione di base

4 Configurazione completa

5 Test

6 Informazioni di diagnostica

1 Etichetta

2 Etichetta lunga

3 Unità PV

4 Ridefinizione 
dell’intervallo PV

5 PV Xferfnctn

6 PV Sqrt cut (2)

7 Smorzamento PV

1 Intervallo PV

2 Ridefinizione 
dell’intervallo SV (3)
3 Calibrazione della 
pressione
4 Assetto D/A in scala

5 Misuratore ore di servizio

6 Azzeramento giorni 
utente
7 FoxCal On /Off

1 Compensazione SV

2 Unità SV

1 Assetto zero

2 Assetto inferiore del 
sensore
3 Assetto superiore del 
sensore

1 Giorni Utente

2 Giorni Totali

1 PV

2 PV %rnge

3 SV

4 TV

5 4V

6 Corrente di circuito 
PV

1 Revisione firmware

2 Modalità SIL

3 Verifica del database

4 Revisione DD

5 Gruppo di stato 0

6 Gruppo di stato 1

7 Gruppo di stato 2

8 Gruppo di stato 3

9 Gruppo di stato 4

Gruppo di stato 5

AO satura

AO fissa

Gruppo di stato 14

Gruppo di stato 15

1 Modifica LRV e URV
2 Applicazione della 
pressione (4)

1 Visualizzazione 
parametri

2 Modifica parametri

1 Test di circuito

2 Stato

3 Invio Master REINIT

Produttore

Distributore

Versione firmware

Modalità SIL

Verifica del database

Giorni Utente

Giorni Totali

FoxCal On /Off

1 Etichetta

2 Etichetta lunga

3 Descrittore

4 Data

5 Messaggio

6 Modello

7 PV Xfer fuctn

8 Modalità corrente di circuito

9 Unità PV

PV sqrt cut (2)

PV LRV

PV URV

URV flusso PV (5)

Compensazione PV (4)

Smorzamento PV

Alta temperatura 
apparecchiatura elettronica

PV Alarm typ

Zero esterno

PV LRL

PV URL

PV Min span

SV Xfer fnctn

SV sqrt cut (2)

Unità SV

SV flusso URV (5)

Compensazione SV (3)

Display

PV Snsr s/n

Protezione da scrittura

Rev universale

Fld dev rev

Rev hardware

Physical signl code

Final asmbly num

ID dispositivo

Poll addr

Num req preams

Le voci in GRASSETTO, CORSIVO si applicano solo 
ai trasmettitore di pressione differenziale.

NOTE:
1.	 I numeri di percorso dei tasti rapidi possono cambiare a seconda della 

configurazione.
2.	 Questa selezione è disponibile solo quando la modalità Sq Rt è 

impostata su Sqrt cut 0-20% del flusso.
3.	 Questa selezione è disponibile solo quando SV Xfer fnctn è impostato 

su lineare.
4.	 Questa selezione è disponibile solo quando PV Xfer fnctn è impostato 

su lineare.
5.	 Questa selezione è disponibile solo quando la corrispondente 

variabile non è lineare.
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Tabella 13 - Parametri online

Parametro Descrizione

AO Fissa
L’uscita analogica è impostata ad un valore fisso (4 mA) quando la modalità corrente di circuito è impostata su fissa 
(modalità multidrop).

AO satura Il segnale di corrente mA è saturo per entrambi i limiti di sovralimentazione basso o alto (rispettivamente 3,8 mA o 20,5 mA).

Applicazione della 
pressione

Questa funzione di ridefinizione dell’intervallo richiede l'applicazione della pressione. Lo scopo di questa funzione è quello 
di consentire al trasmettitore di determinare e modificare i valori LRV e URV in base alle pressioni applicate.

Verifica del database Indica se il dispositivo sta eseguendo azioni di verifica del database necessarie per la conformità SIL.

Data Data inserita nel formato gg/mm/aaaa.

Revisione DD Livello di revisione della descrizione del dispositivo.

Descrittore L'impostazione predefinita di fabbrica è DESCRITTORE. Questo parametro è normalmente configurato come nome 
dell’etichetta. La descrizione è limitata a 16 caratteri.

ID dispositivo Identifica in modo univoco il trasmettitore in combinazione con l'identificazione del produttore e il tipo di dispositivo.

Display Questa funzione consente di selezionare se il display locale opzionale mostra M1 EGU (la misura primaria),
M2 EGU (la misura secondaria), o la funzione TOGGLE di commutazione tra le due misurazioni.

Distributore La società responsabile della distribuzione del trasmettitore ai clienti.

Zero esterno La funzione Zero Esterno consente di abilitare o disabilitare il pulsante zero esterno opzionale. L'impostazione 
predefinita è Disabilitato.

Final asmbly num Numero associato all’intero trasmettitore.

Versione firmware Versione del firmware del trasmettitore.

Fld dev rev Livello di revisione della descrizione specifica del trasmettitore.

FoxCal On/Off Abilita/disabilita la funzione di calibrazione FoxCal™ .

Rev hardware Livello di revisione dell'hardware.

Long tag
L'impostazione predefinita di fabbrica è vuota. Questo parametro è normalmente configurato per il numero di etichetta 
dell'impianto. L’etichetta lunga identifica il trasmettitore quando si utilizza il comunicatore HART. L’etichetta è limitata a 32 
caratteri.

Modalità corrente di 
circuito

La modalità corrente di cricuito può essere attiva o fissa.

Quando questo parametro è impostato su Attivo, il trasmettitore funziona in modo standard da punto a punto con un segnale 
di uscita da 4 a 20 mA. Quando questo parametro è Fisso, l'uscita milliamp del trasmettitore viene bloccata ad un valore 
fisso di 4,0 mA.
Quando la modalità circuito è fissa, le selezioni AO ALM, OUT DIR, OFFL MAe la regolazione mA non sono disponibili 
nella struttura del menu una volta salvata la configurazione.

Test di circuito Procedura che consente di utilizzare il trasmettitore come sorgente di calibrazione per controllare altri strumenti del circuito.

Assetto inferiore del 
sensore L'assetto inferiore del sensore serve a calibrare la pressione allo 0% dell’intervallo del trasmettitore (LRV).

Produttore La società responsabile della produzione del trasmettitore.

Messaggio L'impostazione predefinita di fabbrica è MESSAGGIO. Questo parametro è normalmente configurato come la posizione 
della strumentazione. Il messaggio è limitato a 32 caratteri.

Modello Numero di modello del trasmettitore.

Num req preams Numero di preamboli da inviare in un messaggio di richiesta dal trasmettitore all'host.

Physicl signl code Il tipo di strato fisico che è stato implementato nell'hardware responsabile della porta di comunicazione HART.

Poll addr Un numero da 0 a 63.
Calibrazione della 
pressione Procedura di calibrazione con applicazione della pressione.

PV La variabile primaria è un valore digitale dinamico che rappresenta la misura di processo in unità ingegneristiche 
selezionate.

PV % rnge Si tratta di una variabile che tiene traccia della rappresentazione digitale dei valori rispetto all’intervallo definito da LRV e 
URV nelle normali modalità operative.

PV Alrm typ La selezione dell'utente per l'impostazione dell'uscita da 4-20 mA quando si verifica un allarme del dispositivo, che può 
essere Hi  (21,0 mA)  o Lo (3,55 mA).

Smorzamento PV Smorzamento in uscita in secondi. Lo smorzamento può essere impostato su 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 o 32 secondi.
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Parametro Descrizione

PV flusso URV52 Se PV Xfer fnctn è impostato su radice quadrata, questo parametro mostra il valore di portata massima corrispondente 
a PV URV.

PV Corrente di circuito Il valore di corrente del circuito PV tiene traccia della rappresentazione digitale del valore in modalità di funziona-
mento normale.

PV LRL Valore minimo d'uso per PV LRV (limite inferiore di intervallo del sensore).

PV LRV Valore di intervallo inferiore primario in unità PV.

PV Min span Noto anche come limite inferiore di intervallo, è la differenza minima consentita tra URV e LRV.

Compensazione PV Compensazione PV (non cambia LRV e URV).

Ridefinizione 
dell’intervallo PV

Consente di regolare i valori di intervallo 0 e 100% per la variabile primaria.

PV Snsr s/n Numero di serie del sensore da cui deriva principalmente la rappresentazione digitale del valore o la variabile del 
trasmettitore.

PV Sqrt Cut52 Valore impostato di n se PV Xfer fnctn è Sqrt cut 0-20% del flusso. Questo valore è inserito dall'utente.

PV URL Valore massimo utilizzabile per PV URV (limite superiore di intervallo del sensore).

Unità PV Unità PV (unità di pressione) quando PV Xfer fnctn è lineare: inH2O, ftH2O, mmH2O, inHg, mmHg, cmHg, mHg, psi, 
psf, mbar, bar, g/cm2, kg/cm2, kg/m2, Pa, hPa, kPa, MPa, torr, inWC60, ftWC60, inWC4, ftWC4, mmWC4, cmWC4, 
mWC4, atm, dy/cm2

Unità PV (unità di flusso) quando PV Xfer fnctn è la radice quadrata:52 gal/s, gal/m, gal/h, gal/d, Mgal/d, ft3/s, ft3/m, ft3/h, 
ft3/d, Igal/s, Igal/m, Igal/h, Igal/d, l/s, l/m, l/h, Ml/d, m3/s, m3/m, m3/h, m3/d, Nl/h, Nm3/h, Sm3/h, Am3/h, Sft3/m, MSCFD, 
MMSCFD, bbl/s, bbl/m, bbl/h, bbl/d, g/s, g/m, g/h, kg/s, kg/m, kg/h, kg/d, lb/s, lb/m, lb/h, lb/d, t/m, t/h, t/d, STon/m, STon/h, 
STon/d, LTon/h, LTon/d, %flow

PV URV Valore di intervallo superiore primario in unità PV.

PV Xfer fnctn Funzione di trasferimento della variabile primaria (Lineare, Sqrt cut<1% DP, Sqrt lin<4% DP, o Sqrt cut 0-20% di 
flusso).

Azzeramento dei giorni di 
utilizzo

Consente di riportare a zero i Giorni Utente (il numero di giorni in cui il trasmettitore è stato acceso dall'ultimo 
azzeramento del contatore di servizio).

Assetto D/A in scala Procedura di calibrazione per adattare l'uscita da 4-20 mA alla calibrazione del dispositivo ricevente.

Invio Master REINIT Procedura per inviare un comando di reinizializzazione del trasmettitore.

Modalità SIL Stato di sola lettura che indica se il dispositivo sta eseguendo le attività di verifica richieste per la conformità SIL:
•	 SIL richiesto e attivo: L'elettronica supporta il funzionamento SIL.
•	 SIL disponibile e attivo: L'elettronica supporta il funzionamento SIL anche se il codice modello del trasmettitore 

indica che il SIL non è richiesto.
•	 SIL richiesto ma non attivo: L'elettronica non supporta il funzionamento SIL anche se il codice modello del 

trasmettitore indica che è richiesto il SIL. Contattare l'assistenza clienti globale se viene visualizzato questo 
messaggio.

•	 SIL Non disponibile: L'elettronica non supporta il funzionamento SIL. Contattare l'assistenza clienti globale se 
viene visualizzato questo messaggio.

Stato Indica se il dispositivo ha rilevato condizioni operative anomale all'interno dell'hardware o relative alla validità delle 
variabili interne.

Gruppo di stato 0-5 I gruppi di stato 0, 1, 2, 3, 4 e 5 sono costituiti da condizioni relative alle comunicazioni, alle varie modalità di 
funzionamento dei dispositivi, ai messaggi diagnostici, ai messaggi del campo di ingresso, ai messaggi 
hardware e agli allarmi.

Gruppo di stato 14-15 I gruppi di stato 14 e 15 consistono in condizioni relative a comunicazioni, verifica del database, modalità SIL, 
verifica, ecc.

SV La variabile secondaria è un valore alternativo che rappresenta la misura del processo in unità ingegneristiche 
selezionate.

SV flusso URV52 Se SV Xfer fnctn è impostato su radice quadrata, questo parametro mostra il valore di portata massima corrispondente 
a PV URV.

Compensazione SV Compensazione SV. Questo è un valore inserito dall’utente.

Ridefinizione 
dell’intervallo SV

Consente di regolare la compensazione SV e le unità SV per la variabile secondaria.

SV Sqrt Cut52 Valore impostato di n se SV Xfer fnctn è Sqrt cut 0-20% del flusso. Questo valore è inserito dall'utente.

52. Solo per i trasmettitori di pressione differenziale.
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Parametro Descrizione

Unità SV Unità SV (unità di pressione) quando SV Xfer fnctn è lineare: inH2O, ftH2O, mmH2O, inHg, mmHg, cmHg, mHg, psi, psf, mbar, 
bar, g/cm2, kg/cm2, kg/m2, Pa, hPa, kPa, MPa, torr, inWC60, ftWC60, inWC4, ftWC4, mmWC4, cmWC4, mWC4, atm, dy/cm2

Unità SV (unità di flusso) quando PV Xfer fnctn è la radice quadrata:53 gal/s, gal/m, gal/h, gal/d, Mgal/d, ft3/s, ft3/m, ft3/h, ft3/d, 
Igal/s, Igal/m, Igal/h, Igal/d, l/s, l/m, l/h, Ml/d, m3/s, m3/m, m3/h, m3/d, Nl/h, Nm3/h, Sm3/h, Am3/h, Sft3/m, MSCFD, MMSCFD, 
bbl/s, bbl/m, bbl/h, bbl/d, g/s, g/m, g/h, kg/s, kg/m, kg/h, kg/d, lb/s, lb/m, lb/h, lb/d, t/m, t/h, t/d, STon/m, STon/h, STon/d, LTon/h, 
LTon/d, %flow

SV Xfer fnctn Funzione di trasferimento della variabile secondaria (Lineare, Sqrt cut<1% DP, Sqrt lin<4% DP, o Sqrt cut 0-20% di flusso).

Etichetta L’impostazione predefinito in fabbrica è ETICHETTA. Questo parametro è normalmente configurato per il numero di 
etichetta dell'impianto. L’etichetta è l'identificatore primario quando si comunica con un trasmettitore utilizzando il 
comunicatore HART. È limitata a otto caratteri.

Misuratore ore di servizio Ci sono due modi per tenere traccia del tempo di funzionamento del trasmettitore. Giorni Totali è un valore non configurabile 
che rappresenta il numero di giorni in cui il trasmettitore è stato acceso sul campo nel corso della sua vita utile; Giorni 
Utente è il numero di giorni in cui il trasmettitore è stato acceso dall'ultimo ripristino del misuratore delle ore di servizio.

Giorni Totali Questo parametro consente di visualizzare il numero di giorni in cui un trasmettitore è stato acceso sul campo per 
tutta la sua durata di vita.

TV Il valore terziario (terzo) è una rappresentazione digitale della temperatura approssimativa del sensore, che viene 
utilizzata internamente per compensare i calcoli di pressione.

Rev universale Livello di revisione della descrizione universale del dispositivo a cui il trasmettitore è conforme.

Assetto superiore del 
sensore

L'assetto superiore del sensore serve a calibrare la pressione al 100% dell’intervallo del trasmettitore (URV).

Giorni Utente Numero di giorni in cui il trasmettitore è stato acceso dall'ultimo ripristino del misuratore delle ore di servizio.

Alta temperatura apparec-
chiatura elettronica

La "strategia del sensore" del sensore di temperatura delle apparecchiature elettroniche può essere impostata su AO 
Alarm o Use Default.

Protezione da scrittura No o Sì. Indica se le variabili possono essere scritte sul trasmettitore e se possono verificarsi comandi che provocano 
azioni nel trasmettitore.

Assetto zero Procedura di calibrazione per rendere l'ingresso del sensore il nuovo riferimento di ingresso zero. L’assetto zero non 
influisce sull’intervallo.

4V Il quarto valore è una rappresentazione digitale della temperatura approssimativa del modulo elettronico.

Calibrazione

Ridefinizione dell’intervallo PV

La ridefinizione dell’intervallo PV imposta nuovi valori per LRV e URV, che corrispon-
dono rispettivamente ai valori di uscita 4 mA e 20 mA. Il segnale di uscita da 4 a 20 
mA è sempre collegato al valore primario (PV).

Sono previste due selezioni per variare il valore PV. Nessuna delle due selezioni influ-
isce sulla calibrazione del trasmettitore.
•	 Modifica LRV URV

Questa funzione consente di immettere nuovi valori noti per LRV e URV. Ad 
esempio, utilizzare questa funzione per modificare l'intervallo da "0 - 200 inH2O" 
a "0 - 100 inH2O. LRV e URV possono essere modificati indipendentemente:

◦	 La modifica di LRV non influisce su URV; la modifica di URV non influisce su LRV.

◦	 La sola modifica di uno dei due valori modifica il campo di misura.

Questa funzione di modifica non richiede l'applicazione di pressione. Se viene 
applicata pressione al trasmettitore, questa pressione non viene utilizzata per la 
funzione di cambio di intervallo e non influisce sul risultato.

•	 Applicazione della pressione
Questa funzione consente al trasmettitore di determinare e modificare i valori LRV e 
URV sulla base delle pressioni applicate. Utilizzare questa funzione se l’intervallo del

53.	 Solo per i trasmettitori di pressione differenziale.
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trasmettitore deve essere riportato a valori non noti. Ad esempio, se il livello del liquido in 
un serbatoio viene portato al livello minimo corrispondente al nuovo LRV (punto 4 mA), 
questa funzione consente al trasmettitore di riscrivere il suo LRV e fornire un'uscita 4 mA a 
quel livello. Allo stesso modo, se il livello viene portato al livello massimo, questa funzione 
permette al trasmettitore di riscrivere l’URV e fornire un'uscita da 20 mA a quel livello.

•	 La modifica di LRV cambia automaticamente l'URV della stessa quantità, 
mantenendo invariato l’intervallo

•	 La modifica di URV non ha alcun effetto su LRV; di conseguenza, l’intervallo 
viene modificato.

NOTA: Per i trasmettitori DP, l’opzione di ridefinizione dell’intervallo con applica-
zione della pressione è possibile solo in modalità lineare.

Compensazione PV

Quando PV è in modalità lineare (pressione), la funzione Compensazione PV è accessi-
bile da 1 Impostazione Dispositivo > 4 Configurazione Totale > 1 Visualizzazione 
Parametri o 2 Modifica Parametri. La modifica di Compensazione PV fa sì che l'uscita 
PV e mA siano sentrambe compensate senza modificare il valore LRV o URV.

Ad esempio, se un trasmettitore ha un intervallo compreso tra 0 e 100 inH2O (LRV=0 
e URV=100), immettendo un valore di -10 per la Compensazione PV ,il trasmettitore 
fornisce una lettura PV di 10 inH2O e un'uscita in corrente di 5,6 mA quando la 
pressione applicata è 0 inH2O.

PV flusso URV

PV flusso URV54 permette di inserire il valore di portata massima corrispondente al 
PV URV e all'uscita 20 mA.

Quando PV è in modalità radice quadrata, la funzione PV flusso URV è accessibile da 1 
Impostazione Dispositivo > 4 Configurazione totale > 2 Modifica Parametri. Viene visualiz-
zata automaticamente anche in modalità radice quadrata quando vengono modificate le unità PV.

Ridefinizione dell’intervallo SV

Un trasmettitore DP che ha PV in modalità radice quadrata può avere SV in modalità 
lineare; un trasmettitore DP che ha PV in modalità lineare può avere SV in modalità 
radice quadrata. Ciò consente un facile controllo della pressione differenziale misura-
ta quando un trasmettitore è configurato per il funzionamento a radice quadrata.

La ridefinizione dell’intervallo SV non funziona come la ridefinizione dell’intervallo PV. 
Consente invece di eseguire le funzioni Compensazione SV e SV flusso URV. Compensa-
zione SV e SV flusso URV sono simili alle corrispondenti funzioni PV. Fare riferimento a 
Compensazione PV, pagina 93 e PV flusso URV, pagina 93 per ulteriori dettagli.

Calibrazione della pressione

Questi trasmettitori sono caratterizzati e calibrati in fabbrica. Di solito non è necessaria una 
calibrazione di pressione. Utilizzare la funzione Assetto zero per correggere gli effetti di posizione 
(vedere Assetto zero, pagina 94), oppure utilizzare Ridefinizione dell’intervallo per modificare 
l'intervallo (vedere Ridefinizione intervallo PV,  pagina 92 e Ridefinizione intervallo SV, pagina 93). 
Il trasmettitore utilizza i dati di caratterizzazione e calibrazione immessi e memorizzati in fabbrica 
per convertire qualsiasi pressione di ingresso entro i limiti di intervallo in un valore digitale di 
pressione che può essere trasmesso, visualizzato e convertito in un segnale di corrente.

Tuttavia, se si desidera una calibrazione della pressione, utilizzare la funzione Calibrazione 
della pressione per regolare i valori digitali interni delle pressioni interpretate sulla base dei 
valori precisi delle pressioni applicate entro l'intervallo inferiore e superiore. Applicare al trasmetti-
tore una pressione uguale o prossima a LRV. Immettere tale pressione come pressione per il

54. Solo per i trasmettitori di pressione differenziale.
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punto di assetto inferiore, se richiesto. Allo stesso modo, applicare una pressione 
uguale o prossima a URV e inserire la pressione per il punto di assetto superiore.

Inoltre, a volte può essere auspicabile eseguire una calibrazione a punto singolo 
(azzeramento), immettendo una pressione diversa da zero senza influenzare l'inter-
vallo. Ad esempio, per azzerare un trasmettitore di pressione assoluta ad una pres-
sione atmosferica misurata, utilizzare un punto di assetto entro la Calibrazione della 
pressione per ottenere una calibrazione a punto singolo che non modifica l'intervallo.

AVVISO
POTENZIALE RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI
La precisione della pressione di ingresso per la calibrazione di campo dovrebbe 
essere almeno quattro volte migliore rispetto alle specifiche di precisione di riferi-
mento del trasmettitore. Un inserimento impreciso della pressione di campo com-
porta di norma a riduzione delle prestazioni del trasmettitore.

La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare una riduzione delle prestazioni.

Assetto zero

Utilizzare questa procedura per regolare il punto di assetto inferiore e compensare gli 
effetti di posizionamento. Impostare l'apparecchiatura di calibrazione secondo le 
istruzioni del trasmettitore (vedere Impostazione calibrazione , pagina 76).

L’assetto zero richiede l'applicazione della pressione zero (o pressioni uguali su 
entrambi i lati di un trasmettitore di pressione differenziale). Il valore LRV non deve 
necessariamente essere pari a zero.

Non utilizzare l’assetto zero su un trasmettitore di pressione assoluta a meno che al 
trasmettitore non sia stato applicato il vuoto totale.

L’assetto zero non ha alcun effetto su LRV.

Assetto D/A in scala

È possibile regolare l'uscita da 4 a 20 mA a 4 mA e 20 mA o ad altri valori collegando 
un voltmetro digitale e una resistenza di precisione nel circuito di uscita e regolando 
l'uscita con questa procedura. Impostare l'apparecchiatura di calibrazione come 
descritto nel paragrafo Impostazione della calibrazione, pagina 76.

Non è richiesta l'applicazione di pressione. Questa regolazione non ha alcun effetto 
sull'interpretazione digitale interna della pressione, né sui valori digitali visualizzati e 
trasmessi che rappresentano le pressioni applicate. Essa regola solo la conversione 
dei valori digitali di pressione nel segnale analogico da 4 a 20 mA trasmesso.

NOTA: Solitamente non è necessario eseguire questa procedura. Tuttavia, in 
casi speciali, può essere utilizzato per eliminare piccole differenze tra l'uscita mA 
del trasmettitore e le letture mA delle apparecchiature di prova dell'impianto.

Misuratore ore di servizio

Questi trasmettitori hanno due modi per rilevare il tempo in cui un trasmettitore è 
stato in servizio:

•	 Giorni Totali è un valore non configurabile che rappresenta il numero di giorni in 
cui il trasmettitore è stato acceso sul campo nel corso della sua vita utile.

Per visualizzare il numero di giorni in cui un trasmettitore è stato sul campo, utilizzare il menu 
di selezione 1 Impostazione Dispositivo > 2 Calibrazione > Misuratore ore di servizio.

•	 Giorni Utente è il numero di giorni in cui il trasmettitore è stato acceso dall'ultimo 
ripristino del misuratore delle ore di servizio.

	 È possibile azzerare il numero di giorni utente in qualsiasi momento. Ad esempio, è 
possibile azzerare questo valore quando il trasmettitore è stato calibrato o azzerato.
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	 Per azzerare il numero di giorni in cui il trasmettitore è stato in servizio dall'ultimo 
azzeramento del contatore di servizio, utilizzare il menu di selezione 1 Imposta-
zione Dispositivo > 2 Calibrazione > Azzeramento giorni di utilizzo

Attivazione e disattivazione della funzione di calibrazione FoxCal™ 

Per i livelli di prestazioni Avanzate (10S) e Premium (50S), i trasmettitori possono 
essere forniti con la funzione FoxCal™ abilitata. Fare riferimento al apragrafo Tecno-
logia di calibrazione multipla FoxCal™ , pagina 73 per ulteriori informazioni.

Per attivare o disattivare FoxCal™, utilizzare il menu di selezione 1 Impostazione 
Dispositivo > 2 Calibrazione> FoxCal On/Off

AVVISO
POTENZIALE RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Quando si disabilita la calibrazione FoxCal™, l'ultimo intervallo calibrato a due punti potrebbe 
non corrispondere alla configurazione attuale del valore di intervallo inferiore e del valore di 
intervallo superiore. Per ottenere prestazioni ottimali, evitare grandi disallineamenti.

La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare una riduzione 
delle prestazioni.

NOTA:

1.	 Per ottenere i migliori risultati nelle applicazioni in cui è richiesta un'elevata 
precisione, azzerare l'uscita del trasmettitore una volta che si è stabilizzata 
alla temperatura di esercizio finale.

2.	 Gli spostamenti dello zero risultanti dagli effetti di posizione possono essere 
eliminati azzerando nuovamente l'uscita del trasmettitore.

Dopo aver calibrato i trasmettitori che funzionano con un segnale di uscita da 4 a 20 
mA, verificare che il valore di sottopressione in uscita sia inferiore a 4 mA e che il 
valore di sovrapressione in uscita sia superiore a 20 mA.
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Manutenzione

 AVVERTENZA
RISCHIO DI ESPLOSIONE
•	 Per le installazioni non a sicurezza intrinseca, per prevenire una potenziale 

esplosione in un'area pericolosa della Divisione 1, occorre diseccitare i trasmetti-
tori prima di rimuovere i coperchi filettati dell'alloggiamento.

•	 Per le installazioni non soggette a esplosioni e a incendi, non scollegare l'appa-
recchiatura in presenza di un'atmosfera infiammabile o combustibile.

L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare gravi lesioni o la morte.

Sostituzione dei componenti
Per ottenere prestazioni ottimali del trasmettitore, inviare il trasmettitore in fabbrica 
per la sostituzione delle parti. La rimozione dei coperchi di processo può richiedere la 
ricalibrazione del trasmettitore.

Sostituzione del gruppo morsettiera

Per sostituire il gruppo morsettiera, procedere come segue:

1.	 Spegnere la fonte di alimentazione del trasmettitore.

2.	 Ruotare la vite di bloccaggio del coperchio (se applicabile) in senso orario per 
sbloccare la serratura.

3.	 Rimuovere i coperchi dai terminali di campo e dai vani delle apparecchiature 
elettroniche, ruotando i coperchi in senso antiorario.

4.	 Rimuovere il display digitale (se applicabile) afferrando le due linguette del 
display e ruotandolo di circa 10° in senso antiorario.

5.	 Rimuovere l'unità elettronica dall'alloggiamento allentando le due viti prigioniere 
utilizzate per fissare l'unità nell'alloggiamento. Quindi estrarre l'unità dall'alloggia-
mento quanto basta per poter accedere ai connettori dei cavi sul retro dell'unità.

6.	 Rimuovere le quattro viti con testa a esagono incassato che fissano la morsettie-
ra.

7.	 Scollegare il connettore del cavo della morsettiera dall'unità elettronica.

8.	 Rimuovere la morsettiera e la guarnizione sotto di essa.

9.	 Collegare il nuovo connettore del cavo della morsettiera all'unità elettronica.

10.	Installare la nuova morsettiera e la nuova guarnizione. Reinstallare le quattro viti 
e serrarle alla coppia di 0,67 N-m (6 lbf-in) con più incrementi regolari.

11.	Rimontare l'unità elettronica (ed eventualmente il display digitale, se applicabile).

12.	Rimontare i coperchi sull'alloggiamento ruotandoli in senso orario per inserire 
l'o-ring nell'alloggiamento. Continuare a stringere a mano fino a quando ogni 
coperchio non crea un contatto metallo-metallo con l'alloggiamento.

13.	Se sono presenti blocchi di chiusura del coperchio, bloccare il coperchio proce-
dendo come descritto nel paragrafo Blocchi di chiusura del coperchio, pagina 43.

14.	Accendere la fonte di alimentazione del trasmettitore.
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Maintenance Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters

Replacing the Vent Plug

Figure 63 - Replacing the Vent Plug

VENTVENT PLUG

To replace the vent plug (gauge pressure transmitters only), refer to the diagram and
follow these steps:

1. Remove the vent plug by unscrewing it counterclockwise.

2. Clean the angled sealing surface on the housing.

3. Lubricate the o-ring and the threads on the new plug with silicone lubricant (part
number 0048130 or equivalent).

4. Install the new plug (part number X0179ME) into the housing by screwing it
clockwise. Torque to 0.9 ±0.02 N-m (8 ±0.2 lbf-in).
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Sostituzione del tappo di sfiato

Figura 63 - Sostituzione del tappo di sfiato

Per la sostituzione del tappo di sfiato (solo per i trasduttori di pressione relativa), fare 
riferimento allo schema e procedere nel modo seguente:

1.	 Rimuovere il tappo di sfiato svitandolo in senso antiorario.

2.	 Pulire la superficie di tenuta angolare della custodia.

3.	 Lubrificare l'o-ring e le filettature del nuovo tappo con lubrificante a base di 
silicone (codice 0048130 o equivalente).

4.	 Montare il nuovo tappo (codice X0179ME) sull'alloggiamento avvitandolo in 
senso orario. Applicare una coppia fino a 0,9 ±0,02 N-m (8 ±0,2 lbf-in).

SFIATOTAPPO DI SFIATO
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Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters Maintenance

Adding the Optional Display

Figure 64 - Adding the Optional Display

CROSS RECESS SCREWS.

HOUSING ASSEMBLY

TO REMOVE ELECTRONICS 
MODULE, REMOVE TWO 

TO REMOVE DISPLAY FROM 
ELECTRONICS MODULE, 
TWIST DISPLAY COUNTER-
CLOCKWISE TO RELEASE 
TABS AND PULL OUT, THEN 
UNPLUG CABLE CONNECTOR.

To add the optional display, refer to the diagram and follow these steps:

1. Turn off the transmitter power source.

2. Turn the cover lock screw (if applicable) clockwise to disengage the lock.

3. Remove the electronics compartment cover by rotating it counterclockwise.

4. Plug the display into the receptacle at the top of the electronics assembly.

5. Ensure that the o-ring is seated in its groove in the display housing. Then insert
the display into the electronics compartment by grasping the two tabs on the
display and rotating it about 10° in a clockwise direction.

6. Install the new, windowed cover onto the housing by rotating it clockwise to seat
the o-ring into the housing. Continue to hand-tighten until the cover contacts the
housing metal-to-metal.

7. If cover locks are present, lock the cover as described in Cover Locks, page 43.

8. Turn on the transmitter power source.

Rotating Process Covers for Venting
Your transmitter provides sensor cavity draining without the need for side drain
connections, regardless of whether the transmitter is mounted vertically or horizontally.
Sensor cavity venting is provided by mounting the transmitter horizontally or with the
optional vent screw (option -V). If you do not have a vent screw, you can achieve
venting (instead of draining) with vertical mounting by rotating the process covers.

NOTE: This procedure involves removing the process covers. You may need to
recalibrate the transmitter afterwards.
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Aggiunta del display opzionale

Figura 64 - Aggiunta del display opzionale

Per aggiungere il display opzionale, fare riferimento al diagramma e procedere nel modo seguente:

1.	 Spegnere la fonte di alimentazione del trasmettitore.

2.	 Ruotare la vite di bloccaggio del coperchio (se applicabile) in senso orario per 
sbloccare la serratura.

3.	 Rimuovere il coperchio del vano dell'apparecchiatura elettronica ruotandolo in 
senso antiorario.

4.	 Inserire il display nella presa nella parte superiore del gruppo elettronico.

5.	 Accertarsi che l'o-ring sia completamente inserito nell'apposita scanalatura nell'alloggia-
mento del display. Quindi inserire il display nel vano dell'apparecchiatura elettronica, 
afferrando le due linguette del display e ruotandolo di circa 10° in senso orario.

6.	 Montare il nuovo coperchio finestrato sull'alloggiamento ruotandolo in senso orario, in 
modo da inserire l'o-ring nell'alloggiamento. Continuare a stringere a mano finché il 
coperchio non crea un contatto metallo-metallo con l'alloggiamento.

7.	 Se sono presenti blocchi di chiusura del coperchio, bloccare il coperchio come 
descritto nel paragrafo Blocchi di chiusura del coperchio, pagina 43.

8.	 Accendere la fonte di alimentazione del trasmettitore.

Rotazione dei coperchio di processo di sfiato
Il trasmettitore consente di effettuare il drenaggio della cavità del sensore senza la necessità di 
connessioni di drenaggio laterali, indipendentemente dal fatto che il trasmettitore sia montato 
verticalmente o orizzontalmente. Lo sfiato della cavità del sensore si ottiene montando il 
trasmettitore in orizzontale o con la vite di sfiato opzionale (opzione -V). Se non si dispone di 
una vite di sfiato, è possibile eseguire lo sfiato (invece del drenaggio) con il montaggio verticale 
e ruotando i coperchi di processo.

NOTA: Questa procedura comporta la rimozione dei coperchi di processo. Potrebbe 
essere necessario ricalibrare il trasmettitore successivamente a tale operazione.

GRUPPO ALLOGGIAMENTO

PER RIMUOVERE
IL MODULO ELETTRONICO, RIMUOVERE LE 
DUE VITI CON INTAGLIO A CROCE.

PER RIMUOVERE IL DISPLAY DAL 
MODULO ELETTRONICO, 
RUOTARE IL DISPLAY IN SENSO 
ANTIORARIO PER RILASCIARE LE 
LINGUETTE ED ESTRARLO, 
QUINDI SCOLLEGARE IL 
CONNETTORE DEL CAVO.
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Maintenance Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters

Figure 65 - Sensor Cavity Venting and Draining

GASEOUS PROCESS FLOW

CONDENSED
LIQUID

DRAINS
FREELY

STANDARD
ORIENTATION

PROCESS
COVERS

LIQUID PROCESS FLOW

GAS VENTS FREEL Y INVERTED
PROCESS
COVERS

To rotate the process covers, refer to the diagram and follow these steps:

1. Turn off the transmitter power source and remove the transmitter from the
process.

2. Remove the process covers from the sensor by removing two hex head bolts.

3. Replace the gaskets in the process covers.

4. Rotate the process covers so that the longer tab is at the bottom.

5. Reinstall the process covers and bolts. Torque cover bolts to 100 N-m (75 lbf-ft) in
several even increments. Torque values are 68 N-m (50 lbf-ft) for 316 ss bolts;
75 N-m (55 lbf-ft) for B7M bolts.

6. Pressure test the sensor and process cover assembly by applying a hydrostatic
pressure of 150% of the maximum static and overrange pressure (see Maximum
Static, Overrange, and Proof Pressure Ratings, page 14) to both sides of the
process cover/sensor assembly simultaneously through the process connections.
Hold pressure for one minute. There should be no leakage of the test fluid through
the gaskets. If leakage occurs, re-tighten the cover bolts or replace the gaskets
and retest.

CAUTION
RISK OF POTENTIAL INJURYAND/OR REDUCED PERFORMANCE

Perform a hydrostatic test with a liquid, and follow proper hydrostatic test
procedures.

Failure to follow these instructions can result in injury or reduced
performance.
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Figura 65 - Sfiato e drenaggio della cavità

FLUSSO DEL LIQUIDO DI 
PROCESSO

ORIENTAMENTO 
STANDARD DEI 

COPERCHI DI 
PROCESSO

IL GAS SFIATA LIBERAMENTE COPERCHI DI 
PROCESSO 
INVERTITI

FLUSSO DEL GAS DI 
PROCESSO

Per ruotare le coperture di processo, fare riferimento al diagramma e procedere nel 
modo seguente:

1.	 Spegnere la fonte di alimentazione del trasmettitore ed escludere il trasmettitore 
dal processo.

2.	 Rimuovere i coperchi di processo dal sensore rimuovendo le due viti a testa 
esagonale.

3.	 Sostituire le guarnizioni dei coperchi di processo.

4.	 Ruotare i coperchi del processo in modo che la linguetta più lunga si trovi nella 
parte inferiore.

5.	 Reinstallare i coperchi di processo e i bulloni. Applicare una coppia di serraggio 
fino a 100 N-m (75 lbf-ft) con diversi incrementi regolari. I valori di coppia sono 
68 N-m (50 lbf-ft) per i bulloni 316 ss; 75 N-m (55 lbf-ft) per i bulloni B7M.

6.	 Eseguire una prova di pressione del gruppo sensore e coperchi di processo 
applicando una pressione idrostatica pari al 150% della pressione massima 
statica e fuori scala (vedere Valori massimi  della pressione statica, fuori scala e 
di prova, pagina 14) su entrambi i lati del gruppo coperchi di processo/sensore 
contemporaneamente, attraverso le connessioni di processo. Mantenere la 
pressione per un minuto. Non dovrebbe esserci alcuna perdita del liquido di 
prova attraverso le guarnizioni. In caso di perdita, serrare nuovamente i bulloni 
del coperchio o sostituire le guarnizioni, quindi ripetere il test.

 ATTENZIONE
RISCHIO DI POTENZIALI LESIONI E/O RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Eseguire un test idrostatico con un liquido e seguire le corrette procedure di esecu-
zione del test idrostatico.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni o comportare 
una riduzione delle prestazioni.

IL LIQUIDO 
CONDENSATO 

SCORRE 
LIBERAMENTE
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Dimensioni
NOTA: Per informazioni sui raccordi per cellulosa e carta e sui trasduttori di pressione sanitaria, vedere:
•	 DP 020-217, trasmettitori di pressione assoluta e relativa con collegamenti di processo per cellulosa e carta

•	 DP 020-218, Trasmettitori di pressione sanitaria con con connessione di processo a tre morsetti da 1½, 2 e 3"

•	 DP 020-219, Trasmettitori di pressione assoluta e relativa con una mini guarnizione a labbro per serbatoio

Trasmettitori a collegamento diretto AP e GP

Figura 66 - Trasmettitori a collegamento diretto AP/GP

COLLEGAMENTO 
DEL CONDOTTO 
(NOTA 1)

COPERTURA 
ESTESA UTILIZZA-
TA CON DISPLAY 
LOCALE

PREVEDERE 50 mm (2 
in) SICUREZZA PER LA 
RIMOZIONE DEL 
COPERCHIO

COLLEGAMENTO 
DEL CONDOTTO 
(NOTA 1)

MESSA A TERRA 
ESTERNA

(ALETTE TRASVERSALI)

CONNESSIONE DI PROCESSO:  
FILETTATURA 1/2 NPT ESTERNA E 1/4 NPT 
FILETTATURA INTERNA (NOTA 3)

TRASMETTITORE IGNIFUGO 
CERTIFICATO

FILETTATURA 1/2 NPT INTERNA 
PROCESSO DI CONNESSIONE

NOTE:
1. COLLEGAMENTO CONDOTTO 1/2 NPT O M20, SU ENTRAMBI I LATI: TAPPO DI CONNESSIONE NON UTILIZZATO CON COPERCHIO IN METALLO IN DOTAZIONE.
2. GLI INNESTI POSSONO ESSERE RUOTATI DI UN GIRO IN QUALSIASI POSIZIONE IN SENSO ANTIORARIO RISPETTO ALLA POSIZIONE COMPLETAMENTE SERRATA.
3. NON UTILIZZARE LA FILETTATURA INTERNA DA 1/4 NPT PER COLLEGARE DIRETTAMENTE IL TRASMETTITORE SENZA STAFFA DI MONTAGGIO.
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Figura 67 - Trasmettitori a collegamento diretto AP/GP con opzioni -G, -V1, -V2, -V3, -V4 e -R

Figura 68 - Trasmettitori AP/GP a collegamento diretto con opzioni -M1, -M2, -M5 e -M6

PROCESSO DI CONNESSIONE 
OPZIONE -G E CODICI STRUTTU-

RA DA E2 A E7

VITE DI SFIATO  
NELLA CONNESSIONE DI 

PROCESSO  
OPPURE OPZIONE -V1

OPZIONI VALVOLA
DI BLOCCO E DI SFIATO

-V2, -V3 o -V4

CONNESSIONE DI PROCES-
SO METRICO OPZIONE -R

CONNESSIONE DI 
PROCESSO G 1/2 B E 
CONNESSIONE M20

VITE DI SFIATO DA 
5/32 POLLICI CON 
TESTA A ESAGONO 
INCASSATO CONNESSIONE DI 

PROCESSO R 1/2

MONTATO SUL 
CONDOTTO SUPERIORE

PER IL MONTAGGIO 
ORIZZONTALE DEL 
TUBO (IL BULLONE A U 
VIENE RUOTATO DI 90°)

MONTATO SUL CONDOTTO 
INFERIORE

NOTA
1. PER TRASMETTITORI IGNIFUGHI CERTIFICATI, AGGIUNGERE 28 mm (1,1 in) ALL'ALTEZZA GENERALE.

CONNESSIONE DI 
PROCESSO 
1/2 NPT
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Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters Dimensions

Figure 69 - Flameproof Direct Connect AP/GP Transmitters with Options -M7 and -M8
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3.6
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Figura 69 - Trasmettitori a collegamento diretto AP/GP ignifughi con opzioni -M7 e -M8
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Figura 70 - Trasmettitori GP a collegamento diretto per misure di pressione relativa elevata

1/4 NPT
FILETTATURA INTERNA

CONNESSIONE DI PROCESSO
STANDARD CON CODICE
LIMITE DI SOGLIA G; NON

DISPONIBILE CON
CODICE LIMITE DI SOGLIA H.

AUTOCLAVE F-250-C
INTERNO

CONNESSIONE DI PROCESSO
STANDARD CON CODICE

LIMITE DI SOGLIA H; OPZIONALE
(CODICE -F) CON LIMITE DI

SOGLIA CODICE G.

G 1/2 TIPO B
FILETTATURA ESTERNA

CONNESSIONE DI PROCESSO
OPZIONALE (CODICE -G) CON
CODICE LIMITE DI SOGLIA G.

NON DISPONIBILE CON
CODICE LIMITE DI SOGLIA H.

1/2 NPT
FILETTATURA ESTERNA

CONNESSIONE DI PROCESSO
OPZIONALE (CODICE -H)

CON CODICE LIMITE DI SOGLIA G.
NON DISPONIBILE CON

CODICE LIMITE DI SOGLIA H.

PREVEDERE 50 mm (2 in) 
SICUREZZA PER LA 
RIMOZIONE DEL 
COPERCHIO

PRESSIONE
COLLEGAMENTO,
VEDERE SOTTO

COPERCHIO ESTESO
UTILIZZATO CON
DISPLAY LOCALE

CONDOTTO
COLLEGAMENTO
(TAPPO DI 
CONNESSIONE NON 
UTILIZZATO)

ESTERNO
MESSA A TERRA

FLAT ON FLAT:

PIANO CHIAVI 
TRASVERSALE:

PUNTO-PUNTO:

COLLEGAMENTO 
CONDOTTO
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Trasmettitori biplanari AP e GP
Figura 71 - Trasmettitori biplanari AP/GP

COPERCHIO
ESTESO
CON DISPLAY

CONDOTTO
COLLEGAMENTO
(NOTA 1)

H-L O L-H
INDICA UN
LATO PRESSIONE

TAPPO

TAPPO

VITE DI SFIATO
VITE DI SFIATO

OPZIONALE
SCARICO/SFIATO
(NOTA 3)

CONNETTORE
DI PROCESSO
SUL LATO ALTO
SOLO (NOTA 4)

ESTERNO
MESSA A 
TERRA

CONNETTORE
DI PROCESSO
(NOTA 2)

CONDOTTO
COLLEGAMENTO
(NOTA 1)

STANDARD
SFIATO/
SUL
LATO ALTO

NOTE
1.	 COLLEGAMENTO CONDOTTO 1/2 NPT O M20, SU ENTRAMBI I LATI: TAPPO DI CONNESSIONE NON UTILIZZATO CON COPERCHIO IN 

METALLO IN DOTAZIONE.
2.	 IL CONNETTORE DI PROCESSO PUÒ ESSERE RIMOSSO E COLLEGATO DIRETTAMENTE AL COPERCHIO DI PROCESSO UTILIZZANDO 

UNA FILETTATURA INTERNA DA 1/4 NPT NEL COPERCHIO DEL PROCESSO. SI NOTI CHE CON IL CODICE DI CONNESSIONE DI PROCESSO 
"0" NON C'È UN CONNETTORE.

3.	 IL COPERCHIO DI PROCESSO PUÒ ESSERE INVERTITO, RENDENDO IN VIA OPZIONALE IL LATO DI SFIATO UN LATO DI SCARICO.
4.	 PER GLI UTENTI CHE DESIDERANO AVERE IL CONNETTORE DI PROCESSO SUL LATO DESTRO, RUOTARE IL TRASMETTITORE DI 180° E 

RIPOSIZIONARE IL CONNETTORE DI PROCESSO (ED EVENTUALMENTE LA VITE DI SFIATO).
5.	 NON UTILIZZARE LA FILETTATURA INTERNA DA 1/4 NPT PER COLLEGARE DIRETTAMENTE IL TRASMETTITORE SENZA STAFFA DI 

MONTAGGIO.

Figura 72 - Trasmettitori biplanari AP/GP con opzioni -D1, -D2, -D3, -D4, -D5, -D6, -D7, -D8 e -D9

OPZIONI DI COSTRUZIONE IEC 61518

DI PROCESSO A USCITA SINGOLA
OPZIONI COPERCHIO
-D1, -D3, -D5, -D7, -D9

DI PROCESSO A USCITA DOPPIA
OPZIONI COPERCHIO

-D2, -D4, -D6, -D8

PROCESSO
COLLEGAMENTO

FLANGIA 
CIECA

PROCESSO
COLLEGAMENTO
SOLO A QUESTA 
ESTREMITÀ
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Dimensions Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters

Figure 73 - Biplanar AP/GP Transmitters with Options -M0 and -M9 (Standard Stainless Steel or Painted Steel
Bracket)

VERTICAL DN 50 OR  2 in PIPE;
ROTATE U-BOLT 90° FOR 
MOUNTING TO HORIZONTAL PIPE

STANDARD
MOUNTING
BRACKET

124
4.9

145
5.7

345
13. 6

99
3.9

203
8.0FOR SURF ACE MOUNTING, REPLACE

U-BOLT WITH TWO 0.375 in DIAMETER
BOLTS OF SUFFICIENT  LENGTH TO PASS
THROUGH BRACKET  AND SURFACE.

TRANSMITTER
WITH

TRADITIONAL
STRUCTURE

2.8
1.1

325
12.8

HORIZONTAL PIPE

TRANSMITTER
WITH

LOW PROFILE
STRUCTURE LP2
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Figura 73 - Trasmettitori biplanari AP/GP con opzioni -M0 e -M9 (staffa standard in acciaio inox o acciaio 
verniciato)

PER IL MONTAGGIO SU SUPERFICIE
BULLONE A U CON DUE BULLONI CON DIAMETRO 
DI 0,375 POLLICI E CON UNA LUNGHEZZA 
SUFFICIENTE PER PASSARE
ATTRAVERSO LA STAFFA E LA SUPERFICIE

TRASMETTITORE
CON

STRUTTURA
STRUTTURA TRADIZIONALE

STANDARD
MONTAGGIO
STAFFA

TRASMETTITORE CON
STRUTTURA A PROFILO BASSO

LP2

TUBO ORIZZONTALE

VERTICALE DN 50 O 2 POLLICI;
RUOTARE IL BULLONE A U DI 90°

PER IL MONTAGGIO SU TUBO ORIZZONTALE
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Figura 74 - Trasmettitori biplanari AP/GP con opzione -M3 (staffa universale)

SCANALATURE DA 11,1 x 12,7 mm (0,44 x 0,50 in), DISTANZIATE DI 73 mm (2,88 in)
SUI QUATTRO LATI DELLA STAFFA, PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE
PER IL MONTAGGIO DELLA STAFFA SU SUPERFICIE CON
BULLONI FORNITI DALL'UTENTE.

BULLONE A U
ASSEMBLAG-
GIO
FORNITO
PER TUBO
MONTAGGIO

QUATTRO BULLONI PER IL MONTAGGIO
DEL TRASMETTITORE
SU SUPERFICIE CON STAFFA.

ANCHE UN BULLONE A U DI ASSEMBLAGGIO
PUÒ ESSERE MONTATO SU
QUESTA SUPERFICIE

DUE BULLONI PER IL MONTAGGIO
DEL TRASMETTITORE
LATO DELLA STAFFA

MONTAGGIO ORIZZONTALE SU TUBO MONTAGGIO VERTICALE SU TUBO
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Trasmettitori DP
Figura 75 - Trasmettitori DP con struttura tradizionale

PREVEDERE UNO SPAZIO DI 
50 mm (2 in) PER RIMOZIONE 
COPERCHIO SU ENTRAMBE 
LE ESTREMITÀ (NOTA 5)

CONDOTTO COLLEGAMENTO 
DEL CONDOTTO (NOTA 1)

COPERCHIO ESTESO
UTILIZZATO CON IL
DISPLAY

CONDOTTO
COLLEGAMENTO
(NOTA 1)

NOTA 4

NOTA 6

VITE DI SFIATO

VITE DI 
SFIATO

TAPPO

TAPPO

CONNETTORE
DI PROCESSO
(NOTA 2)

INDICATORE L-H
BASSO-ALTO
LATO PRESSIONE

LATO OPZIONALE
SCARICO/SFIATO
(NOTA 3)

PROCESSO DI
PROCESSO
(NOTA 2) PROCESSO DI

PROCESSO
(NOTA 2)

ESTERNO
MESSA A TERRA

NOTE
1.	 COLLEGAMENTO CONDOTTO DA 1/2 NPT, SU ENTRAMBI I LATI: TAPPO DI CONNESSIONE NON UTILIZZATO CON COPERCHIO IN METALLO IN DOTAZIONE.
2.	 I CONNETTORI DI PROCESSO POSSONO ESSERE RIMOSSI E IL TRASMETTITORE PUÒ ESSERE MONTATO DIRETTAMENTE SU UN COLLETTORE, OPPURE LE 

CONNESSIONI POSSONO ESSERE EFFETTUATE DIRETTAMENTE SUL COPERCHIO DI PROCESSO UTILIZZANDO UNA FILETTATURA INTERNA DA 1/4 NPT NEL 
COPERCHIO DI PROCESSO.

3.	 IL COPERCHIO DI PROCESSO PUÒ ESSERE INVERTITO, RENDENDO POSSIBILI LO SFIATO O LO SCARICO LATERALI.
4.	 I CONNETTORI DI PROCESSO POSSONO ESSERE INVERTITI PER OTTENERE UNA DISTANZA DI 51, 54, O 57 mm (2,0, 2,125, O 2,25 in) DA CENTRO A CENTRO 

TRA I COLLEGAMENTI DI ALTA E BASSA PRESSIONE.
5.	 GLI INNESTI POSSONO ESSERE RUOTATI DI UN GIRO IN QUALSIASI POSIZIONE IN SENSO ANTIORARIO RISPETTO ALLA POSIZIONE COMPLETAMENTE 

SERRATA.
6.	 I TAPPI DI CHIUSURA DEI COPERCHI DI PROCESSO VENGONO SOSTITUITI DALLE VITI DI SFIATO QUANDO VENGONO SCELTI COME OPZIONE GLI SFIATI 

LATERALI (NOTA 3).

PROCESSO
COLLEGAMENTO

PROCESSO
COLLEGAMENTO

NON PROCESSO DI
COLLEGAMENTO
(SU QUESTO LATO)

FLANGIA
CIECA

INSERTI FILETTATI 
PVDF PER 1/2 NPT
SU ENTRAMBI
I COPERCHI 
LATERALI
UTILIZZATI
COME CONNETTO-
RI DI PROCESSO
CONNESSIONE PROCESSO

CONNESSIONE
TIPO 7STRUTTURA OPZIONALE IEC 61518

DI PROCESSO A USCITA SINGOLA
OPZIONI -D1, -D3, -D5, -D7, -D9

STRUTTURA OPZIONALE IEC 61518
DI PROCESSO A USCITA DOPPIA

OPZIONI -D2, -D4, -D6, -D8
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Figura 76 - Trasmettitori DP con struttura a basso profilo 1 (LP1)

NOTA 4

PREVEDERE
50 mm (2 in)
UNO SPAZIO
PER LA
RIMOZIONE DEL 
COPERCHIO,
SU ENTRAMBI I 
LATI 
(NOTA 5)

STANDARD
SCARICO/SFIATO
(NOTA 3)

CONNETTORE
DI PROCESSO
(NOTA 2)

COPERCHIO
ESTESO
UTILIZZATO CON
DISPLAY LOCALE

CONDOTTO
COLLEGAMENTO,
SU ENTRAMBI I 
LATI 
(NOTA 1)

ESTERNO
MESSA A 
TERRA

NOTE
1.	 COLLEGAMENTO CONDOTTO 1/2 NPT O M20, SU ENTRAMBI I LATI: TAPPO DI CONNESSIONE NON UTILIZZATO CON COPERCHIO IN 

METALLO IN DOTAZIONE.
2.	 I CONNETTORI DI PROCESSO POSSONO ESSERE RIMOSSI E IL TRASMETTITORE PUÒ ESSERE MONTATO DIRETTAMENTE SU UN 

COLLETTORE, OPPURE LE CONNESSIONI POSSONO ESSERE EFFETTUATE DIRETTAMENTE SUL COPERCHIO DI PROCESSO UTILIZZAN-
DO UNA FILETTATURA INTERNA DA 1/4 NPT NEL COPERCHIO DI PROCESSO.

3.	 LA STRUTTURA A BASSO PROFILO DEL TRASMETTITORE LP1 È RAPPRESENTATA IN POSIZIONE VERTICALE DIRITTA. SI NOTI LA 
POSIZIONE DELLA VITE DI SFIATO/SCARICO STANDARD. IN QUESTA CONFIGURAZIONE, IL TRASMETTITORE PUÒ ESSERE SFIATATO O 
SCARICATO AUTOMATICAMENTE. È INOLTRE CONSIGLIATA UN'INSTALLAZIONE ORIZZONTALE, DOVE LA DIREZIONE DI INSTALLAZIONE 
PUÒ ESSERE IMPOSTATA IN MODO DA CONSENTIRE LO SFIATO O LO SCARICO.

4.	 I CONNETTORI DI PROCESSO POSSONO ESSERE INVERTITI PER OTTENERE UNA DISTANZA DI 51, 54, O 57 MM (2,0, 2,125, O 2,25 IN) DA 
CENTRO A CENTRO TRA I COLLEGAMENTI DI ALTA E BASSA PRESSIONE.

5.	 GLI INNESTI POSSONO ESSERE RUOTATI DI UN GIRO IN QUALSIASI POSIZIONE IN SENSO ANTIORARIO RISPETTO ALLA POSIZIONE 
COMPLETAMENTE SERRATA.
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Figura 77 - Trasmettitori DP con struttura a basso profilo 2 (LP2)

NOTA 4

PREVEDERE 50 mm (2 in)
SPAZIO PER LA RIMOZIONE 
DEL COPERCHIO,
SU ENTRAMBE LE 
ESTREMITÀ (NOTA 5)

STANDARD
SCARICO/SFIATO
(NOTA 3)

COPERCHIO ESTESO
UTILIZZATO CON IL 
DISPLAY LOCALE

CONDOTTO
COLLEGAMENTO,
SU ENTRAMBI I 
LATI
(NOTA 1)

ESTERNO
MESSA A 
TERRA

CONNETTORE
DI PROCESSO
(NOTA 2)

NOTE:
1.	 COLLEGAMENTO CONDOTTO 1/2 NPT O M20, SU ENTRAMBI I LATI: TAPPO DI CONNESSIONE NON UTILIZZATO CON COPERCHIO IN 

METALLO IN DOTAZIONE.
2.	 I CONNETTORI DI PROCESSO POSSONO ESSERE RIMOSSI E IL TRASMETTITORE PUÒ ESSERE MONTATO DIRETTAMENTE SU UN 

COLLETTORE, OPPURE LE CONNESSIONI POSSONO ESSERE EFFETTUATE DIRETTAMENTE SUL COPERCHIO DI PROCESSO UTILIZZAN-
DO UNA FILETTATURA INTERNA DA 1/4 NPT NEL COPERCHIO DI PROCESSO.

3.	 LA STRUTTURA A BASSO PROFILO DEL TRASMETTITORE LP2 È RAPPRESENTATA NELLA POSIZIONE VERTICALE DIRITTA CONSIGLIATA. 
ANNOTARE LE VITI DI SFIATO O DI SCARICO STANDARD. LE INSTALLAZIONI ORIZZONTALI SONO SCONSIGLIATE.

4.	 I CONNETTORI DI PROCESSO POSSONO ESSERE INVERTITI PER OTTENERE UNA DISTANZA DI 51, 54, O 57 mm (2,0, 2,125, O 2,25 in) DA 
CENTRO A CENTRO TRA I COLLEGAMENTI DI ALTA E BASSA PRESSIONE.

5.	 GLI INNESTI POSSONO ESSERE RUOTATI DI UN GIRO IN QUALSIASI POSIZIONE IN SENSO ANTIORARIO RISPETTO ALLA POSIZIONE 
COMPLETAMENTE SERRATA.
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Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters Dimensions

Figure 78 - DP Transmitters with Traditional or LP2 Structure and Options -M1 and -M2 (Standard Style
Mounting Bracket)
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1.1

VERTICAL PIPE

TRANSMITTER
WITH

TRADITIONAL
STRUCTURE

325
12.8

99
3.9

203
8.0FOR SURF ACE MOUNTING, REPLACE

U-BOLT WITH TWO 0.375 in DIAMETER
BOLTS OF SUFFICIENT  LENGTH TO PASS
THROUGH BRACKET  AND SURFACE.

HORIZONTAL PIPE
VERTICAL PIPE

TRANSMITTER
WITH

LOW PROFILE
STRUCTURE LP2
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Figura 78 - Trasmettitori DP con struttura tradizionale o LP2 e opzioni -M1 e -M2 (staffa di montaggio 
standard)

PER IL MONTAGGIO SU SUPERFICIE
BULLONE A U CON DUE BULLONI CON DIAMETRO DI 
0,375 pollici E CON UNA LUNGHEZZA SUFFICIENTE PER 
PASSARE ATTRAVERSO LA STAFFA E LA SUPERFICIE

TRASMETTITORE
CON 

STRUTTURA
TRADIZIONALE

TRASMETTITORE CON
STRUTTURA 

A PROFILO BASSO
LP2

TUBO ORIZZONTALE
TUBO VERTICALETUBO VERTICALE
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Figura 79 - Trasmettitori DP con struttura tradizionale, LP1 o LP2 e opzione -M3 (kit staffa di montaggio 
universale)

SCANALATURE DA 11,1 x 12,7 mm (0,44 x 0,50 in), DISTANZIATE DI 73 mm (2,88 in)
SUI QUATTRO LATI DELLA STAFFA, PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE
PER IL MONTAGGIO DELLA STAFFA SU SUPERFICIE CON
BULLONI FORNITI DALL'UTENTE.

BULLONE A U
ASSEMBLAGGIO
FORNITO
PER TUBO
MONTAGGIO

QUATTRO BULLONI PER IL MONTAGGIO
DEL TRASMETTITORE
SU SUPERFICIE CON STAFFA.

ANCHE UN BULLONE A U DI 
ASSEMBLAGGIO PUÒ ESSERE 
MONTATO SU
QUESTA SUPERFICIE

DUE BULLONI PER IL MONTAGGIO
DEL TRASMETTITORE
LATO DELLA STAFFA

TIPICO MONTAGGIO SU TUBO CON STRUTTURA A BASSO PROFILO LP2

TIPICO MONTAGGIO SU TUBO
STRUTTURA LP1 A BASSO PROFILO

TIPICO MONTAGGIO SU TUBO
CON STRUTTURA TRADIZIONALE

NOTA:
PER LE CONFIGURAZIONI DI MONTAGGIO SU SUPERFICIE, UTILIZZARE I FORI DI MONTAGGIO CON BULLONI A U PER FISSARE LA 
STAFFA A UNA SUPERFICIE PIUTTOSTO CHE AL GRUPPO DI BULLONI A U. I BULLONI DI MONTAGGIO PER IL FISSAGGIO DELLA 
STAFFA SU UNA SUPERFICIE SONO FORNITI DALL'UTENTE.
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Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters Dimensions

Figure 80 - DP Transmitters with LP1 or LP2 Structure Mounted on a Coplanar™ Manifold
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Manifold Dimension A Dimension B

MC 11 mm (0.5 in) 199 mm (7.9 in)

MT3 22 mm (0.9 in) 210 mm (8.3 in)

Figure 81 - DP Transmitters with Traditional Structure and Structure Codes -78 and -79 (Filled PVDF
Connection)

64
2.5

1/2 NPT FILLED PVDF
PROCESS CONNECTION
ON LOW AND HIGH SIDES

Figure 82 - DP Transmitters with Traditional Structure and Options -D1, -D2, -D3, -D4, -D5, -D6, -D7, -D8, and
-D9
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Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters Dimensions

Figure 80 - DP Transmitters with LP1 or LP2 Structure Mounted on a Coplanar™ Manifold
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Figure 81 - DP Transmitters with Traditional Structure and Structure Codes -78 and -79 (Filled PVDF
Connection)
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Figure 82 - DP Transmitters with Traditional Structure and Options -D1, -D2, -D3, -D4, -D5, -D6, -D7, -D8, and
-D9
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Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters Dimensions

Figure 80 - DP Transmitters with LP1 or LP2 Structure Mounted on a Coplanar™ Manifold
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MT3 22 mm (0.9 in) 210 mm (8.3 in)

Figure 81 - DP Transmitters with Traditional Structure and Structure Codes -78 and -79 (Filled PVDF
Connection)
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Figure 82 - DP Transmitters with Traditional Structure and Options -D1, -D2, -D3, -D4, -D5, -D6, -D7, -D8, and
-D9
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PRESSURE SIDE

FOUR MOUNTING HOLES
FOR MOUNTING BRACKET
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Figura 80 - Trasmettitori DP con struttura LP1 o LP2 montati su collettori Coplanar™

Collettore Dimensione A Dimensione B

MC 11 mm (0,5 in) 199 mm (7,9 in)

MT3 22 mm (0,9 in) 210 mm (8,3 in)

Figura 81 - Trasmettitori DP con struttura tradizionale e codici struttura -78 e -79 (collegamento PVDF pieno)

STRUTTURA LP1 STRUTTURA LP2

PIASTRA DI ADATTAMENTOPIASTRA DI ADATTAMENTO

INSERTI FILETTATI PVDF PER 1/2 NPT
CONNESSIONE DI PROCESSO
SUI LATI ALTO E BASSO

INDICATORE L-H
BASSO-ALTO
LATO PRESSIONE

QUATTRO FORI DI MONTAGGIO
PER STAFFA DI MONTAGGIO
IMPOSTARE OPZIONI -M1 E -M2
SU ENTRAMBI I LATI

Figura 82 - Trasmettitori DP con struttura tradizionale e opzioni -D1, -D2, -D3, -D4, -D5, -D6, -D7, -D8, e -D9
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Componenti

Codici dei modelli
Queste tabelle elencano tutte le opzioni disponibili, inclusi altri protocolli, per i tra-
smettitori di pressione assoluta, relativa e differenziale.

Trasmettitori di pressione assoluta e relativa

Codice Descrizione

Modello

IAP Trasmettitore di pressione assoluta

IGP Trasmettitore di pressione relativa

Livello

05S Prestazioni di valore55

10S Prestazioni avanzate56 con FoxCal™

50S Prestazioni Premium57 con FoxCal™

Versioni elettroniche/segnali di uscita

-T HART e da 4 a 20 mA con SIL 2

F Comunicazioni digitali FOUNDATION Fieldbus H158

-V Elettronica a bassa potenza, da 1 a 5 Volt59

Codici struttura

Struttura - Collegamento diretto60

20 Sensore di processo 316L ss; Diaframma Co-Ni-Cr; Liquido di riempimento a base di silicone; 1/2 NPT Conn. 1/4 NPT Conn. int.58

21 Sensore di processo 316L ss; Diaframma Co-Ni-Cr; Liquido di riempimento inerte; 1/2 NPT Conn. est. 1/4 NPT Conn. int.58

22 Sensore di processo 316L ss; 316L ss Diaframma; Liquido di riempimento a base di silicone; 1/2 NPT Conn. est. 1/4 NPT Conn. int.

23 316L ss Sensore di processo; 316L ss Diaframma; Liquido di riempimento inerte; 1/2 NPT Conn. est. 1/4 NPT Conn. int.

30 Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; 1/2 NPT Conn. est. 1/4 NPT Conn. int.

31 Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento inerte; 1/2 NPT Conn. est. 1/4 NPT Conn. int.

32 Sensore di processo C276; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; 1/2 NPT Conn. est. 1/4 NPT Conn. int.58

33 Sensore di processo C276; Diaframma C276; Liquido di riempimento inerte; 1/2 NPT Conn. est. 1/4 NPT Conn. int.58

34 Sensore di processo 316L ss; Diaframma Co-Ni-Cr; Liquido di riempimento a base di silicone; Solo connessione interna 1/2 NPT58 61

35 Sensore di processo 316L ss; Diaframma Co-Ni-Cr; Liquido di riempimento inerte; Solo connessione interna 1/2 NPT58 61

36 Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; Solo connessione interna 1/2 NPT61 62

37 Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; Solo connessione interna 1/2 NPT61 62

38 Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; Solo connessione interna 1/2 NPT61 62

39 Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276 ss; Liquido di riempimento inerte; Solo connessione interna 1/2 NPT61 62

55.	 Per le specifiche di precisione, fare riferimento a PSS 2A-1S05 A.
56.	 Per le specifiche di precisione, fare riferimento a PSS 2A-1S10 A.
57.	 Per le specifiche di precisione, fare riferimento a PSS 2A-1S50 A.
58.	 Non disponibile con il trasmettitore di valore (05S).
59.	 Disponibile solo con il trasmettitore di valore (05S).
60.	 Non disponibile con i codici di certificazione elettrica che terminano in D o P.
61.	 Non disponibile con i codici opzionali -V1, -V2, -V3 e -V4.
62.	 Non disponibile con la versione elettronica -V.
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Codice Descrizione

E2 Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; Solo connessione esterna M2063 64

E3 Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; Solo connessione esterna M2063 64

E4 Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; Solo connessione esterna M2063 64

E5 Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento inerte; Solo connessione esterna M2063 64

E6 Sensore di processo C276; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; Solo connessione esterna M2065 63

E7 Sensore di processo C276; Diaframma C276; Liquido di riempimento inerte; Solo connessione esterna M2065 63

Struttura - Collegamento diretto placcato oro65 66

42 Sensore di processo 316L ss; Diaframma Co-Ni-Cr; Liquido di riempimento a base di silicone; Solo connessione interna 1/2 NPT63

43 Sensore di processo 316L ss; Diaframma Co-Ni-Cr; Liquido di riempimento inerte; Solo connessione interna 1/2 NPT63

44 Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; Solo connessione interna 1/2 NPT63

45 Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; Solo connessione interna 1/2 NPT63

46 Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; Solo connessione interna 1/2 NPT63

47 Sensore di processo 316L; Diaframma C276 ss; Liquido di riempimento inerte; Solo connessione interna 1/2 NPT63

70 Sensore di processo 316L ss; Diaframma Co-Ni-Cr; Liquido di riempimento a base di silicone; 1/2 NPT Conn. 1/4 NPT Conn. int.

71 Sensore di processo 316L ss; Diaframma Co-Ni-Cr; Liquido di riempimento inerte; 1/2 NPT Conn. est. 1/4 NPT Conn. int.

72 Sensore di processo 316L ss; 316L ss Diaframma; Liquido di riempimento a base di silicone; 1/2 NPT Conn. est. 1/4 NPT Conn. int.

73 316L ss Sensore di processo; 316L ss Diaframma; Liquido di riempimento inerte; 1/2 NPT Conn. est. 1/4 NPT Conn. int.

80 Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; 1/2 NPT Conn. est. 1/4 NPT Conn. int.

81 Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento inerte; 1/2 NPT Conn. est. 1/4 NPT Conn. int.

82 Sensore di processo C276; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; 1/2 NPT Conn. est. 1/4 NPT Conn. int.

83 Sensore di processo C276; Diaframma C276; Liquido di riempimento inerte; 1/2 NPT Conn. est. 1/4 NPT Conn. int.

G2 Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; Solo connessione esterna M2063

G3 Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; Solo connessione esterna M2063

G4 Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; Solo connessione esterna M2063

G5 Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento inerte; Solo connessione esterna M2063

G6 Sensore di processo C276; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; Solo connessione esterna M2063

G7 Sensore di processo C276; Diaframma C276; Liquido di riempimento inerte; Solo connessione esterna M2063

63.	 Non disponibile con i codici opzionali -V1, -V2, -V3 e -V4.
64.	 Non disponibile con la versione elettronica -V.
65.	 Non disponibile con il trasmettitore di valore (05S).
66.	 Non disponibile con i codici di certificazione elettrica che terminano in D o P.
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Codice Descrizione

Struttura - Collegamento diretto ignifugo

52 Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; Solo connessione esterna 1/2 NPT

53 Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; Solo connessione esterna 1/2 NPT

60 Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; Solo connessione esterna 1/2 NPT

61 Sensore di processo 316L; Diaframma C276 ss; Liquido di riempimento inerte; Solo connessione esterna 1/2 NPT

62 Sensore di processo C276; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; Solo connessione esterna 1/2 NPT67

63 Sensore di processo C276; Diaframma C276; Liquido di riempimento inerte; Solo connessione esterna 1/2 NPT67

90 Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; Solo connessione interna 1/2 NPT68 69

91 Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; Solo connessione interna 1/2 NPT68 69

92 Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; Solo connessione interna 1/2 NPT68 69

93 Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276 ss; Liquido di riempimento inerte; Solo connessione interna 1/2 NPT68 69

F2 Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; Solo connessione esterna M2068 69

F3 Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; Solo connessione esterna M2068 69

F4 Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; Solo connessione esterna M2068 69

F5 Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento inerte; Solo connessione esterna M2068 69

F6 Sensore di processo C276; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; Solo connessione esterna M2067 68

F7 Sensore di processo C276; Diaframma C276; Liquido di riempimento inerte; Solo connessione esterna M2067 68

Struttura - Biplanare (coperchio di sfiato lato basso e diaframma)

B0 Coperchio 316 ss; Diaframma Co-Ni-Cr; Liquido di riempimento a base di silicone67

B1 Coperchio 316 ss; Diaframma Co-Ni-Cr; Liquido di riempimento inerte67

B2 Coperchio 316 ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone

B3 Coperchio 316 ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte

BG Coperchio 316 ss; Diaframma 316 ss placcato oro; Liquido di riempimento a base di silicone67

B4 Coperchio 316 ss; Diaframma Monel; Liquido di riempimento a base di silicone67

B5 Coperchio 316 ss; Diaframma Co-Ni-Cr; Liquido di riempimento inerte67

B6 Coperchio 316 ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone

B7 Coperchio 316 ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento inerte

N4 Coperchio Monel; Diaframma Monel; Liquido di riempimento a base di silicone67

N5 Coperchio Monel; Diaframma Monel; Liquido di riempimento inerte67

C6 Coperchio C276; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone67

C7 Coperchio C276; Diaframma C276; Liquido di riempimento inerte67

C8 Coperchio C276; Diaframma di tantalio; Liquido di riempimento a base di silicone67

C9 Coperchio C276; Diaframma di tantalio; Liquido di riempimento inerte67

78 Inserto PVDF; Diaframma di tantalio; Liquido di riempimento a base di silicone67 70

79 Inserto PVDF; Diaframma di tantalio; Liquido di riempimento inerte67 70

67.	 Non disponibile con il trasmettitore di valore (05S).
68.	 Non disponibile con i codici opzionali -V1, -V2, -V3 e -V4.
69.	 Non disponibile con la versione elettronica -V.
70.	 La pressione massima nominale è di 2,1 MPa (300 psi); i limiti di temperatura sono ridotti a -7 e +82°C (+20 e +180°F).
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Struttura - Biplanare LP1 (non disponibile con guarnizioni a pressione) 71

LL Coperchio 316 ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone

LM Coperchio 316 ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte
LC Coperchio 316 ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone
LD Coperchio 316 ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento inerte

CC Coperchio C276; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone72

CD Coperchio C276; Diaframma C276; Liquido di riempimento inerte72

Struttura - Biplanare LP2 (non disponibile con guarnizioni a pressione) 71

L2 Coperchio 316 ss; Sensore di processo e diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone
L3 Coperchio 316 ss; Sensore di processo e diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte
L6 Coperchio 316 ss; Sensore di processo e diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone
L7 Coperchio 316 ss; Sensore di processo 316 ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento inerte

Struttura - Collegamento diretto, predisposto per guarnizioni a pressione codificate per il modello Schneider Electric73

D1 Sensore di processo e diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; predisposto per guarnizione di collegamento diretto74

D2 Sensore di processo e diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; predisposto per guarnizione di collegamento diretto74

S3 Sensore di processo e diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; predisposto per guarnizione di collegamento remoto75

S4 Sensore di processo e diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; predisposto per guarnizione di collegamento remoto75

Struttura - Collegamento diretto, predisposto per guarnizioni a pressione codificate per i modelli diversi da Schneider Electric73 76

SC Sensore di processo e diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; predisposto per guarnizione di collegamento remoto
SD Sensore di processo e diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; predisposto per guarnizione di collegamento remoto

Struttura - Biplanare, predisposto per guarnizioni a pressione codificate per i modelli Schneider Electric77 78

P1 Coperchio 316 ss; Sensore di processo e diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; predisposto per guarnizione di 
collegamento diretto79

P2 Coperchio 316 ss; Sensore di processo e diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; predisposto per guarnizione di 
collegamento diretto79

P3 Coperchio 316 ss; Sensore di processo e diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; predisposto per montaggio 
guarnizione di collegamento remoto75

P4 Coperchio 316 ss; Sensore di processo e diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; predisposto per montaggio guarnizione 
di collegamento remoto75

Struttura - Biplanare, preparato per le guarnizioni di pressione codificate modello elettrico non-Schneider76 78

P5 Coperchio 316 ss; Sensore di processo e diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; predisposto per montaggio 
guarnizione di collegamento remoto

P6 Coperchio 316 ss; Sensore di processo e diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; predisposto per montaggio guarnizione 
di collegamento remoto

Struttura - Ignifugo a collegamento diretto, predisposto per le tenute a pressione codificate del modello Schneider Electric

D5 Sensore di processo e diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; predisposto per guarnizione di collegamento diretto74

D6 Sensore di processo e diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; predisposto per guarnizione di collegamento diretto74

S5 Sensore di processo e diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; predisposto per guarnizione di collegamento remoto75

S6 Sensore di processo e diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; predisposto per guarnizione di collegamento remoto75

71.	 Non disponibile con la versione elettronica -V.
72.	 Non disponibile con il trasmettitore di valore (05S).
73.	 Non disponibile con i codici di certificazione elettrica che terminano in D o P.
74.	 Specificare la guarnizione di collegamento diretto PSFFD, PSFAD, PSISD o PSTAD.
75.	 Specificare la guarnizione di collegamento remoto PSFFR, PSFAR, PSFAR, PSFES, PSFPS, PSISR, PSSCR, PSSCR, PSSSR o PSTAR.
76.	 Queste strutture sono predisposte per il fissaggio di guarnizioni a pressione da parte di altri. Non specificare un codice di guarnizione 

modello Schneider Electric.
77.	 Non disponibile con connettore di processo biplanare opzionale (codici da -F1 a -F6).
78.	 Non disponibile con le opzioni -X1, -X2 o -X3.
79.	 Specificare il tipo di guarnizione biplanare, a connessione diretta PSFLT, PSSST o PSSCT.
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Struttura - Ignifugo a collegamento diretto, predisposto per le tenute a pressione codificate per i modelli diversi da Schneider Electric80

SH Sensore di processo e diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; predisposto per guarnizione di collegamento remoto

SJ Sensore di processo e diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; predisposto per guarnizione di collegamento remoto

Struttura - Collegamento diretto, predisposto per guarnizioni sanitarie o guarnizioni per cellulosa e carta81 82

TA Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento Neobee; Connessione sanitaria a tre morsetti da 1,5"

T2 Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento Neobee; Connessione sanitaria a tre morsetti da 2,0"

T3 Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento Neobee; Connessione sanitaria a tre morsetti da 3,0"

TBC Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento Neobee; Connessione sanitaria a tre morsetti da 1,5"

T4 Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento Neobee; Connessione sanitaria a tre morsetti da 2,0"

T5 Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento Neobee; Connessione sanitaria a tre morsetti da 3,0"

M1 Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento Neobee; Mini guarnizione a labbro per serbatoio, 
Connessione esterna 1,5".

M6 Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento Neobee; Mini guarnizione a labbro per serbatoio, 
Connessione esterna 6".

M9 Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento Neobee; Mini guarnizione a labbro per serbatoio, 
Connessione esterna 9".

PA Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; di tipo a manicotto da 1" (nominale)

PB Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; di tipo filettato da 1" (nominale)

PC Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; di tipo a manicotto da 1,5" (nominale)

PD Sensore di processo 316L ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; di tipo filettato da 1,5" (nominale)

PE Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; di tipo a manicotto da 1" (nominale)

PF Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; di tipo filettato da 1" (nominale)

PG Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; di tipo a manicotto da 1,5" (nominale)

PH Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; di tipo filettato da 1,5" (nominale)

PJ Sensore di processo 316L ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; di tipo filettato da 1,5" (compatibile con 
guarnizione a labbro Ametek)

Struttura - Collegamento diretto, alta pressione (solo pressione relativa)83

24 Sensore di processo e diaframma 15-5 ss; Connessione interna 1/4 NPT84

26 Sensore di processo e diaframma Inconel X-750; Connessione interna 1/4 NPT84

28 Sensore di processo e diaframma 13-8 Moly ss; collegamento all'autoclave F-250-C85

80.	 Queste strutture sono predisposte per il fissaggio di guarnizioni a pressione da parte di altri. Non specificare un codice di guarnizione 
modello Schneider Electric.

81.	 Non disponibile con i codici di certificazione elettrica che terminano in D o P.
82.	 Disponibile solo con i codici del limite di soglia C e D.
83.	 Disponibile solo con il trasmettitore di valore (05S).
84.	 Disponibile solo con il codice del limite di soglia G.
85.	 Disponibile solo con il codice del limite di soglia H.
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Limiti di soglia

Codice Trasmettitori con strutture a collegamento diretto Trasmettitori con strutture biplanari

A86 n/d
Con elettronica -T o -F: n/d

Con elettronica -V: 0,12 e 7.5 kPa (0,5 e 30 inH2O)87

B n/d
Con elettronica -T o -F: 0,12 e 50 kPa (0,5 e 200 inH2O)

Con elettronica -V: 0,87 e 50 kPa (3,5 e 200 inH2O)

C
Con elettronica -T o -F: n/d

Con elettronica -V: 6,9 e 207 kPa (1 e 30 psi)
Con elettronica -T o -F: 0,62 e 250 kPa (2,49 e 1000 inH2O)

Con elettronica -V: 6,9 e 207 kPa (1 e 30 psi)

D
Con elettronica -T o -F: 3,4 e 1380 kPa (0,5 e 200 psi)

Con elettronica -V: 69 e 2070 kPa (10 e 300 psi)

Con elettronica -T o -F: 26 e 2070 kPa  
(3,75 e 300 psi)88 89

Con elettronica -V: 69 e 2070 kPa (10 e 300 psi)88 89

E
Con elettronica -T o -F: 0,034 e 13,8 MPa (5 e 2000 psi)

Con elettronica -V: 0,69 e 20,7 MPa (100 e 3000 psi)

Con elettronica -T o -F: 0,26 e 20,7 MPa  
(37,5 e 3000 psi)88 89

Con elettronica -V: 0,69 e 20,7 MPa (100 e 3000 psi)88 89

F
Con elettronica -T o -F: 0,52 e 41,4 MPa (75 and 6000 psi)87

Con elettronica -V: 13,8 e 41,4 MPa (2000 and 6000 psi)87

Con elettronica -T o -F: 1,1 e 34.5 MPa (165 e 5000 psi)87 88 89

Con elettronica -V: 1,38 e 34.5 MPa (200 e 5000 psi)87 88 89

G86

Con elettronica -T: 34,5 e 104 MPa  
(5000 e 15000 psi)87 90

Con elettronica -V: 34,5 e 104 MPa  
(5000 e 15000 psi)87 90

n/d

H86 Con elettronica -T: 69 e 207 MPa (10000 e 30000 psi)87 91

Con elettronica -V: 69 e 207 MPa (10000 e 30000 psi)87 91 n/d

Materiale del condotto di collegamento e dell'alloggiamento

1 Collegamento condotto NPT da 1/2 NPT, entrambi i lati, alloggiamento in alluminio

3 Collegamento condotto 1/2 NPT, entrambi i lati, alloggiamento 316 ss

5 Collegamento condotto M20, entrambi i lati, alloggiamento in alluminio

6 Collegamento condotto M20, entrambi i lati, alloggiamento 316 ss

Certificazioni elettriche

AA ATEX a sicurezza intrinseca, Ex ia IIC92

AD ATEX ignifugo, Ex d IIC93

AM Certificazioni multiple ATEX (compresi i codici ATEX AA e AN)92

AN Tipo di protezione ATEX n, Ex ic IIC o Ex nA92

AP Certificazioni multiple ATEX (compresi i codici ATEX AA, AD e AN)92 93

86.	 Disponibile solo con il trasmettitore di valore (05S).
87.	 Disponibile solo per i trasmettitori di pressione relativa.
88.	 Il limite di soglia, la pressione massima di esercizio, la pressione massima fuori scala e la pressione massima statica (d/p) sono ridotti per il 

modello conforme allo standard IEC 61518 e i bulloni opzionali, ad eccezione dei codici -D3, -D7 e -B2. L'opzione -D1 è ridotta a 2320 psi. 
Le opzioni -D5 e -B1 sono ridotte a 2175 psi. Le opzioni -D2, -D4, -D6 e -D8 sono ridotte a 1500 psi. L'opzione -B3 è ridotta a 2900 psi.

89.	 Non disponibile con i codici struttura 78 e 79 (coperchi di processo PVDF).
90.	 Disponibile solo con i codici struttura 24 e 26.
91.	 Disponibile solo con il codice struttura 28.
92.	 Non disponibile con la versione elettronica -V.
93.	 Disponibile con tutte le strutture biplanari e solo con i seguenti codici struttura di collegamento diretto: 52, 53, 60, 61, 62, 63, 90, 91, 92, 93, 

F2, F3, F4, F5, F6, F7, D5, D6, S5, S6, SH, SJ, 24, 26, e 28.
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BA INMETRO a sicurezza intrinseca, Ex ia IIC94

BD INMETRO ignifugo, Ex d IIC95

BP Certificazioni multiple INMETRO (compresi i codici INMETRO BA e BD)94 95

CA CSA a sicurezza intrinseca, Zona certificata Ex ia

CD Zona CSA certificata ignifuga Ex d IIC; anche antideflagrante, anti-innesco95

CM Certificazioni multiple CSA (compresi i codici CSA CA e CN)

CN CSA non soggetta a incendi, Zona certificata Ex nA IIC

CP Certificazioni multiple CSA (compresi i codici CSA CA, CD e CN)95

DA Certificazioni multiple ATEX e IECEx a sicurezza intrinseca, Ex ia IIC94

DD Certificazioni multiple ATEX e IECEx ignifugo, Ex d IIC95

DM Certificazioni multiple ATEX e IECEx, ia, ic94

DN Certificazioni multiple ATEX e IECEx di protezione di tipo n, Ex ic IIC94

DP Certificazioni multiple ATEX e IECEx, ia, ic e d94 95

EA IECEx a sicurezza intrinseca, Ex ia IIC94

ED IECEx ignifugo, Ex d IIC95

EM Certificazioni multiple IECEx, ia, ic, nA94

EN Tipo di protezione IECEx n, Ex ic IIC o Ex nA94

PE Certificazioni multiple IECEx, ia, ic, nA e d94 95

FA FM Classi I, II e III Divisione 1 a sicurezza intrinseca, AEx ia IIC

FD FM Classi FM I, II e III Divisione 1 antideflagrante, anti-innesco, Zona approvata AEx d IIC95

FM Certificazioni multiple FM (include i codici FM FA o FN)

FN Classi I, II e III FM Divisione 2 non soggetta a incendi, Zona approvata AEx nA IIC

FP Certificazioni multiple FM (compresi i codici FM FA, FD o FN)95

KD KOSHA Ex d96 97

RA EAC a sicurezza intrinseca, Ex ia94

RD EAC ignifugo, Ex d94 95

RN Protezione EAC di tipo n, Ex ic IIC o Ex nA94

MA Certificazioni multiple per applicazioni a sicurezza intrinseca ATEX, CSA e FM94

ZZ Nessuna certificazione

Set di staffe di montaggio opzionali

-M1 Staffa in acciaio verniciato, bulloni in acciaio placcato, 1/2 NPT, solo collegamento diretto98 99 100

-M2 Staffa in acciaio inox, bulloni in acciaio inox, 1/2 NPT, solo collegamento diretto98 99 100

-M3 Set universale di staffe di montaggio in acciaio inox, struttura in acciaio inox, solo biplanare

94.	 Non disponibile con la versione elettronica -V.
95.	 Disponibile con tutte le strutture biplanari e solo con i seguenti codici struttura di collegamento diretto: 52, 53, 60, 61, 62, 63, 90, 91, 92, 93, 

F2, F3, F4, F5, F6, F7, D5, D6, S5, S6, SH, SJ, 24, 26, e 28.
96.	 Disponibile solo con versione elettronica -V.
97.	 Disponibile solo con i codici struttura 52, 53, 60, 61, B2, B3, B6, B7, P1, P2, P3, P4, P5, P6, D5, D6, S5, S6, SH, SJ, 24, 26 e 28.
98.	 Non disponibile con strutture biplanari.
99.	 Non disponibile con i codici di certificazione elettrica che terminano in D o P.
100.	 Disponibile solo con i codici 1 e 3 del materiale del collegamento del condotto e dell'alloggiamento.
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-M5 Staffa in acciaio verniciato, bulloni in acciaio placcato, M20, solo collegamento diretto101 102 103

-M6 Staffa in acciaio inox, bulloni in acciaio inox, M20, solo collegamento diretto101 102 103

-M7 Staffa in acciaio inox per strutture dei sensori ignifughe a connessione diretta104

-M8 Staffa in acciaio verniciato per strutture dei sensori a ignifughe a connessione diretta104

-M9 Staffa in acciaio verniciato, bulloni in acciaio placcato, solo biplanare

-M0 Staffa in acciaio inox, bulloni in acciaio inox, solo biplanare

Vite di sfiato e valvola di blocco e sfiato opzionali

-V1 Vite di sfiato 316 ss con connessione al processo101 105 106

-V2 Valvola di blocco e di sfiato, acciaio al carbonio101 105 107

-V3 Valvola di blocco e di sfiato, 316 ss101 105 107

-V4 Valvola di blocco e di sfiato, 316 ss con guarnizione Monel, approvata NACE101 105 107

-V5 Vite di sfiato sul lato del coperchio di processo108 109 110

-V6 Omettere la vite di sfiato111

Tipo di connettore di processo biplanare opzionale (stesso materiale del coperchio di processo)108 112

-F1 1/4 NPT113

-F2 1/2 NPT

-F3 RC 1/4113

-F4 RC 1/2

-F6 Programma 1/2 Collo a saldare 80113

Opzioni per l'indicatore digitale con pulsanti

-L1 Display digitale, pulsanti e coperchio in vetro114

-L2 Sostituire il coperchio solido sul display digitale115

101.	 Non disponibile con strutture biplanari.
102.	 Non disponibile con i codici di certificazione elettrica che terminano in D o P.
103.	 Disponibile solo con i codici 5 e 6 del materiale del collegamento del condotto e dell'alloggiamento.
104.	 Disponibile solo con i codici struttura ignifuga a collegamento diretto, esclusi D5 e D6.
105.	 Non disponibile con l'opzione -G.
106. Disponibile solo con 1/2 NPT 316L ss Codici struttura 20, 21, 22, 23, 30, 31, 52, 53, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 80 e 81.
107.	 Disponibile solo con strutture che hanno connessioni esterne 1/2 NPT.
108.	 Disponibile solo con strutture biplanari.
109.	 Non disponibile con i codici struttura LL, LM, LC, LD, CC, CD, L2, L3, L6 o L7. Una vite di sfiato sul lato del coperchio di processo è di serie 

con queste strutture.
110.	 Non disponibile con la costruzione IEC 61518 codici da D1 a D9.
111.	 Disponibile solo per trasmettitori con strutture biplanari LP1 o LP2.
112.	 Non disponibile con i codici struttura 78 e 79 (coperchi di processo PVDF).
113.	 Non disponibile con strutture biplanari C276.
114.	 Non disponibile con la versione elettronica -V.
115.	 Disponibile solo con versione elettronica -V.
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Costruzione IEC 61518 opzionale116 117

-D1 Coperchio di processo a singola uscita con bullone in acciaio B7; nessuna vite di collegamento; MWP=2320 psi118

-D2 Coperchio di processo a doppia uscita119 con bullone in acciaio B7; vite di collegamento in acciaio M10; MWP=1500 psi120 121 122

-D3 Coperchio di processo a singola uscita con bullone in acciaio B7; nessuna vite di collegamento; MWP=3626 psi118

-D4 Coperchio di processo a doppia uscita119 con bullone in acciaio B7; Vite di collegamento in acciaio 7/16; MWP=1500 psi120 121 122

-D5 Coperchio di processo a singola uscita con bullone 316 ss; nessuna vite di collegamento; MWP=2175 psi118

-D6 Coperchio di processo a doppia uscita119 con bullone 316 ss; Vite di collegamento 316 ss dimensioni 7/16; MWP=1500 psi120 121 122

-D7 Coperchio di processo a singola uscita con bullone 17-4 PH; nessuna vite di collegamento; MWP=3626 psi118

-D8 Coperchio di processo a doppia uscita119 con bullone 17-4 PH; Vite di collegamento 17-4 PH dimensioni 7/16; MWP=1500 psi120 121 122

-D9 Coperchio di processo a singola uscita con bullone 17-4 PH; nessuna vite di collegamento; MWP=5800 psi118

Pulizia e preparazione opzionale123

-X1 Unità Sgrassata - solo per sensori con liquido di riempimento a base di silicone124

-X2 Pulito e preparato per applicazione con ossigeno - solo per i sensori di riempimento inerte125

-X3 Pulito e preparato per applicazioni con cloro125 126

Bullonatura opzionale (coperchi e connettori di processo)116 127 128 129

-B1 Bulloni e dadi 316 ss (elevata protezione anticorrosione; MWP ridotto a 2175 psi)130

-B2 Bulloni e dadi 17-4 PH ss (protezione anticorrosione rivestita di stagno acido senza riduzione della pressione)

-B3 Bulloni B7M e dadi 2HM (conformi alla norma NACE MR0175, classe II; MWP ridotto a 2900 psi)130

Adattatori filettati opzionali per condotto131 132

-A1 Pressacavo in ottone di tipo Hawke 1/2 NPT

-A3 Connettore M20

Configurazione di fabbrica personalizzata opzionale

-C1 Calibrazione personalizzata in fabbrica (Calibrazione e tag dell'unità richiesti)133

-C2 Configurazione personalizzata di fabbrica (richiede la compilazione del modulo di configurazione)

116.	 Il limite di soglia, la pressione massima di esercizio, la pressione massima fuori scala e la pressione massima statica (d/p) sono ridotti per il 
modello conforme allo standard IEC 61518 e i bulloni opzionali, ad eccezione dei codici -D3, -D7 e -B2. L'opzione -D1 è ridotta a 2320 psi. 
Le opzioni -D5 e -B1 sono ridotte a 2175 psi. Le opzioni -D2, -D4, -D6 e -D8 sono ridotte a 1500 psi. L'opzione -B3 è ridotta a 2900 psi.

117.	 Non disponibile con connettore di processo biplanare opzionale (codici da -F1 a -F6).
118.	 Disponibile con i codici struttura biplanare B0, B1, B2, B3, BG, B4, B5, B6, B7, LL, LM, LC e LD.
119.	 Connettore cieco fornito in dotazione.
120.	 I limiti di temperatura sono ridotti a -10 e +80°C (14 e 176°F) solo per la costruzione IEC 61518 opzionale codici -D2, -D4, -D6 e -D8.
121.	 Disponibile solo con i codici struttura B0, B1, B2, B3, BG, B4, B5, B6 e B7.
122.	 Non disponibile con set di staffe di montaggio opzionali -M3, -M9 e -M0.
123.	 Non disponibile con i codici di soglia G e H.
124.	 Disponibile solo con strutture con liquido di riempimento a base di silicone e non predisposte per le guarnizioni.
125.	 Disponibile solo con strutture con liquido di riempimento inerte (escluso il codice struttura 79) e non predisposte per le guarnizioni.
126.	 Per la versione -X3, le viti standard sono sostituite con bulloni e dadi 17-4 ph ss. Pertanto, i codici di serraggio -B1, -B2 e -B3 non sono 

disponibili per la versione -X3.
127.	 Non disponibile con i codici struttura 78 e 79 (coperchi di processo PVDF).
128.	 Non disponibile con la costruzione IEC 61518 codici da D1 a D9.
129.	 Disponibile solo con strutture biplanari.
130.	 Vedere Valori massimi della pressione statica, fuori scala e di prova, pagina 14 per le riduzioni di pressione quando sono specificate alcune 

opzioni IEC 61518 e opzioni di serraggio -B1 o -B3.
131.	 Non disponibile con i codici di certificazione elettrica che terminano in D o P.
132.	 Disponibile solo con i codici 1 e 3 del materiale del collegamento del condotto e dell'alloggiamento.
133.	 Non disponibile come selezione per il trasmettitore di valore (05S) perché è standard per questi modelli.

MI 020-611 121

Trasmettitori di pressione assoluta, relativa e differenzialeComponenti



Codice Descrizione

Caratteristiche dell'alloggiamento dell'apparecchiatura elettronica opzionale

-Z1 Regolazione esterna dello zero134 135

-Z2 Blocco e tenuta trasferimento di sicurezza136

-Z3 Regolazione esterna dello zero e blocco e tenuta trasferimento di sicurezza134 135 136

Connettori ermetici opzionali

-E3 316 ss per il collegamento di tubi da 6 mm con un connettore di processo 1/4 NPT137

-E4 316 ss per il collegamento di tubi da 12 mm con un connettore di processo 1/2 NPT138

Configurazioni opzionali del collettore

-H1 Collettore montato sul trasmettitore e testato in pressione (1,5 volte la portata del trasmettitore o 1,5 volte la portata del collettore, a 
seconda di quale sia minore)

-H2 Collettore montato sul trasmettitore e testato in pressione (certificato)

Selezioni opzionali SIL 2139

-S1 Coperchio giallo per SIL2 sul lato dell'elettronica/indicatore dell'alloggiamento

-S2 Coperchio rosso per SIL2 sul lato dell'elettronica/indicatore dell'alloggiamento

Selezioni opzionali varie

F Autoclave F-250-C (solo trasmettitori GP)140

-G Connessione di processo del manometro G 1/2 B140 141

-G1 O-Ring in metallo per guarnizioni a pressione per applicazioni del vuoto142

H Filettatura esterna 1/2 NPT (solo trasmettitori GP)140

-J Limite operativo a bassa temperatura -50°C (-58°F)134 143 144 145

-K2 DVD-ROM FoxDoc (invece della guida introduttiva)

-R Connessioni di processo R 1/2 (adattatore da 1/2 NPT a R 1/2)146

-T Etichetta supplementare del cliente (etichetta in acciaio inox cablata sul trasmettitore)

134.	 Non disponibile con la versione elettronica -V.
135.	 Non disponibile per strutture con sigilli sanitari o per cellulosa e carta.
136.	 Per i modelli ignifughi, le opzioni -Z2 e -Z3 forniscono le guarnizioni in aggiunta ai blocchi di chiusura dei coperchi già inclusi nell'offerta 

standard per questi modelli.
137.	 Disponibile solo con i codici struttura biplanare B0, B1, B2, B3, BG, B4, B5, B6 e B7 e connettore di processo biplanare opzionale Codice -F1.
138.	 Disponibile solo con i codici struttura biplanare B0, B1, B2, B3, BG, B4, B5, B6 e B7 e connettore di processo biplanare opzionale Codice -F2.
139.	 Disponibile solo con versione elettronica -T.
140.	 Disponibile solo con i codici struttura 24 e 26.
141.	 Disponibile con strutture a connessione diretta 316L ss non placcato oro con connessioni esterne 1/2 NPT.
142.	 Disponibile solo con i codici struttura P1, P2, P3, P4, P5 e P6.
143.	 Non disponibile con i codici struttura 78 e 79 (coperchi di processo PVDF).
144.	 Non disponibile con i codici di costruzione opzionali IEC 61518 -D2, -D4, -D6 e -D8.
145. Non disponibile con i codici struttura di connessione diretta 21, 23, 31, 33, 35, 37, 39, E3, E5, E7, 43, 45, 47, 71, 73, 81, 83, G3, G5, G7, 53, 

61, 63, 91, 93, F3, F5, F7; Codici struttura biplanare B1, B3, B5, B7, N5, C7, C9, 78, 79, LM, LD, CD, L3, L7, D2, S4, SD, P2, P4, P6, D6, 
S6, SJ; e tutte le strutture sanitarie/cellulosa e carta.

146.	 Disponibile con strutture a connessione diretta 316L ss con connessioni esterne 1/2 NPT.
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Trasmettitori di pressione differenziale

Codice Descrizione

Modello

IDP Trasmettitore di pressione differenziale

Livello

05S Prestazioni di alto valore 147

10S Prestazioni avanzate148 con FoxCal™

50S Prestazioni Premium149 con FoxCal™

Versioni elettroniche/segnali di uscita

-T HART e da 4 a 20 mA con SIL 2

F Comunicazioni digitali FOUNDATION Fieldbus H1150

-V Elettronica a bassa potenza, da 1 a 5 Volt151

Codici struttura

Struttura - Tradizionale152

20 Coperchio 316 ss; Diaframma Co-Ni-Cr; Liquido di riempimento a base di silicone; Pressione statica massima=25 MPa (3626 psi)150

21 Coperchio 316 ss; Diaframma Co-Ni-Cr; Liquido di riempimento inerte; Pressione statica massima=25 MPa (3626 psi)150

22 Coperchio 316 ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; Pressione statica massima=25 MPa (3626 psi)

23 Coperchio 316 ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; Pressione statica massima=25 MPa (3626 psi)

24 Coperchio 316 ss; Diaframma Monel; Liquido di riempimento a base di silicone; Pressione statica massima=25 MPa (3626 psi)150

25 Coperchio 316 ss; Diaframma Monel; Liquido di riempimento inerte; Pressione statica massima=25 MPa (3626 psi)150

26 Coperchio 316 ss; Diaframma C276 ss; Liquido di riempimento a base di silicone; Pressione statica massima=25 MPa (3626 psi)

27 Coperchio 316 ss; Diaframma C276 ss; Liquido di riempimento inerte; Pressione statica massima=25 MPa (3626 psi)

34 Coperchio Monel; Diaframma Monel; Liquido di riempimento a base di silicone; Pressione statica massima=25 MPa (3626 psi)150

35 Coperchio Monel; Diaframma Monel; Liquido di riempimento inerte; Pressione statica massima=25 MPa (3626 psi)150

46 Coperchio C276; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone; Pressione statica massima = 25 MPa (3626 psi)150

47 Coperchio C276; Diaframma C276; Liquido di riempimento inerte; Pressione statica massima = 25 MPa (3626 psi)150

48 C276 Coperchio; Diaframma di tantalio; Liquido di riempimento a base di silicone; Pressione statica massima = 25 MPa (3626 psi)150

49 C276 Coperchio; Diaframma di tantalio; Liquido di riempimento inerte; Pressione statica massima = 25 MPa (3626 psi)150

78 Inserto PVDF; Diaframma di tantalio; Liquido di riempimento a base di silicone; Pressione statica massima = 2,07 MPa (300 psi)150 153

79 Inserto PVDF; Diaframma di tantalio; Liquido di riempimento inerte; Pressione statica massima = 2,07 MPa (300 psi)150 153

147.	 Per le specifiche di precisione, fare riferimento a PSS 2A-1S05 A.
148.	 Per le specifiche di precisione, fare riferimento a PSS 2A-1S10 A.
149.	 Per le specifiche di precisione, fare riferimento a PSS 2A-1S50 A.
150.	 Non disponibile con il trasmettitore di valore (05S).
151.	 Disponibile solo con il trasmettitore di valore (05S).
152.	 La pressione statica massima può essere ridotta con selezioni opzionali.
153.	 La pressione statica massima nominale è di 2,1 MPa (300 psi); i limiti di temperatura sono -7 e +82°C (+20 e +180°F).
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Codice Descrizione

Struttura - Montaggio diretto LP1 (non disponibile con guarnizioni in pressione); Pressione statica massima=25 MPa (3626 psi) 154

LL Coperchio 316 ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone

LM Coperchio 316 ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte

LC Coperchio 316 ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone

LD Coperchio 316 ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento inerte

CC Coperchio C276; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone155

CD Coperchio C276; Diaframma C276; Liquido di riempimento inerte155

Struttura - Montaggio su staffa LP2 o montaggio diretto (non disponibile con guarnizioni a pressione); Pressione statica massima = 25 
MPa (3626 psi) 154

52 Coperchio 316 ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone

53 Coperchio 316 ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte

56 Coperchio 316 ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento a base di silicone

57 Coperchio 316 ss; Diaframma C276; Liquido di riempimento inerte

Struttura - Predisposto per le tenute a pressione codificate per il modello Schneider Electric (pressione statica limitata con guarnizione)156 157

S1 Coperchio 316 ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; Guarnizioni di collegamento remoto, su entrambi i lati158

S2 Coperchio 316 ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; Guarnizioni di collegamento remoto, su entrambi i lati158

S3 Coperchio 316 ss, 1/2 NPT; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; Guarnizioni di collegamento remoto, lato superiore158

S4 Coperchio 316 ss, 1/2 NPT; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento interte; Guarnizioni di collegamento remoto, lato superiore158

S5 Coperchio 316 ss, 1/2 NPT; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; Guarnizioni di collegamento remoto, lato inferiore158

S6 Coperchio 316 ss, 1/2 NPT; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; Guarnizioni di collegamento remoto, lato inferiore158

F1 Coperchio 316 ss, 1/2 NPT; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; Guarnizioni di collegamento remoto, lato superiore

F2 Coperchio 316 ss, 1/2 NPT; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; Guarnizioni di collegamento remoto, lato superiore

F3 Coperchio 316 ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; guarnizione per il collegamento diretto, lato 
superiore, e guarnizione per collegamento remoto, lato inferiore

F4 Coperchio 316 ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; guarnizione per il collegamento diretto, lato superiore, e 
guarnizione per collegamento remoto, lato inferiore

Struttura - Predisposto per guarnizioni a pressione codificate per modelli non Schneider Electric (pressione statica limitata dalla guarnizione)156

SA Coperchio 316 ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; Guarnizioni di collegamento remoto, su entrambi i lati
SB Coperchio 316 ss; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; Guarnizioni di collegamento remoto, su entrambi i lati

SC Coperchio 316 ss, 1/2 NPT; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; Guarnizioni di collegamento remoto, lato superiore

SD Coperchio 316 ss, 1/2 NPT; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; Guarnizioni di collegamento remoto, lato superiore

SE Coperchio 316 ss, 1/2 NPT; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento a base di silicone; Guarnizioni di collegamento remoto, lato inferiore

SF Coperchio 316 ss, 1/2 NPT; Diaframma 316L ss; Liquido di riempimento inerte; Guarnizioni di collegamento remoto, lato inferiore

154.	 La pressione statica massima può essere ridotta con selezioni opzionali.
155.	 Non disponibile con il trasmettitore di valore (05S).
156.	 Non disponibile con le opzioni -X1, -X2 o -X3.
157.	 Sono necessari i numeri dei modelli del trasmettitore e della guarnizione a pressione. Vedere PSS 2A-1Z11 B per i codici dei modelli delle 

guarnizioni a pressione.
158.	 I modelli di guarnizioni a pressione che possono essere specificati sono PSFPS, PSFES, PSFAR, PSTAR, PSISR, PSSCR e PSSSR.
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Codice Descrizione

Limiti di soglia

A159 Con elettronica -T o -F: n/d
Con elettronica -V: 0,12 e 7,5 kPa; 0,5 e 30 inH2O; 1,2 e 75 mbar

B Con elettronica -T o -F: 0,12 e 50 kPa; 0,5 e 200 inH2O; 1,2 e 500 mbar
Con elettronica -V: 0,87 e 50 kPa; 3,5 e 200 inH2O; 8,7 e 500 mbar

C Con elettronica -T o -F: 0,62 e 250 kPa; 2,5 e 1000 inH2O; 6,2 e 2500 mbar
Con elettronica -V: 7 e 210 kPa; 28 e 840 inH2O; 70 e 2100 mbar

D Con elettronica -T o -F: 0,026 e 2,07 MPa; 3,75 e 300 psi; 0,26 e 20,7 bar
Con elettronica -V: 0,069 e 2,07 MPa; 10 e 300 psi; 0,69 e 20,7 bar

E160 Con elettronica -T o -F: 0,26 e 20,7 MPa; 37,5 e 3000 psi; 2,6 e 207 bar
Con elettronica -V: 0,69 e 20,7 MPa; 100 e 3000 psi; 6,9 e 207 bar

Tipo di connettore di processo (stesso materiale del coperchio di processo)

0 Nessuna

1 1/4 NPT160 161 162

2 1/2 NPT160 161

3 RC 1/4160 161 162

4 RC 1/2160 161

6 Programma 1/2 Collo a saldare 80160 161 162

7 Nessuna; inserto PVDF filettato per ingresso di processo 1/2 NPT situato sul lato del coperchio di processo163

Materiale del condotto di collegamento e dell'alloggiamento

1 Collegamento condotto NPT da 1/2 NPT, entrambi i lati, alloggiamento in alluminio

3 Collegamento condotto 1/2 NPT, entrambi i lati, alloggiamento 316 ss

5 Collegamento condotto M20, entrambi i lati, alloggiamento in alluminio

6 Collegamento condotto M20, entrambi i lati, alloggiamento 316 ss

Certificazioni elettriche

AA ATEX a sicurezza intrinseca, Ex ia IIC164

AD ATEX ignifugo, Ex d IIC

AM Certificazioni multiple ATEX (compresi i codici ATEX AA e AN)164

AN Tipo di protezione ATEX n, Ex ic IIC o Ex nA164

AP Certificazioni multiple ATEX (compresi i codici ATEX AA, AD e AN)164

BA INMETRO a sicurezza intrinseca, Ex ia IIC164

BD INMETRO ignifugo, Ex d IIC

BP Certificazioni multiple INMETRO (compresi i codici INMETRO BA e BD)164

CA CSA a sicurezza intrinseca, Zona certificata Ex ia

CD Zona CSA certificata ignifuga Ex d IIC; anche antideflagrante, anti-innesco

CM Certificazioni multiple CSA (compresi i codici CSA CA e CN)

CN CSA non soggetta a incendi, Zona certificata Ex nA IIC

CP Certificazioni multiple CSA (compresi i codici CSA CA, CD e CN)

159.	 Il codice limite di soglia A non è disponibile per le guarnizioni a pressione, ad eccezione delle guarnizioni a labbro sanitarie modelli 
PSSSR-*4 e PSSST-*4 .

160.	 Non disponibile con i codici struttura 78 e 79 (coperchi di processo PVDF).
161.	 Non disponibile con strutture che hanno guarnizioni su entrambi i lati.
162.	 Non disponibile con strutture che hanno coperchi di processo C276.
163.	 Disponibile solo con i codici struttura 78 e 79 (coperchi di processo PVDF).
164.	 Non disponibile con la versione elettronica -V.
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DA Certificazioni multiple ATEX e IECEx a sicurezza intrinseca, Ex ia IIC165

DD Certificazioni multiple ATEX e IECEx ignifugo, Ex d IIC

DM Certificazioni multiple ATEX e IECEx, ia, ic165

DN Certificazioni multiple ATEX e IECEx di protezione di tipo n, Ex ic IIC165

DP Certificazioni multiple ATEX e IECEx, ia, ic, e d165

EA IECEx a sicurezza intrinseca, Ex ia IIC165

ED IECEx ignifugo, Ex d IIC

EM Certificazioni multiple IECEx, ia, ic, nA165

EN Tipo di protezione IECEx n, Ex ic IIC o Ex nA165

PE Certificazioni multiple IECEx, ia, ic, nA, e d165

FA FM Classi I, II e III Divisione 1 a sicurezza intrinseca, AEx ia IIC

FD FM Classi FM I, II e III Divisione 1 antideflagrante, anti-innesco, Zona approvata AEx d IIC

FM Certificazioni multiple FM (include i codici FM FA o FN)

FN Classi I, II e III FM Divisione 2 non soggetta a incendi, Zona approvata AEx nA IIC

FP Certificazioni multiple FM (compresi i codici FM FA, FD o FN)

KD KOSHA Ex d166

RA EAC a sicurezza intrinseca, Ex ia165

RD EAC ignifugo, Ex d165

RN Protezione EAC di tipo n, Ex ic IIC o Ex nA165

MA Certificazioni multiple per applicazioni a sicurezza intrinseca ATEX, CSA e FM165

ZZ Nessuna certificazione

Set di staffe di montaggio opzionali167 168

-M1 Staffa in acciaio verniciato standard con bulloni in acciaio placcato

-M2 Staffa in acciaio inox standard con bulloni in acciaio inox

-M3 Staffa in acciaio inossidabile di tipo universale con bulloni in acciaio inossidabile

165.	 Non disponibile con la versione elettronica -V.
166.	 Disponibile solo con versione elettronica -V.
167.	 Non disponibile con i codici struttura F1, F2, F3 e F4 (sigillo di connessione diretta).
168.	 Non disponibile con strutture a basso profilo (LP1 e LP2).
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Codice Descrizione

Piastre di adattamento opzionali169 170 171

-P1 Set di adattatori per collettori complanari MC, bulloni B7172

-P2 Set di adattatori per collettori complanari MC, bulloni 316 ss173

-P3 Set di adattatori per collettori complanari MC, bulloni 17-4 ss174

-P4 Set di adattatori per collettori complanari MC, bulloni B7M175

-P5 Set di adattatori per collettori complanari MT3, flangia tradizionale, bulloni B7172

-P6 Set di adattatori per collettori complanari MT3, flangia tradizionale, bulloni 316 ss173

-P7 Set di adattatori per collettori complanari MT3, flangia tradizionale, bulloni 17-4 ss174

-P8 Set di adattatori per collettori complanari MT3, flangia tradizionale, bulloni B7M175

Opzioni per l'indicatore digitale con pulsanti
-L1 Display digitale, pulsanti e coperchio in vetro176

-L2 Sostituire il coperchio solido sul display digitale177

Costruzione opzionale IEC 61518 171 178 179

-D1 Coperchio di processo a singola uscita con bullone in acciaio B7; nessuna vite di connessione; MWP=2320 psi

-D2 Coperchio di processo a doppia uscita180 con bullone in acciaio B7; vite di connessione in acciaio M10; MWP=1500 psi181 182

-D3 Coperchio di processo a singola uscita con bullone in acciaio B7; nessuna vite di connessione; MWP=3626 psi

-D4 Coperchio di processo a doppia uscita180 con bullone in acciaio B7; Vite di connessione in acciaio misura 7/16; MWP=1500 psi181 182

-D5 Coperchio di processo a singola uscita con bullone 316 ss; nessuna vite di connessione; MWP=2175 psi

-D6 Coperchio di processo a doppia uscita180 con bullone 316 ss; Vite di connessione 316 ss dimensioni 7/16; MWP=1500 psi181 182

-D7 Coperchio di processo a singola estremità con bullone 17-4 PH; nessuna vite di collegamento; MWP=3626 psi

-D8 Coperchio di processo a doppia uscita180 con bullone 17-4 PH; Vite di collegamento 17-4 PH dimensioni 7/16; MWP=1500 psi 181 182

-D9 Coperchio di processo a singola estremità con bullone 17-4 PH; nessuna vite di collegamento; MWP=5800 psi

Pulizia e preparazione opzionale

-X1 Unità Sgrassata - solo per sensori con liquido di riempimento a base di silicone183

-X2 Pulito e preparato per applicazione con ossigeno - solo per i sensori di riempimento inerte184

-X3 Pulito e preparato per applicazioni con cloro184 185

169.	 Non disponibile con la costruzione IEC 61518 codici da D1 a D9.
170.	 Non disponibile con strutture predisposte per guarnizioni a pressione.
171.	 Disponibile solo con connettore di processo codice 0.
172.	 Non disponibile con le opzioni di serraggio -B1, -B2 o -B3.
173.	 Disponibile solo con l'opzione -B1.
174.	 Disponibile solo con l'opzione -B2.
175.	 Disponibile solo con l'opzione -B3.
176.	 Non disponibile con la versione elettronica -V.
177.	 Disponibile solo con versione elettronica -V.
178.	 Vedere il paragrafo Valori nominali della pressione massima statica, fuori scala e di prova, pagina 14 per le riduzioni di pressione quando 

sono specificate alcune opzioni IEC 61518 e opzioni di serraggio -B1 o -B3.
179.	 Disponibile solo con i codici struttura da 20 a 27. Non disponibile con le opzioni -V e -V1.
180.	 Connettore cieco fornito in dotazione.
181.	 Non disponibile con le opzioni del set di staffe di montaggio -M1, -M2 e -M3.
182.	 I limiti di temperatura sono ridotti a -10 e +80°C (14 e 176°F) solo per la costruzione IEC 61518 opzionale codici -D2, -D4, -D6 e -D8.
183.	 Disponibile solo con strutture con liquido di riempimento a base di silicone e non predisposte per le guarnizioni.
184.	 Disponibile solo con strutture con liquido di riempimento inerte (escluso il codice struttura 79) e non predisposte per le guarnizioni.
185.	 Per la versione -X3, le viti standard sono sostituite con bulloni e dadi 17-4 ph ss. Pertanto, i codici di serraggio -B1, -B2 e -B3 non sono 

disponibili per la versione -X3.
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Codice Descrizione

Bullonatura opzionale (coperchi e connettori di processo)186 187 188 189

-B1 Bulloni e dadi 316 ss (elevata protezione anticorrosione; MWP ridotto a 2175 psi)190

-B2 Bulloni e dadi 17-4 PH ss (protezione anticorrosione rivestita di stagno acido senza riduzione della pressione)

-B3 Bulloni B7M e dadi 2HM (conformi alla norma NACE MR0175, classe II; MWP ridotto a 2900 psi)190

Adattatori filettati opzionali per condotto191 192

-A1 Pressacavo in ottone di tipo Hawke 1/2 NPT

-A3 Connettore M20

Configurazione di fabbrica personalizzata opzionale

-C1 Calibrazione personalizzata in fabbrica (Calibrazione e tag dell'unità richiesti)193

-C2 Configurazione personalizzata di fabbrica (richiede la compilazione del modulo di configurazione)

Caratteristiche dell'alloggiamento dell'apparecchiatura elettronica opzionale

-Z1 Regolazione esterna dello zer194

-Z2 Blocco e tenuta trasferimento di sicurezza195

-Z3 Regolazione esterna dello zero e blocco e tenuta trasferimento di sicurezza 194 195

Connettori ermetici opzionali

-E3 316 ss per il collegamento di tubi da 6 mm con un connettore di processo 1/4 NPT196

-E4 316 ss per il collegamento di tubi da 12 mm con un connettore di processo 1/2 NPT197

Configurazioni opzionali del collettore

-H1 Collettore montato sul trasmettitore e testato in pressione (1,5 volte la portata del trasmettitore o 1,5 volte la portata del collettore, a 
seconda di quale sia minore)

-H2 Collettore montato sul trasmettitore e testato in pressione (certificato)

Selezioni opzionali SIL 2198

-S1 Coperchio giallo per SIL2 sul lato dell'elettronica/indicatore dell'alloggiamento

-S2 Coperchio rosso per SIL2 sul lato dell'elettronica/indicatore dell'alloggiamento

186.	 Non disponibile con i codici struttura 78 e 79 (coperchi di processo PVDF).
187.	 Non disponibile con la costruzione IEC 61518 codici da D1 a D9.
188.	 Per bulloni in acciaio inox con costruzione IEC 61518, specificare da -D5 a -D9, come richiesto, invece di -B1 o -B2.
189.	 Non disponibile con strutture dotate di coperchi di processo Monel.
190.	 Vedere Valori massimi della pressione statica, fuori scala e di prova, pagina 14 per le riduzioni di pressione quando sono specificate alcune 

opzioni IEC 61518 e opzioni di serraggio -B1 o -B3.
191.	 Non disponibile con i codici di certificazione elettrica che terminano in D o P.
192.	 Disponibile solo con i codici 1 e 3 del materiale del collegamento del condotto e dell'alloggiamento.
193.	 Non disponibile come selezione per il trasmettitore di valore (05S) perché è standard per questi modelli.
194.	 Non disponibile con la versione elettronica -V.
195.	 I blocchi di chiusura del coperchio sono forniti di serie con codici di certificazione elettrica che terminano in D o P (ignifugo).
196.	 Disponibile solo con i codici struttura da 20 a 27 e i codici delle connessioni di processo 0 e 1.
197.	 Disponibile solo con i codici struttura da 20 a 27 e il codice delle connessioni di processo 2.
198.	 Disponibile solo con versione elettronica -T.
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Codice Descrizione

Selezioni opzionali varie

-G1 O-Ring in metallo per guarnizioni a pressione per applicazioni sottovuoto199 200

-GP Diaframma placcato oro201 202 203

-J Limite operativo a bassa temperatura -50°C (-58°F)204 205 206 207

-K2 DVD-ROM FoxDoc (invece della guida introduttiva)

-T Etichetta supplementare del cliente (etichetta in acciaio inox cablata sul trasmettitore)

-V Vite di sfiato dell'aria di alimentazione sul lato di ogni coperchio di processo208

-V1 Omettere la vite di sfiato sul lato di ogni coperchio di processo209

-Y Pressione statica nominale fino a 40 MPa (5800 psi) e Bulloni e dadi 17-4 ss205 210 211 212

199.	 Quando la guarnizione a pressione viene utilizzata in applicazioni sottovuoto, è necessario -G1. Questa selezione sostituisce la guarnizione 
metallica per applicazioni sottovuoto alla guarnizione standard del coperchio di processo PTFE.

200.	 Disponibile solo con i codici struttura delle guarnizioni a pressione.
201.	 Disponibile solo con codice struttura 22.
202.	 Non disponibile con le opzioni -X1, -X2 o -X3.
203.	 Non disponibile con il trasmettitore di valore (05S).
204.	 Non disponibile con la versione elettronica -V.
205.	 Non disponibile con i codici struttura 78 e 79 (coperchi di processo PVDF).
206.	 Non disponibile con i codici di costruzione opzionali IEC 61518 -D2, -D4, -D6 e -D8.
207.	 Non disponibile con strutture tradizionali, LP1 o LP2 con liquido di riempimento inerte.
208.	 Disponibile solo con i codici struttura tradizionale da 20 a 49.
209.	 Disponibile solo con strutture a montaggio diretto LP1 con coperchi di processo in 316 ss.
210.	 Non disponibile con strutture predisposte per guarnizioni a pressione.
211.	 Non disponibile con le opzioni di serraggio -B1, -B2 o -B3.
212.	 Non disponibile con strutture dotate di coperchi di processo Monel.
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Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters Parts

Transmitter Parts

Warning

WARNING
RISK OF MOISTURE INGRESS

To maintain IEC IP66/IP67 and NEMAType 4X protection, plug the unused conduit
opening with the metal plug provided. Use a suitable thread sealant on both conduit
connections. In addition, the threaded housing covers must be installed. Turn covers
to seat the o-ring into the housing, then continue to hand-tighten until the cover
contacts the housing metal-to-metal.

Failure to follow these instructions can result in death or serious injury.

Parts for Direct Connect AP and GP Transmitters

Figure 83 - Direct Connect Transmitters
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Table 14 - Parts for Direct Connect Transmitters

Item Part No. Qty. Part Name

1 Cover, Electronics Housing; see Housing Covers, page 143. Also see LCD Indicator (Digital
Display) Assembly (Option -L1), page 150.

2 Below 1 Grease, 1.75 oz. Tube

X0180JB Lubit-8 for Transmitters with Aluminum Housing

X0114AA Never-Seez for Transmitters with Stainless Steel Housing

3 Below 2 O-Ring, Cover

X0201FC without -J Option

X0201QP with -J Option

130 MI 020-611

Componenti del trasmettitore
Avvertenza

 AVVERTENZA
RISCHIO DI INGRESSO DI UMIDITÀ
Per garantire un livello di protezione conforme allo standard IEC IP66/IP67 e di tipo NEMA 4x, 
si raccomanda di coprire l'apertura inutilizzata del condotto con il tappo in metallo fornito in 
dotazione. Utilizzare un adeguato sigillante per filettature su entrambi i raccordi del condotto. 
Inoltre, occorre installare i coperchi filettati sull'alloggiamento. Ruotare i coperchi in modo da 
inserire correttamente l'O-ring nell'alloggiamento, quindi continuare a stringere manualmente 
fino a quando il coperchio tocca l'alloggiamento creando un contatto metallo-metallo.

L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare gravi lesioni o la morte.

Componenti per il collegamento diretto dei trasmettitori AP e GP

Figura 83 - Trasmettitori a collegamento diretto

SEMPRE UN 
COPERCHIO SOLIDO 
SU QUESTO LATO

Tabella 14 - Limiti di intervallo applicabili ai trasmettitori a collegamento diretto

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

1 Coperchio, alloggiamento dell'elettronica; vedere Coperchi degli alloggiamenti, pagina 143. Vedere 
anche Gruppo indicatore LCD (Display digitale) (Opzione -L1), pagina 150.

2 In basso 1 Grasso, tubo da 1,75 oz.

X0180JB Lubit-8 per trasmettitori con alloggiamento in alluminio

X0114AA Never-Seez per trasmettitori con alloggiamento in acciaio inox

3 In basso 2 O-Ring, coperchio

X0201FC senza opzione -J

X0201QP con opzione -J
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Parts Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters

Item Part No. Qty. Part Name

4 Below 4 Screw, Terminal Block Assembly, 0.138-32 x 0.750

X0133UW Steel Screw - used with Aluminum Housing

X0133VP 316 ss Screw - used with 316 ss Housing

5 D0149YB 1 Terminal Block Assembly (Electronics Version -T)

6 D0162VJ 2 Screw Assembly, Ground, 0.164-32 x 0.750

7 Below 1 O-Ring

X0144KR without -J Option

X0201QL with -J Option

8 Below 1 Pipe Plug for Unused Conduit Connection – see Warning,
page 130

B0139CA Aluminum, 1/2 NPT; with Housing Code 1

B0139SK 316 ss, 1/2 NPT; with Housing Code 3

D0179FJ Aluminum, M20; with Housing Code 5

D0179FK 316 ss, M20; with Housing Code 6

9 X0173YA 1 Washer, Ext. Ground, 0.196 ID, 0.383 OD

10 D0197PS 1 Retention Clip

11 X0179ME 1 Vent Plug; for GP Transmitter with sanitary or pulp and paper
seals only

12 X0174EX 1 Screw, Button Head; 0.164-32 x 0.25 long

13 S0102BT 1 Plug, Poly (remove prior to Transmitter installation)

14 Below 2 Screw, Captive, Pan Head, 0.138-32 x 0.615

D0162VM Steel Screw - used with Aluminum Housing

D0166CY 316 ss Screw - used with 316 ss Housing

Parts for Biplanar AP and GP Transmitters

Figure 84 - Biplanar Transmitter Topworks
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Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

4 In basso 4 Vite, gruppo morsettiera, 0,138-32 x 0,750

X0133UW Vite in acciaio - usata con l'alloggiamento in alluminio

X0133VP Vite 316 ss - usata con alloggiamento 316 ss

5 D0149YB 1 Gruppo morsettiera (elettronica versione -T)

6 D0162VJ 2 Gruppo viti, messa a terra, 0,164-32 x 0,750

7 In basso 1 O-ring

X0144KR senza opzione -J

X0201QL con opzione -J

8 In basso 1 Tappo per il collegamento di condotti non utilizzati - vedere 
Avvertenze,  pagina 130

B0139CA Alluminio, 1/2 NPT; con alloggiamento Codice 1

B0139SK 316 ss, 1/2 NPT; con alloggiamento Codice 3

D0179FJ Alluminio, M20; con alloggiamento Codice 5

D0179FK 316 ss, M20; con alloggiamento Codice 6

9 X0173YA 1 Rondella, Est. Messa a terra, 0,196 ID, 0,383 OD

10 D0197PS 1 Clip di ritenzione

11 X0179ME 1 Tappo di sfiato; solo per trasmettitori GP con guarnizioni sanitarie o 
cellulosa e carta

12 X0174EX 1 Vite, testa tonda; lunghezza 0,164-32 x 0,25

13 S0102BT 1 Tappo, Poly (rimuovere prima dell'installazione del trasmettitore)

14 In basso 2 Vite, prigioniera, testa bombata, 0,138-32 x 0,615

D0162VM Vite in acciaio - usata con l'alloggiamento in alluminio

D0166CY Vite 316 ss - usata con alloggiamento 316 ss

Componenti per trasmettitori biplanari AP e GP

Figura 84 - Innesti superiori del trasmettitore biplanare

SEMPRE UN 
COPERCHIO SOLIDO 
SU QUESTO LATO

INNESTI INFERIORI
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Tabella 15 - Componenti degli innesti superiori del trasmettitore biplanare

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

1 Coperchio, alloggiamento dell'elettronica; vedere Coperchi degli alloggiamenti, pagina 143  Vedere 
anche Gruppo indicatore LCD (Display digitale) (Opzione -L1), pagina 150.

2 In basso 1 Grasso, tubo da 1,75 oz.

X0180JB Lubit-8 per trasmettitori con alloggiamento in alluminio

X0114AA Never-Seez per trasmettitori con alloggiamento in acciaio inox

3 In basso 2 O-Ring, coperchio

X0201FC senza opzione -J

X0201QP con opzione -J

4 In basso 4 Vite, gruppo morsettiera, 0,138-32 x 0,750

X0133UW Vite in acciaio - usata con l'alloggiamento in alluminio

X0133VP Vite 316 ss - usata con alloggiamento 316 ss

5 D0149YB 1 Gruppo morsettiera con cavo di alimentazione (elettronica versione 
-T)

6 n/d n/d Cavo di alimentazione, incluso con il gruppo morsettiera

7 D0162VJ 4 Gruppo viti, messa a terra, 0,164-32 x 0,375

8 In basso 1 O-ring

X0144KR senza opzione -J

X0201QL con opzione -J

9 In basso 1 Tappo per il collegamento di condotti non utilizzati - vedere 
Avvertenze,  pagina 130

B0139CA Alluminio, 1/2 NPT; con alloggiameno Codice 1

B0139SK 316 ss, 1/2 NPT; con alloggiamento Codice 3

D0179FJ Alluminio, M20; con alloggiamento Codice 5

D0179FK 316 ss, M20; con alloggiamento Codice 6

10 X0173YA 1 Rondella, Est. Messa a terra, 0,196 ID, 0,383 OD

11 D0197PS 1 Clip di ritenzione

12 X0174EX 1 Vite, testa tonda; 0,164-32 x 0,25

13 D0162WM 2 Vite, blocco, 0,164-32; parte della selezione opzionale -Z2; vedere
Blocco trasferimento e tenuta di sicurezza (opzione -Z2), pagina 151

14 S0102BT 1 Tappo, Poly (rimuovere prima dell'installazione del trasmettitore)

15 In basso 2 Vite, prigioniera, testa bombata, 0,138-32 x 0,615

D0162VM Vite in acciaio - usata con l'alloggiamento in alluminio

D0166CY Vite 316 ss - usata con alloggiamento 316 ss
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Parts Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters

Figure 85 - Biplanar Transmitter Bottomworks for Use with Traditional Structures
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Figura 85 - Innesti inferiori del trasmettitore biplanare per l'uso con strutture tradizionali
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Tabella 16 - Componenti degli innesti inferiori del trasmettitore biplanare per 
l'uso con strutture tradizionali

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

1 In basso 1 Grasso, tubo da 1,75 oz.

X0118CC Lubriplate per trasmettitori con alloggiamento in alluminio

X0114AA Never-Seez per trasmettitori con alloggiamento in acciaio inox

2 In basso 1 Coperchio di processo (connettore di processo codici F1 - F6)213

D0161NA Lato alto, 316 ss

D0161NC Lato lato, lega di nichel214

D0161ND Lato alto, Monel

D0161NE Sfiato laterale, 316 ss

D0161NG Sfiato laterale, lega di nichel214

D0161NH Sfiato laterale, Monel

3 In basso 2 Vite, testa esagonale, 0,500-13 x 3,5

X0173RP 2H (ASTM A193, Gr. B7 [std])

X0173TQ 316 ss (ASTM F593, Gruppo 2) (Opzioni -B1. D5 -D6)

X0173UK ASTM A193, Gr. B7M (Opzione -B3)

X0173TD 17-4 ss (ASTM A564, tipo 630) (opzioni -B2, -D7, -D8)

4 In basso 2 Vite di sfiato

B0138MJ 316 ss (std)

B0138MK Monel

D0175PQ Lega di nichel213 215

5 In basso 1 Tappo di sfiato216

D0161QT 316 ss (std)

D0161QU Monel213

D0175PP Lega di nichel213 215

6 1 Connettore di processo (vedere Connettori di processo per trasmettitori biplanari con strutture 
tradizionali, pagina 135)

7 In basso 2 Vite, testa esagonale, 0,438-20 x 1,5 (per connettori filettati, 
Codici F1 - F4)

X0100MN ASTM A193 Gr. B7 (std)

X0171VP ASTM A193, Gr. B7M (Opzione -B3)

X0118AX 17-4 Acciaio inossidabile (opzioni -B2, -D7, -D8)

N1205RQ 316 ss (Opzioni -B1, -D5, -D6)

In basso Vite, testa esagonale, 0,438-20 x 1,0 (per connettori con collo a 
saldare, codice F6)

X0100NT ASTM A193, Gr. B7 (std)

X0171VN ASTM A193, Gr. B7M (Opzione -B3)

X0118AY 17-4 Acciaio inox (opzione -B2)

X0173TP 316 ss (opzione -B1)

213.	 Materiale metallico a contatto con il liquido di processo conforme alla norma NACE MR0175.
214.	 Equivalente a Hastelloy® C. Hastelloy è un marchio registrato di Haynes International, Inc.
215.	 Equivalente a Hastelloy® C-276. Hastelloy è un marchio registrato di Haynes International, Inc.
216.	 Per una calibrazione semplificata, installare la vite F010101ES per pressioni fino a 0,7 MPa (100 psi).
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Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

8 In basso 2 Dado, testa esagonale, 0,500-13

X0173RN Dado, testa esagonale, 0,500-13

X0173UL ASTM A194, Gr. 2HM (Opzione -B3)

X0173UJ 17-4 ss (ASTM F594, Gruppo 2) (Opzioni -B2, -D7, -D8)

X0173TR 316 ss (ASTM F594, Gruppo 2) (Opzioni -B1, -D5, -D6)

9 D0114RB 1 Guarnizione, PTFE

10 D0161QQ 1 PTFE caricato a vetro (standard)

11 In basso 1 Coperchio, 316 ss

D0161NK Lato alto, Connessione di processo M10 a uscita singola, ss (opzione
-D1)

D0161NM Lato alto, connessione di processo,uscita singola 7/16, ss (opzioni
-D3, -D5, -D7)

D0161NN Connessione di processo M10 a uscita doppia, ss (opzione -D2)

D0161NA Connessione di processo 7/ 16 a uscita doppia, ss (opzione - D4, -D6,
-D8)

12 D0153RK 1 Flangia ovale, cieca, 316 ss - per l'uso con le opzioni -D2, -D4,
-D6, e -D8 (per coperchi di processo a doppia uscita)

13 In basso 4 Vite, testa esagonale, in acciaio, per flangia ovale cieca - per 
opzioni -D2, -D4, -D6, -D8

X0173MJ M10 x 1,5 x 40 mm, per l'opzione -D2

X0100MN 0,437-20 x 1,5 in, per le opzioni -D4, -D6 e -D8

14 In basso 1 Coperchio, lato inferiore - per connettore di processo codici F1 - F6

D0161NR M10, ss

D0161NP 7/16, ss

15 In basso 1 Tappo per tubi

D0161LU 316 ss (std)

D0161LV Monel

D0161LW Lega di nichel217

Connettori di processo

Tabella 17 - Connettori di processo per trasmettitori biplanari con strutture 
tradizionali

Codice connettore 
di processo

Descrizione del 
connettore

Utilizzato con coperchi in

Acciaio inox Lega di nichel218 Monel

F1 1/4 NPT N0141XT – N0141XK

F2 1/2 NPT N0141XN B0139JW N0141XL

F3 Rc 1/4 B0139BD – N0139BC

F4 Rc 1/2 B0139BG B0139JV B0139BF

F6 Programma 1/2 
Collo a saldare 80 N0141XR – D0143CZ

217.	 Equivalente a Hastelloy® C-276. Hastelloy è un marchio registrato di Haynes International, Inc.
218.	 Equivalente a Hastelloy® C. Hastelloy è un marchio registrato di Haynes International, Inc.
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Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters Parts

Parts for DP Transmitters

Figure 86 - DP Transmitter Topworks
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Table 18 - Parts for DP Transmitter Topworks

Item Part No. Qty. Part Name

1 Cover, Electronics Housing; see Housing Covers, page 143. Also see LCD Indicator (Digital
Display) Assembly (Option -L1), page 150.

2 Below 1 Grease, 1.75 oz. Tube

X0180JB Lubit-8 for Transmitters with Aluminum Housing

X0114AA Never-Seez for Transmitters with Stainless Steel Housing

3 Below 2 O-Ring, Cover

X0201FC without -J option

X0201QP with -J option

4 Below 4 Screw, Terminal Block Assembly, 0.138-32 x 0.750

X0133UW Steel Screw - used with Aluminum Housing

X0133VP 316 ss Screw - used with 316 ss Housing

5 D0149YB 1 Terminal Block Assembly with Power Cable
(Electronics Version -T)

6 D0162WM 2 Screw, Lock, 0.164-32; part of Optional Selection -Z2; see
Custody Transfer Lock and Seal (Option -Z2), page 151

7 D0162VJ 4 Screw Assembly, Ground, 0.164-32 x 0.375
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Figura 86 - Innesti superiori del trasmettitore DP
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Tabella 18 - Componenti degli innesti superiori del trasmettitore DP

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

1 Coperchio, alloggiamento dell'elettronica; vedere Coperchi degli alloggiamenti, pagina 143. Vedere 
anche Gruppo indicatore LCD (Display digitale) (Opzione -L1), pagina 150.

2

In basso

1

Grasso, tubo da 1,75 oz.

X0180JB Lubit-8 per trasmettitori con alloggiamento in alluminio

X0114AA Never-Seez per trasmettitori con alloggiamento in acciaio inox

3

In basso

2

O-Ring, coperchio

X0201FC senza opzione -J

X0201QP con opzione -J

4

In basso

4

Vite, gruppo morsettiera, 0,138-32 x 0,750

X0133UW Vite in acciaio - usata con l'alloggiamento in alluminio

X0133VP Vite 316 ss - usata con alloggiamento 316 ss

5 D0149YB 1 Gruppo morsettiera con cavo di alimentazione (elettronica versione -T)

6 D0162WM 2
Vite, blocco, 0,164-32; parte della selezione opzionale -Z2; vedere 
Blocco trasferimento e tenuta di sicurezza (opzione -Z2), pagina 
151

7 D0162VJ 4 Gruppo viti, messa a terra, 0,164-32 x 0,375
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Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

8 In basso 1 O-ring

X0144KR senza opzione -J

X0201QL con opzione -J

9 In basso 1 Tappo per il collegamento di condotti non utilizzati - vedere 
Avvertenze,  pagina 130

B0139CA Alluminio, 1/2 NPT; con alloggiameno Codice 1

B0139SK 316 ss, 1/2 NPT; con alloggiamento Codice 3

D0179FJ Alluminio, M20; con alloggiamento Codice 5

D0179FK 316 ss, M20; con alloggiamento Codice 6

10 X0173YA 1 Rondella, Est. Messa a terra, 0,196 ID, 0,383 OD

11 In basso 2 Vite, prigioniera, testa bombata, 0,138-32 x 0,615

D0162VM Vite in acciaio - usata con l'alloggiamento in alluminio

D0166CY Vite 316 ss - usata con alloggiamento 316 ss

12 D0197PS 1 Clip di ritenzione

13 X0174EX 1 Vite a testa tonda; lunghezza 0,164-32 x 0,25

14 S0102BT 1 Tappo Poly (rimuovere prima dell'installazione del trasmettitore)

MI 020-611 137

Trasmettitori di pressione assoluta, relativa e differenzialeComponenti



Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters Parts

Figure 87 - DP Transmitter Bottomworks for Use with Traditional Structures
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Figura 87 - Innesti inferiori del trasmettitore DP per l'uso con strutture 
tradizionali
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Tabella 19 - Componenti degli innesti inferiori del trasmettitore DP per l'uso con 
strutture tradizionali

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

1 In basso 1 Grasso, tubo da 1,75 oz.

X0118CC Lubriplate per trasmettitori con alloggiamento in alluminio

X0114AA Never-Seez per trasmettitori con alloggiamento in acciaio inox

2 In basso 2 Coperchio di processo da utilizzare con connessioni di 
processo codici 0-6219

D0161NA 316 ss

D0161NC Lega di nichel220

D0161ND Monel

In basso Coperchio di processo con sfiato laterale da utilizzare con 
connessioni di processo codici 0-6219

D0161NE 316 ss

D0161NG Lega di nichel220

D0161NH Monel

D0175TB 316 ss Coperchio da utilizzare solo con connettore di processo 
Codice 7 (l'inserto PVDF si inserisce nel coperchio)

3 In basso 2 Vite, testa esagonale, 0,500-13 x 3,5

X0173RP 2H (ASTM A193, Gr. B7 [standard])

X0173TQ 316 ss (ASTM F593, Gruppo 2) (Opzioni -B1, -D5, -D6)

B0138MK ASTM A193, Gr. B7M (Opzione -B3)

X0173TD 17-4 ss (ASTM A564, tipo 630) (opzioni -B2, -D7, -D8, -D9)

4 In basso 2 Vite di sfiato

B0138MJ 316 ss (standard)

B0138MK Monel

D0175PQ Lega di nichel219 221

5 In basso 2 Tappo di sfiato222

D0161QT 316 ss (standard)

D0161QU Monel

D0175PP Lega di nichel219 221

6 2 Connettori di processo (vedere Connettori di processo per trasmettitori biplanari con strutture 
tradizionali, pagina 135)

219.	 Materiale metallico a contatto con il liquido di processo conforme alla norma NACE MR0175.
220.	 Equivalente a Hastelloy® C. Hastelloy è un marchio registrato di Haynes International, Inc.
221.	 Equivalente a Hastelloy® C-276. Hastelloy è un marchio registrato di Haynes International, Inc.
222.	 Per una calibrazione semplificata, installare la vite F010101ES per pressioni fino a 0,7 MPa (100 psi).
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Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

7 In basso 4 Vite, testa esagonale, 0,438-20 x 1,5 (per connettori filettati, codici 
1-4)

X0100MN ASTM A193 Gr. B7 (standard)

X0171VP ASTM A193, Gr. B7M (Opzione -B3)

X0118AX 17-4 Acciaio inossidabile (opzioni -B2, -D7, -D8, -D9, -Y)

N1205RQ 316 ss (Opzioni -B1, -D5, -D6)

In basso 4 Vite, testa esagonale, 0,438-20 x 1,0 (per connettori con collo a 
saldare, codice 6)

X0100NT ASTM A193, Gr. B7 (standard)

X0171VN ASTM A193, Gr. B7M (Opzione -B3)

X0118AY 17-4 Acciaio inossidabile (opzioni -B2, -Y)

X0173TP 316 ss (opzione -B1)

8 In basso 2 Dado, testa esagonale, 0,500-13

X0173RN 2H (ASTM A193, Gr. B7) opzione (standard)

X0173TR 316 ss (ASTM F594, Gruppo 2) (Opzioni -B1, -D5, -D6)

X0173UJ 17-4 ss (ASTM F594, Gruppo 2) (Opzioni -B2, -D7, -D8 e -D9)

X0173UL ASTM A194, Gr. 2HM (Opzione -B3)

9 D0114RB 2 Guarnizione, PTFE

10 In basso 2 Guarnizione, coperchio di processo

D0161QQ PTFE caricato a vetro (standard)

X0145MJ Viton - solo per l'uso solo con connettore di processo codice 7

11 In basso 1 Coperchio, 316 ss - per l'uso con le opzioni -D1, -D3, -D5, -D7, e
-D9

D0161NK Attacco di processo a singola uscita M10 (opzione -D1) (lato alto)

D0161NJ Attacco di processo a singola uscita M10 (opzione -D1) (lato basso)

D0161NM Attacco di processo a singola uscita 7/16 (Opzioni -D3, -D5, -D7) (lato 
alto)

D0161NL Attacco di processo a singola uscita 7/16 (Opzioni -D3, -D5, -D7) (lato 
inferiore)

D0174BU Attacco di processo a singola uscita 7/16 (opzione -D9) (lato alto)

D0174BT Attacco di processo a singola uscita 7/16 (opzione -D9) (lato basso)

In basso 2 Coperchio, 316 ss - per l'uso con le opzioni -D2, -D4, -D6 e -D8

D0161NN Attacco di processo a doppia uscita M10 (opzione -D2)

D0161NA Attacco di processo a doppia uscita 7/16 (opzioni -D4, -D6, -D8)

12 D0153RK 2 Flangia ovale, cieca, 316 ss - per l'uso con le opzioni -D2, -D4,
-D6, e -D8 (per coperchi di processo a doppia uscita)

13 In basso 4 Vite, testa esagonale, acciaio - per l'uso con le opzioni -D2, -D4, 
-D6 e -D8

X0173MJ M10 x 1,5 x 40 mm, per l'opzione -D2

X0100MN 0,437-20 x 1,5 in, per le opzioni -D4, -D6 e -D8
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Item Part No. Qty. Part Name

14 Below 2 Pipe Plug, Hex Head, 1/4 NPT

D0161LU 316 ss

D0161LV Monel

D0161LW Nickel Alloy223

15 D0175TA 2 Insert, PVDF – for use with Process Connector Code 7 only

Figure 88 - DP Transmitter Bottomworks for Use with Low Profile Structures LP1
and LP2
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223. Equivalent to Hastelloy® C-276. Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

14 In basso 2 Tappo per tubi, testa esagonale, 1/4 NPT

D0161LU 316 ss

D0161LV Monel

D0161LW Lega di nichel223

15 D0175TA 2 Inserto, PVDF - solo per l'uso solo con connettore di processo Codice 7

Figura 88 - Innesti inferiori del trasmettitore DP per l'uso con strutture LP1  LP2 
a basso profilo

223.	 Equivalente a Hastelloy® C-276. Hastelloy è un marchio registrato di Haynes International, Inc.

INNESTI INFERIORI CON
STRUTTURA A PROFILO 

BASSO
LP1

INNESTI INFERIORI CON
STRUTTURA A PROFILO 

BASSO
LP2
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Figura 20 - Componenti degli innesti inferiori del trasmettitore DP per l'uso con 
strutture LP1  LP2 a basso profilo

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

1 In basso 1 Grasso, tubo da 1,75 oz.

X0118CC Lubriplate per trasmettitori con alloggiamento in alluminio

X0114AA Never-Seez per trasmettitori con alloggiamento in acciaio inox

2 In basso 1/2224 Coperchio di processo con connessioni di processo codici 0-6225

D0170WW con LP1; coperchio lato alto; 316 ss

D0170WY con LP1; coperchio lato basso; 316 ss

D0174BZ con LP2, coperchi lato alto e basso; 316 ss

3 In basso 2 Vite, testa esagonale, 0,500-13 x 3,5

X0173RP 2H (ASTM A193, Gr. B7 [standard])

X0173UK ASTM A193, Gr. B7M (Opzione -B3)

X0173TQ 316 ss (ASTM F593, gruppo 2) (Opzione -B1)

X0173TD 17-4 ss (ASTM A564, Tipo 630) (Opzioni -B2)

4 In basso 2/4224 Vite di sfiato

B0138MJ 316 ss

D0175PQ Lega di nichel225 226

5 In basso 2/4224 Tappo di sfiato, 316 ss227

D0161QT 316 ss

D0175PP Lega di nichel225 226

6 In basso 2 Connettori di processo, utilizzati con coperchio in acciaio inox

N0141XT Filettato per 1/4 NPT, connettore di processo Codice 1

N0141XN Filettato per 1/2 NPT, connettore di processo Codice 2

B0139BD Filettato per R 1/4, connettore di processo Codice 3

B0139BG Filettato per R 1/2, connettore di processo Codice 4

N0141XR Programma 1/2 Collo a saldare 80, Connettore di processo Codice 6

7 In basso 4 Vite, testa esagonale, 0,438-20 x 1,5 per connettori filettati, 
Codici 1-4

X0100MN ASTM A193 Gr. B7 (Standard)

X0171VP ASTM A193, Gr. B7M (Opzione -B3)

N1205RQ 316 ss (opzione -B1)

X0118AX 17-4 Acciaio inox (opzione -B2)

In basso Vite, testa esagonale, 0,438-20 x 1,0 (per connettori con collo a 
saldare, codice 6)

X0100NT ASTM A193, Gr. B7 (standard)

X0171VN ASTM A193, Gr. B7M (Opzione -B3)

X0173TP 316 ss (opzione -B1)

X0118AY 17-4 Acciaio inox (opzione -B2)

224.	 La struttura LP2 ha il doppio di viti e tappi di sfiato rispetto alla struttura LP1. Quindi, "2/4" significa due per LP1 e quattro per LP2; "4/8" 
significa quattro per LP1 e otto per LP2.

225.	 Materiale metallico a contatto con il liquido di processo conforme alla norma NACE MR0175.
226.	 Equivalente a Hastelloy® C-276. Hastelloy è un marchio registrato di Haynes International, Inc.
227.	 Per una calibrazione semplificata, installare la vite F010101ES per pressioni fino a 0,7 MPa (100 psi).
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Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

8 In basso 1 Dado, 0,500-13

X0173RN 2H, ASTM A193, Gr. B7 (standard)

X0173UL ASTM A194, Gr. 2HM (Opzione -B3)

X0173TR 316 ss, ASTM F594, gruppo 2 (opzione -B1)

X0173UJ 17-4 ss, ASTM F594, gruppo 2 (opzione -B2)

9 D0114RB 2 Guarnizione, PTFE; da gruppo sensore a coperchio di processo

10 D0161QQ 2 Guarnizione, PTFE caricato a vetro; da connettore di processo a 
coperchio di processo

Coperchi degli alloggiamenti

Descrizione
Alloggiamento in alluminio Alloggiamento in acciaio 

inossidabile
senza 

opzione -J
con opzione 

-J
senza 

opzione -J
con opzione 

-J

Coperchio solido standard D0162AP D0162VD
Uscita elettronica, copertura estesa in 

vetro sul display digitale 
(opzione -L1)

D0162LH D0219EB D0162VH D0219ED

Uscita elettronica, coperchio solido giallo 
per SIL 2 (opzione -S1) D0219FB D0219FD

Uscita elettronica, copertura estesa in 
vetro giallo per SIL 2 (opzione -S1) con 

display digitale (opzione -L1)
D0219FM D0219FR D0219FK D0219FP

Uscita elettronica, coperchio solido rosso 
per SIL 2 (opzione -S2) D0219FA D0219FC

Uscita elettronica, copertura estesa in 
vetro rosso per SIL 2 (opzione -S2) con 

display digitale (opzione -L1)
D0219FL D0219FQ D0219FJ D0219FN
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Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters Parts

Optional Selections
Refer to Model Codes, page 113 for available options for each transmitter model.

Mounting Bracket Sets for Direct Connect Transmitters

Figure 89 - Mounting Bracket Sets for Non-Flameproof Direct Connect
Transmitter Structures (Options -M1, -M2, -M5, and -M6)
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Table 21 - Parts for Mounting Bracket Sets with Painted Steel, for Aluminum
Housing (Option -M1)

Item Part No. Qty. Part Name

Set B0188DL 1 Mounting Bracket Set; for Aluminum Housing; 1/2 NPT
Connections (includes items 1–5 below)

1 X0116FB 1 Screw, Hex Head, Plated cs, 0.375-24 x 0.625

2 B0188DN 1 Adapter Plug, 1/2 NPT to 0.375-24, ss

3 N0141ZW 1 Mounting Bracket, Painted Steel

4 D0114SM 1 U-Bolt, Steel

5 0011962 2 Nut, Hex Head, Plated cs, 0.312-18

Table 22 - Parts for Mounting Bracket Sets with Stainless Steel, for Stainless
Steel Housing (Option -M2)

Item Part No. Qty. Part Name

Set N1207AE 1 Mounting Bracket Set; for 316 ss Housing; 1/2 NPT Connections
(includes items 1–5 below)

1 P0120RM 1 Screw, Hex Head, ss, 0.375-24 x 0.625

2 B0188DN 1 Adapter Plug, 1/2 NPT to 0.375-24, ss

3 N1205MF 1 Mounting Bracket, ss

4 N1205MX 1 U-Bolt, ss

5 Z1217HV 2 Nut, Hex Head, ss, 0.312-18
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Selezioni opzionali
Fare riferimento a Codici modello, pagina 113 per le opzioni disponibili per ogni 
modello di trasmettitore.

Set di staffe di montaggio per i trasmettitori a collegamento diretto

Figura 89 - Set di staffe di montaggio per strutture non ignifughe con 
trasmettitore a collegamento diretto (opzioni -M1, -M2, -M5 e -M6)
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MONTAGGIO SU 
TUBO ORIZZONTALE

Tabella 21 - Componenti per set di staffe di montaggio in acciaio verniciato, per 
alloggiamento in alluminio (opzione -M1)

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

Set B0188DL 1 Set di staffe di montaggio; per alloggiamento in alluminio; 
connessioni NPT da 1/2 NPT (include le seguenti voci 1-5)

1 X0116FB 1 Vite, testa esagonale, placcato cs, 0,375-24 x 0,625

2 B0188DN 1 Spina adattatore, da 1/2 NPT a 0,375-24, ss

3 N0141ZW 1 Staffa di montaggio, acciaio verniciato

4 D0114SM 1 Bullone a U, acciaio

5 0011962 2 Dado, testa esagonale, placcato cs, 0,312-18

Tabella 22 - Componenti per set di staffe di montaggio in acciaio inox, per 
alloggiamento in acciaio inox (opzione -M2)

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

Set N1207AE 1 Set di staffe di montaggio; per alloggiamento 316 ss; connessioni 
1/2 NPT (include le seguenti voci 1-5)

1 P0120RM 1 Vite, testa esagonale, ss, 0,375-24 x 0,625

2 B0188DN 1 Spina adattatore, da 1/2 NPT a 0,375-24, ss

3 N1205MF 1 Staffa di montaggio, ss

4 N1205MX 1 Bullone a U, ss

5 Z1217HV 2 Dado, testa esagonale, ss, 0,312-18
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Table 23 - Parts for Mounting Bracket Sets with Painted Steel, for Aluminum
Housing (Option -M5)

Item Part No. Qty. Part Name

Set D0179FN 1 Mounting Bracket Set; for Aluminum Housing; M20 Connections
(includes items 1–5 below)

1 X0116FB 1 Screw, Hex Head, Plated cs, 0.375-24 x 0.625

2 D0179FM 1 Adapter Plug, M20 to 0.375-24, ss

3 N0141ZW 1 Mounting Bracket, Painted Steel

4 D0114SM 1 U-Bolt, Steel

5 0011962 2 Nut, Hex Head, Plated cs, 0.312-18

Table 24 - Parts for Mounting Bracket Sets with Stainless Steel, for Stainless
Steel Housing (Option -M6)

Item Part No. Qty. Part Name

Set D0179FP 1 Mounting Bracket Set; for 316 ss Housing; M20 Connections
(includes items 1–5 below)

1 P0120RM 1 Screw, Hex Head, ss, 0.375-24 x 0.625

2 D0179FM 1 Adapter Plug, M20 to 0.375-24, ss

3 N1205MF 1 Mounting Bracket, ss

4 N1205MX 1 U-Bolt, ss

5 Z1217HV 2 Nut, Hex Head, ss, 0.312-18

Figure 90 - Mounting Bracket Sets for Flameproof Direct Connect Transmitter
Structures (Options -M7 and -M8)
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WHEN USING 1/4 NPT  INTERNAL
PROC ESS  CONNECT ION THREAD

VERTICAL PIPE
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Table 25 - Parts for ATEX Mounting Bracket Sets, Stainless Steel (Option -M7)

Item Part No. Qty. Part Name

Set D0170ZQ 1 Mounting Bracket Set; ATEX (includes items 1–7 below)

1 D0170ZR 1 Mounting Bracket

2 N1205MX 1 U-Bolt, 5/16-18 ss
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Tabella 23 - Componenti per set di staffe di montaggio in acciaio verniciato, per 
alloggiamento in alluminio (opzione -M5)

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

Set D0179FN 1 Set di staffe di montaggio; per alloggiamento in alluminio; 
connessioni M20 (include le seguenti voci 1-5)

1 X0116FB 1 Vite, testa esagonale, placcato cs, 0,375-24 x 0,625

2 D0179FM 1 Spina adattatore, da M20 a 0,375-24, ss

3 N0141ZW 1 Staffa di montaggio, acciaio verniciato

4 D0114SM 1 Bullone a U, acciaio

5 0011962 2 Dado, testa esagonale, placcato cs, 0,312-18

Tabella 24 - Componenti per set di staffe di montaggio in acciaio inox, per 
alloggiamento in acciaio inox (opzione -M6)

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

Set D0179FP 1 Set di staffe di montaggio; per alloggiamento 316 ss; connessioni 
M20 (include le seguenti voci 1-5)

1 P0120RM 1 Vite, testa esagonale, ss, 0,375-24 x 0,625

2 D0179FM 1 Spina adattatore, da M20 a 0,375-24, ss

3 N1205MF 1 Staffa di montaggio, ss

4 N1205MX 1 Bullone a U, ss

5 Z1217HV 2 Dado, testa esagonale, ss, 0,312-18

Figura 90 - Set di staffe di montaggio per strutture non ignifughe con 
trasmettitore a collegamento diretto (opzioni -M7 e -M8)
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INTERNA 1/4 NPT FILETTATURA DELLE 
CONNESSIONI DI PROCESSO

Tabella 25 - Componenti per set di staffe di montaggio ATEX, acciaio inossidabile 
(opzione -M7)

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente
Set D0170ZQ 1 Set di staffe di montaggio; ATEX (include le voci 1-7 di seguito)

1 D0170ZR 1 Staffa di montaggio
2 N1205MX 1 Bullone U, 5/16-18 ss
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Item Part No. Qty. Part Name

3 A2015AB 2 Lock Washer, 5/16-18 ss

4 X0142BW 2 Nut, Hex Head, 5/16-18 ss

5 D0170ZU 2 U-Bolt, 1/4-20 ss

6 0036504 2 Lock Washer, 1/4 ss

7 X0142BL 2 Nut, Hex Head, 1/4-20 ss

Table 26 - Parts for ATEX Mounting Bracket Sets, Carbon Steel (Option -M8)

Item Part No. Qty. Part Name

Set D0170ZT 1 Mounting Bracket Set; ATEX (includes items 1–7 below)

1 D0197WF 1 Mounting Bracket

2 D0186MA 1 U-Bolt, 5/16-18 Steel

3 A2004WP 2 Lock Washer, 5/16-18 Steel

4 X0142BV 2 Nut, Hex Head, 5/16-18 Steel

5 D0170ZV 2 U-Bolt, 1/4-20 Steel

6 0042965 2 Lock Washer, 1/4 Steel

7 X0142BK 2 Nut, Hex Head, 1/4-20 Steel

Mounting Bracket Sets for DP and Biplanar Transmitters

Figure 91 - Standard Style Mounting Bracket Sets and Optional Standoff Kits for
DP Transmitters (Options -M1 and -M2) and Biplanar Transmitters (Options -M9
and -M0)
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Table 27 - Parts for Standard Style Mounting Bracket Set with Painted Steel (DP
Option -M1; Biplanar Option -M9)

Item Part No. Qty. Part Name

Set N0141ZT 1 Mounting Bracket Set (includes items 1–4 below)

1 0011962 2 Nut, Hex Head, Plated cs, 0.312-18

2 N0141ZW 1 Mounting Bracket, Painted Steel

3 D0114SM 1 U-Bolt, Steel

4 X0100NW 4 Screw, Hex Head, Steel, 0.437-20 x 0.625

146 MI 020-611

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

3 A2015AB 2 Rondella di sicurezza, 5/16-18 ss

4 X0142BW 2 Dado, testa esagonale, 5/16-18 ss

5 D0170ZU 2 Bullone U, 1/4-20 ss

6 0036504 2 Rondella di sicurezza, 1/4 ss

7 X0142BL 2 Dado, testa esagonale, 1/4-20 ss

Tabella 26 - Componenti per set di staffe di montaggio ATEX, acciaio al 
carbonio (opzione -M8)

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

Set D0170ZT 1 Set di staffe di montaggio; ATEX (include le voci 1-7 di seguito)

1 D0197WF 1 Staffa di montaggio

2 D0186MA 1 Bullone a U, Acciaio 5/16-18

3 A2004WP 2 Rondella di sicurezza, Acciaio 5/16-18

4 X0142BV 2 Dado, testa esagonale, Acciaio 5/16-18

5 D0170ZV 2 Bullone a U, Acciaio 1/4-20

6 0042965 2 Rondella di sicurezza, acciaio 1/4

7 X0142BK 2 Dado, testa esagonale, Acciaio 1/4-20

Set di staffe di montaggio per i trasmettitori DP e biplanari

Figura 91 - Serie di staffe di montaggio standard e kit di supporto opzionali per 
trasmettitori DP (opzioni -M1 e -M2) e trasmettitori biplanari (opzioni -M9 e -M0)

Tabella 27 - Componenti per set di staffe di montaggio standard in acciaio 
verniciato (DP opzione -M1; biplanare opzione -M9)

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

Set N0141ZT 1 Set di staffe di montaggio (comprende le voci da 1 a 4 riportate di 
seguito)

1 0011962 2 Dado, testa esagonale, placcato cs, 0,312-18

2 N0141ZW 1 Staffa di montaggio, acciaio verniciato

3 D0114SM 1 Bullone a U, acciaio

4 X0100NW 4 Vite, testa esagonale, acciaio, 0,437-20 x 0,625
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Tabella 28 - Componenti per set di staffe di montaggio standard in acciaio 
verniciato (DP opzione -M2; biplanare opzione -M0)

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

Set N1205YD 1 Set di staffe di montaggio (comprende le voci da 1 a 4 riportate di 
seguito)

1 Z1217HV 2 Dado, testa esagonale, ss, 0,312-18

2 N1205MF 1 Staffa di montaggio, ss

3 N1205MX 1 Bullone a U, ss

4 P0120RN 4 Vite, testa esagonale, ss, 0,437-20 x 0,625

Tabella 29 - Componenti per i kit di supporto opzionali (non inclusi nelle opzioni 
-M1/M9 o -M2/M0)

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

5 D0170ME 1 Kit con quattro supporti in acciaio, da utilizzare con l'opzione -M1 
(DP) o l'opzione -M9 (Biplanare)

D0170MJ 1 Kit con quattro supporti 316 ss, da utilizzare con l'opzione -M2 
(DP) o l'opzione -M0 (Biplanare)

Figura 92 - Set di staffe di montaggio universali per trasmettitori DP e biplanari (opzione -M3)

FORI PER
BULLONI A U E
MONTAGGIO
SU SUPERFICIE
SUI QUATTRO
LATI DELLA
STAFFA

GRUPPO BULLONI A U. I FORI DELLA STAFFA PER
I BULLONI A U POSSONO ANCHE ESSERE 
UTILIZZATI PER IL MONTAGGIO
DELLA STAFFA SU UNA SUPERFICIE CON
LE APPARECCHIATURE FORNITE DALL’UTENTE

BULLONI PER
MONTAGGIO
TRASMETTITORE
SU SUPERFICIE

BULLONI PER IL MONTAGGIO
DEL TRASMETTITORE SU STAFFA

I 2 BULLONI POSSONO ANCHE ESSERE UTILIZZATI CON 
QUESTI FORI PER MONTARE IL TRASMETTITORE SU STAFFA
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Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters Parts

Table 30 - Parts for Universal Style Mounting Bracket Set (Option -M3)

Item Part No. Qty. Part Name

Set D0170XH 1 Universal Pipe Mounting Set (includes items 1–5 below)

1 D0170VJ 1 Mounting Bracket, ss

2 X0173UR 1 Screw, Hex Head, 0.375-16 x 1.5, , ss

3 A2012TZ 2 Lock Washer, 0.382 I.D., ss

4 D0170VM 1 U-Bolt Assembly, ss, with U-Bolt, 0.312-18; Saddle Clamp;
Washer Plate; Nut, Hex Head, 0.312-18

5 P0120RN 4 Screw, hex head, 0.437-20 x 0.625, ss

Vent Screw (Option -V1)

Figure 93 - Vent Screw (Option -V1)

1
DIRECT

CONNECTED
TRANSMITTER
(REFERENCE)

Table 31 - Parts for Vent Screw (Option -V1)

Item Part No. Qty. Part Name

1 D0161SW 1 Vent Screw, 316 ss

Block and Bleed Valve (Options -V2, -V3, and -V4)

Figure 94 - Block and Bleed Valve (Options -V2, -V3, and -V4)

1

DIRECT
CONNECTED

TRANSMITTER
(REFERENCE)
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Table 30 - Parts for Universal Style Mounting Bracket Set (Option -M3)

Item Part No. Qty. Part Name

Set D0170XH 1 Universal Pipe Mounting Set (includes items 1–5 below)

1 D0170VJ 1 Mounting Bracket, ss

2 X0173UR 1 Screw, Hex Head, 0.375-16 x 1.5, , ss

3 A2012TZ 2 Lock Washer, 0.382 I.D., ss

4 D0170VM 1 U-Bolt Assembly, ss, with U-Bolt, 0.312-18; Saddle Clamp;
Washer Plate; Nut, Hex Head, 0.312-18

5 P0120RN 4 Screw, hex head, 0.437-20 x 0.625, ss

Vent Screw (Option -V1)

Figure 93 - Vent Screw (Option -V1)
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Table 31 - Parts for Vent Screw (Option -V1)

Item Part No. Qty. Part Name

1 D0161SW 1 Vent Screw, 316 ss

Block and Bleed Valve (Options -V2, -V3, and -V4)

Figure 94 - Block and Bleed Valve (Options -V2, -V3, and -V4)

1

DIRECT
CONNECTED

TRANSMITTER
(REFERENCE)
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Tabella 30 - Componenti per il set di staffe di montaggio universali (opzione -M3)

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

Set D0170XH 1 Set universale per il montaggio su tubo (comprende le seguenti voci 1-5)

1 D0170VJ 1 Staffa di montaggio, ss

2 X0173UR 1 Vite, testa esagonale, 0,375-16 x 1,5, ss

3 A2012TZ 2 Rondella di sicurezza, 0,382 I.D., ss

4 D0170VM 1 Gruppo bullone a U, ss, con bullone a U, 0,312-18; staffa; piastra 
rondella; dado, testa esagonale, 0,312-18

5 P0120RN 4 Vite, testa esagonale, 0,437-20 x 0,625, ss

Vite di sfiato (opzione -V1).

Figura 93 - Vite di sfiato (opzione -V1)

Tabella 31 - Componenti della vite di sfiato (opzione -V1)

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

1 D0161SW 1 Vite di sfiato, 316 ss

Valvola di blocco e di sfiato (opzioni -V2, -V3 e -V4).

Figura 94 - Valvola di blocco e di sfiato (opzioni -V2, -V3 e -V4).

TRASMETTITORE
A COLLEGAMENTO

DIRETTO
(RIFERIMENTO)

TRASMETTITORE
A COLLEGAMENTO

DIRETTO
(RIFERIMENTO)
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Parts Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters

Table 32 - Parts for Block and Bleed Valve (Options -V2, -V3, and -V4)

Item Part No. Qty. Part Name

1 X0172BU 1 Block and Bleed Valve, Carbon Steel (Option -V2)

X0172BV Block and Bleed Valve, 316 ss (Option -V3)

X0172BW Block and Bleed Valve, 316 ss Body, Monel Trim, NACE
Approved (Option -V4)

Adapter Plates (Options -P1 to -P8) for Direct Mounting to Coplanar Manifolds

Figure 95 - Adapter Plates (Options -P1 to -P8) for Direct Mounting to Coplanar
Manifolds

COPLANAR 
MANIFOLD
(REFERENCE)

LP1 
STRUCTURE
SHOWN

TWO GASKETS

ADAPTER PLATE

TWO GASKETS

HEX HEAD SCREWS
0.437-20 x 1.75 INCHES
FOUR PLACES

1

2

Table 33 - Parts for Adapter Plate Kits -P1 to -P4, Used with “MC” Manifold

Item Part No. Qty. Part Name

n/a D0170XJ 1 Adapter Plate Kit; B7 Screws; Option -P1

D0170XM Adapter Plate Kit; 316 ss Screws; Option -P2

D0170XN Adapter Plate Kit; 17-4 ss Screws; Option -P3

D0170XP Adapter Plate Kit; B7M Screws; Option -P4

Table 34 - Parts for Adapter Plate Kits -P5 to -P8, Used with “MT3” Manifold

Item Part No. Qty. Part Name

n/a D0170XQ 1 Adapter Plate Kit; B7 Screws; Option -P5

D0170XR Adapter Plate Kit; 316 ss Screws; Option -P6

D0170XS Adapter Plate Kit; 17-4 ss Screws; Option -P7

D0170XT Adapter Plate Kit; B7M Screws; Option -P8
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Tabella 32 - Componenti del blocco e la valvola di sfiato (opzioni -V2, -V3 e -V4)

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

1

X0172BU

1

Valvola di blocco e di sfiato, acciaio al carbonio (opzione -V2)

X0172BV Valvola di blocco e di sfiato, 316 ss (opzione -V3)

X0172BW Valvola di blocco e di sfiato, corpo 316 ss, assetto Monel, 
approvato NACE (opzione -V4)

Piastre di adattamento (opzioni da -P1 a -P8) per il montaggio diretto su collettori complanari

Figura 95 - Piastre di adattamento (opzioni da -P1 a -P8) per il montaggio diretto 
su collettori complanari

Tabella 33 - Compoenenti dei kit di piastre di adattamento da -P1 a -P4, 
utilizzate con il collettore "MC"

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

n/d

D0170XJ

1

Kit Piastra di adattamento; Viti B7; Opzione -P1

D0170XM Kit piastra di adattamento; Viti 316 ss; Opzione -P2

D0170XN Kit piastra di adattamento; Viti 17-4 ss; Opzione -P3

D0170XP Kit Piastra di adattamento; Viti B7M; Opzione -P4

Tabella 34 - Compoenenti dei kit di piastre di adattamento da -P5 a -P8, 
utilizzate con il collettore "MT3"

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

n/d

D0170XQ

1

Kit Piastra di adattamento; Viti B7; Opzione -P5

D0170XR Kit piastra di adattamento; Viti 316 ss; Opzione -P6

D0170XS Kit piastra di adattamento; Viti 17-4 ss; Opzione -P7

D0170XT Kit Piastra di adattamento; Viti B7M; Opzione -P8

LP1
STRUTTURA TRADIZIONALE
ILLUSTRATA

DUE GUARNIZIONI

DUE GUARNIZIONI

PIASTRA DI ADATTAMENTO

COMPLANARE
COLLETTORE
(RIFERIMENTO)

VITI A TESTA ESAGONALE
0,437-20 x 1,75 POLLICI
QUATTRO POSIZIONI
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Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters Parts

Table 35 - Gaskets (Included in Kits)

Item Part No. Qty. Part Name

1 D0114RB 2 Gasket, Transmitter to Adapter Plate

2 D0170XK 2 Gasket, Manifold to Adapter Plate

LCD Indicator (Digital Display) Assembly (Option -L1)

Figure 96 - LCD Indicator Assembly (Option -L1)

1

3

2

5

4 WINDOW COVER
REPLACES SOLID
COVER WHEN
INDICATOR IS  USED

6

5

Table 36 - Parts for LCD Indicator Assembly (Option -L1)

Item Part No. Qty. Part Name

1 1 Cover with Window; see Housing Covers, page 143

2 D0162LQ 1 LCD Indicator Module

3 Below 1 Grease, 1.75 oz. Tube

X0180JB Lubit-8 for Transmitters with Aluminum Housing

X0114AA Never-Seez for Transmitters with Stainless Steel Housing

4 P0177HB 1 Indicator Cable

5 0048130 1 Grease, Silicone (150 gram tube)

6 Below 2 O-Ring, Cover

X0201FC for Transmitter without -J option

X0201QP for Transmitter with -J option

Conduit Connections (Options -A1 and -A3)

Figure 97 - Conduit Connections (Options -A1 and -A3)

(-A1)

CABLE
GLAND

1/2 NPT

HAWKE-TYPE CABLE
GLAND (1/2 NPT)

1

(-A3)

M20 CONDUIT
CONNECTION (1/2 NPT)

M20

1/2 NPT

2
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Item Part No. Qty. Part Name

1 D0114RB 2 Gasket, Transmitter to Adapter Plate

2 D0170XK 2 Gasket, Manifold to Adapter Plate

LCD Indicator (Digital Display) Assembly (Option -L1)

Figure 96 - LCD Indicator Assembly (Option -L1)

1

3

2

5

4 WINDOW COVER
REPLACES SOLID
COVER WHEN
INDICATOR IS  USED

6

5

Table 36 - Parts for LCD Indicator Assembly (Option -L1)

Item Part No. Qty. Part Name

1 1 Cover with Window; see Housing Covers, page 143

2 D0162LQ 1 LCD Indicator Module

3 Below 1 Grease, 1.75 oz. Tube

X0180JB Lubit-8 for Transmitters with Aluminum Housing

X0114AA Never-Seez for Transmitters with Stainless Steel Housing

4 P0177HB 1 Indicator Cable

5 0048130 1 Grease, Silicone (150 gram tube)

6 Below 2 O-Ring, Cover

X0201FC for Transmitter without -J option

X0201QP for Transmitter with -J option

Conduit Connections (Options -A1 and -A3)

Figure 97 - Conduit Connections (Options -A1 and -A3)
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Tabella 35 - Guarnizioni (incluse nei kit)

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

1 D0114RB 2 Guarnizione, dal trasmettitore alla piastra di adattamento

2 D0170XK 2 Guarnizione, dal collettore alla piastra di adattamento

Gruppo indicatore LCD (display digitale) (opzione -L1)

Figura 96 - Gruppo indicatore LCD (opzione -L1)

Tabella 36 - Componenti del gruppo indicatore LCD (opzione -L1)

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

1 1 Coperchio con finestra; vedere Coperchi degli alloggiamenti, pagina 143

2 D0162LQ 1 Modulo indicatore LCD

3

In basso

1

Grasso, tubo da 1,75 oz.

X0180JB Lubit-8 per trasmettitori con alloggiamento in alluminio

X0114AA Never-Seez per trasmettitori con alloggiamento in acciaio inox

4 P0177HB 1 Cavo indicatore

5 0048130 1 Grasso, Silicone (tubo da 150 grammi)

6

In basso

2

O-Ring, coperchio

X0201FC per trasmettitore senza opzione -J

X0201QP per trasmettitore con opzione -J

Collegamenti dei condotti (opzioni -A1 e -A3)

Figura 97 - Collegamenti dei condotti (opzioni -A1 e -A3)

IL COPERCHIO CON FINESTRA
SOSTITUISCE IL COPERCHIO 
SOLIDO QUANDO
SI UTILIZZA L’INDICATORE

PRESSACAVO
DI TIPO HAWKE (1/2 NPT)

COLLEGAMENTO
CONDOTTO M20 (1/2 NPT)

-
PRESSACAVO
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Parts Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters

Table 37 - Parts for Conduit Connections (Options -A1 and -A3)

Item Part No. Qty. Part Name

1 N7141HX 1 Hawke-Type 1/2 NPT Brass Cable Gland (Option -A1)

2 N7141DX 1 M20 Connector (Option -A3)

Custody Transfer Lock and Seal (Option -Z2)

Figure 98 - Custody Transfer Lock and Seal (Option -Z2)

1

2

2

Table 38 - Parts for Custody Transfer Lock and Seal (Option -Z2)

Item Part No. Qty. Part Name

1 S001806 2 Kit with Lock-Out Seal, Wire, and Instructions

2 D0162WM 1 Lock Screw, 0.164-32

Ermeto Connectors (Options -E3 and -E4)

Figure 99 - Ermeto Connectors (Options -E3 and -E4)

6 mm or 12 mm TUBE

1/4 OR 1/2 NPT
TO PROCESS
CONNECTION

Table 39 - Parts for Ermeto Connectors (Options -E3 and -E4)

Item Part No. Qty. Part Name

n/a U7002AS 1 Process Connector, 316 ss, 640 bar, 1/4 NPT x 6 mm, Option
-E3

U7002AP Process Connector, 316 ss, 640 bar, 1/2 NPT x 12 mm, Option
-E3
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Table 37 - Parts for Conduit Connections (Options -A1 and -A3)

Item Part No. Qty. Part Name

1 N7141HX 1 Hawke-Type 1/2 NPT Brass Cable Gland (Option -A1)

2 N7141DX 1 M20 Connector (Option -A3)

Custody Transfer Lock and Seal (Option -Z2)
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Table 38 - Parts for Custody Transfer Lock and Seal (Option -Z2)

Item Part No. Qty. Part Name

1 S001806 2 Kit with Lock-Out Seal, Wire, and Instructions

2 D0162WM 1 Lock Screw, 0.164-32

Ermeto Connectors (Options -E3 and -E4)

Figure 99 - Ermeto Connectors (Options -E3 and -E4)

6 mm or 12 mm TUBE

1/4 OR 1/2 NPT
TO PROCESS
CONNECTION

Table 39 - Parts for Ermeto Connectors (Options -E3 and -E4)

Item Part No. Qty. Part Name

n/a U7002AS 1 Process Connector, 316 ss, 640 bar, 1/4 NPT x 6 mm, Option
-E3

U7002AP Process Connector, 316 ss, 640 bar, 1/2 NPT x 12 mm, Option
-E3
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Tabella 37 - Componenti dei collegamenti dei condotti (Opzioni -A1 e -A3)

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

1 N7141HX 1 Pressacavo in ottone di tipo Hawke 1/2 NPT (opzione -A1)

2 N7141DX 1 Connettore M20 (Opzione -A3)

Blocco e tenuta trasferimento di sicurezza (opzione -Z2)

Figura 98 - Blocco e tenuta trasferimento di sicurezza (opzione -Z2)

Tab. 38 - Componenti del blocco e della tenuta di trasferimento di sicurezza (opzione -Z2)

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

1 S001806 2 Kit con guarnizione lock-out, filo e istruzioni

2 D0162WM 1 Vite di bloccaggio, 0,164-32

Connettori ermetici (opzioni -E3 e -E4)

Figura 99 - Connettori ermetici (Opzioni -E3 e -E4)

Tabella 39 - Componenti per connettori ermetici (Opzioni -E3 e -E4)

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

n/d
U7002AS

1

Connettore di processo, 316 ss, 640 bar, 1/4 NPT x 6 mm, opzione 
-E3

U7002AP Connettore di processo, 316 ss, 640 bar, 1/2 NPT x 12 mm, 
opzione -E3

1/4 O 1/2 NPT
CONNESSIONE
DI PROCESSO

TUBO 6 mm o 12 mm

MI 020-611 151

Trasmettitori di pressione assoluta, relativa e differenzialeComponenti



Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters Parts

Metric Process Connection (Option -R)

Figure 100 - Metric Process Connection (Option -R)

DIRECT
CONNECTED
TRANSMITTER
(REFERENCE)

Table 40 - Parts for Metric Process Connection (Option -R)

Item Part No. Qty. Part Name

n/a X0171ZX 1 Pipe Adapter, 316 ss, 1/2 NPT to Rc 1/2

Recommended Spare Parts
Table 41 - Spare Parts for Direct Connect AP and GP Transmitters

Item No. Part Number Part Name
Number of Parts
Recommended for

1 Inst. 5 Inst. 20 Inst.

See Direct Connect Transmitters, page 130

3 Below O-Ring, Cover 0 2 4

X0201FC without -J option

X0201QP with -J option

10 D0197PS Retention Clip 1 2 4

11 X0179ME Vent Plug; for Direct Connect GP with sanitary or pulp and paper seals only 1 2 4

12 X0174EX Button Head Screw 1 2 4

See LCD Indicator (Digital Display) Assembly (Option -L1), page 150

2 D0162LQ LCD Indicator Module 0 1 1

3 Below Grease, 1.75 oz. Tube 1 2 4

X0180JB Lubit-8 for Transmitters with Aluminum Housing

X0114AA Never-Seez for Transmitters with Stainless Steel Housing

5 0048130 Grease, Silicone (150 gram tube) 0 2 4

6 Below O-Ring, Cover 0 2 4

X0201FC for Transmitter without -J option

X0201QP for Transmitter with -J option

152 MI 020-611

Collegamento di processo metrico (opzione -R)

Figura 100 - Collegamento di processo metrico (opzione -R)

Tabella 40 - Componenti del collegamento di processo metrico (opzione -R)

Voce Codice prodotto Q.tà Nome componente

n/d X0171ZX 1 Adattatore per tubi, 316 ss, da 1/2 NPT a Rc 1/2

Ricambi consigliati
Tabella 41 - Componenti per i trasmettitori AP e GP a collegamento diretto

N. 
articolo

Numero pezzo 
di ricambio Nome componente

Numero di parti consigliato per

1 Ist. 5 Ist. 20 Ist.

Vedere Trasmettitori a collegamento diretto, pagina 130

3 In basso O-Ring, coperchio 0 2 4

X0201FC senza opzione -J

X0201QP con opzione -J

10 D0197PS Clip di ritenzione 1 2 4

11 X0179ME Tappo di sfiato; solo per trasmettitori GP a collegamento diretto con guarnizioni sanitarie 
o cellulosa e carta

1 2 4

12 X0174EX Vite a testa tonda 1 2 4

Vedere anche Gruppo indicatore LCD (Display digitale) (Opzione -L1), pagina 150.

2 D0162LQ Modulo indicatore LCD 0 1 1

3 In basso Grasso, tubo da 1,75 oz. 1 2 4

X0180JB Lubit-8 per trasmettitori con alloggiamento in alluminio

X0114AA Never-Seez per trasmettitori con alloggiamento in acciaio inox

5 0048130 Grasso, Silicone (tubo da 150 grammi) 0 2 4

6 In basso O-Ring, coperchio 0 2 4

X0201FC per trasmettitore senza opzione -J

X0201QP per trasmettitore con opzione -J

TRASMETTITORE
A COLLEGAMENTO
DIRETTO
(RIFERIMENTO)
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Tabella 42 - Ricambi per Trasmettitori AP e GP biplanari

N. 
articolo

Numero pezzo 
di ricambio Nome componente

Numero di parti consigliato per

1 Ist. 5 Ist. 20 Ist.

Vedere Inserti superiori del trasmettitore biplanare, pagina 131

3 In basso O-Ring, coperchio 0 2 4

X0201FC senza opzione -J

X0201QP con opzione -J

11 D0197PS Clip di ritenzione 1 2 4

12 X0174EX Vite a testa tonda 1 2 4

Vedere Inseriti inferiori del trasmettitore biplanare per l'uso con strutture tradizionali, pagina 133

4 In basso Vite di sfiato 0 2/4228 4/8228

B0138MJ 316 ss (standard)

B0138MK Monel

D0175PQ Lega di nichel229 (secondo la norma NACE MR0175)

5 In basso Tappo di sfiato 0 2/4228 4/8228

D0161QT 316 ss (standard)

D0161QU Monel

D0175PP Lega di nichel229 (secondo la norma NACE MR0175)

9 D0114RB Guarnizione, PTFE 1 2 4

10 D0161QQ PTFE caricato a vetro (standard) 1 2 4

Vedere anche Gruppo indicatore LCD (Display digitale) (Opzione -L1), pagina 150.

2 D0162LQ Modulo indicatore LCD 1 2 4

3 In basso Grasso, tubo da 1,75 oz. 1 2 4

X0180JB Lubit-8 per trasmettitori con alloggiamento in alluminio

X0114AA Never-Seez per trasmettitori con alloggiamento in acciaio inox

5 0048130 Grasso, Silicone (tubo da 150 grammi) 0 2 4

6 In basso O-Ring, coperchio 0 2 4

X0201FC per trasmettitore senza opzione -J

X0201QP per trasmettitore con opzione -J

228.	 La struttura LP2 ha il doppio di viti e tappi di sfiato rispetto alla struttura LP1. Quindi, "2/4" significa due per LP1 e quattro per LP2; "4/8" 
significa quattro per LP1 e otto per LP2.

229.	 Equivalente a Hastelloy® C-276. Hastelloy è un marchio registrato di Haynes International, Inc.
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Tabella 43 - Ricambi dei trasmettitori DP

N. 
articolo

Numero pezzo 
di ricambio Nome componente

Numero di parti consigliato per

1 Ist. 5 Ist. 20 Ist.

Vedere Inserti superiori del trasmettitore DP, pagina 136

3 In basso O-Ring, coperchio 0 2 4

X0201FC senza opzione -J

X0201QP con opzione -J

12 D0197PS Clip di ritenzione 1 2 4

13 X0174EX Vite, testa tonda 1 2 4

Vedere Inserti inferiori del trasmettitore DP per l'uso con strutture tradizionali, pagina 138

4 In basso Vite di sfiato 0 2 4

B0138MJ 316 ss (standard)

B0138MK Monel

D0175PQ Lega di nichel230 (secondo la norma NACE MR0175)

5 In basso Tappo di sfiato 0 2 4

D0161QT 316 ss (standard)

D0161QU Monel (secondo la norma NACE MR0175)

D0175PP Lega di nichel230 (secondo la norma NACE MR0175)

9 D0114RB Guarnizione, PTFE 2 2 4

10 In basso Guarnizione, coperchio di processo 2 4 8

D0161QQ PTFE caricato a vetro (standard)

X0145MJ Viton (utilizzato con connettore di processo Codice 7)

15 D0175TA Inserto, PVDF (utilizzato con connettore di processo Codice 7) 2 4 8

Vedere Inserti inferiori del trasmettitore DP per l'uso con strutture a basso profilo LP1 e LP2, pagina 141

4 In basso Vite di sfiato 0 2/4231 4/8231

B0138MJ 316 ss

D0175PQ Lega di nichel230

5 In basso Tappo di sfiato 0 2/4231 4/8231

D0161QT 316 ss

D0175PP Lega di nichel230

9 D0114RB Guarnizione, PTFE 2 4 8

10 D0161QQ Guarnizione, PTFE caricato a vetro 2 4 8

230.	 Equivalente a Hastelloy® C-276. Hastelloy è un marchio registrato di Haynes International, Inc.
231.	 La struttura LP2 ha il doppio di viti e tappi di sfiato rispetto alla struttura LP1. Quindi, "2/4" significa due per LP1 e quattro per LP2; "4/8" 

significa quattro per LP1 e otto per LP2.
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N. 
articolo

Numero pezzo 
di ricambio Nome componente

Numero di parti consigliato per

1 Ist. 5 Ist. 20 Ist.

Vedere anche Gruppo indicatore LCD (Display digitale) (Opzione -L1), pagina 150.

2 D0162LQ Modulo indicatore LCD 0 1 1

3 In basso Grasso, tubo da 1,75 oz. 1 2 4

X0180JB Lubit-8 per trasmettitori con alloggiamento in alluminio

X0114AA Never-Seez per trasmettitori con alloggiamento in acciaio inox

5 0048130 Grasso, Silicone (tubo da 150 grammi) 0 2 4

6 In basso O-Ring, coperchio 0 2 4

X0201FC per trasmettitore senza opzione -J

X0201QP per trasmettitore con opzione -J

 Vedere Piastre di adattamento (opzioni da -P1 a -P8) per il montaggio diretto su collettori complanari, pagina 149

1 D0114RB Guarnizione - Dal trasmettitore alla piastra di adattamento 2 4 8

2 D0170XK Guarnizione - Dal collettore alla piastra di adattamento 2 4 8
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Allegato A: Informazioni per la sicurezza funzionale

Scopo
Il presente allegato descrive le responsabilità dell'utente per l'installazione e il funziona-
mento di questi trasmettitori di pressione per una funzione strumentale di sicurezza (SIF). 
Al fine di garantire un uso sicuro del prodotto, è necessario seguire tutte le procedure 
descritte nell’allegato. Il presente allegato deve essere letto in aggiunta alle sezioni 
appropriate del presente documento di istruzioni applicabili al trasmettitore installato.

Ambito
Le informazioni contenute nel presente allegato si applicano ai seguenti prodotti se 
presentano un alloggiamento verde, una versione del firmware 2.0 o superiore e se è 
specificato "SIL 2" sulla targhetta dati.

•	 Trasmettitore di pressione assoluta IAP**S-T con comunicazione HART

•	 Trasmettitore di pressione differenziale IDP**S-T con comunicazione HART

•	 Trasmettitore di pressione relativa IGP**S-T con comunicazione HART Vedere 
Identificazione del prodotto, pagina 158 per la posizione del codice modello.

Acronimi e definizioni

Acronimo Definizioni

DCS Sistema di controllo distribuito

DD Guasto pericoloso rilevato

DU Guasto pericoloso non rilevato

FIT Guasti nel tempo (guasti per 1E09 ore)

FTA Analisi dell'albero degli errori

HFT Tolleranza ai guasti hardware

λ Frequenza di guasto

λDD Percentuale di guasti pericolosi rilevati

λDU Percentuale di guasti pericolosi non rilevati

λS

Percentuale di guasti non pericolosi rilevati + Percentuale di guasti non pericolosi non 
rilevati

LT Durata di vita del prodotto

MPa megaPascals

MTTR Tempo medio di riparazione

PFDAVG Probabilità media di guasto su richiesta

PFH Probabilità di guasto all’ora

psi Libbre per pollice quadrato

PTI Intervallo del test di verifica

SD Stato sicuro rilevato

SFF Frazione guasti in sicurezza

SFRS Specifiche dei requisiti di sicurezza

SIF Funzione strumentata di sicurezza
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Acronimo Definizioni

SIL Livello di integrità di sicurezza

UNITÀ Stato sicuro non rilevato

SILDocumenti di riferimento SIL 2
I seguenti documenti sono citati nel presente allegato o ne definiscono o limitano il 
contenuto. Qualora il contenuto del presente allegato sia in conflitto con quello di un 
documento di riferimento, prevale il contenuto del documento più recente. Ulteriori 
documenti correlati sono elencati nella sezione Documenti di riferimento, pagina 9.

Numero documento Descrizione

PSS 2A-1S05 A Scheda tecnica del prodotto, Trasmettitori di pressione a valore aggiunto

PSS 2A-1S10 A Scheda tecnica del prodotto, Trasmettitori di pressione ad elevate prestazioni

PSS 2A-1S05 A Scheda tecnica del prodotto, Trasmettitori di pressione dalle prestazioni 
eccezionali

MI 020-611 Istruzioni Master, Trasmettitori di pressione con comunicazione HART e SIL 2

MI 020-366 Istruzioni Master, Funzionamento dei trasmettitori di pressione, Configurazione 
e calibrazione con l'uso di un comunicatore HART

MI 020-501 Istruzioni Master, Strumentazione del dispositivo di campo intelligente PC50, 
Elenco dei componenti

MI 020-505 Istruzioni Master, Strumentazione del dispositivo di campo intelligente PC50, 
Funzionamento con protocollo di comunicazione HART

IEC 61508-2010 Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici, programmabili di sicurezza
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Specifiche di sicurezza

Identificazione del prodotto

Figura 101 - Campione di targa dati del trasmettitore

CODICE MODELLO

PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE 
HART SIL2

MODULO 
ELETTRONICO

CODICE MODELLO
CODICE SPECIFICA AUSILIARIA
NUMERO DI SERIE (RIFERIMENTO)
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
ETICHETTA DEL CLIENTE

STILE
INTERVALLO CALIBRATO
STABILIMENTO E DATA DI PRODUZIONE
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO

	INTERVALLO CAL.	ST.
	 4 mA=
	 20 mA=
	 ORIGINE
	 PS / MWP=

MODELLO  IGP10S-T20D1FA-M1
SPEC. AUS.
RIFERIMENTO
ALIMENTAZIONE
ETICHETTA CLIENTE

NUMERO 
COMPONENTE 

D0230DB

ETICHETTA NEL VANO 
ELETTRONICO DIETRO AL 
DISPLAY
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Parametri di sicurezza

Le seguenti variabili e interfacce possono essere utilizzate come parte della funzione 
strumentata di sicurezza: 

Variabili: Pressione

Interfacce: Corrente analogica da 4 a 20 mA
Uso per applicazioni di misurazione della pressione assoluta, 
relativa o differenziale, come indicato dal codice modello

Precisione della sicurezza: 2%

 AVVERTENZA
PERICOLO IN CASO DI UTILIZZO AL DI FUORI DELLE SPECIFICHE DI TEMPERATURA
•	 La specifica di Precisione della Sicurezza si applica quando la temperatura dell'elet-

tronica del dispositivo è compresa tra -40 e +85°C (da -40 a +185°F). Al di fuori di 
questo intervallo di temperatura, l'uscita milliamp potrebbe subire una deriva maggio-
re e non rimanere entro la specifica di precisione di sicurezza del 2%.

•	 Per applicazioni durante le quli possono verificarsi temperature al di fuori del normale 
intervallo di funzionamento, configurare la strategia di guasto del sensore di tempera-
tura in modo da impostare il dispositivo su Failsafe quando il limite di temperatura 
operativa viene superato e assicurarsi che il DCS sia in grado di riconoscere le 
impostazioni di Failsafe al di fuori dell’intervallo di precisione di sicurezza.

•	 Con il display locale o il DTM, l'impostazione Failsafe è AO ALM. Con il DD, 
l'impostazione Failsafe è AO Alarm.

La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la morte, lesioni 
gravi o danni alle apparecchiature.

Tempo di risposta di sicurezza: 750 ms massimo (con smorzamento impostato a 0 s)

Aggiornamenti delle misurazioni: Ogni 250 ms

Allarme basso: In rari casi, alcune condizioni estreme vengono segnalate all'interno 
dell’intervallo di allarme basso, indipendentemente dall'impostazio-
ne configurata per la strategia failsafe. Ad esempio, un processore 
difettoso può generare un'uscita di 3,6 mA anche se il dispositivo è 
configurato per non riuscire a raggiungere l'alta impostazione MI.

 AVVERTENZA
PERICOLO DI MONITORAGGIO ERRATO
Per garantire un monitoraggio sicuro dei guasti, il DCS deve essere in grado di riconoscere 
sia le condizioni di allarme alto che di allarme basso come indicatori di malfunzionamento.

L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare gravi lesioni o la morte.

•	 L'interfaccia HART e/o l'interfaccia locale (se presente) possono essere utilizzate per 
esaminare i dati, ma non come mezzo di comunicazione critico per la sicurezza.

•	 Il jumper di protezione da scrittura deve essere in posizione Protetto durante il 
normale funzionamento, come specificato nella sezione di configurazione e 
funzionamento.

•	 L'utente può verificare che il trasmettitore funzioni in modalità sicura (SIL) 
utilizzando un comunicatore HART come di seguito descritto:

1.	 Dal menu in alto Online , selezionare Impostazione dispositivo e poi Info 
diagnostica.

2.	 Verificare che la voce Modalità SIL indichi OK: Richiesto + Attivo.

•	 Il codice modello del trasmettitore prevede coperchi di ricambio rossi o gialli per 
identificare che il trasmettitore fa parte di un circuito di sicurezza.
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•	 I trasmettitori di pressione possono essere utilizzati nelle funzioni di sicurezza 
SIL 2 in modalità singola 1oo1 o nelle funzioni di sicurezza SIL 3 in modalità 
doppia 1oo2.

Dati di affidabilità

Questi dati sono validi con i seguenti requisiti:
•	 Il risolutore logico (User SIF) deve rilevare entrambe le correnti fuori intervallo, 

sia superiore che inferiore, e deve agire sul loro rilevamento per portare il 
sistema in uno stato di sicurezza.

•	 Il sistema funziona in modalità a bassa richiesta. (La frequenza delle richieste di 
funzionamento del sistema non è superiore a una all'anno e non supera il doppio 
della frequenza del test di prova).

Dati concernenti i guasti secondo IEC 61508

λ λS λDD λDU SFF

1113 FIT 698 FIT 356 FIT 58 FIT 94,76%

Il valore PFDAVG per un singolo trasmettitore di pressione è di 2,6E-4 all'anno. I valori 
PFDAVG indicati nella seguente tabella supportano un intervallo di test di prova fino a 
cinque anni. È responsabilità dell'utente finale selezionare un intervallo di test di 
prova che soddisfi i requisiti dell'applicazione. Fare riferimento a Test di prova periodi-
ci, pagina 165.

Tempo (anni) Tempo (ore) PFDAVG % di SIL 2

0,25 2190 6.4E-05 1,8%

0,5 4380 1.3E-04 3,6%

1 8760 2.6E-04 7,3%

2 17520 5.1E-04 14,6%

5 43800 1.3E-03 36,5%

Il valore PFH per un singolo trasmettitore di pressione è 5.8E-8.

Il trasmettitore esegue funzioni diagnostiche interne per rilevare guasti casuali del 
proprio hardware. Tutte le funzioni diagnostiche interne vengono eseguite per rilevare 
i guasti entro l'intervallo di test diagnostico di 11 minuti. Il trasmettitore rileva e mitiga i 
guasti sistematici che potrebbero causare guasti prima che si verifichi una richiesta.

Limiti ambientali

Parametro Limiti

Sensore Temperatura corporea

Fluido di riempimento a base di 
silicone

-46 e +121°C (-50 e +250°F) 232 233

Fluido di riempimento Fluorinert -29 e +121°C (-20 e +250°F)

Liquido di riempimento NEOBEE®  -18 e +121°C (0 e 250°F)

Inserti PVDF -7 e +82°C (+20 e 180°F)

232.	 La scelta dell'opzione -J estende il limite operativo di bassa temperatura dei trasmettitori con sensori riempiti con liquido a base di silicone 
fino a -50°C (-58°F). Le prestazioni non sono garantite al di sotto di -29°C. In caso di congelamento, possono verificarsi danni al sensore. 
Contattare l'Assistenza Clienti globale per verificare l'a disponibilità di tale opzione.

233.	 -46 e +50°C (-50 e +122°F) per i trasmettitori biplanari AP.
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Appendix A: Functional Safety Information Absolute, Gauge, and Differential Pressure Transmitters

Parameter Limits

Electronics Temperature

Without LCD -40 and +85°C (-40 and +185°F)234 235

With LCD -40 and +85°C (-40 and +185°F)234 235 236

Relative Humidity 0 and 100%237

Terminal Voltage The loop must be designed to provide a minimum of 15.5 V dc at the
transmitter terminals to allow for SIS operation up to 21 mA with a safe margin
and allowance for HARTcommunication. Refer to the Supply Voltage and
Loop Load for SIF Applications, page 161 graph.

Vibration

Aluminum Housing Per IEC 60770 for “field with high vibration level or pipeline with high vibration
level”: 0.42 mm peak-to-peak displacement from 10 to 60 Hz, 3 “g” constant
acceleration input over a frequency range of 60 to 1000 Hz

Stainless Steel Housing Per IEC 60770 for “field with general application or pipeline with low vibration
level”: 0.3 mm peak-to-peak displacement from 10 to 60 Hz, 2 “g” constant
acceleration input over a frequency range of 60 to 1000 Hz

Weatherproofing Dusttight and weatherproof per IEC IP66 and NEMA 4X

Figure 102 - Supply Voltage and Loop Load for SIF Applications

This SIF supply voltage vs load curve allows for a Safety Margin to comply with SIL
certification.

NOTES:
1. The  minimum voltage  for HART communica tion 
     is  15.5 V dc.
2. The  minimum load for the  HART Communica tor 

is  250 ohms.
3. The  transmitte r can function with an output load 

less  than the  minimum, but us ing a  remote  
configura tor while  opera ting in this  a rea  will 
result in output and/or communica tion 
dis turbances .

Supply Voltage, V dc

O
ut

pu
t L

oa
d,

 O
hm

s

Minimum Load
(See Notes)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400
1450

250

0 10
12.5

15.5
42

20 30 40

Typical Supply Voltage
and Load Limits

V dc
24
30
32

Load (ohms)
250 and 594
250 and 880
250 and 975

Operating Area

MI 020-611 161

234. -40 and +75°C (-40 and +167°F) for transmitters with ATEX flameproof classification.
235. -40 and +50°C (-40 and +122°F) for biplanar AP transmitters.
236. Display updates are slowed and readability is decreased at temperatures less than -20°C (-4°F).
237. Relative humidity refers to transmitters with housing covers installed and conduit entrances sealed. To maintain IEC IP66/IP67 and NEMA

Type 4X protection, plug the unused conduit opening with the metal plug provided. Use a suitable thread sealant on both conduit connections.
In addition, the threaded housing covers must be installed. Turn covers to seat the o-ring into the housing, then continue to hand-tighten until
the cover contacts the housing metal-to-metal.

Parametro Limiti
Temperatura delle apparecchiature elettroniche

Senza LCD -40 e +85°C (-40 e +185°F)234 235

Con LCD -40 e +85°C (-40 e +185°F)234 235 236

Umidità relativa 0 e 100%237

Tensione dei terminali Il circuito deve essere progettato in modo da fornire una tensione minima di 15,5 V CC sui 
terminali del trasmettitore per consentire il funzionamento del SIS fino a 21 mA, con un margine 
di sicurezza e tolleranza per la comunicazione HART. Fare riferimento al grafico Tensione di 
alimentazione e Carico del circuito per applicazioni SIF, pagina 161 .

Vibrazione
Alloggiamento in alluminio In conformità con lo standard IEC 60770 per i "campi con un elevato livello di vibrazioni o i tubi con 

un elevato livello di vibrazioni": spostamento da picco a picco di 0,42 mm da 10 a 60 Hz, con input 
di accelerazione costante di 3 "g” entro un intervallo di frequenza compreso tra 60 e 1000 Hz

Alloggiamento in acciaio 
inossidabile

In conformità con lo standard IEC 60770 per i "campi di applicazione generale o i tubi con un 
basso livello di vibrazioni": spostamento da picco a picco di 0,3 mm da 10 a 60 Hz, con input di 
accelerazione costante di 2 "g” entro un intervallo di frequenza compreso tra 60 e 1000 Hz

Resistenza alle intemperie A tenuta di polvere e resistente alle intemperie secondo le norme IEC IP66 e NEMA 4X

Figura 102 - Tensione di alimentazione e carico del circuito per applicazioni SIF
La tensione di alimentazione SIF rispetto alla curva di carico consente di calcolare un 
margine di sicurezza conforme con la certificazione SIL.

234.	 -40 e +75°C (-40 e +167°F) per i trasmettitori con classificazione antideflagrante ATEX.
235.	 -40 e +50°C (-40 e +122°F) per i trasmettitori biplanari AP.
236.	 La visualizzazione degli aggiornamenti rallenta e la leggibilità diminuisce quando le temperature sono inferiori a -20°C (-4°F).
237.	 L'umidità relativa fa riferimento ai trasmettitori con i coperchi degli alloggiamenti in posizione e con gli ingressi dei condotti sigillati. Per garantire un livello di 

protezione conforme allo standard IEC IP66/IP67 e di tipo NEMA 4x, si raccomanda di coprire l'apertura inutilizzata del condotto con il tappo in metallo fornito in 
dotazione. Utilizzare un adeguato sigillante per filettature su entrambi i raccordi del condotto. Inoltre, occorre installare i coperchi filettati sull'alloggiamento. 
Ruotare i coperchi in modo da inserire correttamente l'O-ring nell'alloggiamento, quindi continuare a stringere manualmente fino a quando il coperchio tocca 
l'alloggiamento creando un contatto metallo-metallo.

Carico minimo 
(Vedere Note)

Area di lavoro

Tensione di alimentazione, V CC
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 u
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NOTE:
1.	 La tensione minima per la comunicazione HART è 15,5 V CC.
2.	 Il carico minimo per il comunicatore HART è 250 ohms.
3.	 Il trasmettitore può funzionare con un carico di uscita inferiore 

al minimo, ma l'uso di un configuratore remoto mentre si opera 
in quest'area causerà disturbi di uscita e/o di comunicazione.
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Tensione di alimentazione tipica 
e limiti di carico

V CC	 Carichi (ohms)
24	 250 e 594
30	 250 e 880
32	 250 e 975



 AVVERTENZA
PERICOLO IN CASO DI FUNZIONAMENTO CON UNA TENSIONE DI ALIMEN-
TAZIONE INSUFFICIENTE
La specifica di Precisione della Sicurezza si applica quando la tensione fornita ai morsetti 
del trasmettitore rientra nel normale intervallo operativo da 15,5 V CC a 42 V. Per garanti-
re il funzionamento entro la specifica di precisione di sicurezza, l'installazione deve 
includere il monitoraggio dell'alimentazione o altri mezzi per far sì che il trasmettitore sia 
alimentato con una tensione di alimentazione non inferiore a 12,5 V CC.

La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la morte, lesioni 
gravi o danni alle apparecchiature.

Limiti di applicazione
Per i limiti d soglia, fare riferimento a Limiti di soglia e di intervallo, pagina 12.

Per i limiti massimi di pressione statica, fuori scala e di prova, fare riferimento a Valori 
massimi della pressione statica, fuori scala e di prova, pagina 14.

Compatibilità elettromagnetica

Questo trasmettitore di pressione è conforme ai seguenti requisiti CEM:
•	 NAMUR NE21 (agosto 1998 tedesco e maggio 1999 inglese)

•	 Direttiva CEM 2004/108/CE per EN 61326-3-1

•	 IEC 61000-4 (parti 2, 4, 5, 8 e 11)

•	 CISPR16

Limiti di durata

Secondo la sezione 7.4.9.9.5 della norma IEC 61508-2, si dovrebbe ipotizzare una 
vita utile, basata sull'esperienza.

Sebbene il metodo di stima probabilistica ipotizzi un tasso di guasto costante, ciò vale 
solo a condizione che non venga superata la vita utile dei componenti. Al di là della 
loro vita utile, il risultato del metodo di calcolo probabilistico è quindi privo di significa-
to, poiché la probabilità di guasto aumenta significativamente con il tempo. La vita 
utile dipende in larga misura dal componente stesso e dalle sue condizioni operative, 
in particolare dalla temperatura (ad esempio, i condensatori elettrolitici possono 
essere molto sensibili).

Questa ipotesi di un tasso di guasto costante si basa sulla curva a vasca da bagno, 
che mostra il comportamento tipico dei componenti elettronici. Pertanto è ovvio che il 
calcolo PFDAVG è valido solo per i componenti che hanno questo dominio costante e 
che la validità del calcolo è limitata alla vita utile di ogni componente.

Questa tabella identifica i componenti che contribuiscono al tasso di guasto pericolo-
so non rilevato e quindi al calcolo del PFDAVG e alla loro vita utile stimata.

Tabella 44 - Durata di vite utile dei componenti che contribuiscono a λDU

Tipo Vita utile a 40°C

Condensatore (elettrolitico) - Elettrolitico al tantalio, 
elettrolita solido Circa 500.000 ore

Non essendoci condensatori elettrolitici in alluminio, i condensatori elettrolitici al tantalio 
sono i fattori limitanti per quanto riguarda la vita utile dell'impianto. I condensatori elettroli-
tici al tantalio utilizzati nel trasmettitore hanno una vita utile stimata di circa 50 anni.

Quando l'esperienza dell'impianto indica una vita utile più breve di quella indicata in 
questa appendice, si dovrebbe utilizzare il numero basato sull'esperienza dell'impianto.
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Dati di certificazione
•	 La certificazione SIL 2 viene eseguita dal laboratorio indipendente TÜV.

•	 Il trasmettitore di pressione è classificato come dispositivo di tipo B secondo la 
norma IEC 61508, con una tolleranza ai guasti hardware pari a 0.

NOTA: Componente di tipo B: Componente "complesso" (che utilizza microcon-
trollori o logica programmabile); per i dettagli si veda la sezione 7.4.4.1.3 della 
norma IEC 61508-2:2010.

•	 Sulla base della diagnostica interna, il trasmettitore di pressione ha una frazione 
guasti in sicurezza pari al 94,76% (supponendo che il risolutore logico sia 
configurato per rilevare correnti di sovrascala e sottoscala), e quindi può essere 
utilizzato come singolo dispositivo fino a SIL 2.

•	 Il trasmettitore di pressione ha un intervallo di prova fino a cinque anni volto a mante-
nere la classificazione SIL 2, consentendo di utilizzarlo come dispositivo singolo.

NOTA: Per la Tabella 3 della norma IEC 61508-2:2010 sezione 7.4.4.2.2, le 
informazioni precedenti consentono di utilizzare il trasmettitore di pressione, se 
utilizzato nell’ambito di un'architettura di sistema 1 di 2, come applicazione SIL 3 
con un HFT pari a 1.

•	 Tutti i sistemi diagnostici del trasmettitore di pressione hanno un intervallo 
massimo di prova diagnostica di 11 minuti.

Personale

È responsabilità dell'organizzazione dell’utente assicurarsi che il personale coinvolto 
nell'uso e nella manutenzione del prodotto sia adeguatamente addestrato e qualifica-
to per svolgere le proprie attività.

Installazione
Il trasmettitore di pressione deve essere installato secondo le istruzioni per l'uso. I docu-
menti correlati sono elencati nella sezione Documenti di riferimento SIL 2, pagina 157.

Configurazione e impostazione

La configurazione e la messa in servizio del trasmettitore di pressione sono descritte in questo 
manuale di istruzioni. I documenti correlati sono elencati nella sezione Documenti di riferimento 
SIL 2, pagina 157. I parametri di configurazione vengono di seguito ripetuti per comodità.

Tabella 45 - Parametri di configurazione

Parametro Capacità
Predefinito in 

fabbrica

Configurabile con

Requisito di 
applicazione

Indicatore 
integrale

(se applicabile)
Configuratore 

remoto238

Descrittori

Etichetta massimo 8 caratteri ETICHETTA No Sì

Etichetta lunga massimo 32 caratteri [vuoto] No Sì

Descrittore massimo 16 caratteri DESCRITTORE No Sì

Messaggio massimo 32 caratteri MESSAGGIO No Sì

238.	 Il configuratore remoto fornisce all'utente un mezzo non interferente per eseguire alcune attività di installazione, configurazione e manutenzione. 
Vedere Ulteriori restrizioni, pagina 164.
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Parametro Capacità
Predefinito in 

fabbrica

Configurabile con

Requisito di 
applicazione

Indicatore 
integrale

(se applicabile)
Configuratore 

remoto239

Dati da inserire

Intervallo calibrato A LRV a URV in unità lineari (elencati alla 
fine di questa tabella)

Vedere Limiti di 
soglia e di intervallo, 

pagina 12
Sì Sì

Uscita

Mis. 1 Uscita Da 4 a 20 mA o corrente fissa Da 4 a 20 mA Sì Sì

Mis. 1 Modalità AP o GP: Lineare
DP: Lineare a radice quadrata

Lineare Sì Sì

Mis. 1 EGU Vedere la fine di questa tabella per un elenco 
di unità lineari e unità radice quadrata

Stesse unità 
dell’intervallo calibrato Sì Sì

Mis. 2 Modalità AP o GP: Lineare
DP: Lineare a radice quadrata

Lineare Sì Sì

Mis. 2 EGU Vedere la fine di questa tabella per un elenco 
di unità lineari e unità radice quadrata

Stesse unità 
dell’intervallo calibrato Sì Sì

Temperatura delle 
apparecchiature 
elettroniche Strategia 
di allarme del sensore

Funzionamento normale o failsafe Funzionamento 
normale240 Sì Sì

Failsafe Alto o basso Alto Sì Sì

Zero esterno Attivato o disattivato Disattivato Sì Sì

Smorzamento Da 0 a 32 secondi 0,25 secondi Sì Sì

Indirizzo di polling Da 0 a 63 0 Sì Sì

Segnalazione 
corrente di circuito

On (attivo/corrente collegata) o Off 
(corrente fissa)241 On Sì Sì

Indicatore LCD Mis. 1 EGU o % Lin242 Mis. 1 EGU Sì No

Unità lineari: inH2O, ftH2O, mmH2O, inHg, mmHg, cmHg, mHg, psi, psf, mbar, bar, g/cm2, kg/cm2, kg/m2, Pa, hPa, kPa, MPa, torr, inWC60, ftWC60, 
inWC4, ftWC4, mmWC4, cmWC4, mWC4, atm, dy/cm2

Unità radice quadrata: gal/s, gal/m, gal/h, gal/d, Mgal/d, ft3/s, ft3/m, ft3/h, ft3/d, Igal/s, Igal/m, Igal/h, Igal/d, l/s, l/m, l/h, Ml/d, m3/s, m3/m, m3/h, m3/d, 
Nl/h, Nm3/h, Sm3/h, Am3/h, Sft3/m, MSCFD, MMSCFD, bbl/s, bbl/m, bbl/h, bbl/d, g/s, g/m, g/h, kg/s, kg/m, kg/h, kg/d, lb/s, lb/m, lb/h, lb/d, t/m, t/h, t/d, 
STon/m, STon/h, STon/d, LTon/h, LTon/d, %flow

Ulteriori restrizioni

•	 Il jumper di protezione da scrittura deve essere in posizione Protetto durante il 
normale funzionamento (cioè quando la funzione di sicurezza deve essere attiva). 
Per attivare la protezione da scrittura, spegnere il trasmettitore e rimuovere il display. 
Quindi rimuovere il jumper o spostarlo nella posizione inferiore, come indicato 
sull'etichetta esposta. Sostituire il display e ripristinare l'alimentazione del trasmettito-
re. Fare riferimento a Impostazione del jumper di protezione da scrittura, pagina 42.

•	 Quando il jumper di protezione da scrittura non è in posizione Protetto , la 
configurazione può essere modificata tramite il display locale o il comunicatore 
HART. In questo stato, l'uscita del trasmettitore non deve essere considerata 
affidabile. Altri mezzi per determinare se la variabile di sicurezza ha superato il 
suo limite devono essere implementati per la durata di questo stato. Il jumper 
deve essere riportato in posizione Protetto quando l'attività di calibrazione e/o 
configurazione è completata utilizzando la procedura sopra descritta.

239.	 Il configuratore remoto fornisce all'utente un mezzo non interferente per eseguire alcune attività di installazione, configurazione e manuten-
zione. Vedere Ulteriori restrizioni, pagina 164.

240.	 Selezionare l’impostazione failsafe (non impostata come predefinita) per un’ulteriore diagnostica SIL.
241.	 Il dispositivo non è conforme ai requisiti di sicurezza quando funziona in modalità multidrop.
242.	 La misura 2 può essere visualizzata in qualsiasi momento premendo il tasto INVIO, indipendentemente dalla configurazione del display locale.
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•	 La funzione di protezione fornita dall'uscita milliampere non è disponibile quando 
l'interfaccia locale (se presente) viene utilizzata per eseguire operazioni manuali 
di configurazione o calibrazione.

•	 Con lo smorzamento configurabile dall'utente impostato su 0 secondi, nel peggiore dei casi 
il trasmettitore di pressione ha un tempo di risposta inferiore a 750 ms per una risposta del 
63% ad un cambiamento di incremento di pressione. Per impostazioni di smorzamento 
diverse da 0, l'utente è responsabile di eseguire i calcoli del peggiore tempo di risposta e di 
verificare che il tempo di risposta risultante sia appropriato per l'applicazione.

•	 Ogni modifica di configurazione deve essere verificata dopo averla apportata. La procedu-
ra di verifica varia a seconda del configuratore utilizzato per effettuare la modifica.

◦	 Quando si utilizza un comunicatore HART, l'utente deve verificare che il processo di 
verifica interna del trasmettitore venga completato nel modo seguente:

1.	 Dal menu in alto Online , selezionare Impostazione dispositivo e poi 
Info diagnostica.

2.	 La voce Verifica database cambia da Nullo a Verifica quando nuovi dati 
di configurazione vengono inviati al trasmettitore. Il trasmettitore esegue 
quindi controlli interni per verificare le modifiche, azione che richiede fino 
a due minuti. Il display passa quindi a Verifica completata.

3.	 L'utente deve quindi accendere e spegnere il comunicatore l'HART e 
verificare il valore indicato in ogni parametro modificato.

◦	 Quando si utilizza qualsiasi altro dispositivo HART (ad esempio, un configu-
ratore basato su PC), l'utente deve terminare il programma, spegnere il 
trasmettitore e riavviare il programma. L'utente deve quindi verificare il valore 
indicato in ogni parametro modificato.

◦	 Quando si utilizza l'interfaccia locale, l'utente deve utilizzare il menu Visualiz-
za per verificare il valore visualizzato in ogni parametro modificato.

•	 Per convalidare l'intera configurazione prima di mettere in servizio il trasmettitore, 
eseguire un test di prova sul trasmettitore.

Avvio

Non ci sono requisiti di sicurezza specifici per l’avvio.

Manutenzione preventiva
Test di prova periodico

Si raccomanda di eseguire i seguenti test di prova. Il più semplice Test di Prova Periodico 
verifica che l'uscita milliamp sia pienamente funzionante e che non ci siano problemi con il 
cablaggio, la resistenza del circuito e i livelli di alimentazione. Il Test di Prova Completo verifica 
anche i circuiti di ingresso, assicurando che il dispositivo risponda alle variazioni di pressione di 
processo entro la precisione di sicurezza specificata.

Test di Prova parziale
Il Test di Prova Parziale soddisfa i requisiti del test di prova, e rileverà più del 61% di tutti i 
guasti DU che non vengono rilevati dalla diagnostica automatica e dall'elettronica di supporto.

Strumenti necessari: Un Master HART, un comunicatore HART, un modulo di visualiz-
zazione locale opzionale e un misuratore di milliampere.

1.	 Seguire il protocollo richiesto per rimuovere il dispositivo dal funzionamento online.

2.	 Sovrascrivere l'uscita del misuratore di milliampere all'impostazione High Failsafe di 
21,0 mA.
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3.	 Utilizzare il misuratore di milliampere per confermare che l'uscita mA corrisponde 
al valore immesso.

4.	 Sovrascrivere l'uscita del misuratore di milliampere all'impostazione Low Failsafe 
di 3,6 mA.

5.	 Utilizzare il misuratore di milliampere per confermare che l'uscita mA corrisponde 
al valore immesso.

6.	 Riportare il dispositivo al normale funzionamento.

7.	 Documentare i risultati dei test secondo i requisiti dell'applicazione.

Test di prova completo
Il Test di Prova Completo, se combinato con il Test di Prova Parziale, soddisfa i 
requisiti del test di prova e rileverà più dell'89% di tutti i guasti DU che non vengono 
rilevati dalla diagnostica automatica e dall'elettronica di supporto.

Strumenti necessari: Un Master HART, un comunicatore HART, un modulo di visualiz-
zazione locale opzionale, un misuratore di milliampere e un’apparecchiatura di 
calibrazione della pressione.

1.	 Seguire il protocollo richiesto per rimuovere il dispositivo dal funzionamento 
online.

2.	 Eseguire un controllo minimo di calibrazione del sensore a due punti in corrispon-
denza dei punti di intervallo inferiore e superiore da 4 a 20 mA (come minimo). 
Fare riferimento a Calibrazione di campo a due punti,  pagina 74.

3.	 Utilizzando il misuratore di milliampere di riferimento, verificare che l'uscita del 
milliamp corrisponda alla pressione applicata entro la precisione di sicurezza.

4.	 Regolare la calibrazione, se necessario, in modo che corrisponda ai punti di 
calibrazione.

5.	 Riportare il dispositivo al normale funzionamento.

6.	 Documentare i risultati dei test secondo i requisiti dell'applicazione.

Ispezione periodica
Non è richiesta alcuna ispezione periodica, oltre al test di prova.

Sostituzione periodica dei componenti

Non è richiesta la sostituzione periodica dei componenti.

Aggiornamenti del firmware

Il firmware non può essere aggiornato sul campo. Per l’aggiornamento del firmware, restituire il 
trasmettitore in fabbrica. Contattare il servizio assistenza globale al numero 1-866-746-6477 
per richiedere l’autorizzazione alla restituzione e istruzioni per la spedizione.

Ulteriore manutenzione preventiva

Non sono richiesti altri interventi di manutenzione preventiva.

Documentazione di manutenzione richiesta

È necessario conservare un registro della configurazione, compresa la password di 
configurazione.

Deve essere inoltre conservato un registro di manutenzione. Ogni voce del registro 
deve contenere:
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•	 La causa dell'attività di manutenzione (manutenzione programmata, come il test 
di prova, il codice di errore, altre anomalie) e la rispettiva data e ora.

•	 Le azioni di manutenzione intraprese

•	 Il personale addetto alla manutenzione

•	 La data di inizio e di conclusione della manutenzione

Gestione dei guasti

Modalità di rilevamento di un guasto.

I guasti possono essere rilevati tramite:

•	 Osservazione

•	 Uscita di corrente analogica che passa allo stato di allarme in seguito ad un 
controllo diagnostico interno

•	 Annuncio del codice di guasto tramite l'interfaccia HART

Riparazione e sostituzione

La sostituzione delle parti è generalmente limitata al gruppo morsettiera, agli o-ring dei 
coperchi, al tappo di sfiato (se applicabile) e al display opzionale. Dopo ogni riparazio-
ne sul campo deve essere eseguito un test di prova. Non si deve tentare una riparazio-
ne sul campo ad un livello più fine; il trasmettitore deve essere restituito alla fabbrica 
per la riparazione. Contattare il servizio assistenza globale al numero 1-866-746-6477 
per richiedere l’autorizzazione alla restituzione e istruzioni per la spedizione.

Procedure di riconvalida

Quando si rimette il trasmettitore in servizio dopo la riparazione o la sostituzione, il test di prova 
fornirà la convalida di una corretta configurazione e di un adeguato funzionamento.

Requisiti per la segnalazione dei guasti

I guasti devono essere registrati nel registro di manutenzione e segnalati al servizio di 
assistenza globale al numero 1-866-746-6477.

Requisiti di segnalazione della domanda

Per verificare la modalità di funzionamento, contattare il servizio assistenza globale.

Spegnimento
Non è necessaria alcuna procedura speciale quando si toglie alimentazione al 
trasmettitore. Tutti i dati di configurazione vengono conservati in caso di interruzione 
dell'alimentazione.

Strumenti
Strumenti necessari per la manutenzione

•	 Configuratore basato su PC o comunicatore HART. (Il trasmettitore può essere configurato 
senza uno di questi strumenti, ma il processo sarà molto più complesso.)

•	 Mezzi per fornire pressione per eseguire un controllo di calibrazione a due punti 
del trasmettitore.
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•	 Un mezzo indipendente per misurare la pressione. Ciò significa che dovrebbe 
avere una precisione almeno dieci volte superiore alla precisione di sicurezza del 
trasmettitore.

Strumenti necessari per la riconvalida

•	 Configuratore PC50 o comunicatore HART. (Il trasmettitore può anche essere 
configurato con il display locale, ma il processo sarà più complesso.)

•	 Mezzi per fornire pressione per eseguire un controllo di calibrazione a due punti 
del trasmettitore.

•	 Un mezzo indipendente per misurare la pressione. Ciò significa che la precisione 
deve essere almeno dieci volte superiore alla precisione di sicurezza del trasmet-
titore.

Procedure di manutenzione degli strumenti

Non applicabile.
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